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Vodovod-Osijek je isporucitelj vodne usluge vodoopskrbe na dva vodoopskrbna podrudja:
e vodoopskrbno podrucje Osijek -crpiliste Vinogradi (podzemna voda) i pri¢uvni
vodozahvat Pampas na Dravi

e vodoopskrbno podru¢je Dalj -crpiliste Dalj (Leki¢)

Vodoopskrbno podrucje Osijek obuhvaca: grad Osijek i prigradska naselja: Brijest, BrijesCe,
Bijelo Brdo, Vis$njevac, Josipovac, Tenja, Nemetin, Sarvas, Tvrdavica, Podravlje, Klisa,
op¢ina Antunovac (Antunovac, Ivanovac), op¢ina Ernestinovo (Ernestinovo, Divo§ i
Laslovo), opéina Cepin (Livana i Beketinci), opéina Vladislavci (Vladislavci, Hrastin,
Dopsin), opéina Vuka (Vuka, Hrastovac, Lipovac Hrastinski), opéina Sodolovcei (Paulin Dvor,
Petrova Slatina, Koprivna, Ada, Palaca, Silas).

Od listopada 2011.godine vr3i se isporuka vode za ljudsku potrosnju za opéinu Cepin,
odnosno naselja Cepin, Cepinski Martinci i Cokadingi, a lokalnu mrezu tih naselja odrzava
Urednost d.o.0. Cepin.

Vodoopskrbno podrucje Dalj obuhvaca naselja: Dalj, Aljmas i Erdut.

Kontrolu kakvoée vode za ljudsku potro$nju u svrhu provodenja mjera i ocjene kakvoée

provodi RJ Laboratorij godiSnjom dinamikom prema Planu uzorkovanja.



Godi$nji plan uzorkovanja i relizacija na vodoopskrbnom podruéju crpilista Vinogradi

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2024. BROJ
UZORAKA
2024.
Nepreradena voda sa crpilista Vinogradi- bunari 110 115
Piezometri 110 100
Sirova voda-pocetak prerade 365 365
Voda na izlazu iz dvostupanjske filtracije 365 365
Voda na izlazu iz filterskih polja (DV,F1,F2 F3) 1610 1612
Provjere rada taloznika i akceleratora 646 650
Voda na ulazu u filternice (DV,F1,F2,F3) 1460 1460
Preradena voda na ulazu u sustav gradske vodoopskrbne mreze 365 365
Voda kod potrosaca 2912 2944
Voda rijeke Drave -pri¢uvno crpiliste 12 12
UKUPNO 7955 7 988

Godisnji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podruéju crpili$ta Dalj

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2024. BROJ UZORAKA 2024.
Bunarska voda sa crpilista 24 25

Piezometri 12 18

Sirova voda-pocetak prerade 310 312

Uzorci vode u kod potrosaca 150 156

Uzorci vode u tijeku prerade 1248 1248

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 310 312
UKUPNO 2054 2071




Na uzorcima iz navedenih vodoopskrbnih podrucja svakodnevno su vrSena ispitivanja

slijedecih parametara:

- mutnoéa (turbidimetrijski )

- boja (spektrofotometrijski)

- miris (organolepti¢ki na sobnoj temp. (25°C)
- pH vrijednost (elektrokemijski)

- amonijak (spektrofotometrijski)

- nitriti ( metoda ionske kromatografije )

- nitrati (metoda ionske kromatografije )

- oksidativnost (TOC)

- isparni ostatak (gravimetrijska metoda)

- alkalitet (titracijski )

- otopljeni kisik (elektrokemijski)

- fluoridi (metoda ionske kromatografije )

- fosfati (metoda ionske kromatografije )

- provodljivost (konduktometrijski )

- mangan (spektrofotometrijski)

- zeljezo (spektrofotometrijski)

- kalcij (kompleksometrijska metoda )

- magnezij (kompleksometrijska metoda)

- kloridi (metoda ionske kromatografije )

- sulfati (metoda ionske kromatografije )

- ukupna tvrdocéa (kompleksometrijska metoda )
- ukupni klor (spektrofotometrijski )

- slobodni klor (spektrofotometrijski)

- arsen (voltametrijska metoda)

- kalcijeva tvrdoca (kompleksometrijska metoda )

- magnezijeva tvrdoca (kompleksometrijska metoda )



Od mikrobioloskih parametara analiziralo se slijedece:

-Broj kolonija bakterija u 1 ml na 36°C ( HRN EN ISO 6222, 2000 )

-Broj kolonija bakterija u 1 ml na 22°C ( HRN EN ISO 6222, 2000 )

-Ukupni koliformi u 100 ml (HRN EN ISO 9308-1:2014 1 9308-1:2014/A  1:2017)
-Escherichia coli u 100 ml (HRN EN ISO 9308-1:2014 i 9308-1:2014/A  1:2017)
- Enterokoki u 100 ml ( HRN EN ISO 7899-2:2000 )

- Pseudomonas aeruginosa u 100 ml ( HRN EN ISO 16266 : 2008)

-Clostridium perfringens u 100 ml (HRN EN ISO 14189:2016)

Kakvoéa vode za ljudsku potroSnju sa vodoopskrbnog podruéja Osijek

(crpiliSte Vinogradi i vodozahvat Pampas)

U laboratoriju je ukupno analizirano 7 988 uzoraka vode prema struénim i zakonodavnim
kriterijima, te se na taj nacin dobio fond od cca 223 664 podatka o kakvocéi vode.

Dnevnom obradom analiza dobiven je uvid u stanje kakvoce vode svih pregledanih lokaliteta
1 utvrdena higijenska ispravnost u skladu sa Pravilnikom o parametrima sukladnosti,
metodama analize i monitorinzima vode za ljudsku potro$nju ( NN 64/23; 88/23) i
ispunjavaju parametre sukladnosti Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 30/23).

Od kemijskih parametara graficki su prikazani samo parametri koji se tijekom procesa prerade

vode mijenjaju i vazni su za higijensku ispravnost vode za ljudsku potrosnju.

Graficki prikaz koncentracije arsena na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024.god.
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Graficki prikaz mutnoée vode na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz pH vrijednosti na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije amonija na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mreZu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije nitrata na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije Zeljeza na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije mangana na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mreZu

tijekom 2024. god.

Mangan pg Mn/I
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Graficki prikaz koncentracije slobodnog klora na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz boje vode na ulazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Iz slijede¢ih grafickih prikaza uoCava se da je kvaliteta vode za veéinu parametara

nepromijenjena u odnosu na 2023. godinu.

Usporedni graficki prikaz za mutnoéu vode uzorkovane na ulazu u gradsku vodoopskrbnu

mrezu (2023-2024. god.)
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Usporedni graficki prikaz koncentracije amonija u vodi uzorkovanoj na ulazu u gradsku
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Usporedni graficki prikaz koncentracije mangana u vodi uzorkovanoj na ulazu u gradsku
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Usporedni graficki prikaz koncentracije arsena u vodi uzorkovanoj na ulazu u gradsku
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Usporedni graficki prikaz za boju vode u uzorcima na uzlazu u gradsku vodoopskrbnu mrezu

(2023-2024. god.)
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Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Sektora
tehnickih poslova provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, SluZzbe za
zdravstvenu ekologiju. U Prilogu I nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na izlazu u

gradsku vodoopskrbnu mrezu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBZ.

Tablica 1. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2024. godinu vode za

ljudsku potro$nju na vodoopskrbnom podrucju Vinogradi

Parametar Dozvoljena vrijednost Srednja vrijednost
(MDK)

Amonij mg NH4"/1 0,5 0,098

Arsen ug As/l 10 1,29
Zeljezo ng Fe/l 200 12,64
Mangan pg Mo/l 50 17,94

Broj kolonija bakterija 36°C/1 ml 100 0,08

Broj kolonija bakterija 22°C/1 ml 100 0,21
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Kakvoéa vode za ljudsku potro$nju sa vodoopskrbnog podruéja Dalj

U laboratoriju je ukupno analizirano 2 071 uzorak vode prema struénim i zakonodavnim
kriterijima, te se na taj nacin dobio fond od 57 988 podataka o kakvoéi vode na ispitivanom
podrucju Dalja, Aljmasa i Erduta.

Dnevnom obradom analiza dobiven je uvid u stanje kakvoce vode svih pregledanih lokaliteta
i utvrdena higijenska ispravnost u skladu sa Pravilnikom o parametrima sukladnosti,
metodama analize 1 monitorinzima vode za ljudsku potro$nju ( NN 64/23; 88/23) i

ispunjavaju parametre sukladnosti Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Graficki prikazi vrijednosti promjenjivih parametara za 2024. godinu na ulazu u

vodooskrbnu mrezu vodoopskrbnog podrudja Dalj

Graficki prikaz koncentracije arsena na ulazu u vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.

ARSEN pg As/|
12

10

]

oIIIIIIIIIIII

Imj. 2mj. 3mj. 4mj. 5mj 6mj. 7mj. 8mj. 9mj 10mj. 11 mj. 12 mj, MDK

14



Graficki prikaz koncentracije Zeljeza na ulazu u vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije mangana na ulazu u vodoopskrbnu mrezu

tijekom 2024. god.
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Graficki prikaz koncentracije amonija na ulazu u vodoopskrbnu mrezu

tifjekom 2024. god.
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Usporedni graficki prikaz koncentracije arsena u vodi uzorkovanoj na ulazu u gradsku

vodoopskrbnu mrezu u Dalju (2023-2024. god.)
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Usporedni graficki prikaz koncentracije Zeljeza u vodi uzorkovanoj na ulazu u gradsku

vodoopskrbnu mrezu u Dalju (2023-2024. god.)
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Tablica 2. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2024. godinu vode za

ljudsku potros$nju iz vodoopskrbnog podruéja Dalj

Parametar Dozvoljena vrijednost Srednja vrijednost
(MDK)
Amonij mg NHj*/1 0,5 0,165
Arsen ug As/l 10 2,88
Zeljezo pg Fe/l 200 24.42
Mangan ug Mn/l 50 24,09
Broj kolonija bakterija 36°C/ 1 ml 100 0,54
Broj kolonija bakterija 22°C /1 ml 100 0,70

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Sluzbe
Vodoopskrba provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za
zdravstvenu ekologiju. U Prilogu II nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na izlazu

u vodoopskrbnu mrezu vodoopskrbnog podrucja Dalj od strane Nastavnog zavoda za javno

zdravstvo OBZ.
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Drzavni inspektorat je u sklopu redovitog ciljanog inspekcijskog nadzora izvr$io uzorkovanje
vode za ljudsku potro$nju tijekom 2024. godine i to na parametre: analiza ,,A“ , arsen, klorati,
kloriti, Legionella, mangan, Zeljezo, bakar, kadmij, nikal, olovo i Pseudomonas aeruginosa.

Svi analizirani parametri u svim uzorcima tijekom predmetnog nadzora bili su ispod MDK

vazece zakonodavne regulative.

U 2024. godini za laboratorij je ishodovano RjeSenje Ministarstva zdravstva kojim se utvrduje
da laboratorij ispunjava zahtjeve Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 30/23) i Pravilnika
o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrosnju (NN
64/23) u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju
(Prilog III). Tijekom 2024. godine laboratorij je provodio medulaboratorijska ispitivanja i na

taj nacin zadovoljio kriterije Povjerenstva za nadzor rada laboratorija.

U RJ Laboratorij svi podatci operativnog monitoringa koji su propisani Planom sigurnosti i
procjenom rizika, prema zahtjevima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo unose se u Water Q
digitalnu platformu. Water Q digitalna platforma je informati¢ki sustav za prikupljanje
internih analiza isporufitelja vode, te podatka o prekora¢enjima, incidentima i poduzetim

popravnim radnjama, prohibicijama i restrikcijama.
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Zakljucak:

e Rezultati monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroinju pokazuju da
kakvoca vode vodoopskrbnog podruéja Osijek i Dalj, zadovoljava MDK utvrdene
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode za
ljudsku potros$nju ( NN 64/23; 88/23) i ispunjavaju parametre sukladnosti Zakona o
vodi za ljudsku potro$nju (NN 30/23).

e U RJ Laboratorij ukupno je analizirano 10 059 uzorka vode, te se na taj nacin dobio

fond od 281 652 podatka o kakvo¢i vode za ljudsku potrosnju.

e Svakodnevnom kontrolom vode za ljudsku potro$nju osigurava se pravovremeno
poduzimanje mjera u odrZavanju zadovoljavajuce kakvoce vode za ljudsku potrosnju

na slavinama svih korisnika.

e U 2024. godini ishodovano RjeSenje Ministarstva zdravstva o ovlastenju internog

laboratorija

e Unos podataka operativnog monitoringa u digitalnu aplikaciju HZJZ Water Q.
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PRILOG I
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Broj izvjesca:

Narucgitelj:

Dokument:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Datum dostave:
Pocetak analize:
ZavrSetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

Razlog zahtjevanja:

Uzorkovao:
Tip dostave:
Plan uzorkovanja:

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANUE

I,
,\o\ E\ Franje Kre¥me 1, 31000 Osijek
Fe N

tel. 031 225 787

17028 HAA .

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

| IBAN: HR6023900011101055394
[ mB: 3018792 | OIB: 46854859465

e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr
| www.zzjzosijek.hr

ANALITICKO 1ZVJESCE

Osijek, 31.12.2024.

01 05572/24

Vodovod Osijek d.o.o.
31000 Osijek, Poljski put 1

UGOVOR KLASA:430-02/24-01/01, URBROJ:381-11-24-42

Voda za ljudsku potrosnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
3.12.2024. 08:50

3.12.2024. 11:50

3.12.2024.

27.12.2024 08:49:14

Vodovod Osijek - slavina u mjerno regulacijskom $ahtu, Poljski put 1, Osijek
B analiza

Prema zahtjevu narucitelja

Dario Kolari¢

Uzorkovano prema *HRN 1SO 5667-5:2011; *HRN EN 1SO 19458:2008
OBR 096 REV 3 zapis broj: 336/2024

1IZJAVA O SUKLADNOSTI:
Dabiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrodnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima koje su propisane Pravilnikom
o parametrima suktadnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (NN 64/2023 i

88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja Ministarstva zdravstva
(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sije¢nja 2020.

Voditeljica Odsjeka za vode i zrak:
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn.

Dostaviti:

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
SnjeZana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh

1. Vodovod Osijek d.o.o., Hrvatska, 31000 Osijek, Poljski put 1

2. Arhiva

OBR 090 REV 9

Napomena:

Analiticko izvje$ée broj: 01 05572/24 Strana 1/9

1) Rezuitati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

2) Analiticko izvieSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZzeci bez Ziga i polpisa.

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odluivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ,

Ovlasteni laborator za provodenje analiza vode za ljudsku potrednju prema RjeSenju Ministarstva zdravsiva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11;

URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022,

Ovlaéteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju Ministarstva zastite okali$a i zelene tranzicije, KLASA:UP/I-325-07/24-02/2;

URBROJ: 517-09-1-2-1-24-4 od 5. lipnja 2024.

Ovlaéteni laboratoarij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od

26. listopada 2022.



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezultat | Sukladnost
Boja *SM 2120 C (2023.) ‘;‘i"gc" boje PUCa [ _ 55 <24 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,26 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 7.5 Da
pri 22,2°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 20°C <2500 937 Da
UtroSak KMnO. HRN EN ISO 8467:2001 0z mg/l <50 2,10 Da
Ukupna tvrdoéa HRN ISO 6059:1998 CaCQOs mg/l 288
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN [SO 9963-1:1998 HCOs mg/l 561
Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 pg/l <50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ug/l <200 23 Da
Detergenti neionski [ug/l] SM 5540-D (2023.) ug/l <150
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 3.3

Analiti¢ar:

Barbara Petrovicky Sveiger, mag.ing.techn.aliment.

Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost
?C"’J kolonija na temperaturi od 22 |, o\ £n 150 6222:2000 broj/1 ml <100 <1 Da
?(;q kolonija na temperaturi 0d 36 | o £\ 150 6222:2000 broj/1 ml <100 <1 Da
i . *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO .

Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 broj/100 ml 0 <1 Da

' " *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO .
Koliformne bakterije 9308-1:2014/A1:2017 broj/100 mi 0 <1 Da
Crijevni enterokoki *HRN EN SO 7898-2:2000 broj/100 ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens uklluCUIUG .oy e 150 14189:2016 broj/100 ml 0 <1 Da
spore

Analiticar:
Burdica Lazi¢, ing.preh.teh.
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja.
2) Analiticko izvjeSée rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumadenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %,
7) Ako je uzorkovanije proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.
8) Informacije o pravilu odiucivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su ha web stranici NZJZ OBZ.
Franje Krezme 1, 31000 Osijek [BAN: HR602390001 1101055394

tel, 031 225 787 | MB: 3018792 | QIB: 46854859465

e-mall: zz-ekologijattzzizosijek.br

viww. zzj2asijek.hr



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Podugovorene metode

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pesticidi ukupni tzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,50 < 0,05 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zodrin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Aldrin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA ug/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dieidrin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Heptaklor lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l < 0,030 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Heptaklorepoksid-cis lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Mg/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Heptaklorepoksid-trans lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA  |pg/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dimetoat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorfenvinfos lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorpirifos lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorpirifos-metil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Malation lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Ometoat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

OBR 090 REV 9 Analiticko izvje$ée broj: 01 05572/24 Strana 3/9
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez ziga i potpisa.

3) U slugaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e adgovornosti za uzorkovanie i bilo koju lvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom,

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, turmacenjima nadieznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnast uzorkovanja za sve akreditirane metode,

8) Informacije o pravilu odlugivanja koje je primijenjeno prilikorm navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek hr [ IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www .2zjzosijek.hr | MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

SluZba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pirimifos-metil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Glifosat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Fosetil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Malaokson lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA wa/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Atrazin Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Hg/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Simazin Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,04 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje provec Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil atrazin (EC) Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Deisopropil atrazin (DIA) lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil terbutilazin (DET) Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil deisopropil atrazin (DEDIA)| Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,04 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil 2-hidroksi atrazin (ANSES) | Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Hidroksi atrazin (ANSES) lzdanje: 1/4, 12,3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javnho zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Hidroksi simazin (ANSES) lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultali ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izviedce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %,

7) Ako je uzorkovanije proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odlucivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ,

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr [ 1BAN: HR602390001 1101055394
tel. 031 225 787 www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859455




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezuitat Sukladnost

ispitivanje provec Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Hidroksi terbutilazin (ANSES) lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javho zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Metribuzin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., madificirane EPA ugh <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Terbutilazin lzdanje: 1/4, 12,3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Bentazon lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,03 Da
5253, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Bromacil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/! <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Desmetil izoproturon |zdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Dikamba lzdanje: 1/4, 12.3,2023,, modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Dimetenamid-p lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/! <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Diuron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

2,4-D lzdanje: 1/4, 12.3.2023., madificirane EPA pg/l < 0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

2 6-diklorbenzamid lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Izoproturon lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Klorototuron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.
2) Analiticko izvjece rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZzedi bez Ziga i potpisa.
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumagenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao pro&irena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mijerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode,
8) Infarmacije o pravilu odlugivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje KreZme 1, 31000 Osijek

tel. 031 225 787 www.zzjzosijek.hr

e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Linuron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
MCPA Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Ha/i <0,10 <0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Mekoprop lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pendimetalin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/i <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Prosulfokarb Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Azoksistrobin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Folpet lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <0,10 <0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Mankozeb 1zdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Propineb lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <0,10 <0,04 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tebukonazol lzdanje: 1/4, 12.3.2023., madificirane EPA VIel]] <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tiofanat metil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., madificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka. P-PEST-10,
Acetoklor lzdanje: 1/4, 12.3,2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor ESA Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa.

3) U slu€aju dostavijenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/EC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu naruditelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZzena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informagije o pravilu odlugivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www.zzjzasijek. hr MB: 3018792 | QIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost

ispitivanje provec Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*V|astita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA lzdanje: 1/4, 12,3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
S-metolaklor lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA  |pg/t <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje provec Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor OXA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Analiti€ar:
Ines Ruskan, mag.sanit.ing.

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezuitat Sukladnost

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2023 As ug/l <10 1,35 Da
Aluminij *HRN EN SO 17294-2:2023 Al pg/l <200 <10,0 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2023 Sb pg/l <10 < 0,50 Da
Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2023 Cu mg/l <20 0,0010 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Ba pg/l <700 71,2 Da
Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Be pg/l < 0,50

Bor *HRN EN [SO 17294-2:2023 B mg/l <15 0,064 Da
Cink *HRN EN SO 17294-2:2023 Zn pgfl < 3000 <10,0 Da
Kadmij *HRN EN 1SO 17294-2:2023 Cd g/l <50 < 0,50 Da
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2023 Cr pg/l <50 < 0,50 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2023 Mn pg/l <50 <0,50 Da
Nikal *HRN EN [SO 17294-2:2023 Ni pg/l <20 0,58 Da
Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2023 Pb pg/l <10 <0,50 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2023 Se pg/! <20 < 0,50 Da
Srebro *HRN EN SO 17294-2:2023 Ag gl <10 <0,50 Da
Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2023 Fe pght <200 10,0 Da
Ziva *HRN EN ISO 17294-2:2023 Hg pg/l <1,0 < 0,02 Da
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.

2) Analilicko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.

3) U sluéaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanie i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, turmacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZzena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odlugivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosli dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost
Uranij *HRN EN 1SO 17294-2:2023 U pg/l <30 <0,50 Da
Analiticar:
Tanja Markovi¢, mag.ing.techn.aliment.
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost
Trihalometani ukupni *HRN EN ISO 10301:2002 pg/l <100 <10 Da
1,2-dikloretan *HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <3 < 0,90 Da
Trikloreten *HRN EN 1SO 10301:2002 pg/l < 0,025
Tetrakloreten *HRN EN ISO 10301:2002 ug/l < 0,025
Suma Tetrakloreten i Trikloreten |*HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <10 < 0,050 Da
o0 | oo | o
oo | oo | o
Benzo(o)ucrarhene modorana HRN EN 150 170832008 |19 <0005
Fuoranthene odiorana RN EN 180 175632008 |9 < 00008
Ugljikovodici HRN EN ISO 9377-2:2002 ug/l <50 < 0,60 Da
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 ug/l <1 <0,30 Da
Kloridi *HRN EN 1SO 10304-1:2009 CI- mg/t <250 20 Da
Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NH+* mg/I <0,50 < 0,0050 Da
Nitriti *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOz" mg/l <0,50 <0,10 Da
Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NQOa~ mg/l <50 7.0 Da
Fosfati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 P g/l <300 <33 Da
Suifati *HRN EN I1SO 10304-1:2009 S04 mg/l <250,0 <5,0 Da
Fluoridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 F-mg/l <15 <0,10 Da
Kalcij *HRN EN ISO 14911:2001 Ca mg/l 73
Kalij *HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l <12 <1,0 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/| <200 85 Da
Magnezij *HRN EN 1SO 14911:2001 Mg mg/l 25
Kloriti *HRN EN I1SO 10304-4:2022 ug/l <250 <100 Da
Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2022 Hg/l <250 140 Da
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Napomena:

1) Rezultali ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.
2) AnalitiGko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez ziga i potpisa.
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tuma&enjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu naruditelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvada nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.
8) Informacije o pravilu odluéivanja koje je primijenjenc prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek | e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr

tel. 031 225 787

| www.zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023900011101055394

| MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost
Bromati “HRN EN ISO 15061:2001 ug/l <10 <3,0 Da
Halooctene kiseline (HAAS) *EPA method 552.3 (2003) ug/l <60 <9,6 Da
“HAi':;’;:i”mao';icstZ'::k'iselina *EPA method 552.3 (2003) ug/l <0,82
gij?&?j:;:;?ﬂ;?anna *EPA method 552.3 (2003) pg/! <0.96
gf‘;i)‘:gfggngszgr;ina “EPA method 552.3 (2003) ug/l 5.1
“Hﬁz'sgafr';i:t'zsg”zse"na *EPA method 552.3 (2003) Hg/l <54
?fl?fifﬁ&i:fﬁ:?jma *EPA method 552.3 (2003) pg/l <0,86
Analiticar:

Hrvoje Babi¢, mag.educ.chem,

Laboratorij za rad na terenu

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2023.) °C <25 15,7 Da
Slobodni klor *HRN EN 1SO 7393-2:2018 Cla mg/l < 0,50 0,25 Da

Analiticar:

Kristina Valek Lendi¢, dipl.ing.preh.teh.

Kraj analitickog izvje$da
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Napomena:

1) Rezultali ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjeSée rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanie i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) **Mjerna nesigurnost izraZena kao prodirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 85 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvacda nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

B) Informacije o pravilu odlucivanja koje je primijenjenc prilikem navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394
tel, 031 225 787 | www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




PRILOG 1I



B
by

%

Broj izvjesca:

Naruditelj:

Dokument:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Datum dostave:
Pocetak analize:
Zavrsetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

Razlog zahtjevanja:

Uzorkovao:
Tip dostave:
Plan uzorkovanja:

ANALITICKO 1ZVJESCE

..:’,, NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 17025 haA I
Sluzba za zdravstvenu ekologiju i
Franje KreZme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394 .

tel. 031 225 787 www.zzjzosijek.hr | MB: 3018792 | OIB: 46854859465 TEST

Osijek, 31.12.2024.

01 05527/24

Vodovod Osijek d.o.o.
31000 Osijek, Poljski put 1

UGOVOR KLASA:430-02/24-01/01, URBROJ:381-11-24-42

Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
2.12.2024. 10:00

2.12.2024.12:40

2.12.2024.

27.12.2024 08:45:47

Crpiliste Leki¢ - crpna stanica Dalj - hidrant

B analiza + Halooctene kiseline

Prema zahtjevu narucitelja

Zvonimir Bubalo

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
OBR 096 REV 3 zapis broj: 333/2024

IZJAVA O SUKLADNOSTI:
Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrodnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima koje su propisane Pravilnikom
o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/2023 i

88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja Ministarstva zdravstva
(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijecnja 2020.

Voditeljica Odsjeka za vode i zrak:
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn.

Dostaviti:

Voditeljica SluZbe za zdravstvenu ekologiju:
Snjezana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh

1. Vodovod Osijek d.o.o., Hrvatska, 31000 Osijek, Poljski put 1
2. Bakovacki vodovod d.o.o0., Hrvatska, 31400 Dakovo, B.Jeladi¢a 65

3. Arhiva

OBR 090 REV 9

Napomena:

Analiticko izvjesce broj: 01 05527/24

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez adobrenja izvrsitelja.

2
3
4
5

Analiticko izvieSce rezultat je elektroniCke obrade podataka te je punovaZzedi bez 2iga i potpisa.

U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

*Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

**Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja

6) ***"Mjerna nesigurnost izraZzena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.
7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.
8) Informacije o pravilu odludivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ,
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Ovlasteni laboratorij za provodenje analiza vode za ljudsku potrosnju prema Rje3enju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11;

URBROJ: §34-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022.

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva zastite okaliga i zelene tranzicije, KLASA:UP/I-325-07/24-02/2;
URBROJ: 517-09-1-2-1-24-4 od 5. lipnja 2024.

Ovla&teni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od

26. listopada 2022.



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJISKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukiadnost
Boja *SM 2120 C (2023.) ﬁ(‘ggca boje PUCo| 5o <2,4 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,39 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 65-95 7.6 Da
pri 22,4°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 20°C < 2500 805 Da
Utrosak KMnO4 HRN EN 1SO 8467:2001 Oz mg/l <50 1,27 Da
Ukupna tvrdoéa HRN ISO 6059:1998 CaCOs mg/l 340
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN ISO 9963-1:1998 HCOs™ mg/l 549
Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 pg/l <50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ug/l <200 <21 Da
Detergenti neionski [ug/l] SM 5540-D (2023.) pg/l <150
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 2,4

Analiti¢ar:

Barbara Petrovicky Sveiger, mag.ing.techn.aliment.

Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezultat | Sukladnost
?éol kolonija na temperaturi od 22 | o\ EN IS0 6222:2000 broj/1 m <100 <1 Da
?é”‘ kolonija na temperaturi 0d 36 1., o\ N 10 6222:2000 broj/1 mi <100 2 Da
- . *HRN EN 1SO 9308-1:2014 i HRN EN SO .

Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 broj/100 ml 0 <1 Da

) " *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO .
Koliformne bakterije 9308-1:2014/A1:2017 broj/100 mi 0 <1 Da
Crijevni enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 broj/100 ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens ukljuCuiudi |\ o EN 150 14189:2016 broj/100 ml 0 <1 Da
spore

Analiticar:
Burdica Lazi¢, ing.preh.teh.

OBR 090 REV 9 Analiticko izvje$ée broj: 01 05527/24 Strana 2/9

Napomena:

1) Rezuitati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja,
2) Analilicko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) U sluéaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZzena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.
8) Informacije o pravilu odluéivanja koje je primijenjenc prilikom navedenja izjavé o sukladnosti doslupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek

tel, 031 225 787

| www.zzjzosijek.hr

[ e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Podugovorene metode

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pesticidi ukupni lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,50 < 0,05 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izodrin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Aldrin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dieldrin Izdanje: 1/4, 12.3,2023., modificirane EPA ug/! < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Heptaklor Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Heptaklorepoksid-cis lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l < 0,030 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka; P-PEST-10,
Heptaklorepoksid-trans lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <£0,030 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dimetoat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorfenvinfos lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorpirifos lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorpirifos-metil Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Malation lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Ometoat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.

3) U sluaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri€e odgovornosti za uzorkovanje i bilo kaju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumadcenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanije proveo NZJZ OBZ mijerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odluéivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek | e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www.z7jzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANIJE

SluZba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezultat | Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pirimifos-metil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ua/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Glifosat lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Fosetil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/t <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Malaokson lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/I <010 <0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Atrazin Izdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA ug/l <£0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Simazin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 <0,04 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javho zdravstvo

*Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil atrazin (EC) lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <010 <0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javho zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Deisopropil atrazin (DIA) lzdanje: 1/4, 12,3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil terbutilazin (DET) Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil deisopropil atrazin (DEDIA)| Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 <0,04 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desetil 2-hidroksi atrazin (ANSES) | Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Hidroksi atrazin (ANSES) lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Hidroksi simazin (ANSES) Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Hg/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa.

3) U sluaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri€e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugéitelj navodi u svezi s uzorkom,

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) **Mjerna nesigurnast izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %,

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odlugivanja koje je primijenjena prilikom navedenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek [ e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www .zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka; P-PEST-10,
Hidroksi terbutilazin (ANSES) Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metribuzin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/! <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Terbutilazin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l £0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Bentazon lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Bromacil Izdanje: 1/4, 12,.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Desmetil izoproturon lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pug/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dikamba Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Dimetenamid-p lzdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA | ug/! <0,10 <0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Diuron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
2,4-D lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Hg/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
2,6-diklorbenzamid lzdanje: 1/4, 12,3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzoproturon lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Klorotoluron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/t <0,10 <0,02 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa.

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom,

4} *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5} **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanaosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mierna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode,

8) Informadije o pravilu odlucivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici N2JZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek .hr r IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 | www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

SluZba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Linuron lzdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA na/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
MCPA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Mekoprop lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/! <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Pendimetalin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 <0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Prosulfokarb lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 <0,01 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Azoksistrobin lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,05 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Folpet lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA ught <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Mankozeb lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA | g/l <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Propineb lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,04 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tebukonazol lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ug/i < 0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tiofanat metil lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA po/l <0,10 < 0,02 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA ugh <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetokior ESA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | g/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa.

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornaosti za uzorkovanie i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 85 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigumost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odluivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ,

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek hr | IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 www . zzjzosijek.hr | MB: 3018792 | OIB: 468548539465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., maodificirane EPA ught <0,10 <0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
S-metolaklor lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | pg/l <0,10 < 0,01 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA | ug/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor OXA lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA pa/l <0,10 < 0,03 Da
525,3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

AnalitiCar:
Ines Ruskan, mag.sanit.ing.

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezuitat Sukladnost

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2023 As pg/l <10 2,55 Da
Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Al pg/l <200 <10,0 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2023 Sb pg/l <10 < 0,50 Da
Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2023 Cu mgl/l £2,0 0,0018 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Ba pg/l <700 125 Da
Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Be pg/l < 0,50

Bor *HRN EN I1SO 17294-2:2023 B mg/l <15 < 0,050 Da
Cink *HRN EN ISO 17294-2:2023 Zn pgll < 3000 <10,0 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2023 Cd pg/l <50 < 0,50 Da
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2023 Crug/l <50 < 0,50 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2023 Mn pg/l <50 <0,50 Da
Nikal *HRN EN I1SO 17294-2:2023 Ni g/l <20 < 0,50 Da
Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2023 Pb pg/l <10 0,81 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2023 Se g/l <20 < 0,50 Da
Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2023 Ag g/l <10 <0,50 Da
Zeljezo *HRN EN SO 17294-2:2023 Fe pg/l <200 <10,0 Da
Ziva *HRN EN I1SO 17294-2:2023 Hg pg/l <1,0 < 0,02 Da
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavali niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektroniCke obrade podataka te je punovaZzeéi bez Ziga i potpisa.

3) U slu€aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri€e odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN [SO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnast izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %,

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odluéivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr | 1BAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 | www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica “*MDK Rezultat Sukladnost
Uranij *HRN EN 1SO 17294-2:2023 U ug/l <30 <0,50 Da
Analiti¢ar:
Tanja Markovi¢, mag.ing.techn.aliment.
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Trihalometani ukupni *HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <100 <10 Da
1,2-dikloretan *HRN EN ISO 10301:2002 pg/l <3 < 0,90 Da
Trikloreten *HRN EN I1SO 10301:2002 pg/l < 0,025
Tetrakloreten *HRN EN (SO 10301:2002 ug/t <0,025
Suma Tetrakloreten i Trikloreten |*HRN EN I1SO 10301:2002 ug/l <10 < 0,050 Da
0| com | o
soon | cowr | o
Benzo(euorantnene modiorana RN EN 150 179932008 |9
= -
Fillseniicng modiicrans 4N EN 150 179832008 |9 <l
Ugljikovodici HRN EN SO 9377-2:2002 pg/l <50 < 0,60 Da
Benzen HRN 1SO 11423-1:2002 ug/l <1 < 0,30 Da
Kloridi *HRN EN SO 10304-1:2009 Cl-magl/l < 250 11 Da
Amonij *HRN EN I1SO 14911:2001 NH«* mg/l <0,50 < 0,0050 Da
Nitriti *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOz" mg/l <0,50 <0,10 Da
Nitrati *HRN EN I1SO 10304-1:2009 NOs~ mgl/l <50 2,6 Da
Fosfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 P pg/l < 300 <33 Da
Sulfati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 S04* mg/l <250,0 <50 Da
Fluoridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 F- mgl/l <15 0,23 Da
Kalcij *HRN EN ISO 14911:2001 Ca mg/l 83
Kalij *HRN EN SO 14911:2001 K mg/l <12 1.2 Da
Natrij *HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l <200 43 Da
Magnezij *HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 37
Kloriti *HRN EN SO 10304-4:2022 pg/l <250 <100 Da
Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2022 pg/l < 250 <100 Da
OBR 090 REV 9 Analiticko izvjesce broj: 01 05527/24 Strana 8/9
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.
2) Analiticko izvjeSée rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzarkom,
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN {SO/IEC17025:2017
5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumadenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 85 %,

7) Ako je uzarkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvada nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.
8) Informacije o pravilu odludivanja koje je primijenjeno prilikom navodenja izjave o sukladnosti dostupne su na web stranici NZJZ OBZ.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek

tel. 031 225 787

www . zzjzosijek. hr
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' IBAN: HR6023900011101055394
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 ug/ <10 <30 Da
Halooctene kiseline (HAAS) *EPA method 552.3 (2003) pg/l <60 <96 Da
Halooctena kiselina - .
Monobromooctena kiselina EPA method 552,3 (2003) Hg/ S04
Halooctene kiseline - N
Dibromooctena kiselina EPA method 552.3 (2003) ug/l < 0,96
Halooctene kiseline - N
Diklorooctena kiselina EPA method 552.3 (2003) ug/l <16
Halooctene kiseline - N
Monoklorooctena kiselina EfA methed 352:3(200S) Hg/ <54
Halooctene kiseline - .
Triklorooctena kiselina EPA method 552.3 (2003) pg/l < 0,86
Analitiar:
Hrvoje Babi¢, mag.educ.chem.
Laboratorij za rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezuitat Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2023.) °C <25 15,9 Da
Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Cl> mgl/l <0,50 0,41 Da
Analiti¢ar:
Kristina Valek Lendi¢, dipl.ing.preh.teh.
Kraj analitickog izvjesca
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.

3) U sluéaju dostavljenog uzorka laboratorij se odrie odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumadenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) **Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

7) Ako je uzorkovanje proveo NZJZ OBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaéa nesigurnost uzorkovanja za sve akreditirane metode.

8) Informacije o pravilu odluivanja koje je primijenjeno prilikom navadenja izjave o sukladnosti doslupne su na web stranici NZJZ OBZ,

Franje Krezme 1, 31000 Osijek TBAN: HR602390001 1101055394
tel, 031 225 787 MB: 3018792 | OIB: 46854859465

e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr

www.zzjzosijek.hr




