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5.	 Productfche

Handelsmerk

Modelaanduiding

GFR6600
GFR6600S
GFR6400

GFR6400S

GRE6600
GRE6600S
GRE6400

GRE6400S

Modeltype

Verticaal 
Bevroren 
(Intensie 
gebruik)

Verticaal 
gekoeld 

(Intensie 
gebruik)

Energie-efciëntie	
klasse C B

Energy	Efciency	
Index	(EEI)

49,0 
(GFR6600 

& 
GFR6600S)

48,9 
(GFR6400 

& 
GFR6400S)

34,0 (GRE6600 
& GRE6600S)

33,8 (GRE6400 
& GRE6400S)

Energieverbruik	
gedurende	24	uur	
(E24h)

4,49 
(GFR6600 

& 
GFR6600S)

3,56 
(GFR6400 

& 
GFR6400S) 

kWh

1,15 (GRE6600 
& GRE6600S)

0,93 (GRE6400 
& GRE6400S) 

kWh

Jaarlijks	
energieverbruik	
(AEC)

1639.00 
(GFR6600 

& 
GFR6600S)

1299,00 
(GFR6400 

& 
GFR6400S)  

419,75 
(GRE6600 & 
GRE6600S)

339,00 
(GRE6400 & 
GRE6400S) 

Netto	inhoud	(VN)

380 L 
(GFR6600/ 
GFR6600S)

240 L 
(GFR6400/ 
GFR6400S)

380L 
(GRE6600/
GRE6600S)

240L 
(GRE6400/
GRE6400S)

Gekoeld	volume	
(VNRe)

0 L

380L(GRE6600/
GRE6600S)

240L   
(GRE6400/
GRE6400S)

Probleem Mogelijke	oorzaak Oplossing

Het apparaat 
is zeer 
luidruchtig.

Achterkant van het 
apparaat staat te 
dicht bij de muur/
plaond o andere 
voorwerpen. 

Houd een minimum 
astand van 5 cm tot 
muren en andere 
objecten. Houd een 
minimum astand van 
20 cm tot het plaond.

Het apparaat staat 
niet stabiel.

Breng het apparaat in 
stabiele stand. Zorg 
ervoor dat alle wielten/
voeten stevig op de 
grond staan.

Het apparaat 
is zeer warm.

Apparaat 
bevindt zich in 
de buurt van 
warmtebronnen.

Verplaats het apparaat 
uit de buurt van 
warmtebronnen.

Condensor is vuil 
o verstopt.

Reinig de condensor.  
(  Reinigen).

Condensatie 
aan buiten-
kant van 
apparaat.

Normaal 
enomeen in 
warme en vochtige 
omgevingen.

Veeg het apparaat a 
met een droge, zachte 
doek.

Foutcode 
HA. 

Alarm maximi-
umtemperatuur. 

Verplaats het apparaat 
naar een koelere 
omgeving. 

Foutcode LA.
Alarm mini-
mumtemperatuur. 

Verplaats het apparaat 
naar een warmere 
omgeving. 

Foutcode dA. Deur open. Sluit de deur. 

Foutcode 
P1, P2, EA 
o CA. 

Laat het apparaat controleren o repareren 
door een gekwaliceerd persoon. 

Voor het schakelschema, zie de abeelding aan het 
einde van deze gebruiksaanwijzing.
a. Netsnoer
b. Wit
c. Groen
d. Zwart
e. Sensor
. Warme toets
g. Magneetschakelaar
h. Rood
i. Geel
j. Blauw
k. Transormator
l. Ledregelaar
m. Ventilator condensor
n. Lamp
o. Koelventilator
p. Grijs
q. Avoerslangverwarmer
r. Avoerverwarmer
s. Klep
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De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen 
door de koper o door derden. Schade die door 
een onvakkundige behandeling o bediening, door 
een verkeerde opstelling o bewaring, door een 
onvakkundige aansluiting o installatie, alsook door 
overmacht o andere externe invloeden ontstaat, 
valt niet onder de garantie. We raden aan om deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, aangezien 
ze belangrijke aanwijzingen bevat.

De aanspraak op garantie moet door de koper 
aangetoond worden door voorlegging van het 
aankoopbewijs.

Aanwijzingen:
1. Als uw product niet goed meer werkt, gelieve 

dan eerst te controleren o het probleem niet 
veroorzaakt wordt door andere redenen, zoals 
een onderbroken stroomvoorziening o een 
verkeerde hantering.

2. Gelieve erop te letten dat u bij uw deect apparaat 
in ieder geval de volgende documenten bijvoegt 
resp. bij de hand houdt:

 Aankoopbewijs
 de benaming van het apparaat / type / merk
 de beschrijving van het opgetreden deect met 
zo nauwkeurig mogelijke inormatie over de 
out.

Gelieve u persoonlijk o teleonisch tot uw dealer te 
wenden als u aanspraak wilt maken op de garantie 
en bij storingen.

GWL 11/18 E/NL

GFR6600 / GFR6600S 
GFR6400 / GFR6400S
GRE6600 / GRE6400 
GRE6600S / GRE6400S

DUTCH 230828

s  CONGÉLATEUR 
GFR6600 / GFR6600S 
GFR6400 / GFR6400S 
RÉFRIGÉRATEUR 
GRE6600 / GRE6400 
GRE6600S / GRE6400S

Avant d’utiliser cet appareil, prenez le temps de lire 
ce mode d’emploi.

QA20-0000004463
QA20-0000004459
QA20-0000004462
QA20-0000004460

QA23-0000000924
QA23-0000000925
QA23-0000000926
QA23-0000000927

Bevroren	volume	
(VNFrz)

380 L 
(GFR6600/ 
GFR6600S)

240 L 
(GFR6400/ 
GFR6400S)

0 L

Klimaatklasse 4 5

Dit	apparaat	is	bedoeld	voor	gebruik	ondereen	
omgevingstemperatuur	tot	40°C

Koelmiddel/
hoeveelheid

R290/0,10 
(GFR6600 & 
GFR6600S)
R290/0,08 

(GFR6400 &
GFR6400S)

kg

R600a/0,06 kg

Aardopwarm-
ingsvermogen	
(GWP)	van	het	
koelmiddel

3 3

Minimumduur	
van	de	door	
de	leverancier	
geboden	garantie

Zie het hoodstuk Garantie.

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldor
Germany

6.	 Verwijdering	

Richtlijnen	voor	milieubescherming
Gebruikte elektronische apparaten horen 
niet thuis in het huisaval! Wij vragen u 
daarom een bijdrage aan de bescherming 
van ons milieu te leveren en dit apparaat 
op de voorziene verzamelplaatsen a te 
geven.

Het koelmiddel moet worden agevoerd 
en verwijderd door een vakbekwame 
technicus en in overeenstemming met de 
geldende nationale en lokale voorschriten 
voordat het apparaat wordt agedankt.
Let	op: Houd het apparaat uit de buurt 
van vuur o vergelijkbaar gloeiende stoen 
voordat u het weggooit. Verwijder de deur 
voordat u het apparaat avoert.

7.	 Garantie	

Voor dit product geldt de wettelijke garantie.
Klachten moeten onmiddellijk na de vaststelling 
gemeld worden.


