
6° Bimestre 2022

Saída do 
Tratamento (VETA)

Saída do 
Tratamento (NETA)

Estrada Rio-São Paulo, 
32088 -  Nova Iguaçu

Estrada Rio-São Paulo, 
32088 -  Nova Iguaçu

08/12/2022 08/12/2022

VMP LQ LD UNIDADE
Resultados 
Analíticos

Resultados 
Analíticos

08/12/2022 08/12/2022

Gosto 6 1 1 Intensidade 1 1

Odor 6 1 1 Intensidade 1 1

09/12/2022 09/12/2022

Bromato 0,01 0,005 0,002 mg/L < LD < LD

Clorito 0,7 0,005 0,002 mg/L < LD < LD

Clorato 0,7 0,070 0,020 mg/L < LQ < LQ

08/12/2022 08/12/2022

Cloro Residual Livre 5 0,2 0,1 mg/L 2,4 2,5

08/12/2022 08/12/2022

Cloraminas Total 4 0,04 0,01 mg/L 0,19 0,16

22/12/2022 22/12/2022

2,4 Diclorofenol 0,2 0,2 0,1 mg/L < LQ < LQ

2,4,6 Triclorofenol 0,2 0,2 0,1 mg/L < LQ < LQ

22/12/2022 22/12/2022

Ác. Monocloroacético  - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Monobromoacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Dicloroacético - 0,005 0,002 mg/L 0,006 < LQ

Ác. Tricloroacético - 0,005 0,002 mg/L 0,019 0,012

Ác. Bromocloroacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Dibromoacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Bromodicloroacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Dibromocloroacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ác. Tribromoacético - 0,005 0,002 mg/L < LQ < LQ

Ácidos Haloacéticos Total 0,08 0,005 0,002 mg/L 0,042 0,032

17/12/2022 17/12/2022

Clorofórmio - 0,002 0,001 mg/L < LQ < LQ

Bromodiclorometano - 0,002 0,001 mg/L < LQ < LQ

Dibromoclorometano - 0,002 0,001 mg/L < LQ < LQ

Bromofórmio - 0,002 0,001 mg/L < LQ < LQ

Trihalometanos Totais 0,1 0,002 0,001 mg/L < LQ < LQ
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Resultados Analíticos - Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção

SISTEMA GUANDU

DIRETORIA DE SANEAMENTO E GRANDE OPERAÇÃO - DSG

GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA - GCQ

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA - GCQ-4

COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS - GCQ-41

PARÂMETROS

Endereço:

Data da Coleta:

Data da Análise de Gosto e Odor:

Data da Análise de Bromato, Clorito e Clorato:


