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Resultados Analiticos - Desinfetantes e Produtos Secundarios da Desinfec¢ao

| ANO:2022

4° Bimestre

SISTEMA GUANDU Saida do Saida do
Tratamento (VETA) [ Tratamento (NETA)
Enderego; S tsiornin | Gt orate
PARAMETROS
Data da Coleta: 25/08/2022 25/08/2022
VMP | UNIDADE Resul't?dos Resul't?dos
Analiticos Analiticos
Data da Anilise de Gosto e Odor: 26/08/2022 26/08/2022
Gosto 6 1 1 Intensidade 1 1
Odor 6 1 1 Intensidade 1 1
Data da Anélise de Bromato, Clorito e Clorato: 22/11/2022 22/11/2022
Bromato 0,01 0,005 | 0,002 mg/L <LD <LD
Clorito 0,7 0,005 | 0,002 mg/L <LD <LD
Clorato 0,7 0,070 0,020 mg/L <LQ 0,07
Data da Andlise de Cloro Residual Livre: 25/08/2022 25/08/2022
Cloro Residual Livre | 5 | 0,2 | 0,1 | mg/L 2,3 1,8
Data da Andlise de Cloraminas Total: 26/08/2022 26/08/2022
Cloraminas Total [ 4 JooaJoor] men 0,12 0,12
Data da Analise de 2,4-Diclorofenol e 2,4,6-Triclorofenol: 03/09/2022 03/09/2022
2,4 Diclorofenol 0,2 02 | 01 mg/L <LQ <LQ
2,4,6 Triclorofenol 0,2 0,2 0,1 mg/L <LQ <LQ
Data da Andlise de Acidos Haloacéticos: 03/09/2022 03/09/2022
Ac. Monocloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Monobromoacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Dicloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Tricloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Bromocloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Dibromoacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Bromodicloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Dibromocloroacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Ac. Tribromoacético - 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Acidos Haloacéticos Total 0,08 0,005 | 0,002 mg/L <LQ <LQ
Data da Analise de Trihalometanos: 13/09/2022 13/09/2022
Cloroférmio - 0,002 | 0,001 mg/L 0,002 0,002
Bromodiclorometano - 0,002 | 0,001 mg/L <LQ <LQ
|Dibromoclorometano - 0,002 | 0,001 mg/L <LQ <LQ
[Bromoférmio - 0,002 [ 0,001 mg/L <lq <lq
|Triha|ometanos Totais 0,1 0,002 0,001 mg/L 0,005 0,005
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