
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro

Diretoria de Desenvolvimento das Cidades
TERMO DE REFERÊNCIA

 

 
 
I - DO OBJETO:

 
1.1. Aquisição de ÁCIDO FLUOSSILÍCICO com fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento do sistema de

armazenamento e dosagem do produto, em regime de comodato para atendimento às estações de tratamento de água da CEDAE da
Diretoria da Região do Interior, conforme especificações técnicas e nas Estações de Tratamento de Água das Gerências da Diretoria de
Desenvolvimento das Cidades - DDC: Gerência Serrana (GSE), Gerência Litorânea Norte (GLN) e Gerência Noroeste (GNR).

 
II – DA JUSTIFICATIVA:

 
2.1. Mo�vo da Contratação

2.1.1. O uso do produto jus�fica-se por ser indispensável para atender à legislação vigente, Portaria MS/GM 888/2021, sobre a fluoretação da
água dos sistemas públicos de abastecimento para consumo humano, bem como o Anexo 9 que define o Valor Máximo Permi�do;

2.1.2. Este produto é adicionado à água na úl�ma etapa do processo de tratamento, tendo, por definição, como função, auxiliar o combate à
cárie infan�l;

 
2.2. Bene�cios diretos e indiretos do fornecimento com comodato dos equipamentos

2.2.1. Ressalta-se que o formato de aquisição de produtos químicos com comodato de equipamentos, instalação e manutenção visa: à redução
de custos com pessoal técnico especializado e veículos para a realização de manutenção preven�va e corre�va, redução de custo e prazo de
reposição de peças para a instalação e reparos constantes causados pela rápida deterioração dos equipamentos/instrumentos em função do
uso dos produtos. Além disso, a probabilidade de ocorrência de paradas do Sistema de Abastecimento pela falta do equipamento ou de uma
peça, cuja aquisição emergencial necessitaria passar por ritos processuais morosos, reduz consideravelmente quando há manutenção e
assistência técnica realizados pela própria empresa fornecedora do produto, assegurando a con�nuidade do processo de tratamento da água e,
por conseguinte, do abastecimento público.

 
2.3. Natureza do Objeto

2.3.1. Trata-se de objeto de natureza comum: aquisição com fornecimento con�nuo de ácido fluossilícico no período de 1 (um) ano, conforme
previsão de entrega con�da neste termo de referência;

 
III – OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

 
3.1. O objeto da contratação está descrito Conforme especificação CEDAE normalização ANEXO N.º 373.

Itens Código IFS Nomenclatura Unidade Quan�dade

01 1068100006 ÁCIDO FLUOSSILICICO
(Normalização CEDAE Anexo Nᵒ 373) Kg 229.463

 
3.2. A indicação para se realizar a licitação por unidade global (lote único), mo�va-se pela necessidade de garan�r êxito no certame devido à ocorrência

de licitações desertas, como a do úl�mo Processo nº E-07/100.896/2018 (PE Nº 0667/2019), tendo em vista que os quan�ta�vos des�nados às
unidades do Interior são baixos e as entregas fracionadas acarretando desinteresse por parte dos fornecedores. O obje�vo é promover o
fornecimento do produto e, por conseguinte, garan�r a fluoretação da água tratada independente da região.

 
IV – DESCRIÇÃO DO OBJETO

 
4.1. Especificação do Objeto.

4.1.1. O produto deverá atender às especificações técnicas descritas abaixo, extraídas do anexo 373.

 



ANEXO 373 REV21
CÓDIGO DO MATERIAL
IFS

GRCL NOMENCLATURA UNIDADE

1068100006 6810 ÁCIDO FLUOSSILÍCICO KG
NÚMERO DE PÁGINAS 03
1. ÁREA DE APLICAÇÃO
Produto para tratamento de água para abastecimento público
 
2. ESPECIFICAÇÃO
- Concentração (em H2SiF6): Maior ou igual a 20% p/p
- Teor de Metais Pesados (em Pb++): Menor ou igual a 0,02% p/p
- Teor de Acidez Livre (HF): Menor ou igual a 1,0% p/p
- Densidade: Maior ou igual a 1,170 g/cm³
- Aspecto: Solução aquosa e incolor de ácido forte
O produto deverá ser entregue isento de:
- Matéria em Suspensão;
- Substância solúvel mineral ou orgânica em quan�dade suficiente para causar efeito deletério, ou
prejudicial à saúde.
 
3. ACONDICIONAMENTO
Caminhão tanque, com o qual deverão ser enviadas as informações de data de fabricação e prazo de
validade do produto.
 
4. LAUDO TÉCNICO
Juntamente com o produto deverá ser fornecido o laudo da análise laboratorial do respec�vo lote entregue,
constando o teor ou caracterís�ca de cada um dos requisitos listados na Especificação.

 
5. NORMAS DE SEGURANÇA
Segundo Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho de nº 26 (Sinalização de Segurança) por
exigência do Decreto presidencial de nº 2657/98, que promulga a Convenção nº 170 da OIT, é de
responsabilidade do fornecedor que o produto seja acompanhado das seguintes informações:
- Nome técnico do produto
- Palavra de advertência, designando o grau de risco
- Indicação de risco
- Medidas preven�vas (abrangendo aquelas a serem tomadas)
- Primeiros socorros
- Informações para médicos, em caso de acidente
- Instruções especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento, quando for o caso.
- Ficha FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – NBR n° 14725)
 
6. LAUDO DE CONFORMIDADE
- Em conformidade com a legislação de potabilidade, Portaria GM|MS 888/2021, o vencedor da
licitação deverá apresentar como condição para assinatura do contrato, o Laudo de Atendimento aos
Requisitos de Saúde (LARS), estabelecidos em Norma Técnica da ABNT (NBR 15784), com a Dosagem
Máxima de Uso (DMU) inclusa, para comprovação da qualidade do referido produto e a Comprovação
de Baixo Risco à Saúde (CBRS).
- O referido laudo deve ser feito com base em estudos realizados conforme item 5.8 da NBR
15784:2017, contendo no mínimo as análises específicas para cada produto químico discriminada nas
tabelas de 1 a 4 da mesma norma, bem como o cálculo da Concentração de Impureza Padronizada na
Água para Consumo Humano (CIPA). Este estudo deverá ser parte integrante do laudo.
- O prazo de validade do laudo será de 02 (dois) anos, a contar da data da amostragem do produto.
- Para realização do estudo e emissão do laudo, deverá ser u�lizado laboratório que possua o
Cer�ficado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Prá�cas de Laboratório (BPL),
emi�do pelo INMETRO.

 
 
 

4.2. Condições de Recebimento

4.2.1. O item V apresenta uma tabela com os quan�ta�vos para entrega nas áreas;

4.2.2. Todos os materiais fornecidos serão inspecionados quando da entrega, podendo independentemente de aceites anteriores, serem
recusados, caso se verifique, no todo ou em parte do objeto, vícios, defeitos e incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatados
visualmente ou se necessário em uso;

4.2.3. Os atestes das Notas Fiscais Eletrônicas ficarão condicionados ao cumprimento dos requisitos de entrega e de qualidade do produto, e
deverão ser enviadas até o dia 25 do mês em curso;

4.2.4. A empresa deverá enviar, anexo à nota fiscal, o Cer�ficado de Garan�a referente aos equipamentos e acessórios entregues;

4.2.6. O produto deverá atender, integralmente, às especificações técnicas con�das no Item IV e, caso sejam iden�ficados problemas no
desempenho esperado do produto durante seu uso, uma vez evidenciado e relatada ocorrência, o fornecedor deverá efetuar a re�rada e
subs�tuição do equipamento às suas expensas;



4.2.7. Se a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO recusar algum item de fornecimento, a CONTRATADA deverá repô-lo às suas expensas. Em caso de
recusa do material, o fornecedor será no�ficado e deverá promover sua re�rada e subs�tuição, no prazo estabelecido na no�ficação;

4.2.8. Em caso de reincidência de recusa ou devolução do produto por descumprimento dos critérios previamente definidos neste Termo de
Referência, será caracterizado como descumprimento das obrigações contratuais, estando, o fornecedor, sujeito sanções administra�vas
previstas no contrato;

4.2.9. O material deverá ser transportado pela empresa vencedora, sem custos para a CEDAE, para os endereços relacionados na tabela V.

 
V – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

 
5.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, devendo a primeira entrega ocorrer após o recebimento da autorização de fornecimento, e

mediante solicitação da Comissão de Fiscalização;

5.2. O contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o que
preceitua o Ar�go 120 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEDAE.

5.3. O produto deverá ser entregue em caminhões tanque que alimentarão reservatórios para armazenamento do produto (�po IBC) já com
dique de contenção a serem instalados no local pelo próprio fornecedor. Algumas unidades já possuem tanques de armazenamento de Ácido
Fluossilícico, conforme informado nos endereços abaixo:

 
 
 
 
 
 

SETOR
QUANTITATIVO DE

SISTEMAS DE
DOSAGEM

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO COM

APLICAÇÃO DO
PRODUTO

ENDEREÇO VAZÃO
(L/s)

GSE
(Gerência
Serrana)

05

ETA ANTA Rua Paschoal Alvine, 178 - Bairro: Anta -
Sapucaia/RJ 8

ETA JAMAPARA Rua Sílvio Geraldo França, 58 - Bairro:
Jamapará -Sapucaia/RJ 12,3

ETA APARECIDA Rua Stella Rampini, S/N° - Bairro: Aparecida
- Sapucaia/RJ 5

ETA SAPUCAIA Rua Marechal Floriano Peixoto, 17 - Bairro:
Centro - Sapucaia/RJ 14

ETA RIO PRETO Estrada Rio Bahia, S/Nº Km 73,5 - Bairro:
Três Córregos - Teresópolis/RJ 430

GLN
(Gerência
Litorânea

Norte)

01 ETA MACAÉ Rua Leopoldina Neves Pinheiro s/n° Bairro
Aroeira - Macaé 750

GNR
(Gerência
Noroeste)

02
ETA ITAPERUNA Rua João Ba�sta, S/N° - Bairro: Surubi -

Itaperuna/RJ 360

ETA PORCIÚNCULA Rua Albino Ferreira Cardoso, S/Nº - Bairro:
Morro Cristo Rei - Porciúncula/RJ 60

 
5.4. Antes da primeira entrega deverá ser garan�do, pela CONTRATADA, que todos os equipamentos e acessórios necessários para recebimento,

dosagem do produto e medição estejam adequadamente instalados, como bombas dosadoras, tanques de armazenamento entre outros;

5.5. Todos os pontos de entrada e saída do produto da carreta, ou seja, esco�lhas de carregamento e registros de descarregamento deverão ser
lacradas na fábrica, com selos, numerados, cujas numerações deverão constar na nota fiscal. Os selos somente poderão ser re�rados por
técnico da CEDAE quando do descarregamento nos locais indicados na tabela acima. Não serão aceitos caminhões sem lacres.

5.6. Os empregados da empresa fornecedora, quando no interior das instalações da CEDAE, deverão se submeter às normas internas vigentes;

5.7. A entrega deverá ser feita considerando o quadro abaixo, mediante agendamento telefônico prévio, com pelo menos 24 horas de
antecedência, nas Gerências abaixo relacionadas:

 

GERÊNCIA NOME CONTATOS TELEFONES DE CONTATO

GSE
Gerência
Serrana

Joselan Oliveira joselan.oliveira@cedae.com.br (21) 3641-1875

GLN Gerência
Litorânea

Norte
Viviane Barros vcorrea@cedae.com.br (22) 2791-5494

GNR
Gerência

Anderson Mansur anderson-
mansur@cedae.com.br

(22) 3852-8854



Noroeste
 
5.8. Todos os materiais fornecidos serão inspecionados quando da entrega, podendo independentemente de aceites anteriores, serem recusados, caso

se verifique, no todo ou em parte do objeto, vícios, defeitos e incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatados visualmente ou se
necessário em laboratório.

5.9. A entrega do material obedecerá ao período das 07h30min às 16h00min, no local indicado, de segunda à sexta-feira, sob a responsabilidade do
fornecedor, salvo exceções que poderão ocorrer em outros dias, sempre avisando com antecedência e com a permissão da contratante.

 
VI – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

 
6.1. Valor sugerido para licitação está definido no Mapa Demonstra�vo de Preços Es�mados, anexo ao processo, baseado nas cotações fornecidas pelas

empresas listadas no Mapa Demonstra�vo de Empresas Consultadas, bem como na ampliação de pesquisa de preço de mercado.

6.2. O critério de julgamento da proposta a ser u�lizado na licitação será o menor preço, conforme previsto no art. 54 da Lei 13.303/2016 c.c. art.33, III
do RILC.

 
VII – DO PAGAMENTO:

 
7.1. Regime por preço unitário com forma de fornecimento integral, o produto a ser adquirido deverá ser enviado para os endereços cadastrados na

tabela do item V.

7.2. Os pagamentos serão efetuados, após o ateste das Notas Fiscais Eletrônicas, de acordo com as quan�dades fornecidas e aprovadas por, pelo
menos, dois membros da Comissão de Fiscalização, designados através de Ordem de Serviço vigente, dentro do prazo definido em contrato.

 
VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

 
8.1. A Contratada se obriga a cumprir com o fornecimento do produto em conformidade com todos os requisitos estabelecidos no Termo de Referência

e no Edital.

8.2. Os empregados da empresa fornecedora/transportadora, quando no interior das instalações da CEDAE, deverão se submeter às normas internas
vigentes da CEDAE.

8.3. Considerar, minimamente, os critérios de sustentabilidade:

u�lização de materiais que sejam reciclados, reu�lizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u�lize materiais
recicláveis, de forma a garan�r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8.4. Durante a vigência do contrato também deverão ser fornecidos todos os equipamentos e instrumentos necessários à instalação e funcionamento
do sistema de estocagem e dosagem do produto, em regime de comodato com a CEDAE: tanques armazenamento, bombas dosadoras, medidores
de vazão, tubulações, conexões, válvulas e mangueiras e kit de análise para controle de dosagem do produto nas Estações de Tratamento de Água;

8.5. Para previsibilidade e dimensionamento da quan�dade de equipamentos e acessórios necessários, segue no Item V deste Termo de Referência, a
relação de unidades em que deverão ser instalados os sistemas de dosagem e as vazões de tratamento.

8.6. A instalação e start-up do sistema de dosagem deverá ocorrer no prazo de até 60 dias, após a ordem de início do contrato e os equipamentos
deverão ser fornecidos com manual de operação;

8.7. Deverá ser procedida operação assis�da por um período de 30 dias após o start-up;

8.8. Quando houver solicitação de entrega do produto, a nota fiscal deverá ser emi�da até o dia 25 do mês em curso;

8.9. A programação para a entrega do produto deverá ser feita obje�vando manter um estoque regulador, a fim de que não haja descon�nuidade do
produto. Em condições emergenciais, a CEDAE se reserva ao direito de solicitar entregas em maior quan�dade, inclusive nos fins de semana e
feriados, o que ocorrerá mediante solicitação formal da Comissão de Fiscalização ou pelos responsáveis pelo controle dos produtos químicos;

 
IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

 
9.1. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos mesmos;

9.2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos deste Termo de Referência;

9.3. Relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada (preposto).

9.4. Deverá ser formalizado contrato para fornecimento do produto.

9.5. Designar um ou mais servidores, conforme item XII, para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer
anotações e registros de todas as ocorrências em livro próprio, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.

 
X – DAS PENALIDADES:

 



10.1. Em caso de atraso injus�ficado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração, a CONTRATADA ficará sujeita às
sanções previstas no Capítulo VIII do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEDAE e demais normas per�nentes, assegurados, nos
termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

 
XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO BEM PARA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

11.1.1. Trata-se de fornecimento de material de consumo, seu centro de custo será atrelado às Gerências: GSE, GLN e GNR, e será u�lizado pelas
estações de tratamento de água, da Diretoria de Desenvolvimento das Cidades responsável pelo abastecimento de água da região do interior do
Estado do Rio de Janeiro.

 
11.2. IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO

 

GERÊNCIA
SOLICITANTE

CENTRO DE
CUSTO CÓDIGO IFS QUANTIDADE POR

CENTRO DE CUSTO (Kg)
GSE DI02000000 1068100006 64.463
GLN DI04000000 1068100006 105.000
GNR DI03000000 1068100006 60.000

XII - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

 
12.1. Cabe aos Fiscais do contrato que são membros da Comissão de Fiscalização as a�vidades relacionadas ao acompanhamento da execução do

objeto do contrato previstas no ar�go 13 do Decreto Estadual nº 45.600/2016, incluindo a atestação do cumprimento dos eventos contratuais e a
realização do objeto contratual para que seja dado seguimento ao pagamento dos referidos eventos cumpridos.

12.2. Em submissão ao Inciso XXV do ar�go 5º do Regulamento Interno da CEDAE de Licitações e Contratos, os funcionários abaixo relacionados estão
indicados para compor a comissão de fiscalização, estando os mesmos cientes de suas obrigações no acompanhamento do contrato.

 

NOME GERÊNCIA MATRÍCULA E-MAIL TELEFONE

Marta Cris�na Câmara dos Santos GSE 0-019122-1 marta@cedae.com.br 21 36431747

Joselan Dutra de Oliveira GSE 0-019040-9 joselan.oliveira@cedae.com.br 21 36411882

Marcelo Alan Vieira GSE 0-010814-5 marcelo-vieira@cedae.com.br 21 23328019

Reginaldo Ramos GLN 0-017897-1 reginaldo-ramos@cedae.com.br 22 27627085

José Valter de Lima GLN 0-013896-9 jvalterlima@cedae.com.br 21 985280916

Viviane Barros Correa GLN 0-018150-2 vcorrea@cedae.com.br 22 27915494

Diego da Silva Freitas GNR 0-017781-9 diegofreitas@cedae.com.br 22 38528854

Anderson Vieira Mansur GNR 0-013889-8 anderson-mansur@cedae.com.br 22 988250519

Cleina Rodrigues Fagundes GNR 0-017480-8 cleina-fagundes@cedae.com.br 22 38528854

 
XIII – RESULTADOS ESPERADOS:

 
13.1. Na definição das quan�dades foi considerada, além do histórico de consumo, uma margem de segurança, prevendo oscilações na qualidade da

água a ser tratada, advindas de fatores sazonais ou eventos pontuais a�picos e obje�vando manter estoque do produto em quan�dade suficiente,
até o próximo processo licitatório, evitando assim, a descon�nuidade de fornecimento de produto para o processo de tratamento e, por
conseguinte, o comprome�mento da qualidade da água des�nada ao abastecimento público e consumo humano.

 



 
13.2. As entregas deverão ser feitas obje�vando manter um estoque mínimo para consumo de acordo com a capacidade de armazenamento de cada

unidade.

13.3. A quan�dade a ser entregue, quando somada ao estoque existente, não poderá ultrapassar a quan�dade rela�va ao consumo referente ao
período de validade do produto.

 
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS:

 
14.1. Todo produto a ser fornecido poderá ser inspecionado e analisado, a qualquer tempo, pela CEDAE, durante ou após a sua fabricação, e caso

necessário, será comparado com a AMOSTRA CONTROLE, podendo independentemente de aceites anteriores, ser recusado, caso se verifique, no
todo ou em parte do objeto, vícios, defeitos e incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatados visualmente ou se necessário em
laboratório. Os custos dos exames laboratoriais correrão por conta do fornecedor. O fornecedor estará sujeito a sanções administra�vas previstas
no contrato, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação. Neste caso também poderão ser
exigidos do fornecedor, às suas expensas, a realização de novo estudo com laudo de atendimento aos requisitos de saúde, conforme estabelecido
na norma técnica da ABNT NBR 15784.

14.2. Juntamente com as amostras de substrato deverá ser encaminhado com a sua respec�va FISPQ e cer�ficado de análise.

14.3. A empresa vencedora deverá enviar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o pregão, uma amostra em embalagem contendo um volume/peso
representa�vo (500mL) do produto para o Laboratório da Gerência de Controle de Qualidade da Água – GCQ, localizada à Rua Dr. Otávio Kelly, 110
– Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20511-280. Contato pelo Telefone, (21)2332-1722 – Sérgio Cláudio C. Marques. Esta amostra passará a ser
chamada de AMOSTRA CONTROLE.

14.4. A Amostra Controle será analisada pelo laboratório de Controle de Qualidade da CEDAE e/ou em laboratórios capacitados indicados pela CEDAE.
Os parâmetros analisados serão os mesmos descritos na especificação CEDAE anexo 373.

14.5. Os ensaios realizados na AMOSTRA CONTROLE para aprovação ou não do produto terão como obje�vo verificar as condições descritas na
especificação CEDAE anexo 373.

14.6. Após os testes, um relatório de “performance” será enviado para o setor de licitações para homologação da licitação. Em caso de recusa da
AMOSTRA CONTROLE, será convidado o segundo colocado no processo licitatório e assim sucessivamente;

14.7. É recomendável a realização de visita técnica aos locais de entrega para verificação das necessidades e condições de instalação dos equipamentos
e acessórios, em regime de comodato, para dosagem do produto.

 
XV – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO OU SERVIÇO

 
15.1. O produto deverá atender, integralmente, as especificações técnicas constantes na Normalização Nº 373, verificadas pela análise realizada no

Laboratório de Controle de Qualidade da unidade da CEDAE, quando da entrega;

15.2. A empresa deverá enviar anexada à nota fiscal, o laudo de análise referente ao lote do produto entregue e a FISPQ;

15.3. O produto deverá ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega;

15.4. Todos os produtos fornecidos serão inspecionados quando da entrega, podendo ser recusados, caso se verifique condições inadequadas de segurança
para o seu descarregamento;

15.5. As manutenções dos equipamentos em regime de comodato deverão ser eficazes e realizadas de modo a garantir o funcionamento contínuo do
sistema de dosagem sem prejuízo do processo de dosagem;

15.6. A contratada ficará responsável pelo(s) procedimento(s) de visita técnica, manutenção nos equipamentos e substituição das peças que se fizerem
necessárias para o bom funcionamento do(s) equipamento(s), sem nenhum ônus para a contratante.

15.7. A CEDAE reserva-se ao direito de recusar o produto que não esteja em conformidade com as especificações técnicas. Em caso de recusa, o
fornecedor será notificado e deverá promover a retirada e substituição do produto, às suas expensas, no prazo estabelecido na notificação. Em caso
de reincidência de recusa, será caracterizado como descumprimento das obrigações contratuais, estando o fornecedor sujeito às penalidades previstas
no contrato;

15.8. O produto a ser fornecido poderá ser inspecionado e analisado, a qualquer tempo, pela CEDAE, durante ou após a sua fabricação. O fornecedor
estará sujeito a sanções administrativas previstas no contrato, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da
contratação. Neste caso, também poderão ser exigidos do fornecedor, às suas expensas, a realização de novo estudo com laudo de atendimento aos
requisitos de saúde estabelecidos em Norma Técnica da ABNT (NBR 15784).

 



XVI – VISITA TÉCNICA:

 
16.1. É recomendável a realização de visita técnica aos locais de entrega para verificação das necessidades e condições de instalação dos equipamentos

e acessórios, em regime de comodato, para dosagem do produto.

16.2. Caso a empresa opte pela não realização de visita não poderá u�lizar desta prerroga�va para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejam na
não instalação de algum equipamento ou acessório necessário para funcionamento do sistema de dosagem.

 
XVII – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS:

 
17.1. Não se aplica.

 
XVIII – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

 
18.1. Haverá formalização de contrato;

18.2. Deverá constar como exigência contratual que os veículos e equipamentos u�lizados para transporte do produto deverão possuir cer�ficado para
o transporte de produtos perigosos (CTPP) expedido por organismos acreditados pelo INMETRO conforme previsto no Art. 11 da Resolução ANTT
nº 5848/2019.

 
 
Rio de Janeiro, 17 agosto de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Neves Soares, Coordenador, em 17/08/2023, às 15:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 57905269 e o código CRC 855D4F1B.

Referência: Processo nº E12/800.119/2020 SEI nº 57905269

Avenida Presidente Vargas, 2655 - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20210-030
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http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

