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CLORO LIQUEFEITO EM CARRETA

1. OBJETO

Aquisicac de CLORO LIQUEFEITO EM CARRETA para atendimento as unidades de
tratamento de agua da CEDAE:

2. JUSTIFICATIVA

A ulilizago do clore liquefeito na Gltima etapa do processo de tratamento de agua
para consumo humano, como agente desinfectante, justifica-se para garantir o atendimento
aos padrdes microbiologicos de potabilidade exigidos pela legislagdo vigente, anexo XX da
Partaria de Consolidag&o n® 5 do Ministério da Satde de 28/09/2017.

3. ESPECIFICAGAO DO OBJETO
CLORO LIQUEFEITC EM CARRETA

Cloro Liguefeito em carreta - para tratamento de dgua, com 99,5% em volume de pureza.
Devera estar em conformidade com a NBR 15784 da ABNT. Embalagem em carretas
tanque de 14 4 20 toneladas. Chservagdo: segundo Norma Regulamentar n° 26 (sinalizag&o
de saguranga), por exigéncia do Ministéric do Trabalho, deverdo constar na documentagdo
as seguintes informagdes: nome técnico do produto, palavra de adverténcia, designando o
grau de risco, indicagbes de risco, medidas preventivas (abrangende aguelas a serem
tomadas}, primeiros socorros, informagdes para médicos, em caso de acidente, instrugges
especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento, quando for o caso.

3.1 - ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ITEM Cc;gfo NOMENCLATURA UNIDADE | QUANTIDADE
1 [ 1068100008 | Cloro Liguefeito em Carreta ‘ kg 7.380.000

3.2 ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

Fem Cadigo IFS Nomenclatura Unid. Quantidade

| |

Nao Aplica.
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5. TIPO DE CONTRATAGAO E REGIME/FORMA DE EXECUGAO/FORNECIMENTO:

5.1 () SERVIGQ:

5.1.1. {__} de nalureza continua ou {__) de escopo;

5.1.2. {__) com m&o de obra alocada ou (__) sem mio de obra alocada;

3.1.3. () regime de execugao por prego unitario; (__) Regime de execucio por
prego global; ou () Regime de execugio por tarefa.

Nao se aplica.
5.2 ( X)) AQUISICAO:

( ) Forma de fornecimento integral;
{ ) Forma de fornecimento parcelada;
{ X} Forma de fornecimento continua.

6. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO

8.1 — O prazo do contrato serd de 12 (doze) meses, devendo a primeira entrega
ocorrer apds o recebimento da autorizagdo de fomecimento, e mediante solicitagdo da

Comissao de Fiscalizagio;
6.2 — O contrato podera ter a sua duragdc prorrogada por iguais e sucessives

periodos, até o limite de 5 (cinco) anos, de acordo com ¢ que preceitua o Artigo 120 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CEDAE.

7. LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO:

7.1 - Cloro Liguefeito em Carreta-Tanque:

LOCAIS
t%%igg DE ENDERECO DE ENTREGA E UTILIZACAO
ENTREGA

Estrada Rio-Séo Paule, Km 19,5 -~ Jardim Guandu

Nova Iguacu - RJ - CEP 26298-566

Rodovia Amaral Peixoto, Km 13,5 — Jardim Catarina
ETA ARANIAL _ sl Séo Gongalo - RJ — CEP 24720-320

. Rodovia Presidente Dutra, Km 212, S/N° - Cabral
UTTUNELV | UT | paracambi- RJ - CEP 26600-000

ETA GUANDU ETA

&
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.2 - Horarios de entrega:

|y
7.21- ETA Guandu e UT Tunel IV: perflodo de 7h30 as 14h30, de segunda-

feira a demingo;

7.22 - ETA Laranjal: periodo de 8h as 15h, de segunda-feira a sexta-feira,

exceto feriados;

7.2.3 Em caso de necessidade, a CEDAE podera solicitar entregas apos este
horario, ¢ que ocarrera mediante sclicitacdo formal da Comissio de Fiscalizagho;

7.2.4 - A programacio e agendamentos das entregas serdo feitos através de
correio pelos membros da Comissdo de Fiscalizagcio do Contrato e/ou responsaveis pelo
Controle de Produtes Quimicos das EstagGes ou Unidades de Tratamento da CEDAE:

725 - Os veiculos para transporte de cloro liquefeito em carretas-tanque,
deverdo ahedecer todas as normas de seguranga para transporte de produtos perigosos,
sendo passiveis de devolugdo quando inspecionados e verificados o nfo atendimento as

harmas no recebimento;

7.3 = Cronograma de fomecimento e previsao de consumo de Cloro em Carrata:

CLORC EM CARRETA

QUANTIDADE (kg) / MES PREVISAD
LOCAL DE
ENTREGA o
™ 2- 3 4 5 £ r B ¥ 1w 14e 2= | ANUAL ()
gLiNDU 480000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.0Q0 | 480.000 | 480,000 | 486,000 | 430,000 480,000 | 5,760,000
ETA ' ' i '
! H B6.00d | &5.000 @ 85000 | 85000 | 85, , ) R . b .
LARANJAL | 26000 | 85.000 £o0 | 65.000 | 85,000 ] 45.000 _55 000 | 65.000 | 730.000
UT TUNEL IV | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.008 | 70.000 | 70.000 = 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 840.000
TR EM §15.000 ‘ 616.000 ‘ 615.000 | 618.000 16000 B15.000  7.380.000

CARRETA i81ﬁ.llllJlll 815.000 | €15.000 | §15.000 | 515.000 | 6%5.000

8. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

8.1 - Os fornecimentos deverdo ocorrer apds a emissdo da ordem de fornecimento e
obedecer ao gquantitativo indicado na previsfio de consumo correspondente ac més de
entrega, conforme tabela do item 7.4, se nenhuma outra solicitagéio for feita pela Comissdo

de Fiscalizagao:

8.2 - Todas as carretas-tanque utilizadas no transporte de cloro liquefeito deverio
estar equipadas com "Kit C” e mascara auténoma. O referide "Kit C” devera permanecer na

carreta-tanque enguanto estiver na unidade da CEDAE;

s
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8.3 — A empresa fornecedora devera enviar em anexo & nota fiscal o laudo de
andlise laboratorial referente aoc lote de fabricagfic do produto, conforme especificacéo
tecnica;

8.4 — Para a assinatura de contrato, a licitante vencedora devera apresentar relacao
de motoristas habilitados a conduzirem as carretas-tanque, que entregarfo cloro gas
liquefeito nas unidades da CEDAE, bem como os respectives certificados de treinamentos
de combate a vazamento de cloro gas, gue comprovem treinamente para uso de mascara
auténoma e de cembate a incéndio. No caso de medificagdo no quadro de motorisias,
devera ser apresentada toda a documentacgao reguerida do novo motorista;

8.5 - Sinalizagdo de Seguranga:

Segundo a Norma Regulamentar do Ministério do Trabalho n.° 28 (sinalizagdo de
seguranga) e por exigéncia do Decreto Presidencial n.° 2657/98, que promulga a Convencéo
n.® 170 da OIT, & de responsabilidade de fornecedor que o produto seja acompanhado das
seguintes informagbes:

s Nome técnico do produto;

Palavra de adverténcia, designando ¢ grau de risco;

Medidas preventivas (abrangendo aguelas a serem tomadas);

Primeiros socorros:;

Informacdes para médicas, em caso de acidente;

Instrucdes especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento quando for o caso;

Ficha FISPQ (Ficha de Informagdo de Seguranca de Produto Quimico — NBR n.?
4725);

—

8.6 - Os funcionarios da empresa fornecedora / transportadora no momente em que
estiverem no interior das instalagfes da CEDAE, deverdo se submeter as normas internas
da Companhia. Da mesma forma, os funcicndarios da empresa fornecedora / transpertadora,
no momento de qualgquer manipulagdoc e descarregamento do produto deverdo estar
utilizando os EPI adequados aos procedimentos.

8.7 — Periodicidade de Entrega:

8.7.1 ETA Guandu: o clore liquefeito devera ser entregue em camreta-tanque de
17.000 a 22.000 kg (quilogramas), sendo uma por dia, por ndo haver estoque. A loglstica de
consumao do produto equivale a uma carreta em operagdo de dosagem na ETA, uma carreta
cheia estacionada (atuando como reserva) e uma carreta em operagic de enchimento no
formecedeor para fins de substituicdo da carreta em operacio na ETA Guandu;

8.7.2 ETA Laranjal: ¢ cloro liguefeito deverd ser entregue em carreta-tangue de
14.000 a 22.000 kg (quilogramas), aproximadamente a cada 12 (doze) dias, sendo que a
carmeta vazia devera ser reposta no praze maximo de 05 (cinco} diag corridos apds
comunicagiio do término do produto. As carretas ficarSo em sistema confinado na ETA
Laranjal, e considerando o tempo necessdrio para pesagem de enfrada da carreta-tanque
carregada e pesagem de saida da carreta-tanque vazia, que estava na dosagem do produto
na operagao, devera ser previsto um tempo de permanéncia de até 03 (trés) horas;

@wn
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8.7.3 U.T. Tanel IV: carretas-tanque de 14000 a 18.000 kg {quilagramas).
O fornecedor devera, no minime, utilizar 02 (duas) carretas-tanque, sendo a primeira em
operagaoc de dosagem na U.T. Tunel |V, e a segunda em operacac de reabastecimento no
fornecedor, para fins de substituigdo da carreta-tanque em operaco na U.T. Tanel IV, com
0 praze maximo de retorno em 06 (cinco) dias contados apds seu esvaziamento, para fins
de substiluicio da carreta-tanque em operacéo na dosagem do produto. Para a entrega de
cloro liquefeito em carreta-tanque na U.T. Tdne! IV, a mesma devera encaminhar-se & ETA
Guandu para pesagem e em seguida dirigir-se a U.T. Tunel IV a fim de entrar na operacao
onde sera consumido o produto em um perfodo de, pelo menes, 10 (dez) dias. Na retirada, a
carreta-tanque retomara 4 ETA Guandu para uma nova pesagem da carreta-tanque vazia;

8.7.4 - Tendo em vista a necessidade de estoque minime regulador e de nao
haver recebimente acs domingos e feriados, deverdo ser previstas as condigdes minimas de
entrega, observando-se o cronograma de fornecimento para o infcio das mesmas. No
entanto, na ETA Guandu, por ndo haver esteque e o consumo do produto ser equivalente a
uma cameta tangue por dia, serdo previstos recebimentos aos sdbados, domingos e
feriados;

8.7.5- Em condigdes emergenciais, a CEDAE se reserva ao direito de solicitar
entregas em maior quantidade, inclusive aos domingos e feriados, o que ocorrerd mediante
solicita¢@o formal da Comissdo de Fiscalizagao;

8.8 - O produto a ser fornecido poderd ser inspecionado e analisado, a qualquer
tempo, pela CEDAE, durante ou apos a sua fabricagdo. O formecedor estard sujeito a
sangfes administrativas previstas no contrato, caso sejam constatadas contradicdes com ¢s
resultados apresentados no momento da contralacdo. Neste caso, também poderdo ser
exigidos do fornecedor, as suas expensas, a realizacde de novo estudo com laude de
atendimento dos requisitos de saude {LARS) estabelecido em norma técnica da ABNT (NBR
15784:2017 item 5.8), conforme especificado no item 9.5 neste Terme de Referéncia;

9. PRAZO E CONDIGOES DE GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA
DO PRODUTQ QU SERVIGO

9.1 - O produto devera ter validade minima de 06 (seis) meses, a contar da data de
entrega;

9.2 - O cloro liguefeito deverd atender, integralmente, as especificacdes técnicas da
CEDAE com 98,5% em volume de pureza;

9.3 - Todos os produtos fornecidos serdo inspecionados na entrega, podende ser
recusados casoc se verifique, no todo ou em parte, vicios, defeitos, falta dos lacres efou

condigbes Inadequadas de seguranga;
&
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8.4 - Os produtos seréo inspecionados quando da entrega e serdo comparades com
as especificagfes do editai, podendo ser recusados caso se verffique, no todo ou em parte,
vicios, defeitas e incomregdes resultantes da fabricaggio ou transporte, constatado em teste
de uso. Neste caso, o fornecedor, mesme ndo sendo o fabricante respondera inteira e
solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, serd notificado e deverd promover a
retirada e substituicdo do material no praze estabelecide na noftificagdo. Em caso de
reincidéncia de recusa, serd caracterizaclo como descumprimento das obrigages estando a
empresa contratada sujeita as penalidades previstas nos artigos 225 a 229 do Capitulo VIl
do Regulamento Interno de LicitagSes e Cantratos (RILC) da CEDAE e no artigo 7° da Lei
Federal n® 10.520/02.

9.5 - Em conformidade com a legislacdo vigente, anexo XX! da Portaria de
Censolidagdo n® 5 do Ministério da Salde de 28/09/2017, o vencedor da licitag&o devera
apresentar comeo condigdo para assinatura do contrato, o laudo de atendimento aos
requisitcs de salde, estabelecidos em Norma Técnica da ABNT(NBR 15784:2017), com a
Dosagem Méxima de Uso (DMU) inclusa, para comprovacio da qualidade do referido
produto;

A empresa deverd enviar cépia deste mesmo laude as Estagdes e Unidades, na
primeira entrega do produto referente ao contrato:;

9.8.1 - O refarido laudo deve ser feito com base em esludos realizades conforme
item 58 da NBR 15784:2017, contendo no minimo as anglises especificas para cada
pradute quimice discriminadas nas tabelas de 1 a 4 da mesma Norma, bem come o caiculo
da Concentrag#o de Impureza Padronizada na Agua para Consumo Humano (CIPA). Este
estudo deverd ser parte integrante do laudo.

O praze de validade do laudo sera de 2 (dois) anos, a contar da data da
amostragem do produto ou da data de finalizago do estudo;

9.5.2 - Para a realizacéio do estudo e emiss&o do laudo, devers ser utilizado
laboratoric que possua o Certificado de Reconhecimento da Conformidade ans Principios
das Boas Praticas de Laboratério (BPL), emitido pelo INMETRO.

86 - O cloro liguefeito fornecido em carretas-tanque, deverdo estar com todas as
suas valvulas lacradas € com selos cujas numera¢des deverdc constar na nota fiscal.
Os selos sO poderao ser retirados por téchicos da CEDAE no ato do descarregamento.
Nao seréio aceitas carretas sem iacres. As carretas-tanque deverao ter pressio minima de
4 kgficm? @ maxima de 7 kgficms?,;

8.7 - Sempre que houver a necessidade de inspecdc em fabrica, o fornecedor /
fabricante tem a obrigatoriedade de agendar a visita dos inspetores do Departamente de
Pesquisa de Material da Geréncia de Suprimentos da CEDAE, através do e-mail
inspecao@cedae.com.br. Todos os custos envolvidos nesie processo, inclusive, contratacdo
de laboratério, se necessario, e despesas de transporie, estadia e alimentacio dos
inspetores, sdo de responsabilidade do fornecedor / fabricante;

10. FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

10.1 - O(s) pagamento(s) & contratada sera{éo) realizado(s) no prazo maximo de até
30 (lrinta} dias contados de cada recebimento provisoric do produto pela comissda de

fiscalizagao.
cﬁ% ‘
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11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 — Atender todas as regras deste Termo de Referéncia bem como as Clausulas do
contrato;

11.2 - Para ¢ fomecimento do objeto da presente aquisicdo deverdo ser observadas
todas as legislagbes especificas, vigentes sobre transporte & manuseic de produtos
perigosos:

11.3 - Em observancia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve
adotar praticas de sustentabilidade, nos termos do Art. 7° do Decreto Estadual do Estado do
Rio de Janeiro n.® 43,629, de 5 de junho de 2012, que visem &;

* Reducéo de consumo de 4gua, energia ou combustivel;

* Redugdo na geragédo de resfducs e destinagao final ambientalmente adegquada dos
que forem gerados; ou redugac da emisséo de gases efeilo estufa.

12. AMOSTRA

N&o se aplica.

13. VISITA TECNICA

N&o se aplica.

14 - ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS

Néo se aplica.

15 - FORMALIZACAO DO CONTRATO

15.1 — Para a referida contratago, haverd emissio de termo de contrato.

16 — CONDICOES GERAIS

18.1 — A contratada devera se reportar a Comisséo de Fiscalizag&o do Contrato, para
elucidar eventuais dividas sobre quaisquer dos topicos acima.

17 — ASSINATURA
Fabrici José Tatra Plres

Aszes90r ADSG-2
Rag: 6-015243-9
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INDICACAO DE FUNCIONARIOS PARA COMPOREM
A COMISSAO DE FISCALIZACAO

Em submissdo ao Inciso XXV do artigo 5¢

ocwo 800227
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do Regulamento

Interno da CEDAE de Licitagdes e Contratos, indico os funcionarios abaixo
relacionados para comporem a comissio de fiscalizacdo, estande os mesmos
cientes de suas obrigacdes no acompanhamento do contrato.

ETA GUANDU - DG

Nome

[
Matricula

4

Telefone e-mail
Leonel Fagundes de Assis 11676-2 | 131)2686-9904 | 1e0Nelassis@cedae. com.br
Wellis Rodrigo da Silva 18698-4 (21)2686-9965 wellis@cedae.com.br
Costa
Leandro Couto Rosa 19273-1 (21)2686-9900 leandro-couto@cedae. com.br
|
SUPLENTE PARA (COMISSAO DE FISCALIZACAQ DA ETA GUANDU
|
Nome Matricula ‘ Telefone e-mail
Jodo Angelo Gomes de Souza 19999-¢ (21) 2686-9771 joao-angelo@cedae. com.br
ETA LARANJAL - DG ‘
Nome Matricula Telefene e-mail
o Eiﬁgdig F. Ribelro da | 49417.5 | (21)3715-2366 | Ana-claudia@cedae. com.br
Paulo Gomes do Couto 15805-8 | (51)3768-1200 |P3Ulogomes@cedae. com.br
7080 Ricardo Constancio 16698-1 | (21)3788-9661 |Irconstancio@cedae. com.br
SUPLENTE PARA COMISSAQ DE FISCALIZACAO DA ETA LARANJAL
Diana Guedes Ferreira 19413-2 | (21)3788-1209 |dferreira@cedae.com.br
UTs e URs da GCQ-3 - DG
Nome Matricula Telefone e-mail
Mdrio Sérgio Ruas Martins = |19275-@ | (21)2232-1724 maric-sergio@cedae.com.br |
Marcelo José Cabral | 18675-1 (21} 23324020 marcelg-cabral@cedae.com.br
Jean Carlos Rangel Pesenti |16068-1 |[(21)2799-9189 jean-pesetificedae. com.br
SUPLENTE PARA COMISSAO DE FISCALIZACAO DA GCQ-3

Renatc Cabral de Sigueira

15886-1

{21)2332-4020 ||

renato-siqueira@cedag.com.br ‘{

AN
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DESCRICAO DA APLICACAO DA AQUISICAO PARA CLASSIFICACAD CONTABIL DO BEM E
IDENTIFICACAQ DO CENTRC DE CUSTG:

2.1 - Trata-se de bem de consumo;

2.2.

- Seré utilizado nos processos de tratamento da
desinfectante, de acordo com o quadro abaixo,

agua como agente de
que também informa as

geréncias solicitantes, centro de custo e municipios onde sera aplicado:

CENTRO DE CUSTO SISTEMA DE AGUA - DIRETORIA DG

50 PRoniyg | QUANTIDADE
GERENCIA NOME DA | CENTRO DE A SER POR CENTRQ
SOLICITANTE | UNIDADE CUSTO DE CUSTO MUNICIPIO
UTILIZADO K
NA UNIDADE €
G6L ETA GUANDU |DGee©1806e | 1863100008 | 5.760.006 NOVA TIGUACU
ETA N
GIL LARANJAL | PG@0840000 | 19681000608 786.600 SAQ GONCALO
GCQ ol IﬂNEL |DGBB§36669‘1958169688 840,060 PARACAMBI

&
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ESPECIFICACAO TECNICA DO MATERIAL
ITEM| €OD. IFS NOMENCLATURA UNID.
1 | 1e68100008 CLORO LIQUEFEITC EM CARRETA kg

CLORO LTQUEFETTO EM CARRETA - PARA TRATAMENTO DE AGUA, COM $9,5% EM
VOLUME DE PUREZA. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.784 DA ABNT.
EMBALAGEM EM CARRETAS TANQUE DE 14 A 20 TONELADAS. OBSERVACAO: SEGUNDO
NORMA REGULAMENTAR N° 26 (SINALIZACAO DE SEGURANCA), POR EXIGENCIA DO
MINISTERIO DO TRABALHO, DEVERAO CONSTAR NA DOCUMENTACAO AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME TECNICO DO PRODUTO, PALAVRA DE ADVERTENCIA, DESIGNANDO
O GRAU DE RISCO, INDICACOES DE RISCO, MEDIDAS PREVENTIVAS (ABRANGENDO
AQUELAS A SEREM TOMADAS), PRIMEIROS SOCORROS, INFORMACOES PARA MEDICOS,
EM CASQ DE ACIDENTE, INSTRUCOES ESPECIAIS EM CASO DE FOGO, DERRAME OU

l\_/ﬂtZM‘!ENT[)_, QUANDO FCOR O CASOQ,




