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TERMO DE REFERÊNCIA

 

 
1 – OBJETO

Serviço de reforma de 02 (dois) transformadores de 3.000 kVA.
 

2 – JUSTIFICATIVA

2.1. Os transformadores estão em operação desde 1998 e apresentam partes com corrosão,
vazamento de óleo e necessidade de substituição de acessórios. Considerando que os
transformadores são fundamentais para o pleno funcionamento do sistema de bombeamento da
ETA do Laranjal, se faz necessária a manutenção com o objetivo de melhorar a confiabilidade
dos equipamentos, mantendo o princípio da eficiência na prestação do serviço público, evitando
possíveis falhas no abastecimento, na reputação e na preservação da imagem da Cedae.

2.2- O serviço de manutenção corretiva e preventiva dos transformadores a serem contratados, é
um serviço de natureza comum, pois o escopo da especificação para o serviço requerido, é
conhecido pelo mercado que o realiza, sendo adequada a realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, conforme Lei Federal n.9 10.520/2002.
 

3- ESPECIFICAÇÕES DOS TRANSFORMADORES

Transformador trifásico de potência de 3000 kVA; classe de isolamento: 15 kV; regime de
serviço: contínuo; tensão primária: 13,8 kV- delta; derivações primárias: 13,8 / 13,2 / 12,6 /
12,0 / 11,4 kV; tensão secundária: 2300/1328 V - estrela com neutro; deslocamento angular:
30°; grupo de ligação: dyn1; frequência: 60 hz; NBI: 95 kV; isolação: óleo isolante mineral;
refrigeração: onan; tipo construtivo: conservador; impedância a 75°c: 6,57 %;

Acessórios: buchas AT e BT nas caixas de ligação; válvula de drenagem; comutador externo;
termômetro do óleo com dois contatos; relé de gás tipo buchholz com dois contatos; indicador
magnético de nível com dois contatos;

Fabricante: SIEMENS

Dimensões aproximadas: 2,5m x 2,5m x 2,5m

Peso total: 7280 kg, sendo:

óleo: 1480 kg

tanque: 2500 kg



núcleo: 3300 kg
 

4- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Especificação do Serviço

ITEM CÓDIGO IFS DESCRIÇÃO QTD.
1 2110140006 INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES 02

 

4.2. Descrição

· Retirada do transformador do local de origem com equipamento adequado (munck ou
guindaste);

· Transporte para a oficina da contratada, onde deverá ser realizado todo o serviço de
manutenção;

· A programação a ser considerada é a manutenção de um transformador por vez, ou seja, o
segundo transformador sairá da planta da CEDAE assim que o primeiro retornar após a
manutenção e ser instalado;

· Drenagem do óleo isolante;

· Desmontagem completa do equipamento;

· Desmontagem dos radiadores;

· Desmontagem das buchas de alta e baixa tensão;

· Serviço de caldeiraria e pintura completa do tanque;

· Secagem da parte ativa em estufa com temperatura controlada;

· Substituição das juntas de vedação das buchas de alta e baixa tensão e de outras porventura
não mencionadas no escopo;

· Substituição de todas as vedações da tampa superior, da tampa de visita e do comutador;

· Substituição de todos os o’rings e/ou juntas de vedação das válvulas dos radiadores;

· Substituição do termômetro de enrolamento

· Retirar o termômetro de topo de óleo e substituir por termômetro de pt-100

· Revisão e reparo, se necessário, do indicador de nível de óleo do tanque de expansão

· Substituir tubo de expansão por válvula de alívio de pressão

· Tratamento termovácuo do óleo isolante;

· Montagem da parte ativa;

· Substituição de sílica gel;

· Enchimento do transformador com óleo isolante tratado sob vácuo;

· Complementação da carga de óleo isolante, se necessário, após termovácuo. Havendo a
necessidade, a contratada deverá completar o óleo isolante sem custos para a Cedae
(complementação de até 100 litros por transformador);

· Montagem completa do transformador;



· Realizar a análise físico-química e cromatográfica do óleo isolante em laboratório credenciado
com a norma ISO ;

· Emissão de relatório técnico;

· Transporte para o local de origem.

· Instalação do transformador no local de origem com equipamento adequado (munck ou
guindaste);

· Acompanhamento do start-up e comissionamento dos 2 transformadores.
 

Os serviços de desenergização e energização do transformador, bem como a retirada e
colocação dos cabos, será de responsabilidade da Cedae.
 

4.3. Ensaios de aceitação

Os ensaios de aceitação deverão ocorrer na oficina da contratada, com a presença de técnicos da
Cedae, consistindo em:

· Ensaio de rigidez dielétrica do óleo isolante;

· Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;

· Medição da resistência ôhmica de isolamento;

· Medição da relação de transformação;

· Tensão aplicada;

· Medição do fator de potência do transformador;
 

Todos os instrumentos utilizados nos ensaios, deverão estar com o certificado de aferição
atualizado.
 

5- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

Menor preço unitário.
 

6- TIPO DE CONTRATAÇÃO E REGIME/FORMA DE
EXECUÇÃO/FORNECIMENTO:

6.1. ( X ) SERVIÇO:

6.1.2. (___) de natureza contínua ou ( X ) de escopo;

6.1.3. (___) com mão de obra alocada ou ( X ) sem mão de obra alocada;

6.1.4. (___) regime de execução por preço unitário; (___) Regime de execução por preço
global; ou ( X ) Regime de execução por tarefa.
 

6.2. (___) AQUISIÇÃO:

6.2.1. (___) forma de fornecimento integral; (___) forma de fornecimento parcelada; ou (___)
forma de fornecimento contínua



 
 

7. PRAZO DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O prazo máximo para a execução do serviço é de 70 (setenta) dias corridos e será contado a
partir do dia seguinte à data estabelecida na Ordem de Fornecimento.
 

8- LOCAL DE RETIRADA E ENTREGA DO BEM:

Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, localizada na Rodovia Amaral Peixoto km 13,5
– Jardim Catarina – São Gonçalo – RJ- CEP 24.720-320, atual Rua José Rosendo de Souza,
esquina com Rua Grajaú. A retirada e entrega será de segunda a sexta feira entre 08:30 e 16:00
h, exceto feriados.
 

9- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. Cada equipamento será inspecionado no momento da entrega, devendo atender todas as
especificações contidas neste Termo de Referência. O equipamento que não atender as
especificações ou por terem defeitos, vícios ou incorreções resultantes de: desmontagem e
montagem, usinagem, fabricação, carga e descarga ou transporte, deverão ser substituídos ou
reparados sem ônus para a CEDAE. Neste caso, a contratada será notificada e no prazo
estabelecido pela fiscalização, deverá promover a substituição e/ou reparo do item recusado.

9.2. Em caso de recusa do equipamento, o fornecedor será notificado e deverá promover a
retirada e realizar o reparo do mesmo no prazo estabelecido na notificação, sem custos para a
CEDAE. Em caso de reincidência de recusa, será caracterizado como descumprimento das
obrigações estando a empresa contratada sujeita as penalidades previstas na Legislação vigente;

9.3. A contratada mesmo não sendo o fabricante dos materiais empregados, responderá inteira e
solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir as suas expensas,
no todo ou em parte, no objeto da licitação. O aceite do equipamento pela contratante, não
exclui a responsabilidade civil por vícios de qualidade ou quantidade ou disparidade com as
especificações técnicas exigidas no edital, ou atribuídas pelo fornecedor, verificados
posteriormente.

9.4. Após a entrega e a instalação do primeiro equipamento, sendo aprovada pela fiscalização,
será autorizada a retirada do próximo equipamento para a reforma na oficina da contratada.
 

10- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DO PRODUTO OU SERVIÇO

10.1. Garantia legal de 90 dias estabelecida pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor) e
independe de previsão em contrato. O prazo começará a contar a partir do recebimento do
equipamento;

10.2. No caso em que for identificado um vício oculto, defeito que só se mostra depois de um
certo tempo de uso do equipamento, o prazo da garantia legal começará a contar a partir do
momento em que esse defeito for constatado;
 

11 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



O pagamento será efetivado em até 30 dias após o atesto sem ressalvas da Comissão de
Fiscalização e ocorrerá em 2 etapas:

Etapa 1 (50%): Após a instalação do primeiro transformador

Etapa 2 (50%): Após a instalação do segundo transformador
 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, devidamente
habilitados para execução do serviço, identificados, além de provê-los com os Equipamentos de
Proteção individual - EPI;

12.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar do pagamento devido à Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

12.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

12.6. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

12.7. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
do serviço;

12.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso eu insalubre;

12.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;

12.11. Providenciar junto ao CREA as anotações e registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos das normas pertinentes (Lei ns.
6.496/77);

12.12. Em observância ao princípio do desenvolvimento sustentável, a contratada deve adotar
práticas de sustentabilidade, nos termos dos artigos 6° e 7° do Decreto Estadual do Estado do
Rio de janeiro n.° 43.629, de 05 de junho de 2012, que visem à:

• Redução de consumo de água, energia ou combustível;



• Redução na geração de resíduos e destinação final, ambientalmente adequada dos que forem
gerados; ou Redução da emissão de gases efeito estufa.
 

13- VISITA TÉCNICA

13.1. Os interessados poderão realizar visita técnica até o 2º (segundo) dia útil antes da licitação
e deverá ser agendada com o Coordenador Carlos Neves (carlos.neves@cedae.com.br) ou Engº
Rafael (rbraga@cedae.com.br) ou ainda pelo telefone (21) 2701-4560, das 08h às 16h30.

13.2. A visita técnica deverá ser realizada por qualquer interessado, sendo obrigatória para fins
de participação no certame, porém, a licitante que optar pela não realização da visita técnica,
apresentará declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penas da
lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a
natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não
utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.
 

14-ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

Não se aplica
 

15- FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Para a referida contratação, haverá emissão de termo de contrato.
 

16- DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe de
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.

16.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bom como responder perante a Contratante pelo cumprimento
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
 

17- CONDIÇÕES GERAIS

17.1. As inspeções deverão ser acompanhadas por pelo menos (01) um técnico indicado pela
Cedae, com todas as despesas de alimentação, estadia e transporte por conta da contratada,
considerando (02) duas inspeções nas dependências da contratada previamente agendadas.

17.2. O objeto deverá satisfazer rigorosamente as normas e especificações técnicas contida na
especificação do objeto.

17.3. A contratada deverá se reportar à Comissão de Fiscalização do Contrato, para elucidar
eventuais dúvidas sobre quaisquer tópicos acima.

17.4. Os preços propostos deverão corresponder aos praticados pela empresa à data de
realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao serviço, bem como os



respectivos custos diretos e indiretos, transportes, içamentos, descargas, tributos, remunerações,
despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste
termo de referência, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto. Nenhuma
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerado.
 

18 - ASSINATURAS
 

Rafael Corrêa Braga

Engenheiro B - GIL-5.2

Registro 0-019657-0/CEDAE
 
 

Carlos Neves Fontes

Coordenação de Manutenção de Eletromecânica - GIL-5.2

Registro 0-016953-1/CEDAE
 
 

Rogerio Costa Medeiros

Departamento de Operação e Manutenção - GIL-5

Registro 0-013581-1/CEDAE
 
São Gonçalo, 23 maio de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Correa Braga, Engenheiro, em 23/05/2023, às 14:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Neves Fontes, Coordenador, em 29/05/2023, às
15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Costa Medeiros, Chefe de Departamento, em
31/05/2023, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 52514175 e
o código CRC 6CB7DA09.

Referência: Processo nº SEI-150001/003706/2023 SEI nº 52514175
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