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TERMO DE REFERENCIA

SERVICO DE INSTALAGAO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL
EM CAMARA FRIA E CONDICIONADORES DE AR

1. OBJETO

1.1. Contratag@o de empresa para Servigo de Instalagdo de Nove (09) Condicionadores de Ar (Cassete
e Split) e Manutencdo Preventiva Anual em Trinta e Cinco (35) Condicionadores de Ar e uma
Camara Fria localizados na Geréncia de Controle de Qualidade da Agua (GCQ), que pertence & Diretoria
de Saneamento e Grande Operagao (DSG).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A instalacdo dos condicionadores de ar que estdo em processo de aquisicdo (SEI-
150001/003902/2023) para uso nos laboratérios da GCQ tem como objetivo, além de substituir os
equipamentos ja condenados, a necessidade de climatizacdo dos ambientes onde estio instalados
equipamentos de grande porte (estufas, cromatdgrafos gasosos, cromatografo liquido, bombas de
vacuo, ICP-OS etc.) que contém dispositivos eletroeletronicos que dissipam grande quantidade de
calor, e conforme determinagéo dos fabricantes, necessitam operar sob refrigerac@o para seu pleno
funcionamento ou para néo ocorrer superagecimento dos seus motores, caso contrario, podem ter seu
funcionamento comprometido, podendo quebrar a qualguer momento;

2.2. Uma eventual quebra de um aparelho de grande porte, por causa do mal funcionamento do sistema de
climatizac&o, poderé acarretar prejuizos incalculaveis 8 CEDAE;

2.3. Uma eventual quebra da camara fria, utilizada para armazenamento de amostras, podera comprometer
a preservacao de grande numero de amostras, inclusive de clientes internos e externos, gerando a
necessidade de retrabalho com a realizacdo de novas amostragens;

2.4. Tao importante quanto & seguranc¢a operacional dos equipamentos de grande porte & o atendimento as
exigéncias do Ministério do Trabalho e Previdéncia, conforme Norma Regulamentadora 17, item
17.8.4.2, onde as salas administrativas e laboratorios devem ser climatizados, observando-se o
parametro de faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 °C;

2.5. A qualidade do ar € diretamente afetada pelo estado de conservagéo e limpeza dos equipamentos do
sistema de climatizag&o, portanto, uma manutengo preventiva deve ser planejada e realizada por
pessoas qualificadas;

2.6. A fim de manter o bom funcionamento e aumento da vida util dos equipamentos de ar-condicionado e
garantir que seja mantida a temperatura ideal para conforto térmico, bem como as condigdes de
trabalho adequadas para funciondrios, visto que a ma qualidade da climatizagdo pode causar graves
problemas de salde, a contratagéo de empresa especializada em instalag&o e manutencgdo preventiva
de equipamentos de ar-condicionado & indispensavel:

2.7. O pleno funcionamento dos condicionadores de ar também & um item importante para a acreditagdo
dos laboratérios na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, principalmente para atendimento ao item 6.3
(Instalagdes e condicbes ambientais).
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3. ESPECIFICAGOES DO SERVICO
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3.1. Manutencéo Preventiva: A descricdo completa dos 35 equpamentos e da Camara Fria esta disponivel
no Anexo 2:

3.1.1. O servico de manutencdo preventiva devera ser executado por técnico devidamente
habilitado, sob a responsabilidade da empresa contratada;

3.1.2. Cabera a empresa contratada os servigos de manuteng8o preventiva com descrigdo e
periodicidade detalhadas no item 3.7;

3.1.3. O cronograma de manutengdo preventiva sera elaborado pela CONTRATADA, e deve ter
aprovagéo da CEDAE;

3.1.4. A execugéo dos servicos devera receber o emprego de materiais adequados e deve ser
executado em conformidade com as determinagdes das normas da ANVISA, ABNT e
dispositivos previstos em Leis especificas, de modo a garantir a conservagao da vida til dos
equipamentos e o seu perfeito funcionamento;

3.1.5. Os técnicos deverdo se apresentar sempre uniformizados, portando seus equipamentos de
protegéo individual (EPIs) e de forma visivel, o crach4 da empresa;

3.1.6. A CEDAE indicaré um representante para o acompanhamento e fiscalizago da manutencéo
objeto desta contratacéo;

3.1.7. A execugéo dos servicos de manutengdo preventiva dos aparelhos de ar-condicionado e
camara fria devem obedecer as seguintes periodicidades:

3.1.7.1. Periodicidade Mensal:
e \Verificagao e Limpeza dos Filtros da Unidade Interna:
e Verificagéo e Limpeza da Serpentina da Unidade Interna;
» Verificag&o e Limpeza da Bandeja de Drenagem da Unidade Interna;
* Verificagco das Condigées do Sistema de Drenagem;
» Verificagio e Limpeza do Ventilador/Rotor da Unidade Interna;
» Verificag8o e Limpeza da Palheta de Difus&o da Unidade Interna;
¢ Verificag&o e Limpeza do Gabinete da Unidade Interna;

e Aplicagéo de Bactericida e Fungicida na Unidade Interna;
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Verificagdo do Funcionamento do Controle Remoto;

Verificaggo do Funcionamento do Motor Ventilador da Unidade Interna;
Verificagdo de Funcionamento do Motor de Swing;

Teste de Insuflagéo Igualitaria da Unidade Interna;

Verificagéo e Corre¢do de Ruidos e Vibragbes Anormais;

Verificagcdo de Funcionamento do Display da Unidade Interna;
Verificacdo da Temperatura de Insuflagcéo da Unidade Interng;

Verificagdo de Funcionamento dos Termostatos e Sensores de Temperatura da

Unidade Interna;

Verificag@o e Eliminagéo de Odores Desagradaveis nos Ambientes Climatizados;
Teste Dinamico do Equipamento;

Elaboracéo e Envio de Check-List das Verificagdes Realizadas.

3.1.7.2. Periodicidade Trimestral:

Verificagdo das Condi¢des do Quadro de Disjuntores;

Verificagdo das Condigdes do Disjuntor;

Verificagdo dos Terminais Elétricos da Unidade Interng;

Verificacdo dos Terminais Elétricos da Unidade Externa;

Verificagao da Tenséo Elétrica na Unidade Externa;

Verificagao da Corrente Elétrica na Unidade Externa;

Verificagc@o Visual e Testes da Hélice e do Motor Ventilador da Unidade Externa;

Verificagdo da Pressao do Gas/Liguido Refrigerante.

3.1.7.3. Periodicidade Semestral:

Verificac&o do Estado dos Suportes/Calgos da Unidade Externa;

Verificag&o e Limpeza do Gabinete da Unidade Externa;

Verificagdo e Limpeza da Serpentina da Unidade Externa;

Verificagdo do Estado do Compressor Verificagio do Capacitor:

Verificagé@o e Correcdo de Focos de Corros@o nos Equipamentos e Acessarios;
Lubrificacdo dos Equipamentos e Acessérios;

Verificagao e Corre¢éo do Isolamento das Linhas de Interligacdo Unidade Interna e

Externa.

3.1.7.4. Periodicidade Anual:

Elaborag&o de um caderno de manutengao preventiva contendo informacdes gerais

das instalagbes locais e dos equipamentos instalados contendo fotos.

3.2. Instalagao
3.2.1.

Incluso na instalagio:
3.2.1.1. Técnico especializado:
3.2.1.2. Tubulag&o de Cobre até 3 metros;

3.2.1.3. Esponjoso para isolamento individual branco blindado parede 10mm;
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3.2.1.4. Cabo PP 5x2,5mm Até 3 metros

3.2.1.5. Ligag&o entre as unidades de acordo com produto;

3.2.1.6. Suporte Unidade Externa: Ago Galvanizado ou Coxins de Borracha;
3.2.1.7. TIRAR ESSE ITEM (IGUAL ANTERIOR)

3.2.1.8. Furo passagem Tubulagdo: 2 furos de até 7 cm didmetro;

3.2.1.9. Passagem tubulag&o, exceto colunas, vigas, lajes e afins;

3.2.1.10. Materiais de Fixag@o: Buchas, porcas, arruelas e parafusos;
3.2.1.11. Mangueira Cristal 3/4 de escoamento de agua do produto até 1 metro;
3.2.1.12. 6 Meses de garantia no servigo;

3.2.1.13. Vécuo a ser executado na tubulag&o de cobre;

3.2.1.14. Teste de estaquedade da tubulagéo de cobre;

3.2.1.15. Fita PVC Branca de Acabamento, Fita Isolante e Fita Aluminoizada;
3.2.1.16. Suporte para Unidade Interna Piso Teto até 60k;

3.2.1.17. Chumbador e Barra Roscada;

3.2.1.18. Bomba de drenagem até 60k.

3.2.2. Responsabilidades da CEDAE:

3.2.2.1. Instalag&o do ponto de energia elétrica, disponibilizando a alimentag&o préxima ao
local de instalag&o da unidade evaporadora (unidade interna).

3.2.2.2. Instalag&o do ponto de dreno préximo da unidade evaporadora (unidade interna).

3.2.2.3. Cortes em alvenaria ou paredes de qualquer tipo, caso deseje, para que a tubulagéo
figue embutida na parede, servigos de aplicagéo de gesso, massa corrida, pintura,
etc;

3.2.2.4. Servigos de serralheria ou marcenaria; servigos de recomposicéo de parede, teto,
forros, gessos, lajes, etc.

3.2.2.5. Locagéo de servicos e materiais, para locais de dificil acesso (andaimes, cordas,
alpinistas industriais, caminhdo munck, etc).

3.2.2.6. Disponibilizar um responsével para acompanhamento da execugéo dos servigos.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
4.1. Menor prego global.

5. TIPO DE CONTRATAGAO E REGIME/FORMA DE EXECUGAO
5.1. Servico de Escopo;
5.2. Com mé&o de obra alocada;

5.3. Regime de execugéo por prego global.

6. PRAZO PARA A PRESTAGAO DO SERVIGO
6.1. Prazo de 15 dias para inicio do servigo, apés dada a ordem de inicio.
6.2. Prazo de 12 meses para execugdo do servigo.

7. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVIGO
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8. CONDIGCOES DE RECEBIMENTO
8.1. A execugao do servico devera respeitar a periodicidade definida no item 3.7 e devera ser feito na sua

totalidade, ou seja, n&o podendo ser fracionado.

9. PRAZO E CONDIGOES DE GARANTIA, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SERVICO

9.1. N&o se aplica.

10. FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO
10.1. O(s) pagamento(s) a contratada sera(&o) realizado(s) no prazo maximo de até 30 (frinta) dias

contados da finalizag&o do servigo.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1. Elaborar cronograma dos servigcos em conjunto com a CEDAE;
11.2. Fornecer mao de obra apropriada especializada;
11.3. Utilizag&o de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a execugao dos
servicos;
11.4. Executar os servigcos descritos no item 3;
11.5. A empresa vencedora se comprometera cumprir 0 prazo para prestacdo do servigo determinado no
item 6.
11.6. A empresa vencedora devera, obrigatoriamente, declarar que n&o esta impedida de contratar com a
CEDAE pelos motivos elencados nos termos dos artigos 38 e 44 da Lei n® 13.303/2016, conforme modelo
padrao cujo acesso esta disponivel em:

hitos://www.cedae.com.br/Portals/0/Licitacoes/Normas/DECL-PENALIDADE. pdf

11.7. Em observéncia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve adotar praticas
11.8. de sustentabilidade, nos termos dos Arts. 62 e 72 do Decreto Estadual do Rio de Janeiro n.2 43.629,
de 5 de junho de 2012, que visem a:

e Reducdo de consumo de agua, energia ou combustivel;
e Reducdo na geragdo de residuos e destinag&o final ambientalmente adequada dos que forem
gerados; ou Redugéo da emissdo de gases efeito estufa.

12. AMOSTRA

12.1. Nao se aplica.

13. VISITA TECNICA
13.1. A visita técnica podera ser realizada por empresas interessadas em participar do servigo objeto deste
termo de referéncia. Os interessados poderdo agendar através dos e-mails rosiane@cedae.com.br ou
adailton-fialho@cedae.com.br e dos telefones (21) 2332-1723 e (21) 2332-1734.

14. ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO
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14.1. No Anexo 1.

15. FORMALIZAGAO DO CONTRATO

15.1. Para a referida contratag8o havera Termo de Contrato.

16. CONDICOES GERAIS

16.1. A contratada deveré se reportar a Comissao de Fiscalizag&o do Contrato para elucidar eventuais
duvidas sobre quaisquer dos topicos acima;

16.2. Manter durante o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condigées de habilitagéo e qualificag&o
exigidas, bem como as demais condi¢ctes exigidas para a contratagéo;

16.3. A vencedora devera anexar ao portal de compras, Licitagdes Caixa, os seguintes documentos de
HABILITAGAO para elaboragdo do Contrato:

16.3.1. EXIGIVEL APENAS PARA AS CONTRATADAS ESTABELECIDAS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: comprovante de inscrigéo e situag&o cadastral (emitido pelo governo do estado da sede
e/ou domicilio da contratada - PARA ICMS), caso exista cadastro;

16.3.2. EXIGIVEL APENAS PARA AS CONTRATADAS ESTABELECIDAS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: Certidéo negativa de DEBITOS ESTADUAIS - emitida pela Secretaria de Estado de
Fazenda do Governo do domicilio e/ou sede da contratada;

16.3.3. EXIGIVEL APENAS PARA AS CONTRATADAS ESTABELECIDAS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: certiddo negativa de divida ativa emitida pela PGE, quando sua apresentacdo for
expressamente exigida na Certid&do Negativa de Débitos Estaduais:

16.3.4. EXIGIVEL APENAS PARA AS CONTRATAGOES QUE POSSUIREM MAO DE OBRA ALOCADA:
certificado de regularidade do FGTS-CRF (emitido pela CAIXA):

16.3.5. POSSUIREM MAO DE OBRA ALOCADA: Certid4o negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) -
obtida no site do TRT ou TST;

16.3.6. Comprovante de inscri¢8o e situagdo cadastral - CNPJ (emitido pela Receita Federal);

16.3.7. Certiddo conjunta negativa relativa a TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS,
PREVIDENCIARIOS e 3 divida ativa da Unido (emitida pela PFN e Secretaria da Receita federal);

16.3.8. Cedula de identidade do responsavel pela assinatura do contrato e/ou procurag&o para o ato (caso
néo seja administrador a pessoa que ira representa-la);

16.3.9. Caso seja empresario individual, o seu registro empresarial;

16.3.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da sociedade empresaria/simples (incluindo
sociedades por acbes - v. art. 95 a 97 e 278 e 279 da lei 6404), assim como suas alteragdes, tudo
devidamente registrado no Registro Publico de Empresas Mercantis/Registro Civil de Pessoas
Juridicas, comprovando desta forma a regularidade da empresa;

16.3.11. Documento de eleicéo dos seus administradores (caso esta informag8o n&o conste no
contrato social ou estatuto);

16.3.12. Balango Patrimonial e demonstragées contabeis do Gltimo exercicio social, exigiveis na forma
da lei, com comprovagéo, pelo particular, de indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC),
e solvéncia geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um), vedada sua substituigao por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
meses da data de apresentagéo da proposta;
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16.3.13. Comprovagéo de patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta da
licitante, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentag&o da proposta, na
forma da lei, admitida a atualizag&o por indices oficiais;

16.3.14. Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente quando o objeto da contratagéo
envolver profiss@o ou atividade regulamentadas. Se ndo houver obrigatoriedade de registro, a
licitante deverd emitir declarag@o neste sentido;

16.3.15. PARA LICITACOES QUE TENHAM POR OBJETO A PRESTAGAO DE SERVICOS:
apresentacao de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado informando
gue a contratada j& executou objeto compativel e pertinente em quantidades, caracteristicas e
prazos com o objeto da contratagdo, podendo ser exigida experiéncia correspondente a até 50%
(cinquenta por cento) do referido objeto, admitida a somatéria de atestados. // OBS. ESTA
COMPROVACAO SOMENTE SERA EXIGIDA DO LICITANTE SE FOR REQUERIDA PELA AREA
TECNICA DEMANDANTE;

16.3.16. Declaragéo emitida pelo licitante informando que possui suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalacdes e condigbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado,
disponiveis para a execugao dos servicos objeto da licitagao;

16.3.17. Declaragdo expressa emitida pelo licitante informando inexistir processo de faléncia,
insolvéncia ou concordata (deferida antes da vigéncia da Lei n® 11.101/2005) em curso;

16.3.18. Declaragéo de inexisténcia de impedimentos constantes do art. 38 e 48 da Lei 13.303//2016;

16.3.19. Declaragéo da Contratada de que n&o possui em seu quadro funcional menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo na condigéo de
aprendiz, a partir de catorze anos;

16.3.20. Declaragg&o de que nd@o & adotada relagéo frabalhista caracterizando trabalho forgado ou
analogo a trabalho escravo, conforme disposto nas leis n. 9.777/1998;

16.3.21. Declaragdo, em cumprimento ao regime de quotas de contratagdo de empregados
reabilitados conforme Lei Federal n.° 8.213/1191 e a Lei Estadual RJ n.° 7.258/2016;

16.4.Uma vez recebidos os documentos, serd consultado o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido;

16.4.1. Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 16.4 com o registro de penalidade
que impeca a sua participagéo em licitag&o ainda em vigor, n&o podera prosseguir no certame;

16.5.A empresa vencedora também deverd anexar ao portal Licitagdes Caixa a Proposta de
Pregos com o melhor valor proposto em conformidade com o Modelo Oficial de Proposta de Pregos
constante;

16.5.1. Devera ser informado na Proposta de Preco a agéncia bancaria e a conta corrente para
recebimento do pagamento, devendo o banco ser preferencialmente o Banco Bradesco:

16.5.2. Os pregos propostos dever&o corresponder aos praticados pela empresa a data de realizacéo da
Compra Direta, englobando todas as despesas relativas a prestagéo dos servigos, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, transportes, tributos, remuneragdes, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessdrias, ndo especificadas neste termo de
referéncia, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto. Nenhuma reivindicago adicional
de pagamento ou reajustamento de precos sera considerado.
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17. ASSINATURAS
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2023

Elaborado por: Chefia Superior:

@QO T L T

Rosiane Denofre Ventura da Silva Sérgio Claudio Counago Mrques
Chefe de Departamento — DDSG-6B Gerente do Controle de Qualidade - GDSG-6
Mat. 0-019280-4 Mat. 0-017550-1
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