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TERMO DE REFERQNCIA
Acmisiofio de bombas peristélticas para dgsaqem de produtos quimicos na Estaoio do

Tratamento de Aqua do Guandg

1. OBJETO

1.1.Aquisigéo de bombas peristélticas para dosagem de produtos quimicos na Estagéo de
Tratamento de Agua do Guandu, da Geréncia Guandu-Lameiréo (GGL) da Diretoria de
Saneamento e Grande Operagzéo (DSG) da Companhia Estadual de Aguas e Esgotos
(CEDAE).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Estagéo de Tratamento de Agua do Guandu (ETA Guandu) pruduz cerca de 43 m3/s de
égua potével, sendo responsével pelo abstecimento de aproximadamente 9 milhoes de
pessoas em 8 municipios do Estado do Rio de Janeiro.

2.2. A ETA Guandu é uma Estagéo de Tratamento de Agua de ciclo completo e utiliza sulfato de
aluminio, sais de ferro e policloreto de aluminio como agentes coagulantes, polieletrolito néo
ionico como auxiliar de floculagéo, cloro liquefeito sob presséo como agente de desinfecgéo,
cal vlrgem como agente alcalinizante e écido fluossilicico como auxiliar ao combate é cérie
dentéria.

2.3. Todos esses produtos quimicos séo aplicados na égua com emprego de equipamentos de
dosagem, que precisam ser modernizados a fim de possibilitar melhor controle da aplicagéo
dos produtos quimicos, maior exatidéo no ajuste e confiabilidade, o que aumenta a seguranga
operacional e reduz custos com produtos quimicos. O sistema de bombeamento por meio de
bombas peristélticas possui as caracteristicas necessérias a tais aplicagoes e, por isso, faz-se
necessério adquirir tais equipamentos.

2.4. Os materiais a serem adquiridos séo bens de natureza comum, pois seus padroes de
desempenhos e qualidade estéo bem definidos em suas especificagoes, e conhecidos pelo
mercado que os comercializam, sendo adequada a realizagéo de licitagéo na modalidade
Pregéo Eletronico, conforme Lei Federal n° 10.520/2002.

3. ESPECIFlCA(}6ES DO OBJETO

3.1. ESPECIFICAQAO DO MATERIAL

3.1.1. As bombas peristélticas devem atender as especificagoes descritas a seguir e as
descrigoes do Anexo.

Item Codigo IFS Nomenclatura Unid. Quantidade

A BOMBA PERISTALTICA PARA DOSAGEM DE
1 1043200189 PRODUTOS QUTMICOS — VAZAO 120 A 12OOL/h 4’ VN |> 07

3.1.2. As bombas dosadoras devem ser resistentes aos seguintes produtos quimicos: Acido
Fluossilicico, Cloreto Férrico, Policloreto de Aluminio, Sulfato de Aluminio, Polieletrolito.
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3.1.3. Cada bomba peristaltica deve ser fornecida com 3 mangueiras, sendo uma para iniciar a
operagéo apos instalagao e duas mangueiras de reposigéo.

3.1.3.1. Todas as mangueiras devem atender as especificagoes técnicas dos anexos deste
Termo de Referéncia e serem resistentes aos produtos quimicos Iistados.

3.1.4. Cada bomba peristaltica deve ser fornecida com o volume suficiente para iniciar a
operagao ole lubrificante no qual a mangueira pennanece imersa.

3.1.5. Para cada bomba peristaltica deve ser fornecido um inversor de frequéncia compativel.

3.1.6. Para cada bomba peristaltica devera ser fornecido os consumiveis necessaries (mangueira
e lubrificante) para a operagéo em 1 (ano) de acordo com as recomendagoes do
fabricante.

3.2. ESPECIFICAQAO DO SERVIQO

Nao se aplica.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

Menor prego unitario.

5. TIPO DE CONTRATAQAO E REGIMEIFORMA DE EXECUQAOIFORNECIMENTO:

5.1. ( )SERVl(;-O:

9‘ 1.1. (_) de natureza continua ou (_) de escopo;
5.1.2. (_) com mao de obra alocada ou (_) sem mao de obra alocada;
5.1.3. (_) regime de execugao por prego unitario; (_) Regime de execugao por prego
global; ou (_) Regime de execugao por tarefa.

5.2 ( X ) AQUISIQAO:

(X) Forma de fornecimento integral;
( ) Forma de fornecimento parcelada;
( ) Forma de fornecimento continua.

6. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL OU DA PRESTAQAO DO SERVIQO

A empresa contratada devera entregar os equipamentos em até 60 dias apos a Ordem de
Fornecimento.

1. LOCAL DE ENTREGA no MATERIAL: 0’
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7.1 - A entrega dos materiais de coleta devera ocorrer na Estacao de Tratamento de Aga do
Guandu, localizada na Antiga Estrada Rio Sao Paulo, (BR-465), km 19,5; Prados Verdes, Nova
|guagulRJ;

7.2 - A entrega dos materiais obedecera ao periodo das 08h00min as 17h00min, no local
indicado, de segunda a sexta-feira, sob a responsabilidade da contratada;

7.3 - A empresa contratada devera agendar a entrega através do telefone (21) 2686-9763
ou (21) 26869764, aos cuidados de Roboson Porto Cardoso ou Leandro Teixeira, com pelo menos
24 horas de antecedéncia;

7.4 - Os materiais deverao ser transportados pela empresa contratada sem custos para a
CEDAE;

7.5 - Os funcionarios da empresa contratadaltransportadora, no momento em que estiverem
no interior das instalacoes da CEDAE, deverao se submeter as normas internas da Companhia.

8. CONDIQOES DE RECEBIMENTO

8.1 - Os equipamentos serao inspecionados quando da entrega e serao comparados com
as especificacoes do edital, podendo ser(em) recusado(s), caso se verifique, no todo ou em parte,
vrcios, defeitos e incorrecoes resultantes da fabricacao ou transporte, constatado visualmente ou
em nossa oficina de manutengao;

8.2 - Os materiais so serao aceitos apos a verificacao de acordo com o especificado na
Edital de Licitagao. A verificagao devera ser feita pela Comissao de Fiscalizacao da CEDAE e por
Técnico capacitado da empresa fornecedora. Esta verificacao devera ocorrer, preferencialmente,
no ato da entrega;

8.3 - Em caso de recusa do(s) material(ais), o fornecedor seré notificado e devera promover
a retirada e substituicao do(s) mesmo(s) no prazo estabelecido na notificagao. Em caso de
reincidéncia de recusa, sera caracterizado como descumprimento das obrigacoes estando a
empresa contratada sujeita as penalidades previstas na Legislacao vigente;

8.4 - O fornecedor mesmo nao sendo 0 fabricante responderé inteira e solidariamente pela
qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto da Iicitacao;

8.5 - O aceite dos materiais pela contratante nao exclui a responsabilidade civil por vicios de
qualidade ou quantidade ou disparidade com as especificagoes técnicas exigidas no edital, ou
atribuidas pelo fornecedor, verificados posteriormente;

8.6 - As Aceitagoes Proviséria e Definitiva serao emitidas ao término do prazo do Contrato e
seus Aditivos, quando houver, concomitante ao parecer favoravel da Comissao de Fiscalizacao
sobre a execugao do fornecimento.
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9. PRAZO E CONDIQOEQ DE GARANTIA, MANUTENQAO, ASSISTENCIA TECNICA DO
EQUIPAMENTO E INSPEQAO DE QUALIDADE

O equipamento e suas partes integrantes deverao ter garantia de 24 meses.

10. FORMA E CONDIQOES DE PAGAMENTO

O(s) pagamento(s) a contratada sera(ao) realizado(s) no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento do equipamento pela Comissao de Fiscalizacao.

11. OBRIGAQOES DA CONTRATADA

11.1 - Atender todas as regras deste Termo de Referéncia.

11.2 - Em obsen/ancia ao principio do desenvolvimento sustentavel, a contratada deve
adotar praticas de sustentabilidade, nos termos dos Arts. 6° e 7° do Decreto Estadual do Rio de
Janeiro n.° 43.629, de 5 de junho de 2012, que visem a redugao de consumo de égua, energia ou
combustivel e redugao na geracao de residuos e destinagao final ambientalmente adequada dos
que forem gerados ou redugao da emissao de gases efeito estufa.

12. AMOSTRA
Néo se aplica.

1:1. VISITA TECNICA
Nao se aplica.

14. ACORDO DE NlVEL DE sERv|co - ANS
Nao se aplica.

15. FORMALIZAQAO DO CONTRATO

Para a referida contratacéo, havera emissao de termo de contrato.

16. CONDIQOES GERAIS

A contratada devera se reportar a Comissao de Fiscalizagao do Contrato para elucidar
eventuais ddvidas sobre quaisquer dos topicos acima.

17. ASSINATURAS ‘

A, D
Joao Angelo Gorges de Souza R ael de Souza Gouvea

Departamento — GGL-6 oordenador - GGL-6.1
Matricula: 0-019099-0 atricula: 0-019465-7
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