LN

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea contractului/ Obiectul caietului de sarcini:

Obiectul contractului este achizifionarea de servicii de reparare si intrefinere a centralelor
termice si verificare tehnici periodicid detinute de citre Consiliul Judetean Cluj de la semnarea

contractului pana la 31.12.2020.

COD CPV: 45259300-0 servicii de reparare si intretinere a centralelor termice

2. Beneficiar: U.A.T. Judetul Cluj — Consiliul Judetean Cluj

3. Informatii generale:

Prestatiile ce urmeazi a fi achizitionate constau n asigurarea functionarii centralelor termice din
Tabelul 1 si a instalatiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzator Indeplinirii conditiilor de autorizare

ISCIR si efectuarea Verificarilor Tehnice Periodice pentru centrale / aparate la termenul scadent :

Tabelul 1
Nr. | PRODUCATOR | TIP / MODEL Putere (kW) Data expirare | Loc de
crt. V.T.P. functionare
Min Max
1 CHAFOTEAUX TALIA 35 FF 14 22,20 08.04.2022 Cluj Napoca, Str.
Horea nr. 40
2 WIESSMAN BIHC/ 35 32,7 13.11.2020 Cluj Napoca, Str.
Horea nr. 40
3 TERMET SA MAXITERM 29 36 08.04.2022 Cluj Napoca, str.
POLONIA TURBO Grigore
Alexandrescu nr. 5
4 TERMET SA MAXITERM 24 35 08.04.2022 Cluj Napoca, str.
POLONIA ELEGANCE Grigore
Alexandrescu nr. 5
5 FERROLI SPA ECONCEPT 51A | 24 35 08.04.2022 Cluj Napoca, str.
Victor Babes nr. 1
6 RESIDENCE CONDENS 501IS 45 11.10.2020 Cluj Napoca, str.
Vaida Voievod nr.
53-55 ;
7 | RESIDENCE CONDENS 501IS 45 11.10.2020 Cluj Napoca, str. l
Vaida Voievod nr. |
. ) 53-55 |
8 | BALTUR MIDI 6 31 90 19.11.2020 Cluj Napoca, str.
Vaida Voievod nr. |
. 53-55 l
9 | BALTUR MIDI 6 31 90 19.11.2020 Cluj Napoca, str.
Vaida Voievod nr.
53-55 |
10 | FONDERIE SIME SPA B 11 150 27.12.2020 Cluj Napoca, calea |
! RS 151 MK II Dorobantilor nr. 106 |
11 | FONDERIE SIME SPA B 11 150 27.12.2020 Cluj Napoca, calea |
| ‘ RS 151 MK II Dorobantilor nr. 1 96_

4. Specificatii tehnice obligatorii:

Prestatiile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie vor fi efectuate cu respectarea
normativelor si a reglementirilor Tn vigoare conform autorizirii I.S.C.LR. si reprezintd conditii tehnice
minime de calificare, dovada Indeplinirii acestor criterii fiind autorizatia I.S.C.LR. pentru Verificare
Tehnici Periodicd (VTP) / Autorizarea Functiondrii (AF) / Punere in Functiune (PIF).



Prescriptia Tehnici 1.S.C.LR aplicabila prezentului contract de servicii este PT A1-2010 aparate
de incilzire alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <= 400 Kw.
Se va anexa copia autorizarii ISCIR.

5. Obligatiile Prestatorului:

1. Prestatorul va asigura pe durata contractului numdrul de interventii si Verificari tehnice
Periodice specificat in Anexa.

In numirul de interventii estimate o interventie este consideratii o revizie generald pentru
centrala termica. Aceste interventii se vor planifica de comun acord cu beneficiarul.

2. Revizia generalid a centralelor termice se va efectua de reguld la preluarea in service a
instalatiilor / echipamentelor, revizie care va cuprinde cel putin urmétoarele operatiuni:

- verificarea integritfii, evaluarea stirii de uzurd §i a capacitifii de functionare a
echipamentelor;

- verificarea corectei racordari la refeaua de alimentare cu gaz, energie electrica si api;

- curdtarea filtrului regulator de gaz;

- curdtare electrozi de scanteie;

- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse si analiza gazelor arse;

- verificarea prizelor de aer;

-verificarea bunei functiondri a automatizarii echipamentului, a protectiilor la supratemperatura,
lipsa gaz, a dispozitivelor de control, reglare si sigurantd, evacuarea gazelor arse;

- verificarea si reglarea presiunii gazului pe arzitor (Pmin $1 Pmax)-

3. Prestatorul va efectua Verificarea Tehnici Periodica (VTP) pentru fiecare aparat / cazan
inainte de termenul scadent. Data la care se va efectua V.T.P. va fi stabilitdi de comun acord cu
beneficiarul.

Verificarea tehnica periodicd a aparatelor se va efectua in conformitate cu prevederile art. 21 din
Prescriptia Tehnica ISCIR PTA 1-2010:

e verificarea existentei "Livretului aparatului”, aflat la detindtor/utilizator;
verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;
activitati de curitare a aparatului, dacé este necesar;
incercarea la presiune hidraulicd la cazane efectuati conform art. 29, la intervale de 4 ani;
verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta
indicatd de producitor;
e analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise;
e verificarea functiondrii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranti;

e cfectuarea verificdrilor aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice previdzute in livretul

aparatului precum si in instructiunile producatorului

Dupa efectuarea acestor verificari in functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea verificarii
tehnice periodice se va elibera Raportul de Verificéri, Incercari si Probe / Verificare Tehnica Periodic
(VTP) pentru fiecare aparat, cu o valabilitate de 2 ani, raport care va certifica Indeplinirea conditiilor
de functionare ale cazanelor conform Prescriptiei Tehnice ISCIR PT A1-2010.

In cazul in care rezultatele obtinute la efectuarea verificarii nu indeplinesc conditiile de mentinere
in functiune a aparatului (centralei termice) prestatorul va emite un raport cu masurile ce se impun
pentru inldturarea deficientelor. Beneficiarul va pune in aplicare masurile din raportul prestatorului si
dupa inldturarea deficientelor prestatorul va efectua gratuit o noud verificare a aparatului (centralei
termice) si va emite Raportul de Verificare Tehnicé Periodica.

4. Pe durata contractului se estimeaza a fi inlocuite piesele/subansamblele din Anexa .

Piesele de schimb vor fi noi si de origine si vor fi insotite de certificate de garantie si declaratie
de conformitate.

5. In cazul in care se constati ci este necesard inlocuirea de piese sau subansamble defecte care
nu sunt previzute in Anexa (piese estimate a fi inlocuite pe durata contractului), pentru acestea
prestatorul va intocmi un deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului in vederea efectudrii
reparatiilor si eliberarea devizului estimativ fiind acordata gratuit.

6. Garantia acordata de catre prestator va fi de: minim 6 luni pentru manopera si 12 luni pentru
piesele / subansamblele inlocuite



5. Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de maxim 8
ore de la sesizare. Termenul se prelungeste cu 12 ore in perioada zilelor libere si sérbatorilor legale.

6.Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul asigurérii
utilizirii corespunzitoare si corecte a centralelor.

7. La finalul interventiilor sau lucrarilor personalul prestatorului va efectua probe de functionare
in prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra cérora s-a intervenit.

8. Pentru fiecare interventie efectuatd prestatorul va intocmi un Raport de interventie / Proces
verbal de interventie care va fi confirmat de citre un reprezentant al beneficiarului - Serviciului
Logistic.

9. Personalul prestatorului se obliga si respecte reglementirile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe toatd durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele.

6. Oferta financiara:

Oferta financiara trebuie si contind obligatoriu :
- oferta financiard pentru interventiile, verificarea tehnicd periodicd (VTP) si pentru piesele
estimate a fi inlocuite specificate in Anexi;

7. Modalitdti de plata:

Plata se va efectua in lei prin Trezoreria Cluj Napoca in termen de 30 de zile de la emiterea
facturii de catre furnizor.

Factura va fi insotitd de Raportul de interventie / Proces verbal de interventie / Raportul de
Verificare Tehnica Periodicd (VTP) confirmat de cétre reprezentantul beneficiarului.

DIRECTOR GENERAL

Cristina Schiop

Gl

Serviciul SSM-PSI, Logistic (—/ = Q

Intocmit / Redactat: Baicu Ténase



ANEXA

Total
Denumire piese /subansamble Nr. | Pret Pret Valoare valoare Total
piese si
Nr. Revizii, interventii, VTP buc. | unitar total Manopera manopera manopera
crt. piesa, VTP, piese inlocuire interventii inlocuire
interventii,
{PRETURI IN LEI FARA TVA) interventie piese tarif VTP VTP
Centrala termicd CHAFOTEAUX /
1 TALIA 35 FF
1.1 | Electrozi aprindere 1
1.2 | schimbator caldura primar 1
1.3 | sond3 temperaturi 1
1.4 | placa electronica 1
1.5 | pompi circulatie 1
1.6 | Nrinterventii estimat pentru 2020 3
Total 1
2 Centrala termica Wiessman
2.1 | Electrozi aprindere 1
2.2 | Nrinterventii estimat pentru 2020 3
Verificare Tehnica Periodica si Autorizarea
2,3 | Functionarii 1
Total 2
Centrala termica TERMET MAXITERM
3 TURBO
3.1 | Electrozi aprindere 1
3.3 | Presostat 1
3.4 | senzor temperaturd 1
3.5 | Fluxostat apa 1
3.6 | Nrinterventii estimat pentru 2020 2
Total 3
Centrala termicda TERMET MAXITERM
4 ELEGANCE
4.1 | Electrozi aprindere 1
4.2 | van3cu3cdi 1
4.4 | presostat 1
4.5 | placa electronica 1
4.6 | Nrinterventii estimat pentru 2020 2
Total 4
Centrala termica FERROLI ECONCEPT
5 51A
5.1 | Electrozi aprindere 1
5.3 | Presostat 1
5.4 | senzor temperaturé 1
5.5 | placa electronica 1
5.6 | Nrinterventii estimat pentru 2020 2
Total 5
Centrala termica BALTUR MIDI 6
6 ( 2 cazane)
6.1 | Electrozi aprindere 2
6.2 | Bloc ventil MB DLE 407 BO1 520 1




Total

Denumire piese /subansamble Nr. Pret Pret Valoare valoare Total
piese si
Nr. Revizii, interventii, VTP buc. unitar total Manopera | manopera manopera
crt. piesa, VTP, piese inlocuire | interventii inlocuire
interventii,
(PRETURI IN LEI FARA TVA) interventie piese tarif VTP VTP
6.3 | Presostat gaz GW S50A 5 1
6.4 | Presostataer LGW 3 A2 1
6.5 | Automat ardere Siemens LGB 21330 1
6.6 | Transformator aprindere Dunffos EBI 41 PS 1
6.7 | Difuzor arzator Sprakgas 20 1
6.8 | Nrinterventii estimat pentru 2020 4
Verificare Tehnica Periodica si Autorizarea
6,9 | Functionarii 2
Total 6
Centrala termica RIELLO Residence
7 Condens 501S (2 aparate)
7.1 | Electrozi aprindere 2
7.2 | Pompi circulatie 1
7.3 | Placi electronica 1
7.4 | presostat 1
7.5 | Senzor temperatur 1
7.6 | Transformator aprindere 1
7.7 | Nrinterventii estimat pentru 2020 5
Verificare Tehnica Periodica si Autorizarea
7.8 | Functionarii 2
Total 7
Centrala termicd SIME SPA tip B 11
8 model RS 151 MK Il (2 cazane)
8.1. | Set electrozi aprindere 2
8.2 | Presostat aer 1
8.3 | ventilator gaze arse 1
8.4 | Placa electronica 1
8.5 | Nrinterventii estimat pentru 2020 2
8.6 | Pompa circulatie 1
Verificare Tehnica Periodica si Autorizarea
8.7 | Functionarii 2
Total 9 |
Alte piese necesare pentru
instalatiile aferente centralelor
termice
9.1 | Pompa circulatie 1
Putere 0,19 kW, clasa de izolare F, grad protectie IP
44, debit 8,5 mc/h, presiune 10 bar, nr turatii 4500
rot/mim, cu rotor umed , racorduri filetate
9.2 | Pompa circulatie 1
Putere 0,12 kW, clasa de izolare F, grad protectie IP
44, debit 7 mce/h, presiune 10 bar, nr turatii 3700
rot/mim, cu rotor umed , racorduri filetate
9.3 | Pompi circulatie 1
Putere 0,8 kW, clasa de izolare F, grad protectie IP
44, debit 12 mc/h, presiune 10 bar, nr turatii 2800
rot/mim, cu rotor umed , racorduri filetate
Robinet cu obturator sferic corp flanse PU din
fonta, DN 150 PN16, sfera si tija din otel
9.4 | inoxidabil, etansare sfera/TPFE, temp 150 C 1




Total
Denumire piese /subansamble Nr. Pret Pret Valoare valoare Total
piese si
N Revizii, interventii, VTP buc. unitar total | Manopera | manopera manopera
r.
crt. piesd, VTP, piese inlocuire | interventii inlocuire
interventii,
(PRETURI IN LEI FARA TVA) interventie piese tarif VTP VTP
Robinet cu obturator sferic corp flanse PU din
fonta, DN 80 PN16, sfera si tija din otel
9.5 | inoxidabil, etansare sfera/TPFE, temp 150 C 1
Vas expansiune de capacitate 140 litri (pentru
9.6 | incalzire) 1
Vas expansiune de capacitate 15 litri (pentru
9.7 | ACM) 1
Supap3 de sigurant3 1” - 6 bar (cu buletin de
9.8 | verficare metrologica) 2
Supapd de sigurantd 1” - 4 bar (cu buletin de
9.9 verficare metrologica) 2
Termostat ambient fara fir (afisaj electronic,
9.10 | 2 temperaturi de reglaj confort/economic 1
sensibilitate +0,1 grC/+0,2 gr C, precizia afisarii
+0,5grd C
Termostat ambient cu fir, display LCD,
9.11 | 8 moduri de temperatura programabil 1
independent
Total 9
Total valoare piese an 2020 (lei fara TVA)

Total valoare manopera inlocuire
piese, interventii, VTP (lei fara TVA)

TOTAL GENERAL

Serviciul SSM-PSI, Logistic

Intocmit / Redactat: Baicu Tanase

NOTA: VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA
(VTP) NU ESTE CONSIDERATA INTERVENTIE




