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CAIET DE SARCINI

privind achizitia de
SERVICII DE REVIZIE PENTRU TRANSFORMATOARELE AFLATE IN DOTAREA
STADIONULUI CLUJ ARENA

1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si include ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si

Propunerea Financiara) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezults
din procedura.

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie s& indeplineasca cerintele si conditiile
din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit In alt capitol, trebuie
interpretatd ca fiind mentionata n toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant ca
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. Informatii despre autoritatea contractanti, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj - Activitate Economica
Adrese si referinte utile:

Directiavde Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.AESCA)
Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului
Judetean Cluj se ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena
asigurand desfasurarea de evenimente.
Autoritatea Contractantd doreste demararea unei proceduri de achizitie publicd in vederea
incheierii unui Contract de servicii de revizie pentru transformatoarele aflate in dotarea
stadionului Cluj Arena.
Serviciile de revizie au ca scop atingerea urmatoarelor obiective;

e asigurarea functiondrii echipamentelor la parametrii optimi, iar pe termen lung

garantarea duratei de functionare maxima a acestora;

e asigurarea operatiunilor de intretinere, verificare, curdtare si reparatie efectuate cu
personal calificat.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Alimentarea cu energie electricd a stadionului Cluj Arena se realizeaza prin intermediul unui
post de transformare propriu, PT Stadion 10(20)/0,4kV, echipat cu celule modulare in
configuratia LLLMsT|T{T.. Postul este inglobat In cladirea stadionului, la nivelul parter, in dous
locatii: zona Peluza 2 si zona Tribuna 2. Instalatia aferentd postului de transformare PT
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Stadion se afla in gestiunea Operatorului de Distributie si este amplasata in zona Peluzei 2
fiind alcatuita din urmatoarele componente:

-doua celule de linie cuplate 24kYV, 630 A, 16KA, cu sistem de blocaj mecanic si automatizare
AAR reversibil (sistem trifazat de bare colectoare, separator de sarcind in SF6, cu contact de
punere la pamant, mecanism de actionare separator motorizat standard, comanda cu
resort precomprimat, bobina de deschidere, contacte auxiliare, interblocj cu cheie
rezistente de incalzire anticondens, indicatori prezent tensiune);

-0 celuld de linie -~ 24kV, 630A, 16KA (sistem trifazat de bare colectoare, separator de sarcing
in SF6, cu contact de punere la pdmant, mecanism de actionare separator motorizat
standard, comanda cu resort precomprimat, bobini de dechidere, contacte auxiliare,
interblocaj cu cheie, rezistentd de Tncalzire anticondens, indicatori prezenta tensiune);

-0 celula de masurare, cu separator de sarcing - 24kV, 630A, 16KA (sistem trifazat de bare
colectoare, separator de sarcind SF6, cu contact de punere la pamant, mecanism de
actionare standard, 3 transformatoare de masurid curent tip CIRS, 3 transformatoare de
masurare tensiune tip TIRMO 10kV, rezistents de incilzire anticondens);

-3 celule transformator - 24kV, 6304, 16KA (sistem trifazat de bare colectoare, Intreruptor fix
$i protectie, sepator de sarcing In SF6, cu contact de punere la pamant, mecanism de
actionare standard, intreruptor in vid cu montaj fix, separator de punere la pamant, CLP in
aval, indicatori prezentd tensiune, 3 transformatoare de curent si releu de protectie
autoalimentat, contacte auxiliare, interblocaj cu cheie, rezistenta de incalzire anticondens).

'

Descrierea transformatoarelor stadionului Cluj Arena:

Transformator 10(20)/0,4kV, 1250 kVA, T

Transformator 10(20)/0,4kV, 800 kVA, T2;

Transformator 10(20)/0,4kV, 630 kVA, T3;

3 tablouri TDRI, cdte unul pentru fiecare transformator (TD1,TD2, TD3).

Conform specificatiilor producatorului transformatoarelor de curent din incinta stadionului
Cluj Arena reviziile se realizeazd periodic. Un program de intretinere eficient si regulat
asigura o durata de viata lungd a transformatoarelor. Aceasts ntretinere trebuie efectuats
de personal calificat.

Prestatiile ce urmeazd a fi achizitionate constau in asigurarea reviziei tehnice a
transformatoarelor de curent in conformitate cu recomandarile producatorului

Pe durata contractului prestatorul va asigura urmatoarele operatii privind serviciile de
revizie tehnica:

Verificare transformatoare

a. Se curata infasurarile de MT si JT de praf si condens cu aer comprimat uscat si cu laveta
uscata.

b. Se curata canalele de racire si de ventilatie dintre infasurari pentru a preveni incalzirea in
timpul exploatarii.
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Se verificd conexiunile terminalelor de MT si JT si a ploturilor, prezoanelor.
. Se verificd functionarea corectd a probelor de temperatura, a termocontrolerului Si
interventia corecta a protectiilor la suprasarcina si scurt circuit.
. Se strang prezoanele la conexiunile primare si secundare.
Se strang prezoanele la partile mecanice si impamantare.
. Se strang prezoanele la distantori.
. Se verifica izolatia Intre Infasurari si intre infasurari si impamantare.
I. Se verifica ventilatorul de evacuare montat pentru a reduce temperatura din interiorul
incaperii transformatoarelor.

Qo

JWQ o

Tabel revizie periodicd conform cu recomandérile producatorului

Poz. Verificare de efectuat Interval Instrument/ Rezultat
Echipament
1 Curatirea infasurarilor de Aer comprimat | Curatire general3
praf, murdarie uscat/lavetd uscata
2 Strdngerea prezoanelor la Cheie Momentul
conexiunile primare i dinamometrica strangerii;. conform
secundare cu valerile  din
. B} tabelele de maijos |
3 Strangerea prezoanelor la Cheie Momentul
partile mecanice si | Anualsau/si | dinamometric strangerii; conform
impamantare dupa | cu valorile  din
evenimente tabelele de mai jos
4 Strangerea prezoanelor la nedorite Cheie Momentul
distantori dinamometrica strangerii: conform
cu valorile  din
| tabelele de mai jos
5 | Verificarea functionarii Pistol  aer cald | Actionarea alarmei
termocontrolerului  si a pentru simularea | si declansarea
probelor de temperaturd incalzirii | intrerupatorului |
6 | Verificarea functionarii Generator electric | Declansarea
protectiei la scurt circuit si pentru simularea | intrerupatorului
la supratensiune defectului dupa valoarea
| presetata
7 Condens pe Infasurari Dupa o Aer comprimat | Suprafata
deconectare | uscat/lavetd uscatd | infisurarilor si
delunga canale de aerisire
duratd perfect uscate |
8 | Verificarea izolatiei intre Aparat Megger cu | Valori minime
infasurari si intre Infasurari tensiune de min. | prezentate in
| si pamantare 2500V tabelele de maijos |

Verificarile mecanice se vor efectua la conexiunile la terminalele de MT si JT, ploturile,
folosind urmatoarele valori ale fortei de strangere:

Conexiunile de MT si ale ploturilor:

Prezon

M6

M8

M10 M12 M14

M16 |

Moment N/m

5

1

22 35 60

85 |
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Conexiunile de JT:
| Prezon M6 M8 M10 M2 | M4 | M6
Moment N/m 5 14 27 | 45 70 100
Parti mecanice ale miezului si ale cadrului:
Prezon | M2 M14 [VAIS) M18 M20 M22
MomentN/m | 95 150 235 320 455 615

*In cazul cheilor dinamometrice In Kgm, valorile din tabel se Tmpart cu10.

Starea generala a transformatorului - se masoard rezistenta de izolatie cu un aparat
MEGGER functionand la 2500V _
Valorile masurate trebuie s fie cu aproximatie urmatoarele:
Terminalele MT/terminalele JT legate la pdmant > 20 MQ
Terminalele JT/terminalele MT legate la pamant = 10 MQ
Terminalele JT - MT/terminal de legare la padmant > 10 MQ

Revizia echipamentelor (bare colectoare, celula de separator, celula de intrerupator,
transformator, TDRI) se va face in absenta totald a tensiunii la bornele acestora cu scoaterea
de sub tensiune si montarea de scurtcircuitoare.

Pentru aceasta se va intocmi o adresa catre S.D.E.E. Transilvania Nord SA. pentru aprobarea
unei pauze de tensiune pentru efectuarea reviziilor la transformatoarele stadionului Clyj

Arena, aceasta insemnadnd lucrdri de manevre de retragere din exploatare, respectiv
revenire la PTZ Cluj Arena.

Ofertantul va include Tn pretul final al ofertei gi Taxa de interventie retea client direct a
SD.E.E. Transilvania Nord SA. pentru lucrdri de manevre de retragere din exploatare,
respectiv revenire la PTZ Cluj Arena.

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

La finalul interventiilor sau serviciilor personalul prestatorului va efectua probe de
functionare in prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra cirora s-a intervenit.
Pentru fiecare interventie efectuata prestatorul va intocmi un Raport de interventie/Proces
verbal de verificare care va fi confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului
Personalul prestatorului se obligd sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe toata durata prezentei sale in zona unde este instalat echipamentul.

3.2. Durata contractului

Contractul intra in vigoare de la data semnaérii de catre parti.

Contractul se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute In Caietul de sarcini intocmit in
conformitate cu ordinul ANAP nr. 1017/2019, privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie
publicd/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de
participare/de participare simplificat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind
achizitiile publice sia H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea Contractului de achizitie publicd din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
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Termen pentru revizie la transformatoarele aflate In dotarea stadionului Cluj Arena: 60 zile
calendaristice.

3.3. Atributiile si responsabilitatile Partilor

3.3.1. Responsabilitati ale prestatorului

1. Sa presteze serviciile de revizie la transformatoarele stadionului Cluj Arena prevazute in
prezentul Caietul de sarcini.

2. Sa presteze serviciile prevazute in Caietul de sarcini, in conformitate cu Propunerea
Tehnica, la termenele si conditiile stabilite prin Contract.

3. 5& desemneze o persoand de contact permanent si sa transmit autoritatii contractante,
urmatoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc.;
4. 53 execute operatiile de revizii si reparatii, conform prevederilor din instructiunile tehnice
de intretinere si exploatare emise de citre producitorul echipamentelor, a normelor de
timp si a conditiilor de calitate specifice fiecaruia/fiecareia in parte.

Procedurile de revizii si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de service al
producatorului instalatiei, utilizand totodatd echipamentul pentru reparatii indicat de
producator.

. Sa verifice serviciile prestate astfel incat, instalatia sa corespunda din punct de vedere
tehnic normelor impuse de legislatia in vigoare.

6. Sa emita recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a instalatiei ce a facut
obiectul unor interventii de service.

7. Sa efectueze serviciile de reparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice Si
dimensionale care s le asigure un nivel calitativ, de performanta si siguranta in exploatare.
Acestea trebuie s3 fie in concordanta cu reglementérile tehnice definite in legislatia internd
referitoare la standardele nationale care adopts standarde europene.

8. 5a asigure in zilele lucrdtoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o
impune;

9. Sa Intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii Si sa presteze
serviciile dupa primirea acceptului de la autoritatea contractants:

10. 5a anunte autoritatea contractanta ori de cate ori apar diferente fata de documentele
initiale de constatare;

1. Sa mentina legdtura permanentd cu reprezentantul autoritatii contractante pentru
rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de repa ratii, facturi, etc.

12. Sa asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si reviziilor,
iar piesele si subansamblele Inlocuite s3 fie restituite autoritatii contractante;

13. Sa permita unui reprezentant al achizitorului si urmareascs reparatia pe toatd perioada
de derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizatd de autoritatea contractants,
asupra tuturor eventualelor interventii aparute accidental in cadrul procesului de revizie sau
reparatie si va obtine acordul acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce trebuie

7
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efectuata in vederea aducerii echipamentului la parametrii de exploatare precizati de catre
producatorul fiecarui tip de echipament in parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentard printr-o constatare sau o documentatie
tehnica prin care se va face dovada necesitdtii efectudrii respectivei interventii.
Documentatia tehnicd mentionatd se va atasa in completare la devizul estimativ de
reparatie si va sta la baza analizei preliminare necesare aprobarii de citre autoritatea
contractanta a costurilor aferente repararii/inlocuirii reperelor in cauza sifsau a efectuérii
operatiunilor de remediere propuse.

14. 53 ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea
contractului, pe linie de protectia muncii, mediu si P.S.i., instruirea acestuia, acordarea
echipamentului de lucru si protectie, cercetarea eventualelor accidente de muncg Si
inregistrarea acestora;

15. Sa asigure paza bunurilor achizitorului si s& asigure integritatea acestora pe perioada
reparatiilor.
16. Sa prezinte beneficiarului buletine de verificare pentru toate operatiunile efectuate.

17. Oferta de pret trebuie sa cuprindd pretul serviciilor de revizie la transformatoarele
stadionului Cluj Arena.

18. Sumele ofertate sunt ferme pe toatd durata contractului.

19. Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului.

3.3.2. Responsabilititile autoritatii contractante

Autoritatea contractantd este responsabild pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

1. Respectarea termenelor de plata.

2. BEvaluarea si analiza oricarei probleme semnalate de c&tre prestator si transmiterea de
solutii in cel mai scurt timp.

3. Includerea Tn bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor reparatiilor
efectuate de prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe baza
facturii prezentate de Prestator si acceptate la platd de catre Achizitor, conform tarifului
stabilit si la termenul prevazut. Prestarea serviciilor este confirmata prin procesul verbal de
receptie semnat, fara observatii de catre ambele parti.

4. Verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe.

>. Organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de cate ori este necesar pentru a
identifica impreund solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa.

6. Desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea
contractului si va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul.

4. Ipoteze si Riscuri
In cazul in care beneficiarul serviciilor constatd ca serviciile nu sunt de calitate, se vor lua
urmatoarele masuri:
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-impunerea, in sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, in toate
cazurile in care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite in contract;

- remedierea tuturor consecintelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea
dotadrilor pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau
solutiilor si produselor utilizate in operatiunile de distrugere, neutralizare, combatere pentru
care s-a angajat.

Constatarea deficientelor se realizeazd de catre beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se
incheie o notd constatatoare, in doua exemplare, care va fi semnatd de persoanele
responsabile din partea beneficiarului si reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia
masurile care se impun pentru remedierea deficientelor constatate, in cel mult 72 de ore de
la semnarea notei.

Remedierea deficientelor constatate se realizeaza pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege in cazul in care acesta nu
onoreaza contractul ce urmeaza a se incheia.

in perioada de garantie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate
cheltuielile suplimentare pentru serviciile necorespunzitoare.

6. Planul de implementare a contractului

- constatarea starii tehnice a instalatiei si a eventualelor defectiuni ale acesteia

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb

- asigurarea pieselor de schimb;

- repararea propriu-zisa la data programarii si emiterea devizului final de reparatie;
operatiunile de reparatie si revizii tehnice trebuie s& conduca la readucerea instalatiei la
parametrii tehnici de functionare stabiliti de firma constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupd primirea acceptului autoritatii
contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectusrii reparatiei in baza procesului verbal
de receptie confirmat si semnat de autoritatea contractanta.

7. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor din Contract
Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate - Autoritatea contractanta solicitd ca cerintd minim3 obligativitatea

asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului:

- Electrician autorizat Gradul lll B (pan3 la 20 kV).

De asemenea Autoritatea/entitatea contractanta solicitd ca cerintd minima obligativitatea

detinerii de catre Prestatorul de servicii a Autorizatiei/Atestatului ANRE tip C2A care este
considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului.
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Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea

prevederilor Contractului de servicii, care va comunica direct cu reprezentantii Autoritatii
contractante.

8. Modul de elaborare a propunerii financiare

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii in cadrul propunerii financiare:
-Valoare servicii de revizie transformatoare + Taxa de interventie retea client direct

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a depune oferta pentru toate serviciile descrise in prezentul Caiet
de sarcini.

Propunerea financiard se va exprima in lei, exclusiv TVA, cu dous zecimale.

9. Garantii

Carantia se acorda in conditiile Legii nr. 449/2003 modificatd si completatd prin QUG
174/2008 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Garantia acopera
defecte de fabricatie, in conditiile exploatarii corecte, respectarii planului de mentenants,
exploatare, depozitare, etc, stabilite de Producéator.

Garantia acopera repararea sau inlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform
tehnologiilor si metodelor de diagnosticare ale Producatorului .

Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestatd) minim 6 funi.

Termenul de garantie incepe sa curga de la data finalizarii prestarii serviciilor.

Autoritatea contractantd are dreptul de a notifica prestatorul, in scris, despre orice plangere
sau reclamatie aparute, in conformitate cu aceastd garantie, la receptia serviciului sau
ulterior. La primirea acestei notificari, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunile sau
de a Tnlocui produsul pe loc sau in regim de urgentd, fara costuri suplimentare pentru
autoritatea contractanta.

Pentru problemele aparute in perioada garantiei, datoritd exploatarii necorespunzatoare
dovedite tehnic, prestatorul este exonerat de rispundere.

Prestatorul remediaza Tn perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost
sesizate la receptia serviciilor.

Prestatorul remediaza fara platd, partile de servicii executate de el acolo unde se constat3
deficiente si abateri de la norme si standarde.

10. Receptie si verificari

Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atdt de catre Prestator cat si de catre
Achizitor care are dreptul de a verifica in orice moment modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de
sarcini.

Efectuarea prestatiei de revizie transformatoare in conditiile stabilite prin prezentul caiet de
sarcini va fi confirmata de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului printr-un proces

SH
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verbal de receptie a serviciilor. Incheierea si semnarea de catre parti fara obiectiuni a
procesului verbal, conditioneaza plata prestatiei.

1. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta
documentatie de atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Oferta stabilita castigatoare este fermad, neajustabila, nemodificabild si neactualizabila pe
toatad perioada de derulare a contractului.

Director DAES.CA.

| Ratiu Raldu
< M i;-, ;
Tntocmit/Redactat: bf
Inspector de specialitate ‘
Ing. Varga Alw? riela l
ANEXA1
CENTRALIZATOR OFERTA
SERVICII DE REVIZIE PENTRU TRANSFORMATOARELE AFLATE TN DOTAREA STADIONULUI CLUJ
ARENA
Nr. DENUMIRE SERVICII T UM | cantitate | Pretunitar TOTAL
crt. (lei fara TVA) CENERAL
{lei fara TVA)
1 SERVICII DE REVIZIE PENTRU buc 3
TRANSFORMATOARELE AFLATE TN
DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA




