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CAIET DE SARCINI
privind

ACHIZITIA DE SERVICII DE REVIZIE S| REPARATII GRUPURI DE POMPARE
AFLATE IN DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si include
ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta {Propunerea
Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din procedura.

Tn cadrul acestei proceduri, JUDETUL CLU3J indeplineste rolul de autoritate contractanta,
respectiv Achizitor In cadrul Contractului.

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie s& indeplineasca cerintele si
conditiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa
intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie
interpretata ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant
c& aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. Informatii despre autoritatea contractanta, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj - Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionuiui Cluj Arena (D AES.CA)

Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliuiui
Judetean Cluj se ocupé n principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj
Arena asigurand desfdsurarea de evenimente.

Autoritatea contractantd doreste demararea unei proceduri de achizitie publica in
vederea Incheierii unui Contract, cu un singur operator economic, pentru achizitia de
servicii de revizie si reparatii grupuri de pompare aflate in dotarea stadionului Cluj Arena.
Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru pentru achizitia
serviciilor de revizie si reparatii grupuri de pompare la stadionul Cluj Arena.

Achizitia este necesara pentru buna desfasurare a activitatii curente.

3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Conform specificatiilor producétorilor pompelor aflate in dotarea stadionului Cluj Arena
acestea au o duratd de garantie/viatd de 10 ani de functionare. Astfel este necesard o
revizie, respectiv reparatie a grupurilor de pompare pentru a putea inlocui seturile de
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rulmenti motor uzate, seturile de rulmenti In partea hidraulicd, rulmentii de cuplaj,
pentru a putea inlocui cartusurile rotorului, rotorul mecanic sau chiar senzorul de
presiune diferential a uneia dintre electropompe.

Serviciile de revizie, respectiv reparatii la grupurile de pompare ce urmeaza sa se
achizitioneze sunt necesare datorita uzurii acumulate in timp a grupurilor de pompare.
Pe durata contractului prestatorul va asigura urmatoarele operatii privind serviciile de
revizie, respectiv reparatii la grupurile de pompare:

- demontare si dezasamblare pompe;

- constatare asupra starii tehnice a pompelor;

- transport la/de la atelierul de reparatii al prestatorului (daca este cazul);

- furnizare piese de schimb si materiale, conform constatarilor asupra starii tehnice,
pentru inlocuirea celor uzate/defecte;

- reparare pompe;

- inlocuire cabluri de forta si comanda;

- asamblare si montare pompe inclusiv legaturi electrice pentru alimentare si comanda;
- probe, verificari si incercari pe parcursul montajului si in vederea punerii in functiune;,

- punere in functiune;

- garantare;

- service-ul in perioada de garantie;

- instruire personal de exploatare.

Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca cerintele privitoare la functionalitate,
eficienta, fiabilitate in conformitate cu specificatiile producatorului pentru substantele si
produsele utilizate si garantate de acesta, astfel incat acestea sa indeplineasca scopul
declarat anterior.

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

Conformitatea substantelor, solutiilor, materialelor si/sau produselor utilizate de
prestator este data de faptul cd acestea sunt mentionate intr-o fisa tehnicd emisd de
producator in care sa fie specificate toate caracteristicile tehnice functionale, instructiuni
de utilizare si eliminare, de depozitare, efecte nocive asupra populatiei sau mediului
Tnconjurator precum si alte informatii pe care producatorul le considera utile.

Estimarea materialelor, a serviciilor de revizie, respectiv reparatiilor la grupurile de
pompare la stadionul Cluj Arena se regdseste in Anexa .

Cerinte minime/Specificatii tehnice pentru produsele utilizate:

Pentru revizie si reparatie grup de pompare WILO 3x NL 65/160-18, 5-2-12

Specificatii tehnice privind reparatia grupului de pompare:

Reparatiii prin Inlocuirea Kit-ului de piese consumabile, continand: etansare mecanica
cu inele de alunecare din materiale carbune si carbura de siliciu, elastomer EPDM, arc de
presare din otel inoxidabil AISI 306, set rulmenti motor 6309/2Z-C3 (HT), set rulmenti in
partea hidraulicd 6306/2Z-C3 (HT), alte piese marunte (suruburi, etansanti, vaselina).
Necesar: 3 kituri.

Pentru revizie si reparatie grup de pompare WILO 3x MVI 5203-3/16/E/3-400-50-2
Specificatii tehnice privind reparatia grupului de pompare:
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Reparatiii prin inlocuirea Kit-ului de piese consumabile, continand: etansare mecanica
cu inele de alunecare din materiale carbune si carbura de siliciu, elastomer EPDM, arc de
presare din otel inoxidabil AISI 306, set rulmenti motor (HT), rulment cuplaj 6310 2Z C3
(HT.), alte piese marunte (suruburi, etansanti, vaselind).

Necesar: 3 kituri.

Pentru revizie si reparatie statie pompare HIDRONIC DW VOX 300 formata din 2
electropompe pentru colectarea si ridicarea apelor uzate menajere Q=10mc/h, H=14mca
Specificatii tehnice privind reparatia statiei de pompare:

Reparatii prin inlocuirea Kit-ului de reparatie R2 continand etansari mecanice cu inele
de alunecare din material carburd de siliciu si elastomer Viton, set rulmenti motor 6206
27 C3,6204 2Z C3, set garnituri o-ring si alte piese marunte (suruburi, etansanti, vaselina).
Necesar: 2 kituri.

Pentru revizie si reparatie pompa nr. 2 din compunerea pompei duble WILO STRATOS-
D 80/1-12, nr. art. 2087527/10W24 (circuit HVAC Tribuna 2 si Peluza 1)

Specificatii tehnice privind reparatia pompei de recirculare:

Reparatie pompd dubld prin inlocuirea unui motor de schimb RMot. Stratos/D 80/1-12
{Unitate functionald cu motor, rotor hidraulic si modul electronic).

Modul pornire ext. off pentru pompe WILO tip IL-E din tabloul electric al centralei termice
Specificatii tehnice:

Modul pornire ext. Off Pompe Wilo oferd avantajul c& pompa poate fi pornitd/oprita prin
contactul extern, farad potential, astfel evitdndu-se socurile de tensiune asupra modulului
electronic cu convertizor de frecventa al pompei. Sarcina pe contact: 24 V CC/10 mA.

Sigurante pompe circuit HVAC pentru pompe circuit HVAC
Specificatii tehnice:
Intreruptor pentru protectia motoarelor 3p, 4,0-6,3A

Clapete de sens

Specificatii tehnice:

Clapete de sens DN65, PN25, diametru ext 125mm, diametru interior 80mm

Corp clapet retinere dublu disc (Fonta GG25 / GGG40.3), Clapet (Fonta GG25/ AlSI 304),
Etansare clapetd retinere (EPDM), Arc (Otel inox AlSI 304), Ax (Otel inox AlSI 304), Opritor
(Otel inox AlISI 304), PN25.

Pentru revizie si reparatie pompa de recirculare WILO IL-E 150/3-18 BF

Specificatii tehnice privind reparatia pompei de recirculare:

Reparatii prin inlocuirea sensorului presiune diferentiala pentru reglajul electronic al
turatiei pompelor Wilo IL-E, Uin=15-3 V, Uoi=0-10 V, plaja de presiune 0-4 bar, grad de
protectie electrica IP55.

Toate produsele trebuie sa corespunda cerintelor tehnice minime solicitate prin Caietul
de sarcini.
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Etape privind realizarea serviciilor de revizie, respectiv reparatii la grupurile de pompare:

GRUPURI DE POMPARE - OPERATIUNI MINIME

1. VERIFICARE PUNCTE FUNCTIONARE

2. VERIFICARE CURENT ABSORBIT

3. VERIFICARE FILTRE

4. REFACERENERIFICARE CONTACTE ELECTRICE

5. MASURARE REZISTENTA [ZOLATIE +INFASURARI

6. VERIFICARE FLUID VEHICULAT IN CONDENSATOR LA DEBIT NOMINAL
7.VERIFICARE ETANSEITATE

8. VERIFICARE POMPA APA CURATA/APE UZATE (CURENT, FILTRE COND., LAGARE).

Pe durata contractului se estimeaza a fi necesare materiale conform Anexei 1.

Aceste materiale se vor inlocui de catre prestator in timpul prestarii serviciilor de revizie,
respectiv reparatii la grupurile de pompare. Garantia acordata de catre prestator va fi de:
minim 6 luni pentru manopera si minim 12 luni pentru piesele/subansamblele inlocuite.
Carantia oferita de catre prestator pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini

este de minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de primire/predare, respectiv de
la data livrarii si montajului de catre o unitate service acreditatg, in conditii de exploatare
conform instructiunilor de montaj si exploatare date de producator.

Tn cazul in care se constatd ci este necesara inlocuirea de piese sau subansamble defecte
care nu sunt prevazute in Anexa 1, pentru acestea prestatorul va intocmi un deviz
estimativ. Diagnosticarea echipamentului in vederea efectuarii reparatiilor si eliberarea
devizului estimativ cade in sarcina prestatorului.

Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de
maxim 8 ore de la sesizare. Termenul se prelungeste cu 12 ore in pericada zilelor libere si
sarbatorilor legale.

Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul
asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a echipamentului.

La finalul interventiilor sau serviciilor personalul prestatorului va efectua probe de
functionare In prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra carora s-a
intervenit. Pentru fiecare interventie efectuata prestatorul va intocmi un Raport de
interventie/Proces verbal de verificare care va fi confirmat de catre un reprezentant al
beneficiarului

Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare
ale beneficiarului, pe toata durata prezenteisale in zona unde este instalat echipamentul.

3.2. Durata contractului

Contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre parti.

Contractul se realizeazd cu respectarea conditiilor prevazute In Caietul de sarcini
intocmit in conformitate cu ordinul ANAP nr. 1017/2019, privind aprobarea structurii,
continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului
de achizitie publicd/sectoriala de produse, precum si a modalitdtii de completare a
anuntului de participare/de participare simplificat, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achizitie publica din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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Termen pentru revizie, respectiv reparatii la grupurile de pompare inclusiv furnizare
piese si montaj piese: 45 de zile calendaristice.

3.3, Atributiile si responsabilitatile Partilor

3.3.1. Responsabilititi ale prestatorului

1. S& achizitioneze produsele si s presteze serviciile de revizie, respectiv reparatii la
grupurile de pompare la stadionul Cluj Arena prevazute in prezentul Caietul de sarcini.
2. Sa achizitioneze produsele si sa presteze serviciile prevazute in Caietul de sarcini, Tn
conformitate cu Propunerea Tehnica, la termenele si conditiile stabilite prin Contract.

3. S5 desemneze o persocand de contact permanent si s& transmitd autoritatii
contractante, urmatoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil,
adresa de e-mail, etc;

4. S& execute operatiile de revizii si reparatii, conform prevederilor din instructiunile
tehnice de intretinere si exploatare emise de catre producatorul echipamentelor, a
normelor de timp si a conditiilor de calitate specifice fiecaruia/fiecareia in parte.
Procedurile de revizii si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de service al
producatorului instalatiei, utilizdnd totodatad echipamentul pentru reparatii indicat de
producator.

5. S& verifice serviciile prestate astfel Incat, instalatia sa corespunda din punct de vedere
tehnic normelor impuse de legistatia in vigoare.

6. S& emitd recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a instalatiei ce a
facut obiectul unor interventii de service.

7. S& efectueze serviciile de reparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice si
dimensionale care s3 le asigure un nivel calitativ, de performanta si siguranta in
exploatare. Acestea trebuie s3 fie in concordanta cu reglementarile tehnice definite in
legislatia interna referitoare la standardele nationale care adopta standarde europene.
8. S& asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o
impune;

9. S3 Intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al fucrarii si sa presteze
serviciile dupé primirea acceptului de la autoritatea contractanta;

10.S3 anunte autoritatea contractanta ori de cate ori apar diferente fata de documentele
initiale de constatare;

11. S& mentina legatura permanentd cu reprezentantul autoritatii contractante pentru
rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatii, facturi, etc.

12. S& asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si
reviziilor, iar piesele si subansamblele inlocuite sa fie restituite autoritatii contractante;,
13. S& permitd unui reprezentant al achizitorului s urmareascd reparatia pe toata
perioada de derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizata de autoritatea contractanta,
asupra tuturor eventualelor interventii aparute accidental in cadrul procesului de revizie
sau reparatie si va obtine acordul acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce
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trebuie efectuata in vederea aducerii echipamentului la parametrii de exploatare
precizati de catre producatorul fiecarui tip de echipament in parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentard printr-o constatare sau o documentatie
tehnica prin care se va face dovada necesitdtii efectudrii respectivei interventii
Documentatia tehnicd mentionatd se va atasa in completare la devizul estimativ de
reparatie si va sta la baza analizei preliminare necesare aprobarii de catre autoritatea
contractanta a costurilor aferente repararii/finlocuirii reperelor in cauz si/sau a efectuarii
operatiunilor de remediere propuse.

14. S& ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea
contractului, pe linie de protectia muncii, mediu si P.S.l, instruirea acestuia, acordarea
echipamentului de lucru si protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca si
inregistrarea acestora;

15. S& asigure paza bunurilor achizitorului si s asigure integritatea acestora pe perioada
reparatiilor.

16. Oferta de pret trebuie sa cuprinda pretul materialelor folosite, serviciilor de revizie,
respectiv reparatiilor la grupurile electrogene dupa cum arata Anexa 1.

17. Sumele ofertate sunt ferme pe toatd durata contractului.

18. Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta financiara, In baza unui
deviz de lucrari.

19. Beneficiarul nu are obligatia s& achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de
sarcini, acestea urmand a fi achizitionate Tn functie de necesitate.

20. Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului.

3.3.2. Responsabilitatile autoritatii contractante
Autoritatea contractanta este responsabila pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

1. Respectarea termenelor de plats;

2. Evaluarea si analiza oricarei probleme semnalate de catre prestator si transmiterea de
solutii in cel mai scurt timp;

3. Includerea In bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor reparatiilor
efectuate de prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe
baza facturii prezentate de Prestator si acceptate la platd de catre Achizitor, conform
tarifului stabilit sila termenul prevazut. Prestarea serviciilor este confirmata prin procesul
verbal de receptie semnat, fard observatii de catre ambele parti;

4. Verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe

5. Organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de cate ori este necesar pentru a
identifica impreuna solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa;

6. Desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent
derularea contractului si va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul.
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4. Ipoteze si Riscuri

In cazul in care beneficiarul serviciilor constata ca serviciile nu sunt de calitate, se vor lua
urmatoarele masuri:

- impunerea, in sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, in
toate cazurile Tn care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite Tn contract;

- remedierea tuturor consecintelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea
dotarilor pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau
solutiilor si produselor utilizate Tn operatiunile de distrugere, neutralizare, combatere
pentru care s-a angajat.

Constatarea deficientelor se realizeaza de catre beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se
incheie o nota constatatoare, in doud exemplare, care va fi semnata de persoanele
responsabile din partea beneficiarului si reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia
masurile care se impun pentru remedierea deficientelor constatate, in cel mult 72 de ore
de la semnarea notei.

Remedierea deficientelor constatate se realizeaza pe cheltuiala prestatorului.
Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege in cazul in care acesta nu
onoreaza contractul ce urmeaza a se incheia.

In perioada de garantie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate
cheltuielile suplimentare pentru serviciile necorespunzatoare.

5. Locul desfasurarii activitatilor

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj — Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.AES.CA)
Adresa: Str. Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

6. Planul de implementare a contractului

- constatarea starii tehnice a instalatiei si a eventualelor defectiuni ale acesteia

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb

- asigurarea pieselor de schimb;

- repararea propriu-zisa la data programarii si emiterea devizului final de reparatie;
operatiunile de reparatie si revizii tehnice trebuie s& conduca la readucerea instalatiei la
parametrii tehnici de functionare stabiliti de firma constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupa primirea acceptului autoritatii
contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectuarii reparatiei In baza procesului
verbal de receptie confirmat si semnat de autoritatea contractanta.

7. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate in cadrul contractului

Reparatiile se executa prin inlocuirea de piese si subansamble agreate de producator,
etichetate/stantate de catre producator.

cjcluj.ro
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Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate in cadrul contractului intréd in
responsabilitatea Prestatorului.

Comanda si aprovizionarea acestora de catre Prestator se face numai dupa prezentarea
si acceptarea Devizului de cdtre autoritatea contractanta.

Dupa caz, Autoritatea contractantd solicitd achizitia si montarea de piese noi in cazul
reperelor din Anexa 1.

Piesele care au fost inlocuite, rezultate Tn urma proceselor tehnologice de reparatii se vor
preda autoritatii contractante odata cu facturile aferente devizelor de reparatii.

Piesele de schimb reconditionate trebuie s3 fie insotite de o declaratie de conformitate
emisa de operatorul economic autorizat, precum si de documentul care atestd garantia
acordatd, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Piesele reconditionate sau reparate, trebuie sa indeplineasca cerintele minime de
functionare, de calitate, garantie si conformitate si pot fi utilizate in reparatii numai dupa
obtinerea acordului scris prealabil al autoritatii contractante.

Tn cazuri speciale, piesele de schimb pot fi asigurate si de catre terti sau achizitor.

8. Resursele necesare pentru realizarea activitatilor din Contract
Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate - Autoritatea contractanta solicitd ca cerinta minima
obligativitatea asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar
pentru Indeplinirea contractului:

- Electrician autorizat Gradul lIB (pana la 1 kV)

De asemenea Autoritatea contractanta solicitd ca cerintd minima obligativitatea
detinerii de catre Prestatorul de servicii a Autorizatiei de Unitate autorizatd service
pompe, care este considerata strict necesara pentru indeplinirea contractului.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea
prevederilor Contractului de servicii, care va comunica direct cu reprezentantii Autoritatii
contractante.

9. Modul de elaborare a propunerii financiare
Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii in cadrul propunerii

financiare:

-Valoare piese de schimb

-Valoare manopera

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a depune oferta pentru toate materialele si serviciile descrise
in prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea financiard se va exprima in lei, exclusiv TVA, cu doua zecimale.

Oferta financiard trebuie sa contina obligatoriu:

- oferta financiard pentru valoarea pieselor de schimb mentionate in Anexa 1;
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- oferta financiara pentru valoarea manoperei aferenta reviziei, respectiv reparatiilor
conform Anexei 1.

10. Garantii

Garantia se acordd in conditiile Legii nr. 449/2003 modificata si completata prin QUG
174/2008 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Garantia acoperd
defecte de fabricatie, in conditiile exploatarii corecte, respectarii planului de mentenanta,
exploatare, depozitare, etc, stabilite de Producator.

Garantia acopera repararea sau inlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform
tehnologiilor si metodelor de diagnosticare ale Producatorului .

Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestata) minim 6 luni.

Garantia oferita de catre prestator pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini
este de minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de primire/predare, respectiv de
la data livrarii si montajului de catre o unitate service acreditata Wilo {sau echivalent), in
conditii de exploatare conform instructiunilor de montaj si exploatare date de
producator.

Termenul de garantie incepe sa curgd de la data finalizarii prestarii serviciilor

Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de
schimb, nu se va percepe manopera iar piesele de schimb aflate in perioada de garantie
se vor inlocui pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul are obligatia de a garanta ca produsele si materialele de exploatare furnizate
sunt noi, nefolosite si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectarea si
structura materialelor. Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre prestator este
cea declaratd in propunerea tehnica si se referd la garantia de manopera.

Garantia pieselor montate este cea acordatd de producdtor si ea va fi aplicata
prestatorului atdta timp cat el efectueaza aprovizionarea cu piese.

Perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare, incepe cu data receptiei
efectuate, dupa livrarea si instalarea acestora.

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica prestatorul, n scris, despre orice
plangere sau reclamatie aparute, in conformitate cu aceastd garantie, la receptia
serviciului sau ulterior. La primirea acestei notificari, prestatorul are obligatia de a
remedia defectiunile sau de a inlocui produsul pe loc sau in regim de urgenta, farad costuri
suplimentare pentru autoritatea contractanta. In perioada de garantie a produselor si
materialelor de exploatare care au fost inlocuite, prestatorul are obligatia de a furniza si
inlocui gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza, daca acestea
sunt aceleasi cu cele inlocuite anterior sau daca materialele de exploatare respective
sunt neconforme cu instructiunile tehnice de intretinere si exploatare emise de
producator.

Pentru problemele aparute in perioada garantiei, datoritd exploatarii
necorespunzatoare dovedite tehnic, prestatorul este exonerat de raspundere.
Prestatorul remediaza in perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost
sesizate la receptia lucrarilor.
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Prestatorul remediaza fara plata, partile de servicii executate de el acolo unde se constata
deficiente si abateri de la norme si standarde.

1. Receptie si verificari

Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atat de catre Prestator cat si de catre
Achizitor care are dreptul de a verifica In orice moment modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de
sarcini.

Efectuarea prestatiei de revizie si reparatii grupuri de pompare in conditiile stabilite prin
prezentul caiet de sarcini va fi confirmatd de reprezentantii prestatorului si ai
beneficiarului printr-un proces verbal de receptie a serviciilor. Incheierea si semnarea de
catre parti fara obiectiuni a procesului verbal, conditioneaza plata prestatiei.

12. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta
documentatie de atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Oferta stabilitd castigatoare este ferma, neajustabild, nemodificabild si neactualizabila
pe toatd perioada de derulare a contractului.

Director DAES.CA.:

Ratiu Radu
Intocmit/Redactat:
Inspector de specialitate
Ing. Varga Alm riela
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ANEXAT
CENTRALIZATOR OFERTA
SERVICII DE REVIZIE S| REPARATII GRUPURI DE POMPARE AFLATE N DOTAREA STADIONULUI
CLUJ ARENA
1. Lista piese de schimb necesare, materiale pe durata contractului de servicii
NT. DENUMIRE PIESA UM | Cantitate | Pretunitar TOTAL
crt. {lei fara TVA) | (lei fara TVA)

Grup de pompare WILO format din 3 electropompe NL 65/160-18, 5-2-12

1 [ Kit etansare mecanica buc
2 | Set rulmenti motor set 3
3 | Setrulmentiin partea hidraulica set 3
Grup de pompare WILO format din 3 electropompe MVI 5203-3/16/E/3-400-50-2
4 | Kit etansare mecanica buc 3
5 | Set rulmenti motor set 3
6 | Rulmenticuplaj set 3

Grup de pompare HIDRONIC DW VOX 300 format din 2 electropompe pentru colectarea si
ridicarea apelor uzate menajere Q=10mc/h, H=14mca

7 | Kit etansare mecanica buc 2
8 | Setrulmenti motor set 2
Pompa circuit HVAC WILO STRATOS D80/1-12
| Motor de schimb pompa nr. 2 | buc | 1 [ |
MODUL PORNIRE EXT. OFF POMPE WILO DIN TABLOUL ELECTRIC AL CENTRALEI TERMICE
10 | Modul pornire ext. Off Pompe Wilo [ buc | 2 [ [
SIGURANTE POMPE CIRCUIT HVAC
| Sigurante pompe | buc | 2 [ I
CLAPETE DE SENS

12 | Clapete de sens DNG5, PN25, diametru ext | buc 4

125mm, diametru interior 80mm

Pomp3 de recirculare WILO IL-E 150/3-18 BF

f— =
13 | Senzor de presmne diferentiala | buc | 1

TOTAL PIESE FARA TVA

2. Manoperd -

Nr. DENUMIRE SERVICII DE REVIZIE S UM | Cantitate Pret unitar TOTAL
crt. REPARATII GRUPURI DE POMPARE (lei fara TVA) | (lei fard TVA)
Grup de pompare WILO format din 3 electropompe NL 65/160-18, 5-2-12

1 | Tnlocuire kit etansare mecanica | buc [_ 3 N
2 | Inlocuire set rulmenti motor set 3
3 | Inlocuire rulmenti in partea hidraulica set 3
4 | Aliniere axuri pompa si motor buc 3
Grup de pompare WILO format din 3 electropompe MV| 5203-3/16/E/3-400-50-2
5 | Inlocuire kit etansare mecanic3 buc 3
6 | inlocuire set rulmenti motor set 3
7 | Inlocuire rulmenti cuplaj set 3
Grup de pompare HIDRONIC DW VOX 300 format din 2 electropompe pentru colectarea si
ridicarea apelor uzate menajere Q=10mc/h, H=14mca
8 | Tnlocuire kit etansare mecanica | buc 2
9 | Inlocuire set rulmenti motor set 2

N

)
=)

‘ IiNet —P

By
=




' JUDETUL CLUJ
¥ CONSILIUL JUDETEAN /AN =Re=MNA Tel. +40 364 403184

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ office@clujarena.ro

A N D Aleea Stadionului nr.2
% ROMANIA D >’_) CP. 400375, Cluj-Napoca
e

Pompa circuit HVAC WILO STRATOS D80/1-12

10 | Tnlocuire motor pompa nr. 2 [ buc | 1 |
|  MODUL PORNIRE EXT. OFF POMPE WILO DIN TABLOUL ELECTRIC AL CENTRALEI TERMICE
1 | Monta] modul pornire ext. Off Pompe Wilo | buc | 2 [ ]
SIGURANTE POMPE CIRCUIT HVAC )
12 | Inlocuire sigurante pompe | buc | 2 [ [
CLAPETE DE SENS
13 | Inlocuire clapete de sens DN65, PN25, | buc 4
diametru ext 125mm, diametru interior
80mm 1
- Pomp# de recirculare WILO IL-E 150/3-18 BF
14 [Tnlocuire senzor de presiune diferentiala | buc | 1 [
TOTAL MANOPERA FARA TVA
3. TOTAL GENERAL (PIESE DE SCHIMB + MANOPERA)
Nr. | Denumire TOTAL
crt. {lei fara TVA)

TOTAL GENERAL (MANOPERA + PIESE DE SCHIMB)
1 | SERVICII DE REVIZIE S| REPARATII GRUPURI DE POMPARE AFLATE N
| DOTAREA STADIONULUI CLUJ ARENA
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