Caiet de Sarcini pentru achizitia de servicii

SERVICII DE MENTENANTA PENTRU TREI CAZANE APA CALDA SI STATIA DE
POMPARE DIN STADIONUL CLUJ ARENA

1. Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor
care fac obiectul Contractului ce rezultd din procedurd.

In cadrul acestei proceduri, Judetul CLUJ indeplineste rolul de autoritate contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. Informatii despre autoritatea contractantd, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.CA.)
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

In conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
modificatd si republicatd, Consiliul Judetean este ,autoritatea administratiei publice locale, constituitd
la nivel judetean pentru coordonarea activitdtii consiliilor comunale, ordsenesti si municipale, in
vederea realizdrii serviciilor publice de interes judetean”. Atributiile Consiliului Judefean sunt prevdzute
la art. 91 din Legea 215/2001.

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se
ocupd in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurdnd desfisurarea de
evenimente.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Prestatiile ce urmeazd a fi achizitionate constau in asigurarea functiondrii celor 3 cazane de apa calda
si a instalatiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzdtor indeplinirii conditiilor de autorizare ISCIR s
efectuarea Verificdrilor Tehnice Periodice pentru centrale / aparate la termenul scadent:



Nr Producator Tip/Model Cantitate | Data expirare | Locatie
Crt. VTP

1 Buderus Logano SK745/730KW | 2 17.05.2023 Aleea
2 Buderus Logano SK645/360KW |1 05.11.2021 Stadionului
3 Pompe cazan WILO TOP SD65/10 4 nr. 2

4 Pompe cazan WILO TOP SD40/10 2

5 VANA 3 CAI BUDERUS DN150 1

6 VANA 3 CAI BUDERUS DN100 2

7 VANA 3 CAI BUDERUS DN80 !

8 FILTRUY DN80 1

9 BOILER ACM 1000L 3 12.09.2021

3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Prestatorul va asigura pe durata contractului numdrul de interventii si Verificdri tehnice Periodice
specificat in Anexa 1 pentru anul 2020. In numdrul de interventii estimate o interventie este
considerati o revizie generald. Aceste interventii se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

Toate lucrarile se vor executa conform specificatiilor producatorului si legislatiilor in vigoare.

Revizia generalid a cazanelor de apa calda se va efectua de reguld la preluarea in service a
instalatiilor/echipamentelor, revizie care va cuprinde cel putin urmdtoarele operatiuni:

- verificarea integritdtii, evaluarea stdrii de uzurd si a capacitdtii de functionare a echipamentelor;

- verificarea corectei racorddri la reteaua de alimentare cu gaz, energie electricd si apd;

- curdtarea filtrului regulator de gaz;

- curdtare electrozi de scdnteie;

- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse si analiza gazelor arse;

- verificarea prizelor de aer;

-verificarea bunei functiondri a automatizdrii echipamentului, a protectiilor la supratemperaturd,
lipsd gaz, a dispozitivelor de control, reglare si sigurantd, evacuarea gazelor arse;

- verificarea si reglarea presiunii gazului pe arzdtor (Pmin $1 Pmax).

Revizia generala a echipamentelor de automatizare / alimentare electrica se va efectua de reguld la
preluarea in service a instalatiilor / echipamentelor, revizie care va cuprinde cel putin urmdtoarele
operatiuni:

- verificare functil, protectii, senzori etc.

- reglaje/verificari sistem centralizat de automatizare (comunicare sistem BMS)

- verificare date electrice de alimentare

- verificare strangere conexiuni electrice forta

3.2. Durata contractului
Contractul de achizitie publicd se va incheia pana la data de 31.12.2020.

3.3. Atributiile si responsabilitdtile Pdrtilor, Mecanismele necesare pentru managementul
contractului
3.3.1. Responsabilitiiti ale prestatorului

a) si mentind in valabilitate autorizatia de functionare emisd de catre 1.5.C.1LR/C.N.C.IR



b) sd desemneze o persoand de contact permanent si sd transmitd autoritdtii contractante,
urmdtoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc.;

c) sd execute operatiile de intretinere, revizii si reparatii, conform prevederilor din instructiunile tehnice
de intretinere si exploatare emise de cdtre producdtorul echipamentelor, a normelor de timp si a
conditiilor de calitate specifice fiecdruia/fiecdreia in parte.

Procedurile de intretinere, revizii si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de service al
producdtorului instalatiei, utilizénd totodatd echipamentul pentru reparatii indicat de producdtor;

d) sd verifice serviciile prestate astfel incdt, instalatia sd corespundd din punct de vedere tehnic
normelor impuse de legislatia in vigoare;

e) sd emitd recomanddri scrise privind modul de utilizare/intretinere a echipamentului ce a flcut
obiectul unor interventii de service;

f) sd efectueze serviciile de intretinere si reparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice si
dimensionale care sd le asigure un nivel calitativ, de performantd si sigurantd in exploatare. Acestea
trebuie sd fie fn concordantd cu reglementdrile tehnice definite in legislatia internd referitoare la
standardele nationale care adoptd standarde europene.

g) sd asigure in zilele lucrdtoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o impune;

h) sd execute diagnosticarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract in mod gratuit;

i) sif intocmeasci documentele de constatare, devizul estimativ al lucrdrii §i sd presteze serviciile dupd
primirea acceptului de la autoritatea contractantd;

J) sd anunge autoritatea contractantd ori de cdte ori apar diferente fatd de documentele inifiale de
constatare;

k) sd mentind legdtura permanentd cu reprezentantul autoritdtii contractante pentru rezolvarea
rapidd a oricdror probleme legate de reparatii, facturi, etc.

[) sif asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si reviziilor, iar piesele
si subansamblele inlocuite sd fie restituite autoritdtii contractante;

m) sd asigure termenul de constatare a unei defectiuni care nu poate fi mai mare de 24 ore lucrdtoare
de la sesizare;

n) sd remedieze defectiunile in termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la data primirii acceptului
autoritdtii contractante privind devizul de reparatii, cu piesele de schimb aflate in stocul
prestatorului. Remedierea defectiunilor cu piese de schimb care nu sunt in stocul prestatorului se va
efectua in termen de maxim 4 zile lucrdtoare de la data acceptului autoritdtii contractante privind
devizul de reparatii;

Nerespectarea termenului de remediere al defectiunilor declarat in ofertd dd dreptul autoritdtii
contractante la rezilierea contractului, dupd efectuarea a 3 notificdri asupra modului de derulare a
contractului.

s) sd permitd unui reprezentant al achizitorului sd urmdreascd reparatia pe toatd perioada de
derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizatd de autoritatea contractantd, asupra
tuturor eventualelor interventii apdrute accidental in cadrul procesului de revizie sau reparatie si va
obtine acordul acesteia pentru fiecare interventie suplimentard ce trebuie efectuatd in vederea
aducerii echipamentului la parametrii de exploatare precizati de cdtre producdtorul fiecdrui tip de
echipament in parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentard printr-o constatare sau o documentatie tehnicd prin
care se va face dovada necesititii efectudrii respectivei interventil. Documentatia tehnicd



mentionatd se va atasa in completare la devizul estimativ de reparatie si va sta la baza analizei
preliminare necesare aprobdrii de cdtre autoritatea contractantd a costurilor aferente
repardrii/inlocuirii reperelor in cauzd si/sau a efectudrii operatiunilor de remediere propuse.
s) sd ia toate mdsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea contractului, pe
linie de protectia muncii, mediu si P.S.1, instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru si
protectie, cercetarea eventualelor accidente de muncd si inregistrarea acestora;
t) sd asigure paza bunurilor achizitorului si sd asigure integritatea acestora pe perioada reparatiilor.

3.3.2. Responsabilitdtile autoritdtii contractante

a) respectarea termenelor de platd;

b) evaluarea si analiza oricdrei probleme semnalate de cdtre prestator si transmiterea de solutii
in cel mai scurt timp;

c¢) includerea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare pldtii tuturor reparatiilor
efectuate de prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe baza
facturii prezentate de Prestator si acceptate la platd de cdtre Achizitor, conform tarifului
stabilit si la termenul prevdzut. Prestarea serviciilor este confirmatd prin procesul verbal de
receptie semnat, fdrd observatii de cdtre ambele pdrti;

d) verificarea calitdtii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe

e) organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de cdte ori este necesar pentru a identifica
impreund solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativd;

f) desemnarea echipei implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea
contractului si va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul.

5. Locul desfdsurdrii activitdtilor

Desfasurarea activitatilor de mentenanta pentru cazanele de apa calda si statia de pompare va avea
loc la stadionul Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2.

7. Planul de implementare a contractului

- constatarea stdrii tehnice a instalatiei $i a eventualelor defectiuni ale acesteia va fi efectuatd gratuit
de citre prestator;

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb si manopera aferentd
demontdrii /montdrii acestora;

- asigurarea pieselor de schimb;

- repararea propriu-zisd la data programdrii si emiterea devizului final de reparatie; operatiunile de
reparatie si revizii tehnice trebuie sd conducd la readucerea instalatiei la parametrii tehnici de
functionare stabiliti de firma constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupd primirea acceptului autoritdtii contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectudrii reparatiei in baza procesului verbal de
receptie confirmat si semnat de autoritatea contractantd. -

8. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate in cadrul contractului



Reparatiile se executd prin inlocuirea de piese si subansamble agreate de producdtor, etichetate
/stantate de cdtre producdtor.

Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate fn cadrul contractului intrd in
responsabilitatea Prestatorului.

Comanda si aprovizionarea acestora de cdtre Prestator se face numai dupd prezentarea si acceptarea
Devizului de cdtre autoritatea contractantd.

(Dupd caz) Autoritatea contractantd solicitd achizitia si montarea de piese noi (cu predarea la schimb
a piesei vechi) in cazul urmdtoarelor repere:

Denumire piesa UM Cant.
Pompa Wilo Typ TOP-SD40/10, IP 44, Pn 6/10, Tmax=130°C, Buc 1
3~400V/230V 50 Hz (sau echivalent)

Ventilatoare Buc 3
Membrana vas expansiune 2800/ Buc 1
Membrana vas expansiune Buc 1
Termomanometre Buc 6
Aerisitor automat vertical Buc 8
Presostat Buc 2
Supapa de siguranta 1 % 2k, 4 bari 1190 kw Buc 2
Disjunctor trifazic Buc 4
Siguranta monofazica Buc 4
Lampa semnalizare Buc 10
Electrozi aprindere si ionizare pt arzator CUENOD D100 GX 507/8 (sau Buc 1
echivalent)

Servomotor reglaj combustie arzator  (sau echivalent) Buc 1
Electroventil gaz Dungs Pmax=360mbar, Pe=5-100mbar (sau echivalent) Buc

Clapete de sens Buc 4

Piesele care au fost inlocuite, rezultate in urma proceselor tehnologice de reparatii se vor preda
autoritdtii contractante odatd cu facturile aferente devizelor de reparatii.

Piesele de schimb reconditionate trebuie sd fie insotite de o declaratie de conformitate emisd de
operatorul economic autorizat, precum si de documentul care atestd garantia acordatd, in conformitate
cu legislatia aplicabild.

Piesele reconditionate sau reparate, trebuie sd indeplineascd cerintele minime de funcfionare, de
calitate, garantie si conformitate si pot fi utilizate in reparatii numai dupd obtinerea acordului scris
prealabil al autoritatii contractante.

In cazuri speciale, piesele de schimb pot fi asigurate si de cdtre terti sau achizitor.

9. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activitdtilor din Contract
Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate - Autoritatea/entitatea contractantd solicitd ca ceringd minimd obligativitatea
asigurdrii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului:



- Personal autorizat cu Autorizatie de ASI conform C11-2003 pentru a manevra/deservi sisteme de
automatizare pentru cazane din grupa I, clasa 2 eliberat de ISCIR (cazanele nu sunt cu supraveghere

permanenta).
- Operatorul economic va fi autorizat conform PT C9-2010, PT C11-2010 5i PT A1-2010.

Autoritatea/entitatea contractantd poate solicita fnlocuirea personalului pe perioada deruldrii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate i justificate, dacd considerd cd un membru al
Contractantului este ineficient sau nu {si indeplineste sarcinile.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea prevederilor
Contractului cu sarcini fn acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizatd de
Autoritatea/entitatea contractantd.

10. Modul de elaborare a propunerii financiare

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmdtoarele informatii in cadrul propunerii financiare:
Valoare piese de schimb

Valoare manopera
11. Garantii

Garantia se acordd in conditiile Legii nr. 449/2003 modificatd si completatd prin OUG 174/2008 privind
vdnzarea produselor si garantiile asociate acestora. Garantia acoperd defecte de fabricatie, in conditiile
exploatdrii corecte, respectdrii planului de mentenantd, exploatare, depozitare, etc, stabilite de
Producdtor.

Garantia acoperd repararea sau inlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform tehnologiilor
si metodelor de diagnosticare ale Producdtorului.

Perioada de garantie a pieselor de schimb si a materialelor de exploatare este de minim 12
Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestatd) minim 12 luni.

Termenul de garantie incepe si curgd de la data finalizdrii lucrdrii si acceptul Devizului final;

Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrdrilor si respectiv a pieselor de schimb, nu se
va percepe manoperd iar piesele de schimb aflate in perioada de garantie se vor inlocui pe cheltuiala
prestatorului.

Prestatorul are obligatia de a garanta cd produsele si materialele de exploatare furnizate sunt noj,
nefolosite si incorporeazd toate imbundtdtirile recente fn proiectarea si structura materialelor.
Perioada de garantie acordatd lucrdrilor de cdtre prestator este cea declaratd in propunerea tehnicd si
se referd la garantia de manoperd.

Garantia pieselor montate este cea acordatd de producdtor si ea va fi aplicatd prestatorului atdta timp
cdt el efectueazd aprovizionarea cu piese.

Perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare, incepe cu data receptiei efectuate,
dupd livrarea §i instalarea acestora.



Autoritatea contractantd are dreptul de a notifica prestatorul, in scris, despre orice pldngere sau
reclamatie apdrute, in conformitate cu aceastd garantie, la receptia serviciului sau ulterior. La primirea
acestei notificdri, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunile sau de a fnlocui produsul pe loc
sau in regim de urgentd, fdrd costuri suplimentare pentru autoritatea contractantd. In perioada de
garantie a produselor si materialelor de exploatare care au fost inlocuite, prestatorul are obligatia de
a furniza si inlocui gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteazd, dacd acestea sunt
aceleasi cu cele inlocuite anterior sau dacd materialele de exploatare respective sunt neconforme cu
instructiunile tehnice de intretinere si exploatare emise de producdtor.

Pentru problemele apdrute in perioada garantiei, datoritd exploatdrii necorespunzdtoare dovedite
tehnic, prestatorul este exonerat de rdspundere.

Prestatorul remediazd in perioada de garangie deficientele de executie care nu au fost sesizate la
receptia lucrdrilor.

Prestatorul remediazd fird platd, pdrtile de lucrdri executate de el acolo unde se constatd deficiente si
abateri de la norme si standarde.

14. Receptie si verificari

Receptia si verificdrile serviciilor vor fi efectuate atdt de cdtre Prestator cdt si de cdtre Achizitor care
are dreptul de a verifica in orice moment modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnicd si din caietul de sarcini.

Efectuarea prestatiei de mentenanta in conditiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini va fi
confirmatd de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului printr-un proces verbal de receptie a
serviciilor. Incheierea si semnarea de cdtre pdrti fard obiectiuni a procesului verbal, conditioneazd plata
prestatiel.

In conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul va notifica, in scris, Prestatorului,
identitatea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest scop.

15. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Diréector DAES.C
Radu Ratiu

Redactat/Intocmit:
Inspector de specialitate
Radu Cildcianu



ANEXA 1
Stadion Cluj Arena Interventii 2020

Nr
Crt.

Producator

Tip/Model

Cantitate

Nr
interventii

Pret/
interventie
(lei fara
TVA)

Pref total
iterventii
(lei fard
TVA)

Buderus Logano

SK745/730KW

Buderus Logano

Sk645/360KW

Pompe cazan WILO TOP

SD65/10

Pompe cazan WILO TOP

SD40/10

VANA 3 CAI BUDERUS

DN150

VANA 3 CAI BUDERUS

DN100

VANA 3 CAI BUDERUS

DN80

FILTRUY

DN80

BOILER ACM

1000L

WP NP &= N
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
T

otal Manopera

Nr
Crt.

Denumire piesa

UM

Cant.

Pret/piesa
(lei  fara
TVA)

Pref total
piese
(lei

TVA)

fara

Pompa Wilo Tip TOP-
SD40/10, IP 44, Pn 6/10,
Tmax=130°C,
3~400V/230V 50 Hz (sau
echivalent)

Buc

Membrana
expansiune Flamco, Flexcon

pentru  vas

M, Pserviciu=6bar,
Tserviciu=0+120°C, 2800l
(sau echivalent)

Buc

Membrana vas expansiune
Flamco, Flexcon M,
Pserviciu=6bar,
Tserviciu=0+120°C,
(sau echivalent)

2000!

Buc

Termomanometre
presiune max 6 bar

Buc

Aerisitor automat vertical

Buc

Presostat Sauter (2 inalta
presiune, max 16bar; 2 joasa
presiune, max 16bar) (sau
echivalent)

Buc

Supapa de siguranta 1 %
2k, 4 bari 1190 kw

Buc

Disjunctor trifazic

Buc




9 Siguranta monofazica 6A Buc 4
10 Lampa semnalizare Buc 10
11 | Electrozi aprindere si Buc 1
ionizare pt arzator
CUENOD D100 GX 507/8
(sau echivalent)
12 Servomotor reglaj Buc 1
combustie arzator (sau
echivalent)
13 Clapete de sens DNG65, Buc 4

PN25, diametru ext
125mm, diametru interior
80mm

TOTAL




