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CAIET DE SARCINI

privind
»Achizitia a doud pompe de recirculare, a doui kituri de etangare mecanici pompe si a doui
seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena”

1 Imtroducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire i include ansamblul
cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea
Financiar#) pentru realizarea obiectului Contractului.

Caietul de sarcini este elaborat in concordant cu necesititile obiective ale autorititii contractante si
cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia de atribuire.

Aplicandu-se criteriul de evaluare a ofertelor ,,pretul cel mai mic” se precizeazi, in mod expres,
faptul ci cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferti prezentati
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare, dar numai in masura in

care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale
obligatorii din Caietul de sarcini.

In cadrul acestei achizitii, JUDETUL CLUJ indeplineste rolul de Autoritatea contractants, respectiv
Autoritatea contractanti in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionati in toate capitolele unde se consideri de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionati pentru
asigurarea Indeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de produse

Autoritatea Contractanta doreste demararea unei achizitii publice in vederea incheierii unui Contract
pentru achizitia a doua pompe de recirculare, a doui kituri de etansare mecanici pompe si a doud
seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena.

2.1 Informatii despre Autoritatea contractanti

AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj
Adrese si referinte utile:
Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A)

Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj
in conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
modificata si republicaté, Consiliul Judetean este ,,autoritatea administratiei publice locale, constituita

la nivel judefean pentru coordonarea activititii consiliilor comunale, oragenesti $i municipale, in
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vederea realizdrii serviciilor publice de interes judetean”. Atributiile Consiliului Judetean sunt
prevazute la art. 91 din Legea 215/2001.

Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului J udetean Cluj

se ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfisurarea
de evenimente.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Constructia noului stadion a inceput in anul 2009 si a fost finalizata la sfarsitul anului 2011, fiind
amplasat pe locul fostului stadion Ton Moina. Compus din dous tribune si doua peluze, stadionul are
o capacitate de 30.200 locuri, majoritatea acoperite. Fiind construiti la cele mai inalte standarde,
arena este cotatd ca fiind un stadion din categoria UEFA Elite. Proprietarul stadionului este Consiliul
Judetean Cluj. Cea mai importantd intrebuintare a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate
sustine si competitii olimpice datorita pistei de atletism de care dispune sau concerte.

Stadionul Cluj Arena are in dotarea sa In cadrul instalatiei de incilzire, respectiv in cadrul instalatiei
de climatizare, grupuri de pompe (2 pompe/grup) necesare functionirii in conditii optime a instalatiei
de incilzire si a instalatiei de climatizare, asigurandu-se astfel un mediu ambiant propice desfasuririi
activitatilor sportive/evenimentelor/activitatilor curente pe toati durata unui an calendaristic,
indiferent de temperaturile exterioare.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea contractanti

Prin achizitionarea produselor, Autoritatea contractanti doreste imbunétatirea calitatii stadionului
Cluj Arena.

Se constatd, datoritd uzurii acumulate in timp, necesitatea efectudrii unor reparatii la instalatia de
incélzire, respectiv la instalatia de climatizare prin inlocuirea pompelor nefunctionale cu pompe
compatibile cu cele existente si functionale din stadion si prin inlocuirea etangdirii mecanice si
inlocuirea rulmentilor pompelor.

2.4 Factori interesati si rolul acestora, daci este cazul

Factorii interesati in achizitia a doua pompe de recirculare, a dous kituri de etansare mecanica pompe
si a doud seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena si obfinerea rezultatelor

solicitate prin indeplinirea obiectivului Contractului, conform cerintelor previzute in prezentul Caiet
de sarcini, sunt:

a) Autoritatea contractanti care define in administrare stadionul Cluj Arena;

b) Cluburile care desfisoara activititi sportive pe Cluj Arena.

3 Descrierea produselor solicitate

Pentru furnizarea a doud pompe de recirculare, a doua kituri de etansare mecanica pompe si a doud
seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena, Autoritatea contractanti consideri
demararea achizitiei acestora, ca fiind forma de realizare a investitiei:



. FURNIZARE SI MONTAJ A DOUA POMPE DE RECIRCULARE, A DOUA KITURI DE
ETANSARE MECANICA POMPE §I A DOUA SETURI DE RULMENTI MOTOARE POMPE

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii/entititii contractante

Constructia noului stadion a fost finalizati la sfarsitul anului 2011.

Stadionul Cluj Arena are in dotarea sa in cadrul instalatiei de incilzire, respectiv in cadrul instalatiei
de climatizare, grupuri de pompe (2 pompe/grup) necesare functionirii in conditii optime a instalatiei
de incilzire §i a instalatiei de climatizare, asigurindu-se astfel un mediu ambiant propice desfasurarii
activitatilor sportive/evenimentelor/activititilor curente pe toati durata unui an calendaristic,
indiferent de temperaturile exterioare.

Motorul nr. 1 al pompei duble tip Wilo TOP-SD 65/10 DM 3~PN6/10, situati in Centrala Termica,
pentru circulatie agent termic, montati pe tur pe cazanul nr. 2 de 700 kW, aferenti sistemului de
incalzire, s-a defectat si exista riscul de a se defecta si celalalt motor al pompei duble, singurul ramas
functional.

Pompa nr. 1 din compunerea pompei duble tip Wilo Stratos-D 80/1-12 PN6, pentru circuit HVAC
Tribuna 2 §i Peluza 1 montatd pe tur, pompi aflati in Centrala Termic, s-a defectat si exista riscul
de a se defecta si celdlalt motor al pompei duble, singurul rimas functional.

Pompa Wilo IL-E 150/3-18F (pompa nr. 1 de pe circuitul HVAC Tribuna 1 si Peluza 2) prezinti
scurgeri si zgomote anormale in functionare, se impune inlocuirea etangirii mecanice si inlocuirea
rulmentilor (acestia sunt uzati excesiv).

Pompa Wilo IL-E 150/3-18F (pompa nr. 2 de pe circuitul HVAC Tribuna 1 si Peluza 2) prezinta
scurgeri si zgomote anormale in functionare, se impune inlocuirea etansirii mecanice i inlocuirea
rulmentilor (acestia sunt uzati excesiv).

Se constatd, datoritd uzurii acumulate in timp, necesitatea efectudrii unor reparatii la instalatia de
incélzire, respectiv la instalatia de climatizare prin inlocuirea pompelor nefunctionale cu pompe
compatibile cu cele existente si functionale din stadion si prin nlocuirea etangirii mecanice si
inlocuirea rulmentilor pompelor descrise mai sus.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al Contractului este furnizarea a dous pompe de recirculare, a doua kituri de
etansare mecanicd pompe si a doud seturi de rulmenti motoare pompe.

3.3 Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivele specifice ale Contractului sunt:

- Functionarea in conditii optime a instalatiei de incilzire si a instalatiei de climatizare, asigurandu-
se astfel un mediu ambiant propice desfisuririi activititilor sportive/evenimentelor/activitatilor
curente pe toatd durata unui an calendaristic, indiferent de temperaturile exterioare.



34 Produsele solicitate si cerintele minime obligatorii privind operatiunile necesar a fi
realizate

L. FURNIZARE $I MONTAJ A DOUA POMPE DE RECIRCULARE, A DOUA KITURI DE

ETANSARE MECANICA POMPE SI A DOUA SETURI DE RULMENTI MOTOARE
POMPE

Conditii tehnice minimale:

Motor de schimb pentru pompa dubld Wilo TOP-SD 65/10 DM (sau echivalent):

Unitate functionald cu motor electric cu ax umed, rotor hidraulic si modul electronic pentru
intretinerea/reparatia tipurilor de pompe Wilo TOP-S/SD pentru montaj pe corp pompa D65/108
PN6/10, inclusiv garnitur3 o-ring si suruburi fixare.

Motor de schimb pentru pompa dubld Wilo STRATOS-D 80/1-12 (sau echivalent):
Unitate functionald cu motor electric, rotor hidraulic si modul electronic pentru intretinerea/reparatia

tipurilor de pompe Wilo STRATOS pentru montaj pe corp pompa PH.D80/110/150x360 6 CPL.VS.,
inclusiv garniturd o-ring si suruburi fixare.

Kit etangare mecanica si set rulmenti motor pentru pompa Wilo IL-E 150/3-18F (sau echivalent):
Kit de reparatie pentru pompe de recirculare Wilo in-line, cu ax uscat, compus din etansare mecanici
cu inele de alunecare @43mm carbune si carbura de siliciu, elastomer EPDM, arc otel inoxidabil
AISI306, rulmenti 6310 2RS si 6309 2RS C3, garnituri o-ring.

Kit etangare mecanica §i set rulmenti motor pentru pompa Wilo IL-E 150/3-18F (sau echivalent):
Kit de reparatie pentru pompe de recirculare Wilo in-line, cu ax uscat, compus din etansare mecanici
cu inele de alunecare @43mm carbune si carburi de siliciu, elastomer EPDM, arc otel inoxidabil
AISI306, rulmenti 6310 2RS si 6309 2RS C3, garnituri o-ring.

3.4.1 Produse solicitate

Produsele solicitate se vor livra in totalitate, la standardele si specificatiile din oferta tehnici in maxim
30 zile calendaristice.

Predarea se va face in baza unui proces verbal semnat de citre un reprezentant D.A.E.S.C.A si un
reprezentant al furnizorului.

Produsele se vor livra si monta gratuit la sediul institutiei beneficiare, dupd cum urmeaza:

- Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena, str. Aleea Stadionului
nr. 2, Cluj Napoca, jud. Clu;.
- Daca ofertele depuse nu corespund cu cerintele din prezentul caiet de sarcini, oferta va fi
declarata nula.
Produsele se vor livra insotite de manuale de utilizare, certificate de garantie si declaratii de
conformitate.
Eventualele defecte aparute in urma transportului si montajului se vor remedia la sediul
beneficiarului, in cazul in care acestea sunt defecte minore.
Garantia oferita de catre furnizor pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini este de minim
12 luni de la semnarea procesului verbal de primire/predare, respectiv de la data livrarii si montajului
de cétre o unitate service acreditati Wilo (sau echivalent), in conditii de exploatare conform
instructiunilor de montaj si exploatare date de producitor.



Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) in vederea solutionarii garantiei revine in

responsabilitatea furnizorului, expedierea se va face prin intermediul curierului rapid sau a
furnizorului.

Achizitionarea/livrarea produselor trebuie si se realizeze in termenul de maxim 30 zile de la
data semnirii Contractului.

NOTA:
1. Toate produsele trebuie si respecte cerintele si specificatiile tehnice minime previzute in prezentul
Caiet de sarcini.

2. Produsele achizitionate vor fi livrate, transportate, descircate si montate la sediul Cluj Arena, Aleea
Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, cu mijloace de transport ale Furnizorului de produse.

3. Specificatii tehnice care indic o anumita origine, surs3, productie, un procedeu special, o marca
de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licen{a de fabricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea
de ,,sau echivalent”.

3.4.2 Rezultate agteptate

Furnizarea si montajul a dous pompe de recirculare, a dous kituri de etangare mecanici pompe si a
doud seturi de rulmenti motoare pompe, previzute in Caietul de sarcini §i in conformitate cu
propunerea tehnica, trebuie si aibi ca rezultat final:

- Functionarea in conditii optime a instalatiei de incilzire si a instalatiei de climatizare, asigurandu-
se astfel un mediu ambiant propice desfasuririi activitatilor sportive/evenimentelor/activititilor
curente pe toatd durata unui an calendaristic, indiferent de temperaturile exterioare.

Pentru realizarea obiectului Contractului operatorul economic trebuie sa:

a) Utilizeze numai materiale strict specifice pentru pompe de recirculare, kituri de etansare mecanici
pompe si pentru rulmenti motoare pompe.
b) Furnizorul se obligé sd prezinte declaratii de conformitate pentru produsele folosite.

3.5 Extensibilitate/Modernizare, daca este cazul

Nu este cazul.

3.5.1 Garantie

Toate produsele trebuie si fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare
produs. Perioada de garantie incepe de la data acceptdrii produselor sau in cazul amanarii din cauze
care nu tin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor.

Garantia oferita de catre furnizor pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini este de minim
12 luni de la semnarea procesului verbal de primire/predare, respectiv de la data livrarii §i montajului
de cétre o unitate service acreditatdi Wilo (sau echivalent), in conditii de exploatare conform
instructiunilor de montaj i exploatare date de producitor.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie,
inclusiv, dar fari a se limita la:

i.  demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);
ii.  ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, ldzi efc.);
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iii.  transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este
aplicabil);
iv.  diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
V. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente,
vi.  inlocuirea padrtilor defecte;
vii.  despachetarea, inclusiv curdfarea spatiilor unde se efectueazd interventia;
Viii.  instalarea in starea inifiald;
ix.  festarea pentru a asigura functionarea corectd;
X.  repunerea in functiune.

Operatorul economic are obligatia de a garanta ci produsele achizitionate sunt noi.

Termenul de garantie a produselor achizitionate va fi termenul oferit de ciitre producitor, iar perioada
de garantie incepe la data efectuirii receptiei.

Se vor lua mésuri de remediere sau inlocuire a produselor de cétre Contractant daci se consideri ci
acestea nu sunt corespunzitoare cu cerintele sau specificatiile din caietul de sarcini.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat livrat
cénd toate activitétile in cadrul contractului au fost realizate si produsul/echipamentul este instalat,
functioneazi la parametrii agreati si este acceptat de Autoritatea contractanti.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea contractants pentru fiecare

produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare
punerii si mentinerii in functiune.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incit si previni orice dauni sau
deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Dacad este cazul, ambalajul trebuie previzut astfel incat si reziste, fird limitare, manipulirii
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sirii si precipitatiilor din timpul transportului §i
depozitirii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in
considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finali a produselor furnizate si eventuala
absentd a facilitétilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusivi a contractantului. Produsele vor fi

asigurate impotriva pierderii sau deteriordrii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice
factor extern.

Destinatia de livrare este Stadionul Cluj Arena.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideri ci I-a
luat in considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens si nu va invoca nici
un motiv de Intarziere sau costuri suplimentare.

3.5.3 Operatiuni cu titlu accesoriu, daci este cazul
3.5.3.1 Instalare, punere in functiune, testare

Cerinte speciale privind instalarea:



- timpul maxim de instalare in cazul in care existd constrangeri de timp: 15 zile calendaristice datorita
evenimentelor sportive/concertelor;

- intervale de timp disponibile: luni-vineri orele 08.00-17.00;

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea contractanti si va
efectua orice alti configuratie consideratd necesard pentru a asigura functionarea corecti a produselor.

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzitor, asigurandu-se in acelasi timp
ca spatiile unde s-a realizat instalarea ramén curate. Dupd livrarea si instalarea produselor,
contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua misurile adecvate pentru a aduna toate
ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odatd ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza si apoi toate configuririle/setirile
necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate
ajustdrile si setirile necesare pentru a asigura instalarea corespunzitoare, in ceea ce priveste
performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima.

Contractantul riméane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru
a preveni lovituri, zgarieturi §i alte deteriorari, pani la acceptare de citre Autoritatea contractanta.

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea
contractantd. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a intretine produsul.
Numérul persoanelor care vor instruite este stabilit de citre Autoritatea contractanta.

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional si trebuie si permiti personalului
Autoritatii/entitdfii contractante: intelegerea diferitelor componente ale produsului; depistarea
problemelor si diagnosticare de baza.

Durata sesiunii de instruire se va propune de citre Contractant in functie de aspectele necesare a fi
abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfdsura in limba roméni.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba roména, care includ
cel putin: manuale de operare, fige tehnice.

3.5.3.3 Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atit in perioada de garantie cét si dupi expirarea perioadei de garantie,
dupi caz, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii/entittii
contractante unde se poate semnala orice problemé/defectiune care necesiti mentenanti preventivi
sau corectiva sau solicitd suport tehnic Contractantului in gestionarea unui incident, disponibil, pentru
a se asigura ci orice situafie semnalati este tratati cu promptitudine.

Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantd, in
functie de nivelul incidentului. Fiecarui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va
evidentia impactul acestuia asupra functionalititilor produsului.

Nivelele de prioritate sunt:



ii.

1ii.

iv.

Urgent - incidentul are impact major asupra functionarii produsului. Problema impiedica
desfiigurarea activititii Autorititii/entititii contractante.

Critic - impact semnificativ asupra functionarii produsului. Problema impiedica desfisurarea in
conditii normale a activititii Autoritétii/entitatii contractante. Nici o solutie alternativa nu este
disponibila, insd activitatea Autoritatii/entititii contractante poate totusi continua, insi intr-un
mod restrictiv.

Major - impact mediu asupra desfasuririi activitatii Autoritatii/entititii contractante. Problema
afecteaza minor functionalitatile produsului. Impactul reprezinti un inconvenient care necesita
solutii alternative pentru refacerea functionalititilor.

Minor - impact minim asupra desfasurrii activitdtii Autorititii/entitatii contractante. Problema
nu afecteazd functionalitétile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu impiedica
desfésurarea in bune conditii a activitatii Autorititii/entititii contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. In cazul incidentelor cu

prioritate ,urgen
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interventia va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizirii i pana la

remedierea definitiva a problemei si asigurarea functionalitifii integrale a produsului.
Contractantul va trebui sa respecte urmétorii timpi de rispuns, corelati cu nivelul de prioritate a

incidentului - acestia se vor particulariza in functie de specificul obiectul contractului, cei de mai jos
fiind cu caracter orientativ:

Nivel prioritate Timp de Timp de implementare solutie Timp de rezolvare
rispuns provizorie

Urgent 30 minute 4 ore 24 ore

Critic 2 ore 24 ore 48 ore

Major 4 ore Urmitoarea zi lucratoare | Urmatoarea zi lucriitoare

Minor 4 ore Urmdtoarea zi lucrdtoare | Urmitoarea zi lucritoare

Nerespectarea timpilor de mai sus

da dreptul Autorititii/entitifii contractante de a solicita

penalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de achizitie publica de produse.

3.5.3.4 Piese de schimb si materiale consumabile pentru activititile din programul de

mentenanti corectivl dupi expirarea garantiei

Contractantul va prezenta in propunerea tehnici:

a) Ofertantul va propune solutii tehnice pentru intretinerea echipamentului;
b) timpul de livrare;
¢) alte informatii relevante.

354

Mediul in care este operat produsul

- Produsul este instalat intr-un stadion din categoria UEFA Elite.

- Intensitatea de utilizare: in functie de evenimente/programul sportivilor, aproximativ 7
zile/saptamana.

- Dependenta de alte echipamente: instalatiile de incalzire si climatizare,

355

Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea

Informatii referitoare la constringeri privind locatia unde se instaleaza produsele:
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- Acces la spatiu: accesul in Centrala termica se va face prin zona unde se afli calea de iesire din
parcarea subterani a stadionului;

- Facilitati/echipamente care trebuie si ramand functionale in timpul instaldrii: poarti/rulou de la
accesul auto pe stadion, calea de acces pe stadion, calea de iesire din parcare, pista de atletism.

3.6 Durata Contractului
Contractul intrd in vigoare de la data semnirii de citre pirti.

Contractul se realizeazd cu respectarea conditiilor previzute in Caietul de sarcini intocmit in
conformitate cu ordinul ANAP nr. 1017/2019, privind aprobarea structurii, continutului si modului
de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publicd/sectoriald de
produse, precum si a modalitifii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achizitie
publicd din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

3.7 Atributiile si responsabilititile Partilor
3.7.1 Atributiile si responsabilitiitile Contractantului

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:

1. Operatorul economic are obligatia de a livra produsele si de a presta serviciile previzute in caietul
de sarcini §i propunerea sa tehnici cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat, pentru:

a) Furnizare de produse conform specificatiilor tehnice din prezentul Caiet de sarcini. Se vor utiliza
numai materiale strict specifice pentru pentru pompe de recirculare, kituri de etansare mecanica
pompe si pentru rulmenti motoare pompe. Furnizorul se obliga si prezinte declaratii de conformitate
pentru produsele folosite.

2. 53 furnizeze §i sd monteze produsele in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini.

3. Sa furnizeze §i sd monteze produsele in conformitate cu Propunerea Tehnica §i cu Propunerea
Financiari.

4. Operatorul economic este deplin responsabil pentru furnizarea si montarea pompelor de recirculare,
kiturilor de etansare mecanica pompe si rulmentilor motoare pompe si este raspunzitor de legalitatea
tuturor operaiunilor §i metodelor utilizate in furnizarea si montajul echipamentelor pe toatd durata
derulérii Contractului.

5. Operatorul economic are obligatia de a asigura transportul produselor pani la locatia de livrare i
montarea acestora in zonele unde vor fi amplasate.

6. La livrare, fiecare produs va fi insotit de documentatia tehnici, de instalare si configurare, precum
si de exploatare/utilizare, dupa caz.

7. Operatorul economic va asigura respectarea normelor de securitate in muncs, avand intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munci la care este supus personalul furnizorului sau
pe care furnizorul il genereaza ca urmare a activitatii desfisurate In baza contractului.

8. Operatorul economic are obligatia de a proteja instalatiile existente in Centrala termici.

9. Se va evita deteriorarea instalatiilor existente in Centrala termica.

10. in perioada de garantie, operatorul economic are obligatia de a realiza toate serviciile de remediere
a viciilor si altor defecte a ciror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala proprie,
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in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

-utilizdrii de materiale sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

-unui viciu de conceptie, acolo unde furnizorul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrérilor;
sau

-neglijentei sau neindeplinirii de céitre furnizor a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.

11. Remedierea potenfialelor defectiuni datorate viciilor echipamentului se vor face de citre
operatorul economic utilizind aceleasi materiale ca si in realizarea echipamentului si inlocuind
materialele deteriorate in timpul montirii produselor.

12. Resursele financiare §i materiale: se vor asigura de citre operatorul economic piesele de
interventie necesare reparatiilor.

13. Durata de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de montare sau perioada medie de
remediere a defectelor va fi de maxim 72 ore.

14. Furnizarea, montarea si intretinerea se vor realiza astfel incét si nu provoace daune de orice naturi
amplasamentului unde se efectueazi lucrarea i nu vor afecta viaa §i sinitatea oamenilor si a
mediului ambiant. Intreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor
terti revine furnizorului.

15. S& prezinte cétre reprezentantul Autoritifii/entitatii contractante, prin responsabilul cu
coordonarea Contractului, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, documentele
corespunzatoare obiectului Contractului, in termen de valabilitate, conform normativelor si legilor in
vigoare aplicabile Contractului.

16. Garantia oferita de catre furnizor pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini este de
minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de primire/predare, respectiv de la data livrarii si
montajului de citre o unitate service acreditatdi Wilo (sau echivalent), in conditii de exploatare
conform instructiunilor de montaj si exploatare date de producitor.

3.7.2 Atributiile si responsabilitiitile Autorititii/entititii contractante
Autoritatea contractanté este responsabili pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:

1. Punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru indeplinirea
conditiilor Contractului.

2. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

3. Numirea responsabilului de contract care va monitoriza permanent derularea Contractului.

4. Efectuarea controalelor privind modul de realizare al obiectului Contractului de citre Contractant.
5. Sa receptioneze produsele finale furnizate de citre Contractant.

6. Sd verifice corespondenta specificatiilor produselor furnizate de Contractant cu specificatiile
produselor din prezentul Caiet de sarcini.

8. Autoritatea contractanti va comunica in scris Contractantului, in termen de maxim 48 de ore, orice
nereguli constatate referitoare la modul de derulare a Contractului.

9. 83 efectueze plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre furnizor.

10. Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

3.7.3 Materiale folosite

Motor de schimb pentru pompa dubld Wilo TOP-SD 65/10 DM (sau echivalent):
10



Unitate functionald cu motor electric cu ax umed, rotor hidraulic si modul electronic pentru
Intretinerea/reparatia tipurilor de pompe Wilo TOP-S/SD pentru montaj pe corp pompa D65/108
PN6/10, inclusiv garniturd o-ring si suruburi fixare.

Motor de schimb pentru pompa dubla Wilo STRATOS-D 80/1-12 (sau echivalent):
Unitate functionala cu motor electric, rotor hidraulic si modul electronic pentru intrefinerea/reparatia

tipurilor de pompe Wilo STRATOS pentru montaj pe corp pompa PH.D80/110/150x360 6 CPL.VS.,
inclusiv gamiturd o-ring si suruburi fixare.

Kit etangare mecanicd si set rulmenti motor pentru pompa Wilo IL-E 150/3-18F (sau echivalent):
Kit de reparatie pentru pompe de recirculare Wilo in-line, cu ax uscat, compus din etangare mecanici
cu inele de alunecare @43mm cirbune si carburd de siliciu, elastomer EPDM, arc otel inoxidabil
AISI306, rulmenti 6310 2RS si 6309 2RS C3, garnituri o-ring.

Kit etansare mecanicd si set rulmenti motor pentru pompa Wilo IL-E 150/3-18F (sau echivalent):
Kit de reparatie pentru pompe de recirculare Wilo in-line, cu ax uscat, compus din etansare mecanici
cu inele de alunecare @43mm cirbune si carburi de siliciu, elastomer EPDM, arc otel inoxidabil
AISI306, rulmenti 6310 2RS si 6309 2RS C3, garnituri o-ring.

Oferta de pret trebuie si cuprinda pretul produselor si montajul acestora.

Sumele ofertate sunt ferme pe toatd durata contractului.

Produsele vor fi livrate de cétre furnizor la valoarea din oferta financiara.

Operatorul economic va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului.

3.7.4 Cerinte cu privire la furnizarea si montarea a douii pompe de recirculare, a doui
kituri de etangare mecanicii pompe si a doui seturi de rulmenti motoare pompe

Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate — Autoritatea contractanta soliciti ca cerinti minimi obligativitatea asigurarii
personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului:

- Tehnician pentru montare doud pompe de recirculare, doud kituri de etansare mecanica pompe si
doua seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena — minim 2 persoane.

4 Documentatii ce trebuie furnizate Autorititii contractante in legituri cu produsul

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autoritatii/entititii contractante in cadrul
contractului sunt:

- documentatia de utilizare;

- certificatul de calitate si garantie;

- declaratia de conformitate;

- marca CE sau agrement tehnic.

S5 Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea
contractantd. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul
contractului, respectiv:
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a) recepfia cantitativd se va realiza dupd livrarea produselor in cantitatea solicitatd la locatia
indicatd de Autoritatea contractanti;

b) receptia calitativd se va realiza dupd montarea produselor si, dupi caz, atunci cind toate
defectele au fost remediate;

Procesul verbal de receptie calitativi va include unul din urmitoarele rezultate:
a) acceptat;
b) acceptat cu observatii minore;

¢) acceptat cu rezerve;
d) refuzat.

Defectiuni posibile:

La motoarele de schimb pentru pompele duble:
- uzura lagirelor de sustinere a axului — timp de remediere — 48 ore;
- colmatarea zonei intrefier a rotorului electric — 48 ore;

- posibila aparitie a unor defectiuni electrice datorita unor socuri de tensiune/dezechilibre intre
faze — 5 zile lucritoare;

- defectiuni mecanice ale rotorului hidraulic datorate patrunderii unor impuritati in mediul
vehiculat — 5 zile lucritoare.

La kiturile de etansare mecanici si seturile de rulmenti motor pentru pompe:
- aparifia scurgerilor de ap intre motor si partea hidraulica, datorate uzurii excesive a etansarii
mecanice sau spargerii inelelor de alunecare — 72 ore;
- vibratii si/sau zgomote in functionare, datorate uzurii rulmentilor — 72 ore.

Termen pentru furnizare si montaj doud pompe de recirculare, dous kituri de etansare mecanici
pompe si doud seturi de rulmenti motoare pompe: 30 zile calendaristice.

Receptia §i verificirile vor fi efectuate de citre reprezentantul Autorititii/entitatii contractante
impreuna cu reprezentantul Contractantului. Autoritatea contractant are dreptul de a verifica in orice
moment modul de realizare a obiectului Contractului pentru a stabili conformitatea cu prevederile din
Propunerea Tehnici si Caietul de sarcini.

Pentru efectuarea receptiei produselor achizitionate Contractantul are obligatia de a comunica
Autoritatii/entité{ii contractante data si ora la care are loc receptia produselor achizitionate, in vederea
incheierii procesului verbal de receptie, cantitativ si calitativ, semnat de catre reprezentantul
Contractantului si reprezentantul Autoritatii/entititii contractante.

Autoritatea contractanti are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea
lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Autoritatea contractanti are dreptul de a nu accepta
produsele care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute. Receptia cantitativi si calitativa a
produselor se va face la sediul stadionului Cluj Arena §i consti in: verificarea produselor si

compararea cu datele din certificatele de calitate si cu cerintele si specificatiile tehnice din caietul de
sarcini.

Dacé produsele nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de sarcini acestea
vor fi refuzate, iar Contractantul are obligatia de Inlocui produsele refuzate. Durata maximi de
inlocuire a produselor este de 3 zile.

La efectuarea receptiei produselor achizitionate reprezentantul Contractantului are obligatia de a
prezenta urmitoarele documente: facturd fiscald; avizul de expeditie; procesul verbal de receptie si
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predare; certificatul de calitate §i garantie a produsului; declaratie de conformitate a produsului; marca
CE sau agrement tehnic; fige tehnice pentru fiecare produs achizitionat, tradus in limba roméana.

Receptia produselor achizitionate se va finaliza prin Incheierea procesului verbal de receptie
cantitativd §i calitativd, intocmit de citre Contractant si semnat atit de citre reprezentantul
Contractantului cat si de cétre reprezentantul Autorititii/entitiitii contractante.

5.1 Grafic realizarea a obiectivului Contractului

Furnizarea si montarea a dous pompe de recirculare, a doua kituri de etansare mecanica pompe si a
doud seturi de rulmenti motoare pompe pentru stadionul Cluj Arena se vor realiza conform unui grafic
de realizare a obiectivului Contractului, prezentat in Propunerea Tehnic.

Graficul de realizare a obiectivului Contractului va cuprinde atit achizitionarea de produse cAt si
montarea produselor conform termenelor stabilite si specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini.

6 Modalitiiti si conditii de plati

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere §i de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original
la adresa specificata de Autoritatea contractanti.

Factura va fi emisi dupa semnarea de citre Autoritatea contractantii a procesului verbal de receptie
calitativd, acceptat, dupd livrare, montare. Procesul verbal de receptie calitativi va insoti factura si
reprezintd elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute
mai jos:

a) certificatul de calitate si garantie;

b) declaratia de conformitate;

¢) avizul de expeditie a produsului;

d) procesul verbal de receptie cantitativi;

Plitile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii
fiscale in original i a tuturor documentelor justificative.

Bugetul Contractului — Bugetul Consiliului Judetean Cluj;
Efectuarea plitilor:

Pentru produsele achizitonate:

-facturi fiscala;

-avizul de expeditie;

-procesul verbal de receptie si predare;

-certificatul de calitate §i garantie a produsului;

-declaratie de conformitate a produsului;

-marca CE sau agrement tehnic;

-fige tehnice pentru fiecare produs achizitionat, tradus in limba romana.

Contractantul va emite:
-factura numai pentru produsele receptionate;
-documente justificative ale acestora;
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-Procesul verbal de receptie calitativ si cantitativ asumat, semnat de reprezentantul Contractantului i
al Autoritatii/entitétii contractante.

Autoritatea contractantd se obligd si pliteascd preful citre Contractant pentru indeplinirea
Contractului in termenul de 30 zile calendaristice de la data de inregistrare a facturii fiscale a
Contractantului la Registratura generald a Consiliului Judetean Cluj, pe baza procesului verbal de
receptie, conform ofertei financiare.

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

Finalizarea Contractului

Autoritatea contractant va considera activititile Contractului finalizate atunci cand:
-toate cerintele cuprinse in Caietul de sarcini au fost respectate si indeplinite;

-rezultatele au fost aprobate de citre Autoritatea contractanti pe baza cerintelor Contractului sia
Caietului de sarcini.

Se va respecta termenul de realizare a obiectului Contractului.

Reprezentantul Autoritatii/entititii contractante are obligatia de a verifica si constata stadiul
indeplinirii contractului prin respectarea prevederilor acestuia.

Contractul se considerd finalizat la data semnarii Procesului verbal de receptie finald de citre
reprezentantul Contractantului si de cétre reprezentantul Autoritatii/entititii contractante.

7 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncii)

fn cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
contractantd cu privire la consecinfele asupra activititilor care fac obiectul Contractului si de a-si
adapta activitatea in functie de decizia Autorititii/entitifii contractante in legaturd cu schimbarile
legislative. In cazul in care o astfel de situatie este aplicabili trebuie precizat in Contract mecanismul
de solutionare a unor astfel de situatii.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivi;
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortati;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;
vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal
privind substantele care epuizeazi stratul de ozon;
x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
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xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfimant prealabil in cunostintd de
cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului

international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.

Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative,
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferitd ca referintd si nu trebuie considerati
limitativa:

- Legea nr. 319/2006 a securititii si sanatatii in muncd, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Hotérarea guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sinatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completérile
ulterioare;

- Ordinul nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munci —
FIAM;

- Hotérérea guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea santatii lucritorilor, cu modificarile si
completirile ulterioare;

- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor
reglementiri aplicabile;

- Legii 211/2011 privind Regimul deseurilor;

- Legii 137/1995 privind Protectia Mediului.

8 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului,
daci este cazul

Managementul contractului include o componenta de management si o componenta administrativa —
de administrare efectivi a Contractului — si presupune coordonarea continuii, monitorizarea si
controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avind ca date de intrare:

i Graficul de livrare acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;
ii.  Informafii despre implicarea efectiva a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie;
iii.  Comunicérile intre Contractant si tert(i) sustinditor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea Contractului;
iv.  Pozitia terfului sustinator in legaturi cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obfinerea asiguririi ci la finalizarea Contractului,
Autoritatea contractanti a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea obiectivelor si
obtinerea beneficiilor documentate in Strategia de Contractare.

De aceea, managementul Contractului trebuie planificat in etapa de pregitire a procesului de achizitie,
la momentul elaboririi Caietului de sarcini si a Contractului.
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i.  Gestionarea relatiei dintre Contractant §i Autoritatea/entitatea contractanti, din
perspectiva managementului $i administririi acesteia

Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor:

Intalnirile de Iucrwsedinte de monitorizare se realizeazi la sediul Autoritatii/entitatii

contractante sau prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare. Aranjamentele

necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in sarcina Autorititii/entititii
contractante.

Oricare dintre Pérti poate convoca intrunirea unei intdlniri cu scopul evaludrii si

reducerii/evitarii riscurilor. Oricare dintre Pirti poate solicita ca, la astfel de intalniri, si

participe si alte persoane, in vederea reducerii i evitdrii unor astfel de riscuri, cu conditia
obtinerii acordului din partea celeilalte Parti.

Intalnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii si evitdrii riscurilor vor avea ca scop:

gdsirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, gisirea unor

solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati, luarea de decizii cu privire la actiunile
care vor fi intreprinse cu respectarea prevederilor contractuale, stabilirea riscurilor evitate si
mentionarea lor ca fiind prevenite/inliturate.

Riscuri si gestionarea riscurilor:

a) Riscul ca 1n cadrul receptiei cantitative si calitative si se constate ¢ unul sau mai multe
din produsele furnizate sd nu corespunda specificatiilor solicitate in Caietul de sarcini sau
in Contract. Masuri de gestionare a riscului: Autoritatea/entitatea contractant isi rezervi
dreptul de a refuza/respinge materialele sau serviciile care nu corespund specificatiilor
tehnice solicitate prin Caietul de sarcini, iar Contractantul are obligatia de a remedia
defectiunile, fara a modifica preful Contractului, in caz contrar se vor aplica penalititi de
catre Autoritatea/entitatea contractanti.

b) Riscuri pentru Autoritatea/entitatea contractanti
-facturarea unor produse nereceptionate sau servicii nerealizate;

-lipsa monitorizarii efective.

Modalitatea de gestionare a riscurilor mai sus mentionate: Pe durata de desfisurare a
Contractului, Contractantul are obligatia de a asigura monitorizarea permanenti a stirii
suprafetei de joc, prin personalul siu, calificat, in vederea facturdrii materialelor
receptionate si a serviciilor realizate. Autoritatea/entitatea contractanti trebuie si se
asigure ca materialele si serviciile pentru care se soliciti efectuarea platii sunt reale si
respectd toate prevederile Caietului de sarcini, ale Contractului si normele si legile aflate
in vigoare la momentul deruldrii Contractului.

ii. Raportarea in cadrul Contractului
Orice comunicare ficutd de pirti va fi redactatd in scris si depusd personal de parte sau
expediatd prin scrisoare recomandati cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare
care asigurd confirmarea primirii documentului.
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