CAIET DE SARCINI
Verificare dispozitive / supape de siguranti

1. Denumirea contractului/ acordului cadru/ Obiectul caietului de sarcini:

Executarea serviciilor de verificare a dispozitivelor / supapelor de siguranta la sediul
achizitorului:

- sediul Consiliului Judetean Cluj. mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 106
respectiv

- sediul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat - Consiliul Judetean
Cluj, mun. Cluj-Napoca. str. Vaida Voevod, nr. 53-553).

- sediul Directiei de Administrare si Exploatare a Stadionului “Cluj Arena” -
Consiliul Judetean Cluj, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.2

Durata contractului aeerdulsi-cadru: incepand cu data semndrii contractului pana la
31.12.2019

2. Beneficiar: U.A.T. Judetul Cluj — Consiliul Judetean Clyj

3. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru verificarea la
deschidere/inchidere si reglare a dispozitivelor / supapelor de siguranta care echipeaza
instalatiile/echipamentele sub presiune.

4. Specificatii tehnice obligatorii:

Prestatiile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie vor fi efectuate cu
respectarea normativelor si a reglementarilor 1.S.C.L.R.

Prestatorul trebuie sa fie autorizat 1.S.C.LR. pentru verificarea dispozitivelor de
sigurantd in conformitate cu Prescriptia Tehnica ISCIR PT C7-2010-Dispozitive de
sigurantd.

Prestorul va anexa copia autorizatiei pentru verificarea dispozitivelor de
siguranti emisa de catre ISCIR.

Prestatorul sa detina stand de proba pentru verificarea tehnici periodica a supapelor de
siguranta

4. Descrierea contractului

Serviciile care fac obiectul achizitiei constau in verificarea pe durata contractului a
unui numar minim de 35 supape / dispozitive de siguranta, respectiv un numar maxim de 40
supape/dispozitive de siguranta.

In Anexi la caietul de sarcini sunt mentionate : tipul, locul §i termenul scadent pentru
fiecare supapa /dispozitiv de siguranta.

5. Obligatiile prestatorului:

5.1 Sa execute verificarea in functionare la deschidere-inchidere "on-line.. la locul de
functionare al dispozitivelor de siguranti cu echipamente de testare care permit masurarea
presiunii de declansare a supapelor de siguranta.

5.2 In vederea efectudrii verificarii tehnice periodice persoanele juridice autorizate, sa
execute urmatoarele operatii:

a) verificarea exterioara a supapelor de siguranti;

b) revizia tehnica a partilor componente ale supapelor de siguranta:

¢) incercarea la presiune hidraulic a supapelor de sigurant;

d) verificarea etanseitatii pentru corpul supapelor de siguranta;

e) verificarea reglarii supapelor de siguranti;

f) verificarea etanseitatii ventilului supapelor de siguranta.



5.3 Verificarea la deschidere-inchidere a supapelor de siguranta consti in efectuarea a
trei deschideri-inchideri succesive, iar abaterea presiunii de reglare, ,.a". trebuie sa se
incadreze in valorile prevazute la art. 10 respectiv art. 11 din Prescriptia Tehnica ISCIR PT
C7-2010

5.4 Incercarea la presiune hidraulica se considerd reusitd dacd nu se constatd
deformatii vizibile, fisuri, crapaturi sau scurgeri de fluid de proba.

5.5 Responsabilul cu supravegherea lucrarilor va sigila supapa de siguranti si va
intocmi urmatoarele acte pentru lucrarile efectuate :

- declaratie de conformitate conform modelului din PT C7-2010 Anexa 1- Declaratie
de conformitate (in original).

- buletin de verificare/reglare cu o valabilitate de 12 luni conform modelului din PT
C7-2010 Anexa 4 - Buletin de verificare / reglare. (in original).

5.6 Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementdrile si regulamentele
interioare ale beneficiarului, pe toatd durata prezentei sale in zona unde sunt instalate
echipamentele.

6. Modalitati de plata:

Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea de cétre prestator a
facturii insotitd de actele mentionate la pet. 5.5 (declaratie de conformitate si buletinul de
verificare/reglare pentru fiecare supapa /dispozitiv de siguranti verificat).

7. Pretul contractului:

Pretul unitar va fi ferm pe toata perioada de derulare a contractului si va include
inclusiv cheltuielile de deplasare ale prestatorului.

Ofertantul va prezenta pretul unitar aferent serviciilor de verificare in lei fira TVA /
supapa/dispozitiv de siguranta .

Director General

Cristina Schiop

“

Sef Serviciu SSM-PSI, Logistic ¢

Intocmit/Redactat: Baicu Tanasé—



ANEXA

Nr. | Supapa de siguranta /model | Seria Locul de montaj Scadenta Locul functionarii
crt. | /tip/ nr. fabricatie urmatoarei | instalatiei
verificari
1 supapa de siguranta cu ARC | Sn:186/1 Cazan Fonderie SIME 13.03.2019
DN/do-1"/25 mm SPA tip B11 model RS
151 MK 11
2 supapa de siguranta cu ARC | Sn:186/2 Cazan Fonderie SIME 13.03.2019
DN/do-1"/25 mm SPA tip B11 model RS
151 MK 11
3 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn:1851/1 | Cazan Fonderie SIME 13.03.2019 | Cluj Napoca, calea
DN/do-1"/25 mm ?g?ht/;ﬁ?ll 1 model RS Dorobantilor nr.
4 | supapa de siguranta cu ARC | Sn:1851/2 | Cazan Fonderie SIME | 13.03.2019 106
DN/do-17/25 mm SPA tip B11 model RS (sediu Consiliul
151 MK 11
5 | supapd de siguranta cu ARC | Sn:3805 Vas expansiune 13.03.2019 Judetean Cluj)
DN/do-1, 4" /35 mm IBAIONDO
6 supapa de sigurantd cu ARC | Sn:171 Vas expansiune 13.03.2019
DN/do-17 /25 mm REFLEX
7 supapa de siguranta cu ARC | Sn:170 Boiler 13.03.2019
DN/do-17/25 mm
8 supapa de sigurantd cu ARC | Sn:124 Vas expansiune 20.03.2019
DN/do- %7120 mm Cluj Napoca. strada
9 supapd de sigurantd cu ARC | Sn:294 Boiler 20.03.2019 | SEREEa
DN/do- %" /20 mm Vaida Voevod nr.
10 | supapd de sigurantd cu ARC | Sn2344 Cazan Baltur Midi 6 20.03.2019 53.55
DN/do- %" /20 mm
11 | supapa de siguranta cu ARC | Sn:2345 Cazan Baltur Midi 6 20.03.2019 | (sediu D.A.D.P.P
DN/do- %" /20 mm Cluj)
12 | supapi de sigurantd cu ARC | Sn:2346 Cazan Baltur Midi 6 20.03.2019
DN/do- %™ /20 mm
13 | supapa de siguranta cu ARC | Sn:2347 Cazan Baltur Midi 6 20.03.2019
DN/do- %™ /20 mm
14 | supapa de siguranta cu ARC | Sn:2734 Cazan api calda 20.11.2019
DN/do-2"/50 mm
15 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2735 Cazan apa calda 20.11.2019
DN/do-2" / 50 mm
16 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2736 | Cazan api calda 20.11.2019
DN/do-2" /50 mm
17 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2737 | Cazan api calda 20.11.2019 | Cluj-Napoca, aleea.
DN/do-2’ /_50 i Stadionului nr. 2
18 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2738 | Cazan apa calda 20.11.2019
DN/do-1, ¥ /40 mm (sediu DAESCA)
19 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2739 | Cazan apa calda 20.11.2019
DN/do-1, ¥4 /40 mm
20 | supapa de siguranta cu ARC | Sn: 2740 | Boiler 20.11.2019
DN/do-17" /25 mm
21 | supapi de siguranta cu ARC | Sn: 2741 Boiler 20.11.2019

DN/do-1" /25 mm




Nr. | Supapa de siguranta /model | Seria Locul de montaj Scadenta Locul functionarii
crt. p/ nE. Tabrcans urmétoarei | instalatiei
verificari
22 | supapa de siguranta cu ARC | Sn: 2742 Boiler 20.11.2019
DN/do-1"/25 mm
23 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2750 | Boiler CTA 20.11.2019
DN/do-1"/25 mm
24 | supapd de sigurantd cu ARC | Sn: 2751 Boiler CTA 20.11.2019
DN/do-1" /25 mm
25 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2745 | Grup pompa drencere 20.11.2019
DN/do-1/2"/15 mm
26 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 4057 Grup pompa hidranti 20.11.2019
DN/do-1/2" /15 mm
27 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2746 | Grup pompe sprinchere | 20.11.2019
DN/do-1/2" 1/4
28 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2743 Grup pompa AR 20.11.2019
DN/do-1, ¥4 = /35 mm
29 | supapi de siguranta cu ARC | Sn: 2748 | Ciller 20.11.2019
DN/do-3/4" /20 mm CIuj—Napoca, aleea.
30 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2749 | Ciller 20.11.2019 | Stadionului nr. 2
DN/do-3/4" / 20 mm )
31 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn: 2744 | Grup rezerva apa 20.11.2019 | (sediu DAESCA)
DN/do-1, ¥4 * /35 mm
32 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn:660091 | Recipient aer 20.11.2019
DN/do- 1/4” /7 mm :
sprinchere
33 | supapi de sigurantd cu ARC | Sn:660092 | Recipient aer 20.11.2019
DN/do- 1/4” /7 mm ;
sprinchere
34 | supapa de siguranta cu ARC | Sn:660093 | Recipient aer 20.11.2019
DN/do- 1/4” /7 mm .
sprinchere
35 | supapa de sigurantd cu ARC | Sn:660091 | Recipient aer 20.11.2019

DN/do- 1/4” /7 mm

sprinchere
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