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CAIET DE SARCINI
privind
»ACHIZITIA DE SERVICII DE MENTENANTA S| REVIZIE PENTRU SISTEMUL DE CLIMATIZARE §l
VENTILARE AL STADIONULUI CLUJ ARENA"

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrant3 din documentatia de atribuire si include ansamblul cerintelor pe baza
cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnic3 si Propunerea Financiard) pentru realizarea
serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din procedura.

n cadrul acestei proceduri, JUDETUL CLUJ indeplineste rolul de autoritate contractant3, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.

Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard trebuie s3 indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de
sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considerd de citre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

2. Informatii despre autoritatea contractanti, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj - Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)
Adresa: Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se ocupd in
principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfdsurarea de evenimente.

Autoritatea contractantd doreste demararea unei proceduri de achizifie publicd in vederea incheierii unui
Contract, cu un singur operator economic, pentru achizitia de servicii de mentenanta si revizie pentru sistemul
de climatizare si ventilare al stadionului Cluj Arena.

Stadionul Cluj Arena are in dotarea sa un sistem de climatizare format din chillere, centrale de tratare a aerului
si ventiloconvectoare. Pentru buna functionare a sistemului este nevoie de incheierea unui contract de service
si mentenant care sé inlocuiasca consumabilele si sa intervina pentru reparatii la nevoie.

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Constructia noului stadion a inceput in anul 2009 si a fost finalizata la sfarsitul anului 2011, fiind amplasat pe
locul fostului stadion lon Moina. Compus din dou3 tribune si doud peluze, stadionul are o capacitate de 30.200
locuri, majoritatea acoperite. Fiind construitd la cele mai inalte standarde, arena este cotata ca fiind un stadion
din categoria UEFA Elite. Proprietarul stadionului este Consiliul Judetean Cluj. Cea mai importanta intrebuintare

n temeiui Reguizmentului (UE) nr. 2016/675 privind proteciia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personat si privind

libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regutamentui general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Censilivl
Judetean Cluj prelucreszd date cu caracter personal, cu asigurarea securitdtii si confidentialitatii acestora.

Net— - i
LL RN @ciclu)  cjeluj.ro
1SO 9001




A Calea Dorobantilor, nr. 106,
ROMAN IA CP. 400609, Cluj-Napoca
JUDETUL CLUJ Tel. +40 372 64.00.00 F_ 40 372 64.00.70,
o el. + 00.00, Fax + 00,70,
CONSILIUL JUDETEAN Infopublic@aicluiro
Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena
a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate sustine si alte competitii sportive datorita pistei de atletism

de care dispune sau concerte.

Achizitia este necesard in vederea respectdrii prevederilor Ordinului Ministerului Tineretului i Sportului nr.
1219/22.09.2020 si a Ministerului S3ndtatii nr. 1634/23.09.2020, intitulat: Ordin pentru aprobarea
regulamentelor privind conditiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, in vederea practicarii
sporturilor individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipdin aer liber, pentru reluarea activitatii
de natatie Tn bazinele acoperite si in aer liber din Romania, in vederea desfasurarii activitatilor sportive in spafii
nchise, respectiv desfisurdrii activitatilor de pregétire fizica in sali de fitness si aerobic.

in Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 1219/22.09.2020 si a Ministerului Sanatatii nr.
1634/23.09.2020, in Anexa nr. 5 REGULAMENT privind conditiile necesar a fi respectate in vederea desfagurarii
activitatilor sportive in spatii inchise la pct. B Mésurile specifice activitatilor de pregitire sportiva in spatii inchise,
1. Organizarea actiunilor de pregtire sportiva se specificd urmitoarele: ,in cazul incperilor climatizate prin
recircularea aerului se efectueazd nebulizarea o datd pe siptdmana, in afara programului de lucru, si se
efectueazd dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producdtorului.”

In acest sens, achizitia este necesard pentru buna desfasurare a activitatii curente.

‘3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Pe durata contractului prestatorul va asigura mentenanta lunar3 a sistemului de climatizare si ventilare:

- se vor asigura un numir de 4 verificiri/interventii (1/lund). Aceste verificari/interventii se vor efectua de reguld
n perioada 15-30 a lunii sau la solicitarea beneficiarului;

Pe durata contractului prestatorul va asigura mentenanta lunard a sistemului de récire:

- punerea in functiune pentru perioada de vara a echipamentului/sistemului de racire (CHILLER); data punerii in
functiune se va stabili de comun acord cu beneficiarul (1 -31 mai 2021).
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beneficiarului;
- punerea in conservare pentru perioada de iarna a echipamentului/sistemului de racire, data punerii Tn
conservare se va stabili de comun acord cu beneficiarul (20-30 octombrie 2021).

DESCRIEREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE Sl VENTILARE AL STADIONULUI CLUJ ARENA

Denumire echipament Model Nr. Buc
Chiller ACM KALTE KLIMA LCAEX612 P1 - 2
VENTILOCONVECTOR Ch220 2 DX FANCOIL H3A2 CBLOO 52
EURAPO

CTANOVAR | GRC 02 4

CTA LORAN CTL20 6

CTA LORAN CTL70 1

CTA LORAN CTL 40 1

CTA LORAN CTL 100 2
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CTA LORAN CTL30 1
CTA LORAN CTL 50 2
CTA LORAN CTL80 - 1
Split Sanyo Unitate interna SAP-KRV18AEH 8
Unitate interna SAP-KRV22AEH
Unitate externa SAP-CRV18AEH
Unitate externa SAPCRV22AEH
Acson{OLY) | 12000BT 4

Tn incinta stadionului Cluj Arena s-a realizat un sistem de climatizare cu ventiloconvectoare carcasate cu montaj
pe pardoseald si necarcasate cu montaj pe tavan sau in tavanul fals dotate cu baterii de incélzire/récire i
alimentate cu agent termic sau de ricire de la centrala termic3 respectiv de la centrala de frig. De asemenea, in
unele spatii s-a realizat si un sistem de ventilare compus din centrale de tratare aer dotate cu baterii de
ncilzire/ricire, tubulatura de ventilare si elemente de capat (anemostate si grile).

Bateriile de incilzire ale ventiloconvectoarelor si ale centralelor de tratare aer, radiatoarele si circuitele primare
ale boilerelor de preparare apd caldd menajerd sunt alimentate cu agent termic de la centrala termicd a
stadionului, iar alimentarea cu agent de ricire a centralelor de tratare aer si a ventiloconvectoarelor se va face
de la centrala de frig amplasata langa centrala termica.

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

Conformitatea substantelor, solutiilor, materialelor si/sau produselor utilizate de prestator este data de faptul
c3 acestea sunt mentionate tntr-o fisd tehnici emisa de producitor in care sa fie specificate toate caracteristicile
tehnice functionale, instructiuni de utilizare si eliminare, de depozitare, efecte nocive asupra populatiei sau
mediului Tnconjuritor precum si alte informatii pe care producatorul le considera utile.

Estimarea materialelor consumabile pentru serviciile de mentenanta si revizie pentru sistemul de ventilare si
aer conditionat al stadionului Cluj Arena se regaseste in Anexa 1.

ANEXA 1 - Listd materiale consumabile si piese de schimb

Nr. DENUMIRE UM | Cantitate
crt. MATERIALE CONSUMABILE $I PIESE DE SCHIMB
1 Agent refrig. R407C,R410A,R134a kg. 47
| 2 Ulei frigorific sintetic (Danfoss Scroll) litri 10
I Azot anhidruu ' buc 1
4 Electrozi Ag cu decapant 34 % - buc 5
5 Electrozi Ag cu 15% ag | buc 10
6 Curele trapezoidale pt. CTA, 17x1375 buc 80
7 Filtre CTA buc | 100
8 Spray pentru igienizare buc 10

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogara a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliul
Judetean Cluj prelucreazd date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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Toate produsele trebuie s corespundi cerintelor tehnice minime solicitate prin Caietul de sarcini.

Specificatii tehnice privind mentenanta echipamentului/sistemului de récire (CHILLER):

- verificarea nivelului de ulei la compresoare si eventual completare;

- verificarea cantitatii de fluid de ricire, inspectarea circuitelor pentru depistarea si remedierea neetangeitatilor;
- verificarea umiditatii la indicatorul circuitului lichidului;

- curatare si inspectare evaporator si condensator;

- verificare stare conexiuni electrice — reparare i inlocuire terminale si izolatori deteriorate;

- verificarea functiondrii corecte a senzorilor si sisteme de siguranta si alarmare;

- verificare setari suprasarcing;

- verificarea protectiilor termice si electrice la suprasarcini pentru echipamentul de rdcire;

- verificarea consumului de curent la pompa de recirculare si concordanta cu specificatiile tehnice, verificarea
stérii rulmentilor pompei de recirculare si inlocuirea acestora daca este necesar;

- verificare consum de curent pentru compresoare si concordantd cu specificatiile tehnice din cartea
echipamentului;

- verificarea functiondrii echipamentului la parametrii tehnici de functionare initiali dati de catre producatori g
n conditii de siguranta;

- curatarea filtrelor prizelor de aer;

- umplerea instalatiei cu ap3, aerisirea acesteia sau golirea instalatie (in functie de sezon).

Specificatii tehnice privind mentenanta echipamentului de ventilatie:

- verificarea/curatarea ventilatoarelor;

- verificare/schimbare curea transmisie, rulmenti lagare{componente mecanice);

- verificari/reglaje motor, masurarea tensiunii de alimentare ;

- verificare si reglaje a comutatoarelor si a dispozitivelor de comanda din sistemul de cuplare a jaluzelelor;
- curatare/inlocuire filtre de aer;

- verificare/masurare izolatie, alte masuratori electrice pentru determinarea uzurii motoarelor.

n cazul in care sunt necesare un numar suplimentar de interventii fata de cel prevdzut in caietul de sarcini aceste
interventii se vor efectua de citre prestator la pretul interventiei din oferta financiara depusa de prestator.

Pe durata contractului se estimeaz3 a fi necesare materiale conform Anexei 1.

Aceste materiale se vor inlocui de citre prestator in cadrul mentenantei lunare. Garantia acordatd de cdtre
prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperd si minim 12 luni pentru piesele/ subansamblele inlocuite.

Tn cazul In care se constat3 ci este necesard inlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevdzute
in Anexa 1, pentru acestea prestatorul va intocmi un deviz estimativ; diagnosticarea echipamentului in vederea
efectuirii reparatiilor si eliberarea devizului estimativ cade in sarcina prestatorului.

Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de maxim 2 ore de la sesizare.
Termenul se prelungeste cu 2 ore in perioada zilelor libere si sérbatorilor legale.

Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul asigurdrii utilizarii
corespunzdtoare si corecte a echipamentului.

La finalul interventiilor sau lucrérilor personalul prestatorului va efectua probe de functionare in prezenta
beneficiarului pentru echipamentele asupra cdrora s-a intervenit.Pentru fiecare interventie efectuatd
prestatorul va intocmi un Raport de interventie/Proces verbal de verificare lunard care va fi confirmat de citre
un reprezentant al beneficiarului

Personalul prestatorului se obligd sd respecte reglementdrile si regulamentele interioare ale beneficiarului, pe
toata durata prezentei sale in zona unde este instalat echipamentul.

n temeiul Regutamentului {UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceez ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind

libera circulatie 2 acestor date si de abrogare a Directivei §5/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliu!
Judetean Cluj prelucreazi date cu caracter personal, cu asigurarea securitétii si confidentialitatii acestora.
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3.2. Durata contractului

Durata contractului de achizitie public3: de la 01.01.2021 pand la data de 31.12.2021.

3.3. Atributiile si responsabilitatile Partilor
i3.3.1. Responsabilititi ale prestatorului

1. S3 achizitioneze produsele si s3 presteze serviciile de mentenanta si revizie pentru sistemul de climatizare si
ventilare al stadionului Cluj Arena prevazute in Caietul de sarcini.

2. S achizitioneze produsele si sd presteze serviciile previzute in Caietul de sarcini, in conformitate cu
Propunerea Tehnicd, la termenele si conditiile stabilite prin Contract.

3. S3 desemneze o persoand de contact permanent si sd transmita autoritdtii contractante, urmdtoarele: nume,
prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon mobil, adresa de e-mail, etc,;

4, S3 execute operatiile de intretinere, revizii si reparatii, conform prevederilor din instructiunile tehnice de
ntretinere si exploatare emise de citre producétorul echipamentelor, a normelor de timp si a conditiilor de
calitate specifice fiecaruia/fiecireia in parte.

Procedurile de intretinere, revizii si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de service al producétorului
instalatiei, utilizind totodat3 echipamentul pentru reparatii indicat de producator.

5. S3 verifice serviciile prestate astfel incit, instalatia sd corespunda din punct de vedere tehnic normelor
impuse de legislatia in vigoare.

6. S3 emitd recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a instalatiei ce a facut obiectul unor
interventii de service.

7. S3 efectueze serviciile de intretinere si reparatii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice si dimensionale
care sa le asigure un nivel calitativ, de performanti si sigurantd in exploatare. Acestea trebuie sa fie in
concordanta cu reglementirile tehnice definite in legislatia interna referitoare la standardele nationale care
adopta standarde europene.

8. S& asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o impune.

9. 53 intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii si sd presteze serviciile dupa primirea
acceptului de la autoritatea contractanta.

10. S& anunte autoritatea contractant¥ ori de cite ori apar diferente fata de documentele iniiale de constatare.
11. S3 mentind legdtura permanentd cu reprezentantul autoritétii contractante pentru rezolvarea rapidd a
oricaror probleme legate de reparatii, facturi etc.

12. S& asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si reviziilor, iar piesele si
subansamblele inlocuite sa fie restituite autoritatii contractante.

13. S& permitd unui reprezentant al achizitorului sd urmdreascd reparatia pe toatd perioada de
derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizatd de autoritatea contractantd, asupra tuturor
eventualelor interventii apdrute accidental in cadrul procesului de revizie sau reparatie si va obtine acordul
acesteia pentru fiecare interventie suplimentara ce trebuie efectuatd in vederea aducerii echipamentului la
parametrii de exploatare precizati de cdtre producdtorul fiecrui tip de echipament in parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentar printr-o constatare sau o documentatie tehnicd prin care se va
face dovada necesitatii efectudrii respectivei interventii. Documentatia tehnicd mentionatd se va atasa in
completare la devizul estimativ de reparatie si va sta la baza analizei preliminare necesare aprobdrii de catre
autoritatea contractanti a costurilor aferente repaririifinlocuirii reperelor in cauzd sifsau a efectudrii
operatiunilor de remediere propuse.

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 20167679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Reguiamentul genara! privind protectia datelor) si al Legii nr. 150/2018 Consiliul
ludetean Cluj prelucreazi date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitdtii acestora.
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14. S§ ia toate mésurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea contractului, pe linie de
protectia muncii, mediu si P.S.l., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru si protectie, cercetarea
eventualelor accidente de munca si inregistrarea acestora.
15. S asigure paza bunurilor achizitorului si sd asigure integritatea acestora pe perioada reparatiilor.
16. Oferta de pret trebuie si cuprinda pretul materialelor folosite, dupd cum arata Anexa 1 — Listd materiale
consumabile si piese de schimb.
17. Sumele ofertate sunt ferme pe toata durata contractului.
18. Materialele vor fi livrate de citre prestator la valoarea din oferta financiard, in baza unui deviz de lucrari.
19. Beneficiarul nu are obligatia s achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea urmand
a fi achizitionate in functie de necesitate.
20. Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului.

3.3.2. Responsabilitatile autoritatii contractante

Autoritatea contractanta este responsabild pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

1. Respectarea termenelor de plata.

2. Evaluarea si analiza oricrei probleme semnalate de cdtre prestator si transmiterea de solutii in cel mai scurt
timp.

3. Includerea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare pldtii tuturor reparatiilor efectuate de prestator
si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si corect prestate, pe baza facturii prezentate de Prestator i acceptate
la platd de catre Achizitor, conform tarifului stabilit si |a termenul prevazut. Prestarea serviciilor este confirmata
prin procesul verbal de receptie semnat, fara observatii de catre ambele parti.

4. Verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe.

5. Organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de cate ori este necesar pentru a identifica impreuna
solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia operativa.

6. Desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului; va numi
responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea contractului si va asigura contactul nemijlocit
cu Prestatorul.

4, Ipoteze si Riscuri

n cazul in care beneficiarul serviciilor constata c3 serviciile nu sunt de calitate, se vor lua urmatoarele mésuri:
- impunerea, in sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, in toate cazurile in care
prestatorul nu a respectat prevederile stabilite in contract;

- remedierea tuturor consecintelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea dotarilor pe care unitatea
prestatoare o are, la lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau solutiilor si produselor utilizate in operatiunile
de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat.

Constatarea deficientelor se realizeazd de citre beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se incheie o nota
constatatoare, in doud exemplare, care va fi semnatd de persoanele responsabile din partea beneficiarului si
reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia masurile care se impun pentru remedierea deficientelor constatate,
in cel mult 72 de ore de la semnarea notei.

Remedierea deficientelor constatate se realizeaza pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul va suporta toate consecintele previzute de lege in cazul in care acesta nu onoreazd contractul de
servicii.

n perioada de garantie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare
pentru serviciile necorespunzatoare.
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5. Locul desfasurarii activitatilor

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judeful Cluj — Activitate economic

Adrese si referinfe utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)

Adresa: Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

6. Planul de implementare a contractului

- constatarea stirii tehnice a instalatiei §i a eventualelor defectiuni ale acesteia

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb

- asigurarea pieselor de schimb;

- repararea propriu-zisa la data programdrii si emiterea devizului final de reparatie; operatiunile de reparatie si
revizii tehnice trebuie si conducs la readucerea instalatiei la parametrii tehnici de functionare stabiliti de firma
constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupa primirea acceptului autoritatii contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectudrii reparatiei in baza procesului verbal de receptie
confirmat si semnat de autoritatea contractanta.

7. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate in cadrul contractului

Reparatiile se executa prin inlocuirea de piese si subansamble agreate de producator, etichetate/stantate de
catre producator.

Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate in cadrul contractului intrd in responsabilitatea
Prestatorului.

Comanda si aprovizionarea acestora de citre Prestator se face numai dupa prezentarea si acceptarea Devizului
de cdtre autoritatea contractanta.

(Dupa3 caz) Autoritatea contractantd solicitd achizitia $i montarea de piese noi (cu predarea la schimb a piesei
vechi) in cazul reperelor din Anexa 1.

Piesele care au fost inlocuite, rezultate in urma proceselor tehnologice de reparatii se vor preda autoritatii
contractante odat3 cu facturile aferente devizelor de reparati.

Piesele de schimb reconditionate trebuie sa fie insotite de o declaratie de conformitate emisa de operatorul
economic autorizat, precum si de documentul care atestd garantia acordatd, in conformitate cu legislatia
aplicabila.

Piesele reconditionate sau reparate, trebuie sd indeplineasca cerintele minime de functionare, de calitate,
garantie si conformitate si pot fi utilizate in reparatii numai dupa obtinerea acordului scris prealabil al autoritatii
contractante.

in cazuri speciale, piesele de schimb pot fi asigurate si de catre terti sau achizitor.

'8. Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor din Contract

Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate — Autoritatea contractantd solicitd ca cerintd minima obligativitatea asigurarii
personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului:

- Electrician autorizat Gradul i1 B {pana la 20 kV)

- Electrician autorizat Gradul IIB (pana la 1 kV)
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De asemenea Autoritatea contractantd solicitd ca cerintd minim3 obligativitatea detinerii de catre Prestatorul
de servicii a Autorizatiei/Atestatului ANRE tip B si tip C2A care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului.
Autoritatea contractants poate solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii Contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si justificate, dac3 considerd ¢i un membru al Contractantului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile.
Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea prevederilor Contractului
cu sarcini in acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizatd de Autoritatea contractanta.

‘9. Modul de elaborare a propunerii financiare

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii in cadrul propunerii financiare:
-Valoare piese de schimb

-Valoare manopera

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a depune oferta pentru toate materialele si serviciile descrise in prezentul Caiet de
sarcini.

Propunerea financiara se va exprima in lei, exclusiv TVA, cu doud zecimale.

Oferta financiara trebuie sa contina obligatoriu:

- oferta financiara pentru valoarea pieselor de schimb mentionate in Anexa 1.
- oferta financiara pentru manopera aferentad interventiilor solicitate din Anexa 2.

110. Garantii

Garantia se acordd in conditiile Legii nr. 449/2003 modificatd si completata prin OUG 174/2008 privind vénzarea
produselor si garantiile asociate acestora. Garantia acoperd defecte de fabricatie, in conditiile exploatarii
corecte, respectarii planului de mentenanti, exploatare, depozitare, etc., stabilite de Producator.

Garantia acoper3 repararea sau Tnlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform tehnologiilor si
metodelor de diagnosticare ale Producatorului .

Perioada de garantie a pieselor de schimb/subansamblele inlocuite este de minim 12 luni.

Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestatd) minim 6 luni.

Termenul de garantie incepe si curgd de la data finalizarii lucrarii si acceptul Devizului final.

Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de schimb, nu se va
percepe manopera iar piesele de schimb aflate in perioada de garantie se vor inlocui pe cheltuiala prestatorului.
Prestatorul are obligatia de a garanta c& produsele si materialele de exploatare furnizate sunt noi, nefolosite si
incorporeazs toate imbunititirile recente in proiectarea si structura materialelor. Pericada de garantie
acordat3 lucrdrilor de citre prestator este cea declaratd in propunerea tehnica si se referd la garantia de
manopera.

Garantia pieselor montate este cea acordatd de producator si ea va fi aplicatd prestatorului atata timp cét el
efectueaza aprovizionarea cu piese.

Perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare, incepe cu data receptiei efectuate, dupa
livrarea si instalarea acestora.

Autoritatea contractanti are dreptul de a notifica prestatorul, in scris, despre orice plangere sau reclamatie
apirute, in conformitate cu aceast3 garantie, la receptia serviciului sau ulterior. La primirea acestei notificari,
prestatorul are obligatia de a remedia defectiunile sau de a inlocui produsul pe loc sau in regim de urgentd, fara
costuri suplimentare pentru autoritatea contractanti. in perioada de garantie a produselor si materialelor de

cjcluj.ro




ROMANIA C?:Igat%o()rgggarglilqrhnr. 106,

) JUDETUL CLUJ e

” CONSILIUL JUDETEAN Tol 0372 o0 e oS SRS
Directia de Administrare si Exploatare a Stadlonulm Cluj Arena

exploatare care au fost Tnlocuite, prestatorul are obligatia de a furniza si inlocui gratuit piesele de schimb si
subansamblurile care se defecteaz3, dacd acestea sunt aceleasi cu cele inlocuite anterior sau dacd materialele
de exploatare respective sunt neconforme cu instructiunile tehnice de intrefinere si exploatare emise de
producator.

Pentru problemele apdrute in perioada garantiei, datoritd exploatarii necorespunzétoare dovedite tehnic,
prestatorul este exonerat de raspundere.

Prestatorul remediazd in perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost sesizate la receptia
lucrarilor.

Prestatorul remediaz3 fara platd, partile de lucrari executate de el acolo unde se constata deficiente si abateri

de la norme si standarde.

r‘11 Receptie si verificari

Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atat de cdtre Prestator cat si de citre Achizitor care are dreptul
de a verifica in orice moment modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

Efectuarea prestatiei de mentenanta cazane si statie de pompare fin conditiile stabilite prin prezentul caiet de
sarcini va fi confirmata de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului printr-un proces verbal de receptie a
serviciilor. incheierea si semnarea de citre pirti fird obiectiuni a procesului verbal, conditioneazd plata
prestatiei.

.12. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
Oferta stabilitd cistigitoare este fermd, neajustabild, nemodificabila si neactualizabild pe toatad perioada de
derulare a contractului.
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Tn temeiul Regulamentuiui {LE) nr. 2016/673 privind protectie persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
lihera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul
Judetean Cluj prelucreazd date cu caracter personai, cu asigurarea securitdtii si confidentialitatii acestora.
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ANEXA 1

LISTA MATERIALE CONSUMABILE $I PIESE DE SCHIMB

Nr. | DENUMIRE UM | Cantitate

crt. | MATERIALE CONSUMARBILE $I PIESE DE SCHIMB l

1 Agent refrig. R407C,R410A,R134a kg. 47

2 Ulei frigorific sintetic {Danfoss Scroll) litri 10

3 Azot anhidruu buc

4 Electrozi Ag cu decapant 34 % buc

5 Electrozi Ag cu 15% ag buc 10

6 Curele trapezoidale pt. CTA, 17x1375 buc 80
7 | Filtre CTA buc 100
. 8 Spray pentru igienizare buc 10

in temeiul Regutamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice i caea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acastor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind proteciia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consitiul
Judetean Cluj prelucreazd date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitdtii acestora.
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ANEXA 2
CENTRALIZATOR OFERTA
SERVICII DE MENTENANTI'\ $1 REVIZIE PENTRU SISTEMUL DE CLIMATIZARE $1 VENTILARE AL STADIONULUI
CLUJ ARENA
1. Manopera
Nr. DENUMIRE LUCRARE Nr. UM Pret unitar TOTAL
crt. interventii {lei fara TVA) | (lei farda TVA)
1 | Manopera punere in functiune/ 2 Leifinterv
conservare instalatie Chiller (2 buc)
2 | Manoperd interventii/revizii Chiller (2 2 Leifinterv
| bUC)
3 | Manopera interventii sistem ventilatie 4 Lei/interv
TOTAL
2. Listd materiale consumabile si piese de schimb -
Nr. DENUMIRE UM | Cantitate Pret unitar TOTAL
crt. | MATERIALE CONSUMABILE SI PIESE DE SCHIMB (lei fara TVA) (lei féra TVA)
1 Agent refrig. R407C,R410A,R134a Kg. 47
2 Ulei frigorific sintetic (Danfoss Scroll) litri 10
3 Azot anhidruu buc 1
4 Electrozi Ag cu decapant 34 % Buc. 5
5 Electrozi Ag cu 15% ag Buc. 10
6 Curele trapezoidale pt. CTA , 17x1375 buc 80
7 Filtre CTA buc 100
8 Spray pentru igenizare buc 10 |
TOTAL
3. TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2021
Nr. | DENUMIRE TOTAL
crt. (lei farad TVA)

TOTAL GENERAL PENTRU ANUL 2021 (MANOPERA + MATERIALE CONSUMABILE
1 | $IPIESE DE SCHIMB)

SERVICII DE MENTENANTA $I REVIZIE PENTRU SISTEMUL DE CLIMATIZARE §I
VENTILARE AL STADIONULUI CLUJ ARENA

Tn temeiul Regulamentului {UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul ganeral privind proteciia datelor} §i ai Legii nr. 190/2018 Consiliul
Judetean Cluj prelucreazé date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentiaiitafii acestora.
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