
CAIET DE SARCINI 

1. DENUMIREA CONTRACTULUI: - FURNIZARE PRIN INCHIRIERE POST DE 

TRANSFORMARE AERIAN PTA-10/0.4 Kv-250 kVA 

PENTRU FUNCTIONAREA STATIEI DE OSMOZA 
INVERSA DE LA DEPOZITUL DE DE~EURI PATA RAT, 

JUDETUL CLUJ; 

2. BENEFICIAR: JUDETUL CLUJ 

3. SURSA DE FINANJARE: BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ 

4. VALOAREA ESTIMATA: 4 700 lei fara TVA (termen estimat 12 luni ) 

5. INFORMAJll GENERALE: 

Prezentul CAIET DE SARCINI face obiectul furnizarii prin lnchiriere a unui post de 
transformare aerian PTA 10/0,4 kV - 250 kVA pentru functionarea Statiei de osmoza inversa 
de la Depozitul de De~euri PATA RAT, judetul Cluj, In baza urmatoarelor documente: 

• AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr. 285 din 19.09.2017 - lucrari de interventie In 
prima urgenra la depozitul neconform de de~euri Pata Rat - In care se specifica ca 
documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare - expertiza 
tehnica, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnica D.T., proiect 
tehnic - P.T., detalii de executie - D.E., documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor 
D.T.A.C. - sa fie elaborate ~i aprobate pe parcursul sau la lncheierea executarii lucrarilor, cu 
respectarea avizelor $i acordurilor, precum $i, dupa caz, a actului administrativ al autoritatii 
competente pentru protectia mediului. Documentatia tehnica D.T.A.C. vizata spre 
neschimbare - lmpreuna cu toate avizele ~i acordurile obtinute, precum ~i punctul de 
vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte 
integranta din prezenta autorizatie. 

• AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE nr. 601017116630 din 13.10.2017. emis de 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - S.D.E.E. Cluj-Napoca. 

• Contractul de lucrari nr. 5298/25/19.02.2018, lntre U.A.T - Judetul Cluj In calitate 
de achizitor $i Rommedia Exim S.R.L In calitate de executant. Potrivit Ordinului ANRE nr. 
59/2013 actualizat a fost emisa Conventia de atribuire nr. 11089/30.03.2018 de catre U.A.T 
Judetul Cluj In calitate de so/icitant ~i societatea Rommedia Exim S.R.L In calitate de 
antreprenor. Potrivit prevederilor contractuale respectiv prevederilor din caietul de sarcini 
"Postul de transformare - 10/04 kV-250 kVA, specijicat fn A. T.R. nr. 601017116630 din 
13.10.2017. emis de Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -
S.D.E.E. Cluj-Napoca_ va Ji pus la dispozitia antreprenorului de benejiciar, (Devizul general nu 
cuprinde valoarea transformatorului)". 

• Prevederile art.3.1 si 3.2 din Contractul de lnchiriere nr.15563/25.05.2018. 
{lncheiat lntre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. In calitate 
de locator $i Consiliul Judetean Cluj In calitate de locatar - pentru un transformator aerian de 
joasa tensiune, seria 74383, nr.inv. 32620; 250kVA; 10/0,4 kV, care deserve$te Statia de 
osmoza inversa), potrivit carora durata i'nchirierii este de un an $i expira la data de 
22.05.2019. 

6. OBIECTUL PREZENTEI ACHIZIJll : - FURNIZARE PRIN lNCHIRIERE POST DE 
TRANSFORMARE AERIAN PTA - 10/0.4 kV - 250 kVA PENTRU FUNCTIONAREA STATIEI DE 
OSMOZA INVERSA DE LA DEPOZITUL DE DE$EURI PATA RAT, JUDETUL CLUJ; 

Contractantul va presta si urmatoarele activitati: 



~ Furnizarea transformatorului aerian PTA - 10/0.4 kV - 250 kVA pentru functionarea 
statiei de osmoza inversa de la Depozitul de de~euri Pata Rat, judetul Cluj la amplasamentul 
din str. Platanilor f.n., Joe. Cluj-Napoca; 
~ Inchirierea transformatorului pe o perioada de 12 !uni, respectiv pe toata perioada de 

functionare a statiei de osmoza; 
~ Garantia tehnica pe toata perioada de lnchiriere; 
~ Garantia de buna executie - nu este cazul; 
~ Contractantul serviciilor de lnchiriere va acorda asistenta tehnica beneficiarului, pe 

parcursul executarii contractului; 
~ Va prezenta documentele de calitate ~i conformitate necesare pentru functionarea 

transformatorului (specificatii tehnice, buletine de verificare ~i masuratori, etc ) $i va 
participa la solutionarea neconformitatilor $i neconcordantelor semnalate; 
~ Va respecta prevederile legale In vigoare. 

Inchirierea transformatorului se va face cu respectarea urmatoarelor documente: 
• AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr. 285 din 19.09.2017 - lucrari de interventie In 

prima urgenta la depozitul neconform de de§euri PATA RAT; 
• AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE nr. 601017116630 din 13.10.2017. emis de 

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - S.D.E.E. Cluj-Napoca, 
astfel: 

Putere maxima simultana ce poate fi absorbita este de 195,0 kW. 
Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 10.0 kV, la LEA 10.0 kV. 
• lnstalatia de racordare existenta In momentul emiterii avizului: 
Statia de transformare Cluj-Est, LEA 10.0 kV, distribuitor 10.0 kV Petrolifer, de la 

stalpul SC-15014 nr.12, existent. 
• lnstalatia de racordare: 
Un racord aerian de 10.0 kV de la stalpul nr.12 de tip SC-15014 al LEA 10 kV, echipat cu 

o consola de derivatie prevazuta cu izolatie siliconica dubJa, racord aerian torsadat de medie 
tensiune de tip TA2x(FL)2Y-3xlx3S+SO OJ In Jungime de aproximativ 15 m pana la stalpul SC-
15014 nr.1 montat In fundatie turnata In zona depozitului, cu o consola de lntindere avand 
izolatia siliconica dubla, separator orizontal, cadru de sigurante cu descarcatori, coloana trafo: 
trafo 10/0.4 kV- 250 kVA, cutie de distributie de tip CD-1.4 prevazuta cu masura semidirecta 
realizata cu reductori de curent TC-300/SA montati pe coloana trafo, §i CE Trifazat SA, 
prevazut cu modul pentru telecomunicatii §i curba de sarcina montat In CD. 

Postul de traformare 10/04 kV - 250kVA, specificat fn A.T.R. nr. 601017116630 din 
13.10.2017. emis de Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -
S.D.E.E. Cluj-Napoca va ft pus la dispozitia beneftciarului. 

7. DURATA CONTRACTULUI: 
Durata contractului de lnchiriere este de 12 !uni, respectiv pe toata durata de 

functionare a statiei de osmoza. 

8. MODALITATI DE PLATA: 
- Achizitorul va efectua plata catre prestator In termen de maxim 30 de zile de la 

emiterea facturii de catre acesta, dupa verificarea $i acceptarea situatiei de plata. 
- Contractul va continua sa produca efecte pe toata durata de functionare a statiei de 

osmoza. 

~oordonator implementare tehnica: Alexandru CREJU Y 
Intocmit Responsabil Tehnic: Teofil CIORTEA vr-

S;Jvia Fabian ~ 


