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Caiet de sarcini
pentru servicii de verificare, incarcare si reparare stingatoare
la Consiliul Judetean Cluj

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansambiul
cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice minime pentru achizitia de servicii
pentru verificarea, incarcarea stingatoarelor.

Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care furnizorii de servicii,
executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii contractului si care sunt in vigoare la nivel national sau, In mod special, in regiunea ori in
localitatea in care se executa lucrarile sau se presteazd serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii
furnizarii produselor (dupa caz).

fn cadrul acestei proceduri, Consiliul Judetean Cluj prin Judetul Cluj indeplineste rolul de
Autoritatea/entitatea contractant3, respectiv Autoritatea/entitatea contractantd in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuia mentionata
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizarii acestei achizitii de produse
2.1 Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanta

Tn conformitate cu prevederile art. 170, alin1, din QUG 57/2019 ,,Codul Administrativ,, Consiliul Judetean
este ,autoritatea administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean pentru coordonarea
activitdtii consiliilor comunale, ordsenesti si municipale, in vederea realizdrii serviciilor publice de
interes judetean”. Atributiile Consiliului Judetean sunt prevazute la art. 173 din din QUG 57/2019 ,,Codul
Administrativ,,.

Atributiile consiliului judetean Art. 173 alin.1 din QUG 57/2019, Codul Administrativ,
(1) Consiliul Judetean indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a )atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale
institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societdtilor comerciale si regiilor autonome de
interes judetean;

b )atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;

c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetulu;;

d )atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e )atributii privind cooperarea interinstitutionals;

f) alte atributii prevazute de lege.
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2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea

Necesitatea operatiunilor si a lucrdrilor de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor de incendiu
reprezintd asigurarea conditiilor tehnice si de calitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor: instalatiile, echipamentele si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor fac parte din masurile de aparare impotriva incendiilor, active, cu rol important in asigurarea
cerintei de securitate la incendiu a constructiilor si instalatiilor tehnologice, precum si pentru securitatea
utilizatorilor.

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor, la focul de munc3d, implica asigurarea sistemelor,
echipamentelor, a stingatoarelor si altor dotari de stins incendii, a mijloacelor de salvare si protectie ale
personalului.

Tn conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor art. 19 administratorul sau
conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatil.

- lit. L s& asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de apérare impotriva in-
cendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant.

Tn Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor art.
13.5 se specifica faptul ca:

- mijloacele tehnice de aparare Impotriva incendiilor, cu care se echipeaza si se doteaza constructii-
le, instalatiile tehnologice si amenajarile, se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea
fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice specifice.

- OMAI138/2015 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea,

repararea si scoaterea din uz a stingdtoarelor de incendiu art. 26 alin 2

3. Descrierea serviciului prestat

Prestatorii de servicii care au ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de intretinere, verificare si
ncarcare stingdtoare de incendiu vor asigura serviciile conform prescriptiilor tehnice cuprinse in
legislatia in vigoare,

Prestatorul va asigura verificarea si incarcarea stingatoarelor la incendiu de la Consiliului Judetean Cluj,
astfel;

Consiliul Judetean Cluj Str. Dorobantilor nr05; CMZ Cluj Str. Dorobantilor nr. 8-10;

Verificare: Luna Septembrie 2021

Servicii de verificare stingatoare:

Nr. | Tip stingator TOTAL TOTAL

crt. GENERAL
CIC | DADP |CMZ

Termen scadent verificare Septembrie 2021

1 Stingator P 1 10 6 - 16

2 Stingator P 2 1 - -

3 Stingator P 3 4 - 2 6

4 Stingator P 6 29 M 7 47
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Servicii estimate de incarcare a stingatoarelor

[ Nr. | Tipstingator | TOTAL TOTAL
crt. GENERAL
CJC | DADP | CMZ
1 Stingator P1 |3 - - 3
2 StingatorP2 |1 - - 1
3 StingatorP3 | 2 - 1 3
4 StingatorP6 | 8 2 2 12

Piese estimate si stingdtoare pentru a fi inlocuite cele expirate pe durata contractului.

Nr. crt. Piese, stingatoare Nr. buc

1 Stingatoare P6 7

2 Manometru N2 10

3 Furtun stingator tip P6 cu 10
filament mecanic

4 Valva stingator presurizat tip P 10

5 Pulbere ABC (kg) 30

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii /entitatii contractante

Asumarea de catre a angajator prin serviciul SSM PS| a aplicarii (OMAI/138/2015) pentru aprobarea
Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincdrcarea, repararea si scoaterea din uz a
stingatoarelor de incendiu,
3.2 Atributiile si responsabilitatile partilor

Prestatorul va asigura serviciile de incarcare, verificare stingatoare in lunile apritie si septembrie la ©
data stabilitd de comun acord cu beneficiarul;
Prestatorul se obliga sa furnizeze serviciile solicitate in caietul de sarcini la pretul ofertat pe toata peri-
oada derularii contractului.
Furnizorul (ofertantul declarat castigdtor) va emite factura astfel:
- factura pentru cod fiscal 4288110 cu specificatia ,, Consiliul Judetean Cluj”
Beneficiarul se obliga sa efectueze plata in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea de catre prestator a
facturii insotitd de Raportul de interventie / Fisa cu operatiunile de efectuate. Plata se va efectua prin
Trezoreria Cluj Napoca.

La efectuarea lucrdrilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor prestatorul serviciilor se
oblig s3 respecte art. 17 alin. 1),2),3) si 4)din OMAI 138/2015.

3.3 La verificarea stigatoarelor se vor verifica urmatoarele:
Asupra fiecdrui stingator prestatorul va efectua operatii tehnice, din care precizam urmatoarele:

- identificarea stingatorului prin verificarea etichetelor si a marcajelor aplicate prin poansonare;

- constatarea starii tehnice a stingatorului;

- demontarea si golirea stingatorului de putberea aflatd in el daca se impune acest lucru si numai cu
acordul si in prezenta unui reprezentant al beneficiarului;

- verificarea starii tehnice a ansambluiui de declansare, demontarea ansamblului de declansare, con-
statarea uzurii partilor componente, iar in situatia in care se constatd componente defecte, se va proce-
da la repararea sau Inlocuirea lor;

- verificarea la etanseitate a subansamblului de declansare si de refulare;
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- verificarea integritatii si aspectului exterior al recipientului
stingatorului. (se va face cu respectarea prevederilor prescriptiei PT C5-2003, cap. 3.3. - "Repararea recip-
ientelor butelii™;

- eventualele lucrari de reparatie la aspectul exterior ale recipientelor (curdtare pete rugind/oxizi, de-
gresare suprafete, grunduire si vopsire rosie) nu se vor efectua decat dupd promovarea tuturor incer-
carilor si inainte de montarea stingatorului;

3.4 La verificarea presiunii din recipienti:
Stingatoarele prezentate prestatorului care au durata de utilizare de la ultima verificare tehnica in uti-

lizare ISCIR a recipientului, egala sau mai mare de 5 ani, vor fi supuse |a verificarea rezistentei interne a
recipientului sting&torului prin aplicarea de suprapresiune, conform cerintelor prescriptiei tehnice ISCIR
PT C5-2003, cap. 3.1 - "Verificarea tehnicd a recipientelor butelii”.

Dupa proba recipientele care au fost admise la testul de verificare a rezistentei interne, se poansoneaza
in conformitate cu cerintele din prescriptia tehnica ISCIR.

Pentru stingatoarele care in urma probei de presiune a recipientului, nu au fost declarate "admis” vor fi
propuse la casare si se va intocmi un Proces-verbal de casare.

Dupa parcurgerea tuturor operatiilor cu caracter de verificare si pregatire se vor incarca stingatoarele
cu agent de stingere si agent de presurizare daca daca se impune acest lucru. Daca este necesara incar-
carea recipientelor, se va tine cont de cerintele prescriptiei tehnice PT C5-2003, cap. 32 — "Umplerea re-
cipientelor butelii”

3.5 Marcarea stingatoarelor
Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din

materiale durabile, care vor contine inscriptionari care nu se vor sterge pe o periocada de minim 12 luni si
vor fi rezistente la agenti externi, ap3, praf.

Procesul de marcare se va efectua fard a se acoperi /inldtura eticheta originalé aplicatd de producator
indiferent de starea acesteia.

Dacd in timpul operatiilor de verificare/incarcare se constatd cad unele piese au o functionare
necorespunzatoare sau sunt defecte prestatorul va emite o ,Notd de constatare” pentru stingatoarele
de incendiu defecte si va inlocui piesele defecte doar dupd acceptarea de catre beneficiar a devizului
estimativ sau a ofertei tehnice de reparatii.

Durata contractului de prestari servicii incarcat si verificat stingatoare va fi pana la data de 31.12.2021.

Pe durata contractului se estimeaza a fi inlocuite piesele/subansamblele din Anexa.

Stingatoarele de incendiu care nu se pot repara se vor returna achizitorului insotite de ,Nota de con-
statare” si,,Procesul Verbal de casare a stingdtoarelor”;

Beneficiarul va face receptia stingatoarelor verificate/incarcate in momentul returnarii acestora, n
conditiile respectérii procedurilor legale Tn vigoare si a cerintelor prezentului caiet de sarcini.

La receptia loturilor de stingatoare, in functie de caz acestea vor fi insotite de:

- proces verbal de predare in custodie;

- proces verbal de receptie;

- certificate de calitate si garantie pentru plesele si materialele utilizate;
- certificat de garantie pentru operatiile efectuate;

- buletin de verificare pentru recipientele probate;

- declaratie de conformitate.

Termen de predare a sting3toarelor verificate / incarcate: 3 zile de la ridicarea acestora.

Stingatoarele vor fi ridicate de cétre prestator in vederea verificdrii dupd data semnarii contractului
pana cel tarziu la jumatatea lunilor aferente scadentei (15-30 septembrie 2021);
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4. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii/entitatii contractante de cétre prestatorii de servicii.

4] Prestatorul de servicii trebuie sa fie autorizat si s facd dovada autorizarii, pentru efectuarea lu-
crarilor de verificare si incarcare stingatoare de incendiy;

42 Prestatorul va intocmi la finalizarea lucrarilor un Raport de lucrari / Proces verbal de lucrari care va
fi confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logistic pentru
operatiile efectuate.

4.3 Autorizatia prestatorului trebuie sa fie valabild pe tot parcursul deruldrii contractului,

4.4 Prestatorul de servicii va prezenta in ofertd pretul total in lei fara TVA conform centralizatorului de
preturi, anexa la formularul de oferta.

5. Pretul serviciilor si criteriul de atribuire;

Ofertantul va prezenta in propunerea financiard valoarea totald a serviciilor ofertate, fara TVA.
Propunerea financiara trebuie s3 se Tncadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.

Criteriul de atribuire: cel mai mic pret fara TVA;

6. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea/entitatea contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului,social i al relatiilor de munca);

Prestatorul de servicii declarat castigator are obligatia de a respecta in executarea contractului,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al protectiei muncii instituite prin dreptul uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii.

7. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului, daca
este cazul

Autoritatea contractanta isi rezervad dreptul de a nu incheia un contract de prestéri servicii daca nu
sunt indeplinite conditiile din prezentul caiet de sarcini.

DIRECTOR GENERAL
Schiop Cristina
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