CAIET DE SARCINI

1. Denumirea contractului/ Obiectul caietului de sarcini:

Executarea operaiunilor de mentenantd pentru un echipament/sistem de ricire apa si pentru 14
aparate de aer conditionat:

- mentenanta echipamentelor de racire (sistem de racire a apei - CHILLER tip ACM -SCAE 92
P1 si 3 aparate de aer conditionat) montate la sediul Consiliului Judetean Cluj, din Cluj Napoca, calea
Dorobantilor nr. 106.

- mentenanta a 3 aparate de aer conditionat cu capacitate mai mica de 12000 BTU montate la
sediul Centrului Zonal de Pregitire Protectie Civila. din Cluj Napoca. str. A. Badescu nr. 7-9

- mentenanta a 8 aparate de aer conditionat montate la sediul Centrului Militar Zonal Cluj. din
Cluj Napoca, str. Caela Dorobantilor

LOT I : mentenanta echipamentelor de ricire montate la sediul Consiliului Judetean Cluj

1. Beneficiar: U.A.T. Judetul Cluyj — Consiliul Judetean Cluj

2. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru pentru achizitia serviciilor de
mentenanta pentru:

- echipamentul/sistemul de racire - CHILLER tip ACM -SCAE 92 P1:

- 3 aparate de aer conditionat

Echipamentele de ricire sunt montate la sediul Consiliului Judetean Cluj - Cluj Napoca. calea
Dorobantilor nr. 106.

Durata contractului: de la data semnarii contractului pana la 30 octombrie 2019.

3. Pentru echipamentul/sistemul de racire - CHILLER tip ACM -SCAE 92 P1 prestatorul va
asigura mentenata lunara a sistemului de racire :

3.1 punerea in functiune pentru perioada de vard a echipamentului/ sistemului de ricire
(CHILLER) data estimata pentru punerea in functiune a echipamentului va fi in intervalul 15-31 mai
2019, data exacta se va stabili de comun acord intre prestator si beneficiar.

3.2 se vor asigura un numar de 4 verificdri / interventii (1 data /luna) pentru echipamentul de
racire, interventii aferente lunilor iunie, iulie, august si septembrie 2019. Aceste verificiri / interventii
se vor efectua de regula in perioada 15-30 a lunii sau la solicitarea beneficiarului:

3.3 punerea in conservare pentru perioada de iarni a echipamentului/sistemului de racire a apet
- CHILLER, data punerii in conservare se va stabili de comun acord cu beneficiarul (20-30 octombrie
2019).

3.4. Specificatii tehnice privind mentenanta echipamentului/ sistemului de ricire a apei
(CHILLER):

3.5 Pe durata contractului prestatorul va asigura:

- verificarea nivelului de ulei la compresoare si eventual completare:

- verificarea cantitatii de fluid de racire, inspectarea circuitelor pentru depistarea si remedierea
neetanseitatilor,;

- verificarea umiditatii la indicatorul circuitului lichidului:

- curatare s1 inspectare evaporator si condensator;

- verificare stare conexiuni electrice — reparare si inlocuire terminale si izolatori deteriorate:

- verificarea functionarii corecte a senzorilor si sisteme de siguranta si alarmare:

- verificare setari suprasarcina;

- verificarea protectiilor termice si electrice la suprasarcini pentru echipamentul de racire:
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- verificarea consumului de curent la pompa de recirculare si concordanta cu specificatiile
tehnice. verificarea starii rulmentilor pompei de recirculare si inlocuirea acestora daci este necesar:

- verificare consum de curent pentru compresoare si concordanta cu specificatiile tehnice din
cartea echipamentului

- verificarea functionarii echipamentului la parametrii tehnici de functionare initiali dati de catre
producatori si in conditii de siguranti

- curatarea filtrelor prizelor de aer.

- umplerea instalatiei cu apa, aerisirea acesteia sau golirea instalaie (in functie de sezon);

3.6. In cazul in care sunt necesare un numar suplimentar de interventii fa{a de cel prevazut la
punctul 3.2 aceste interventii se vor efectua de catre prestator la pretul interventiei din oferta financiara
depusa de prestator.

4. Specificatii tehnice privind mentenanta aparatelor de aer conditionat:

- aparat aer condifionat marca Inventor model A1PS1-24 (sala servere);

- aparat aer condifionat marca Fujitsu model ASY24 LFCA (sala servere);

- aparat aer conditionat Duct Type DC — 48 HT (sala de sedinte).

Prestatorul va asigura o revizie generald a aparatelor de aer conditionat prin efectuarea
urmatoarelor operatii:

- curdtare si inspectare unitate exterioara;

- curdtarea/ igienizarea unitatii interioare, curatarea filtrului;

- verificarea cantitafii de fluid de racire, inspectarea traseului frigorific pentru depistarea
pierderilor de agent frigorific;

- remedierea neetanseitatilor i completarea cu fluid de racire (daca este cazul).

- verificarea presiunilor de lucru;

- verificare stare conexiuni electrice — reparare si inlocuire izolatori deteriorati:
verificarea partilor electronice a aparatelor;

- verificarea functiondrii echipamentului (rece, cald sau ventilatie)

Revizia general se va efectua in intervalul 15-31 mai 2019, data exacta se va stabili de comun
acord intre prestator si beneficiar. Cu ocazia efectudrii mentenantei lunare a sistemului de racire a apei
— CHILLER se va efectua si o verificare a modului de functionare a celor 3 aparate de aer conditionat.
verificarea presiunilor de lucru si a etanseitatilor.

5. Pe durata contractului se estimeazd a fi necesare urmatoarele materiale conform Anexei 1

Aceste materiale se vor inlocui de catre prestator in cadrul mentenantei lunare. Garanfia
acordatd de cétre prestator va fi de: minim 6 luni pentru manopera si minim 12 luni pentru piesele /
subansamblele inlocuite.

6. In cazul in care se constatd ca este necesard inlocuirea de piese sau subansamble defecte care
nu sunt prevazute in Amexa 1, pentru acestea prestatorul va efectua gratuit diagnosticarea
echipamentului si va elibera un deviz estimativ privind reparatiile necesare (piese si manopera).

7. Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de maxim 8
ore de la sesizare. Termenul se prelungeste cu 12 ore in perioada zilelor libere si sarbatorilor legale.

8. Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul asigurarii
utilizarii corespunzatoare si corecte a echipamentului.

9. La finalul interventiilor sau lucrarilor personalul prestatorului va efectua probe de functionare
in prezenta beneficiarului pentru echipamentele asupra carora s-a intervenit.

10. Pentru fiecare interventie efectuatd prestatorul va intocmi un Raport de interventie / Proces
verbal de verificare care va fi confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului - Serviciului Logistic

11. Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului. pe toata durata prezentei sale in zona unde este instalat echipamentul.

12. Prezentarea ofertei financiare:
Oferta financiara trebuie si contind obligatoriu toate elementele din Anexa 1 (tarif
manopera si pret pentru materiale).



13. Modalitati de plata:

Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre prestator.

Factura se va emite lunar si va fi insofitd de Raportul de interventie sau Procesul verbal de
verificare a echipamentelor de racire.

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

LOT 2 : mentenanta pentru 3 aparate de aer conditionat
1. Beneficiar: U.A.T. Judetul Cluj — Consiliul Judetean Cluj (C.Z.P.P.C Cluj Napoca)

2. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru pentru achizitia serviciilor de
mentenanta pentru 3 aparate de aer conditionat cu o capacitate de ricire mai mici de 12000 Btu/h .

Aparatele de aer conditionat sunt montate la sediul Centrului Zonal de Pregatire pentru Protectia
Civild Cluj din Cluj Napoca. strada A. Badescu nr. 7-9

Durata contractului: de la data semndrii contractului pana la 30 octombrie 2019.

3. Specificafii tehnice privind mentenanta aparatelor de aer conditionat

Pe durata contractului prestatorul va asigura:

3.1 Revizie generala si punerea in functiune a aparatelor de aer conditionat prin efectuarea
urmatoarelor operatii:

- curdtare $i inspectare unitate exterioari;

- curdtarea/ igienizarea unitafii interioare. curitarea filtrului si inlocuirea acestuia (daci este
cazul);

- verificarea cantitafii de fluid de racire, inspectarea traseului frigorific pentru depistarea
pierderilor de agent frigorific:

- remedierea neetanseitatilor i completarea cu fluid de racire (daca este cazul),

- verificarea presiunilor de lucru;

- verificare stare conexiuni electrice — reparare si inlocuire izolatori deteriorati;

- verificarea partilor electronice a aparatelor;

- verificarea functionarii echipamentului (rece, cald sau ventilatie)

3.2 Pe durata contractului prestatorul va asigura interventia (daca este cazul) pentru remedierea
defectiunilor accidentale ale aparatele de aer conditionat (numarul de interventii estimat pe durata
contractului este de 3 interventii).

3.3 In cazul in care pentru functionarea corespunzatoare a aparatelor de aer conditionat sunt
necesare un numar suplimentar de interventii fata de cel prevazut la punctul 3.2 aceste interventii se vor
realiza de catre prestator la pretul interventiei din oferta financiara depusa de prestator.

3.4 Pe durata contractului se estimeaza a fi necesare urmitoarele materiale conform Anexei 2 -

Aceste materiale se vor inlocui de cétre prestator in cadrul operatiei de revizie generala si
punere in functiune a aparatelor de aer conditionat sau cu ocazia interventiilor la solicitarea
beneficiarului.

3.5 In cazul in care se constata ci este necesard inlocuirea de piese sau subansamble defecte
care nu sunt prevazute in Anexa 2, pentru acestea prestatorul va efectua gratuit diagnosticarea
echipamentului si va elibera un deviz estimativ privind reparatiile necesare (piese $i manopera).

3.6 Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de maxim 8
ore de la sesizare. Termenul se prelungeste cu 12 ore in perioada zilelor libere si sarbatorilor legale.

3.7 Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul asigurarii
utilizarii corespunzatoare si corecte a echipamentului.

3.8 La finalul interventiilor sau lucrarilor personalul prestatorului va efectua probe de
functionare in prezenta beneficiarului pentru aparatele de aer conditionat asupra carora s-a intervenit.



3.9 Pentru fiecare interventie efectuata prestatorul va intocmi un Raport de interventie care va fi
confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului.
3.10 Personalul prestatorului se obliga sa respecte reglementirile si regulamentele interioare ale
beneticiarului. pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate aparatele.
4. Prezentarea ofertei financiare:
Oferta financiard trebuie sa contind obligatoriu toate elementele solicitate in Anexa 2 (tarif
manopera si pref pentru materiale).

5. Modalitati de plati: Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
de catre prestator. Factura se va emite dupa fiecare interventie $i va fi insotita de un Raport de
interventie . Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

LOT 3 : mentenanta pentru 8 aparate de aer conditionat

1. Beneficiar. U.A.T. Judetul Cluj — Consiliul Judetean Cluj (CMZ Cluj Napoca)

2. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru pentru achizitia serviciilor de
mentenanta pentru 8 aparate de aer conditionat:

- 7 aparate de aer condifionat cu o capacitate de racire cuprinsa intre 9000 si 12000 Btw/h .

- 1 aparat de aer conditionat cu o capacitate de racire de 18000 Btuw/h .

Aparatele de aer condifionat sunt montate la sediul Centrului Militar Zonal Cluj Napoca din
Cluj Napoca, strada Dorobantilor nr. 8-10

Durata contractului: de la data semnarii contractului pana la 30 octombrie 2019.

3. Specificatii tehnice privind mentenanta aparatelor de aer conditionat

Pe durata contractului prestatorul va asigura:

3.1 Revizie generald si punerea in functiune a aparatelor de aer conditionat prin efectuarea
urmadtoarelor operatii:

- curdtare si inspectare unitate exterioara;

- curatarea/ igienizarea unitatii interioare, curdtarea filtrului si inlocuirea acestuia (daca este
cazul);

- verificarea cantitatii de fluid de racire, inspectarea traseului frigorific pentru depistarea
pierderilor de agent frigorific;

- remedierea neetanseitatilor si completarea cu fluid de ricire (daca este cazul),

- verificarea presiunilor de lucru;

- verificare stare conexiuni electrice — reparare si inlocuire izolatori deteriorati;

- verificarea partilor electronice a aparatelor;

- verificarea funcfionarii echipamentului (rece. cald sau ventilatie)

3.2 Pe durata contractului prestatorul va asigura interventia (daci este cazul) pentru remedierea
defectiunilor accidentale ale aparatele de aer condifionat (numarul de interventii estimat pe durata
contractului este de 8 interventii pentru cele 7 aparate de aer conditionat cu capacitatea de 9000-12000
Btu/h si 2 interventii pentru aparatul de aer conditionat cu capacitatea de 18000 Btu/h).

3.3 In cazul in care pentru functionarea corespunzatoare a aparatelor de aer conditionat sunt
necesare un numdr suplimentar de interventii fata de cel previzut la punctul 3.2 aceste interventii se vor
realiza de catre prestator la pretul interventiei din oferta financiara depusa de prestator.

3.4. Pe durata contractului se estimeaza a fi necesare urmitoarele materiale conform Anexei 3 :

Aceste materiale se vor inlocui de cétre prestator in cadrul operatiei de revizie generala si
punere in functiune a aparatelor de aer conditionat sau cu ocazia interventiilor la solicitarea
beneficiarului.



3.5 In cazul in care se constatd ci este necesara inlocuirea de piese sau subansamble defecte
care nu sunt previzute in Anexa 3, pentru acestea prestatorul va efectua gratuit diagnosticarea
echipamentului si va elibera un deviz estimativ privind reparatiile necesare (piese si manopera).

3.6 Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru interventie se va efectua in termen de maxim 8
ore de la sesizare. Termenul se prelungeste cu 12 ore in perioada zilelor libere si sdrbatorilor legale.

3.7 Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in scopul asigurarii
utilizarii corespunzatoare §i corecte a echipamentului.

3.8 La finalul interventiilor sau lucririlor personalul prestatorului va efectua probe de
functionare in prezenta beneficiarului pentru aparatele de aer conditionat asupra cdrora s-a intervenit.

3.9 Pentru fiecare interventie efectuatd prestatorul va intocmi un Raport de interventie care va fi
confirmat de catre un reprezentant al beneficiarului.

3.10 Personalul prestatorului se obligd sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe toata durata prezentei sale In zona unde sunt instalate aparatele.

4. Prezentarea ofertei financiare:
Oferta financiard trebuie sa contina obligatoriu toate elementele solicitate in Anexa 3 (tarif
manoperd si pret pentru materiale).
5. Modalitati de plata: Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

de catre prestator. Factura se va emite dupa fiecare interventie si va fi insotitd de un Raport de
interventie . Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

DIRECTOR GENERAL

Cristina Schiop

Gl

Serviciul SSM-PSI, Logistic <

[ntocmit / Redactat: Baicu Tanase LUT



Anexa 1. -LOT 1

Pre
Mentenanta pentru echipamentele de ricire montate la unifar
sediul Consiliul Judetean Cluj (LOT 1) Nr. (lei fara
A interventii TVA) TOTAL
Terif manopera aferenta pentru punerea in functiune / punerea in
1 | conservare a echipamentelor 2
Tarif manopera aferent pentru verificari /interventii lunare
2 | echipamente 4
TOTAL MANOPERA (lei fard TVA)
Pret
unitar
(lei fara
DENUMIRE MATERIALE UM | Cant. | TVA) TOTAL
1 | Agent frigorific R 407C Kg. 15
2 | Ulei frigorific Danfoss litri 5
3 | Rezistentd incalzire compresor Danfoss Scroll tip SZ185S4 RC | Buc. 1
4 | Contactor AC3 / 20A Buc. 1
5 | Releu termic I = 2,4- 10A (disjunctor6-10A) Buc. 1
6 | Contacte auxiliare pt AC3 20 A Buc. 1
7 | Contacte auxiliare pt AC3 40 - 63A Buc. 1
8 | Patroane fuzibile tip baston 32 A (cylindrical Fuse 10x38) Buc 4
9 | Patroane fuzibile tip baston 50-63 A (cylindrical fuse 22x58) Buc 4
Rulmenti 6204 DU pompa recirculare model Lowara CEA
10 | 210/4 Buc -+
11 | Presetupa pompa recirculare model Lowara CEA 210/4 Set 2
12 | Buton stop (tip ciupercd) Buc 1
13 | Azot anhidruu Tub 1
14 | Electrozi Ag cu decapant 34 % Buc. 1
15 | Electrozi Ag cu 15% ag Buc. 1
16 | Deodorant XXL pentru curitare aer conditionat Buc. 3

TOTAL MATERIALE (lei fira TVA)

TOTAL GENERAL (lei firi TVA)




Anexa 2.-LOT 2

Mentenanta 3 aparate de aer conditionat montate la Nr. Pret TOTAL
sediul C.Z.P.P.C. Cluj, str A.Badescu nr. 7-9 interventii unitar (lei
fara
TVA)
Tarif manopera aferenta reviziei generale si pentru punerea in | 1
functiune pentru 3 aparate de aer conditionat capacitate sub
12000 BTU
Tarif manopera interventii la solicitarea beneficiarului 3
TOTAL MANOPERA (lei fird TVA)
DENUMIRE MATERIALE UM | Cant. | Pret TOTAL
unitar (lei
fara
TVA)
Agent frigorific R 410 a Kg. |35
Filtru aparat aer conditionat Buc. |3
Deodorant XXL pentru curatare instalatie AC Buc. | 2

TOTAL MATERIALE (lei firid TVA)

TOTAL GENERAL (lei fari TVA)




Anexa 3.-LOT 3

Pret
Mentenanta 8 aparate aer conditionat montate la unitar
sediul Centrul Militar Zonal Cluj, calea Nr. (lei fara
A Dorobantilor 8-10 interventii TVA) | TOTAL

Tarif manopera aferenta reviziei generale si pentru
punerea in functiune pentru 7 aparate de aer
1 | conditionat cu capacitatea de 9000 - 12 000 Btu/h 1

Tarif manopera aferenta reviziei generale si pentru
punerea in functiune a unui aparat de aer conditionat
2 | cu capacitatea de 18 000 Btu/h 1

Tarif manopera interventii la solicitarea beneficiarului
pentru aparate aer condifionat cu capacitatea sub
3112000 BTU 8

Tarif manopera interventii la solicitarea beneficiarului
pentru aparat de aer condifionat cu capacitatea de
4 | 18000 BTU 2

TOTAL MANOPERA (lei faira TVA

Pret

unitar
(lei fara
B DENUMIRE MATERIALE UM | Cant. | TVA) TOTAL

1 | Agent frigorificR 410 a Kg.

2 | Filtru aparat aer conditionat Buc.

W GO |

3 | Deodorant XXL pentru curdtare instalatie AC Buc.

TOTAL MATERIALE (lei firi TVA)

TOTAL GENERAL (lei firi TVA)




