
ROMANIA 
lUDETUL CLUJ 
CONSILIUL lUDETEAN 

Directia de lnvestitii si Dezvoltare 
Serviciul Lucrari si Achizitii Publice 
Nr. 1387 /12.01.2022 

Calea Doroban\ilor, nr. 106, 
CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 '!tt2 64.00.70; 
infopublic@cjcluj.ro 

Raspuns la solicitarea de clarificari 

Anun~ de publicitate ADV1265132/11.01.2022- Servicii de Proiectare ~i 
executie - Racord la reteaua electrica a Castelului Banffy, situat in localitatea 

Rascruci, Strada Prinicpala Nr. 572, Comuna Bontida, Judetul Cluj 

Avand in vedere solicitarea de clarificari nr. 1349/12.01.2022 : 

Referitor la anuntul de achizitie directa nr.ADV7265732/77.07.2022, avand ca obiect: 
"Servicii de Proiectare ~i executie - Racord la reteaua electrica a Castelului Banffy, 
situat in localitatea Rascruci, Strada Prinicipala Nr. 572, Comuna Bontida, Judetul 
Cluj", va rugam sa ne puneti la dispozitie AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE nr. 
6070270708347 din 28.07.2027 emis de Societatea de Distributie a Energiei Electrice 
Transilvania Nord S.A. - 5.0.E.E. Cluj-Napoca, document care sta la baza executiei 
lucrarilor de alimentare cu energie electrica a Castelului Banffy, din /ocalitatea 
Rascruci, Judetul Cluj. 

Autoritatea contractanta ata~eaza avizul tehnic de racordare nr. 
6010210708341/28.07.2021 emis de Societatea de Distributie a Energiei Electrice 
Transilvania Nord SA - S.D.E.E. Cluj-Napoca. 

DIRECTOR EXECUTIV: ~ / / 
Mariana RATIU ~~ 
$EF SERVICIU: L..L_. 
Alexandru CRETU~S--

MANAGER PROIECT: .,a'~ ~ 
Diana COMAN ;7 b{,./( J/~ 
RESPONSABI ~ .,( 
Andra OLARU ~~ 

-·-
in Lemeiul Regulamentului {UE) nr. 2076/679 privind proteqia persoanelo1 fizice ii I ceea <..e prive~te prelucrarea 
datelor cu caracter personal ~i privind libera circula1;ie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind proteqia datelor) :;;i al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu 
caracter personal, cu asigurar,,.a securital;ii ~i confident;ialitat;ii acestora. 
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A VIZ TEBNIC DE RACORDARE 

PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC 

Nr. 6010210708341 din 28.07.2021 

Ca urmare a cererii lnregistrate cu nr. 6010210708341 din data 23.07.2021, avand ca scop Spor de putere adreslltA de JUDETUL 
CLUJ. pentru CASTEi, cc apartinc utili2'.Blonilui JUDE1lJL CLU.J cu scdiul in judcJul CLUJ,· CLU.J-NAPOCA, sat., cod postal 400094, 
stradll .DOROBANTILOR, nr. 106, telefon 076670978!1, email - Ji a anali2Arii documentatiei ancxate icesteie, depusl complet la data 
28.07.2021, 

In conformitate cu p.-evederile Regulam111tulul prtrind rai;ordarea 111iliSato1i/or la reJelele electric, de interes publi,, aprobat prin 
Ordinal ANRE nr. 59/20 I 3, cu modificanle si completarile ulterioare, denumit in continuare Regult1111ent, se 

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRIC.A 
A locului de consum Temp"rar CASTEL 

amplasat(l!) injudejul CLU.J,. BOSTD>A, sat RASCRUCJ, cod po§tal 407107, strada PRINCIPALA, nr. 512, bloc., scara-, ap .• , 
nr. cadastral -, in conditiile mentionate in continuare. 

L P•ferea aprobam: 
Puterca Evoh:tia puterii aprobate 

Si:tmrtia aprobatli pentru 
existenta in organizare de Etapal, Etapa a Ila, Etapa • Illa, Etapaa IYa, J:tapa finals, 

momentul Jantier, valabila nlablla de valabUa de valabila de nlabila 

emiterii valabilil pani la de la data la data la data la data de la data 

avizului data 

Puterea kW - 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 
maxima kVA 0,00 0,00 154,44 154,44 154,44 154,44 154,44 

simultanli 
ce poatefi 
absorllitll 

Putere. maiwnll simultanil ee poate n kW 
absorbiti flrl realizarea lucrlrilor de 

intllrire 
WA 

l. DC.5Crierea succintil a solujiei de racordare corclatil cu evolupa putcrii aprobato, stabilita prin fisa de solutie nr. 
6010210708341 /28.07.2021 sau studiul de solutie nr , avizat de CTA DEER cu documentul nr. J : 

a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 10kV duwati~ Rasuuci, LEA 20 KY JUC BONTJDA, - kV, -·~ . 

b} lnstalatia de racordare existentli In momentul emiterii avizu1ui: Stali1 U0/20KV Jucu-LEA lOKV Jutu Bonlida, PTA 20/0.4KV 
RASCRUCI SAT-250KVA, LEA 0.4kV itsire spre BOJl.'TD>A, bnnaameat trifa.zic aerian, masun directa cu cootor trifazat 
400 V fNLC 8107401) 
lnst1latii care de demonteaza si care st var prtda la magazla gestl11naralni de instalatilor electrite. 
CI\IM.JT Dej • PM Ghtrla va demonta masura ulsteata. 
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c) Lucrari pentru realizarea instalaµei de racordare: • lntercftlare stalp SC 1!01' ia. dulvatl1 LEA ZOkV Raac:rnci, intn stalpuJ FN 
SS e:r. mpccllv FN' 56 eL Stapul SC 150014 va fi In fllndalle tum•ta Ii v1 ft cchlpat cu separator orizontal, retpetthr 1i fimle 
du•blarL 
• Centinuare t • racont de medie tensiune LES 20kV, cablu de lip AlXS2Y 12/lOkV, lxb:SOmmp bl lnuglme de L-550 m de la 
atalpul ao.• plautat paaa la con1um1tor, 1111.de la lllnlta de prvprletate se v1 amplasa un post de trauforman de 20/0,4 kV-160 
kVA 1n •avelopl de betoa cu au:es din domealul public, ,in ft echlpat cu celule de medie tenslune, modulan nilnd 
eonfipratia LT (loc celula reznra, Unie ,trafo), ~nsformator cit putere triCazat cu ulei ttlDJ, tablou de dlstrib11!1e c11 minim 
U pleciri, avliud montat pt coloani joasl lensiune intrerupator automat debros•hil c111""'341 A. 
Noul PTab ae va realiza in varlanta de I se putea ulterior ampliflea 11 400 kVA. 

• l'ostul de transf'ormare prolectal PTab. 20/ll.,4kV-l'8 k.VA, va ave• urm• toarea configur• fie: 
partea de medle tenslune realizatli din douli cdule de medic teasiune, modulare, 24 kV, motorizate, cu izelafia barelor tu au fl 
delllfllte de C11m11tatle in SF6, di• care : o celula va avea o flanctfe de llnie t£blpat en separator de sarclnJ, motorlut, cu!lte de 
pa• ere la pimint; o celull •vind funcfia de trafo ec"pati cu .. parator de sarcina cembinatl tu si&•nafe foziblle 
lnasformator de patere, II.lei, et•ns 1vand o putere de Sn~t60 kVA; .20I0,4kV -160 kVA 
tabloa de dlstrlbu1ie dejoau tensiune care va ave• pe intrarea priacip• la prevlzut an intrerupator debrosabll 0,4 kV, 111"'630 
A, ca reglaj corespullZlltOr puteril tnn1form1torului sl eu mb 12 plecarl de Joua teas. protejlle cu stparatoare combiaate rn 
Sist MPR 401 ( din care 3 plecarl ,·or Ii pentr11 Bcneficiar-Judctul Cluj), 
pt coJoaaa prlndpal1 de Joas• tensiun ae vor prnede• 3 tnsformato• re de cnrent tip CIT 1000/SA, p•ntr• realwirea m•sarii 
generale se "• prevedea an loc de eonlor masora semldlrecta trlfazat, CE 5(6) cu corba de 1arcin1 Ii modnl de comualcatie, 
•mplaut In cot'rd masur•, pe peretela exterior al PTab noa proiectiat. 

Reallzarea prizd ed1ivalente de plmiutare la postul de tra• formare prolectat-PTab. 20/0,41:V-160 kVA 
dimtnslonatl corespunzator normelor tehnkt In ,'f&oare. 

c') Lucriri pcntru rcalizarea instala(iei de utilizare: • 
d) Lucrlri ce trebuie efectuate pentr:u intirirea reielei eleclrice existente de)inute de opmitorul de retea. in arnonte de punctul de 

racordflJ'C, penlnl crearea condiJiilor 1ehnice necesare racordiirii utilizatorului, defalcate conform unnatoarelor calegorii, 
i Lucrm de intwe determinate de necesitatea asigurarii conditi,lo, tehnice in vederea cnll.5Umului puterii aprobate exclusiv 

penlru locul de consum in cauza: -
ii Lucmi de illtlirire pentru crearea corulitiilor tehnicc nrcesare racordsrii mai multor locuri de consum / de consum si de 

producere: · 
e) Punctul de mlsurare cste stabilit lanivelul de tensiunc 230 V lafin/pe ldeatlc 
f) Mlsurtirea em:rgiei elecUice se 1"1izeazi prin sen face Hmidlrect cu reductori 200/5 A moa.lali pe hara TDRI 0,4 kV si conlor 

dectroai<: trifazat CE S(li)A, co c• rba de 11rtloa si modal de comunitatie amplaut in cofret de masura pe peretele exterior al 
PTab non proiectat. 

g) PlmCIUI de delimitare a imtala)iilor este stabilit lanivelul de te:isiune 0.4 kV, la I• papucil cablutal plecare din TDRI 0,4kV aferent 
PTab prolect•t, spre consaniator •• 

3. (1) Cerin!e pe;ntru protecliile ;i automatizlrile la: 
a) punctul de recordare: 
b) punctul de delimilllre a instalatiilor: 

(2) Altc cerinje, nominalizate: 
a) de monitorimre ;i regloj: ; 
b) interfetcle sistemelor de monitcrizare, coml!Ddil, aohizilie de date, m!surare a energiei electrice, tolecornunicatii 
c) pentru principalele echipamen1e de mlslllllill, protectie, control ~i automatizare din inslalapile utilimlorului, inclusiv 
d) pentru sistemele HVDC ; 
e) pentru instalatiile de stocare. 

(3) Condi!ii specifice pcntru recordare 
4. Datele tnregistrale care necesitA verificarea in timpul funqionlrii 
5. (1) In confonnilalc cu prevederile Regulame111ului, penlru realizarea racordarii la rctcaua electrfoa, utilizetorul inchcic contractul de racordare 
cu opciatorul de retea si achita ai:esluia tarifu! de racordare reglementat 

(2) Pentru incheierea con1ractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele document.e prevazute de 
Regulament: 
6. (1) Valoarea tariralul de ratordart, stahlllta conferm reglemenlarilor ill vlgoare la data emlterll pruentului adz, este 5ll295,40 lei, 
lnd• slv TV A, rezultata din onnatoarele compoaeate defmite la Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare: 297!,00 lei (&7.a SF)+ SY.iS,llO lei 
(faza PTE) + 1785,00 lei (Caz.a DTAC); componenta Tr: 215390,00 lei (utilaj) + 285600,00 lei (C ... M) + 0 lei (lntegrarc SCADA) • 0 lei (grup 
masura); c:omponenta Tu: 190,40 lei (rcceptia lucrarii); coll! ITC{ISC)= 0,1 %x (CM+ SCADA )- 0,00 lei ( confozm Legii nr.50/1991 art.30, 
cornpletata si modificatade Ordinul nr. 83912009, art.70, alinJ); cota ISC = 0,5 % x(CM ..- SCADA) = 0,00 lei (confonn Legii nr.10/1995 art.40 
si Ordinului nr. 839/2009, art. 70, Blin.2); taxa AC= 1% x (CM+ SCADA) ~ 0,00 lei ( conform Legii nr.22712015 art.474, alin.(6)); tariful de 
proiectare intarire: 0,00 lei (faza SF-Ti)+ 0,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 Joi (faza DTAC-Ti) ; lucrari efecti~ intarire: 0,00 lei (utilaj-Ti) + 0,00 
lei (C+M-Ti) + 0,00 lei (lntegrare SCADA-Ti) {conform Clrdin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) - 0,1 % x (CM+ SCADA) ~ 0,00 lei ( 
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conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839l2009, art.70, alin.l); cola !SC= 0,S ¾ x (CM+ SCADA) = O,CJ0 lei 
(confonn Lcgii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin 2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 0100 lei ( conform Legii 
m.227/2015 an.474, alin.(6)). 

(2) Valoarea mentionati pcntru tarjfu] de racordarc sc actualizcazli, Ia incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea 
N1tional11 de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fast modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in co1111itiile stabilite prin Ordinul de aprobarc a noilor tarife. 

(3) Dace tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pc bam de deviz general, acesta sc actualizeaza la incheierea contractului de 
racordare in t\mctic de preturilc echipamentclor si/sau ale materialelor in vigoarc la data incheicrii contractului de racordare. 

7. (1) Odati cu tariful de racordare, utilizatorul va p!Ati operatorului de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor 
Rcgulamentului si ale contractului de n,cordarc, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilita in fisa de calcul anexuta, drept compcnsatie bane~ 
(2) Utili:zatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamenllllui, o compensafic bAneasc~ daci la instalaJia de racordare prevazuUi la punctul 2 
vor fi racordafi ~i alp utilizatori, ln primti 5 ani de la punerea in funcjiune a acesteia. 
8. (l} in situapa previizutl la art 31 din Regulament, utilizatorul are obligajia sl constituie o garantie financiara in favoarea opcratorului de 
reiea, In valoare 0,0/J lei, reprezentand 0,/JIJ % din valoarca tarifului de racordare, cu unnAtoarea/urmAtoarele forma/forme: 
(.2) Termenul in care utilizatOrul are obligatia sli constituie garantia tinanciarA prevllzutA la alin.(l), situatiile ir. care garanJia fmanciarA poatc fi 
executata de operawrul de reJea, precwn Ji situa\iile ln care aceasta fnceteazl/se restituie utilizalorului se prevM in contractul de racordare. 
9. (l) Termcnul estimat pentru rcalizarca de dtre operatorul de refea a luc~ilor de intlrire cstc - pentru lucrarilc prccizalc la punctul 2 lit d) 
subpct. i ~i • pcntru lucrllrilc prcciz.atc la punctul 2 lit d) subpct ii. 
(2) Termenul ~i conditiile de rcalizare de dtrc operatorul de rcJea a lucriirilor de intarire precizate la punctul 2 lit d) se prevld In contractul de 
racordare. 
(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de tntirire prccizate la punclul 2 lit d) subpct. ii) este infiuentata de aperitia locurilor de eonsum/de consum ~i 
de producere care au fost luate In considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au detcrminat lucrmile de intlrirc respective. 
(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de lntArire a reJclei electrice care nu pot fi finan13te de operatorul de rqea in perioada imediat urma10are 
sun! in valoare de 0,00 lei, inclusiv TV A, pentru lucririle precizate la punctul 2 lit d) subpct. i ~i 11,00 lei, inclusiv TV A, pentru lucririle precizate 
la punctul 2 lit d) subpct. ii. 
(S) in situaJia in care, din unnltoarele motive: opcratorul de r,tea nu are posibilitatca realizArii lucrarilor de intarire pinli la data solicitatli pentru 
punerea sub tensiunc a instalatici de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urmiitoarele variante: 
a) renunfarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv; 
b) amanarea realiz!rii obiectivului pe arnplasamentul respectiv, pftnll la fmalizerca JucrArilor de in!Arire de dtreoperatorul de re)ca; In aces! cez, 
urilizatorul ~ operatorul de reJea incheie contractul de racordare cu obligatja operatorului de rctea de a realm, luctlrilc de lrrtlrirc la termenul 
precizat la alin. (I). 
c) dezvoltarea !n ell!pc a obiectivului cu fncadrarea in limita de putesc aprobatii iara realizarea lucriirilor de 
lnt!rire, prccizatl in tabclul de la punctul i ; 
d) achitarea costurilor care revin opcratorului de refea pentru lucriirile de intarirc a rcftlci in amonte de punctul de racordare, In cazul In care 
motivul intarzierii se datoreazli faptului cl respectivele costuri nu sunt previlzute tn programul de investilii al opcratorului de refca. in condii;ile tn 
care utilizatorul opteazli pentru achiterca acestor costuri, respectivele cheltuieli i se recumeazA de citre opemtorul de rejea printr-o modalitate 
conveniti intre pAr)i, ce urmeazl a fi previizutii in contractul de racordare. 

10, (IJ Pcntru proiectarea ~i executarea lucrarilor din catcgoria prcvizDIA la pct. 2 lit. c), opcratorul de rctca 1ncheic un contract de achizijie 
publi.cn pentru proiectarea ~i/sau executarea de lucrari cu un ope..itor economic atestat de autoritatea competent!, respectAnd procedurile de 
atnbuire a contractului de achizilie publicii. 
(l) Prin dero1!3rc de la prcvederile alin. (I), contractul pentru proiectarca ~i/sau ~ecuterea lucrarilor din categoria celor prevAzute la pct. 2 lit c) 
se poate inchcia prin una dintrc unnltoarclc modalitAti: 

a) de cl!.tre operatorul de relea cu un anumit proiectant ~i/sau constructor atesta\, ales de citre utilizator, in coodipilc in care utiliz.atorul cere 
in scris, explicit, accst lucru operatorului de rejea, inainte de incheicrea con!ractului de racordare; 

b) de cltrc utilizator cu un anumit proiectant ~i/sau coni;lruclor etestat, Elles de ciilre acesta, in condijiile in care utilizatorul a notiftcat in 
scris, explicit, acest Iucru opcratorului de re\ea, inainte de lnchcicrca contractului de racordare. 
(3) Operatorul de ntea proiecteazA $i execut/i lucr4rile prevllzute la pct. 2 lit. d) cu penonal propriu sau atribuie contractul de acftizitic publicA 
pentru proiectare/execurare de lucriri unui operator economic atestat, respectind procedurile de atribuire a contractu!ui de achizijie public&. 
(4) in situajiile prevlizute la alin. (2), tariful de racordare prevlzut la pct. 6 alin. ( I) sc recalculeazJ. conform prevederilor Regulamentului, corclat 
cu re:rultatul negocierii dinln! utilizator ~ proiectantul ~i/sau constructorul pe care acesta I-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni In 
ncgocierea dintrc utilizator fi proicclantul ~i/sau constructorul pe care acesta 1-a ales. 
(S) Instalatiile rezultate in unna lucrllrilor prevazute la pct. 2 lit. c) finaniate de cilrc utilizatori sunt fn proprietalea aeestora ~i sunt exploatatc de 
catre operatorul de reica, in baza unei conven!ii-cadru initiate de cii.trc operator, aviind ca obiect predarca in exploatare de catre utilizator 
operatorului a instalapei de racordarc recep1ionate §i puse in func1iun1>. Jnslala1iile rezultate in urma lucrilriior prevazute la pct. 2 lit. c) finantate 
de cl!tre operatorii de re1ca sunt in proprictat.ca accstora. 
11. (1) Lucrarile pentru rcalizarea instalaJici de utilizare se executi pc cheltuiala utilizatorului, de ci!lce o persoanii autorizatii sau un operator 
economic. atestat potrivit legii, pentru categoria respoctivA de lucrari. Valoarca acestor lucrii.r.i nu cste inclus§ fn tariful de ,acordare. 
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(2) Executantul instalapei de utilizare, precum ~i utiliz.atorul vor respecta normele Ji reglementlrilc ln vigoarc privind realiruea ~i explolllarea 
instala\iilor electrice. 
12. La. solicitarea opemtorului de rejea, utilizatorul va incheia conventia de exploa111re prin care se pn:cizea7ii modul de realizare a conducerii 
operajionale prin dispece.-, condiJiilc de exploalllrc ,i tntrcpnere reciprncl a instalapilor, reglajul protectiilor, executerea manevrelor, intervenpile 
in caz de incidente, unnirirea consumului ~i reducerea acestuia In situatii excepjiornle apArute In functionarea sistemului electroenergetic 
national. 
13. (1) Cerintele ~tandardelor de perfurmantA pentru serviciile prestate de operatorul de distribupe Ji de operatorul de transport si de slstem, dupl 
caz, rcferitoare la asigurerea continuitatii serviciului §i la calitatea tehnic~ a energiei electrice reprezintll condijii minime pe care respectivul 
operator de retea are obligatia sl le asigure utilizatorilor in punctcle de delimitare. Durata maximll pentru restabilirea alimentfirii dupll o 
intterupere neplaniticatl este •tabilita prin standardul de dislribujic sau standardul de transport, dupA caz. Pentru nerapectarea tcnnenclor 
prevAzute, dupll caz, de standardul de distributic sau de standardul de transport, operatorii de refca ecordA utilizatorilor compen..safii, in conditiilc 
prev!zute de .standardul respectiv. 
(2) 1n situalia in care racordan:a este realizatii prin douA sau mlli multe clii de alimeritare, rn cazul lntreruperii accidentale a unei cii de alimcnwe, 
ca unnare a derectiirii unui element al acesteia, in condipile existentei ~i func\ioniirii corecle a instalaJiei de automatizare, durata maximfi pentru 
conec~ celei de-a doua ciii de alimentare este cea con,spUll7Jltoare functionlrii instalatiei de automatizare: secunde. 
(3) Informatiilc privind monitorizarea continuit!lii ~i calil!lii comercialc a serviciului de distributie sunt publicate ~i actualimtc in ficcme an de 
dire operatorul de reiea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web W\\'W.dislributie-energie.ro 
14. (l) fn cazul in care utilizatorul define echiparnentc sau instalatii la c:arc in1rcruperea alirnentllrii cu energie electl'icl.Poate conduce la efecte 
economice ;i/sau socialc deosebite (cxplozii, incendii, distrugcri de utilaje, iwcidentc cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta arc 
obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice $ifsall energetice, inclusiv prin smsA de intervenfie, sl asigure e\·itarea unor astfcl de evenimente in 
cazurile 1n care se inlrerupe fumizarea energiei clcctrice. 
(2) 1n situa)ia ln care, din cauza specificului activiti)ilor desf!~rate, lntrerupcrea alimentarii cu cner@ie electricl lipoate provoca utilizatorului 
pagube matetiale importantc ~i acesta considcrii cli cstc necesari o sigunmtl in alirnentare mai mare dedt cea oferitll de operalorul de retea. 
prczentati la punctul 1 S, ulilizalorul este responsabil pentru Juarea milsurilor necesare evitiirii acestor pagube. 
(3) Utilizatorul va lua JMSurile necesare de protectie contra supratensiuoilor tranzitorii de origine atmosferic! sau de comutajie, pe baza unei 
~~~~ . 
15. (1) tn scopul asigurarii unei functionAri selective a inmlatiilor de protectic ji automalizarc din instalatia proprie, utilizatorul asigurii accesul 
operatorului de retea pentru <:orelarca permanentl a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte. 
(2) Echipamentul ~ aparatajul prin care instalatia de utilizare se mcordeazi la reteaua eJectricA trebuie s! corespundl nonnelor tehnice in vigoare 
fn Romllnia, inclusi~ Nonnativului pentru proicctarea, e,cccuJia Ji exploatarea instala]iilor electrice aferente cladirilor, indicativ 17-2011, aprobat 
prin Ordinul ministrului dez\'oltarii rcgionale §i turismului nr. 2.741/201 l. 
16. (1) Utilizatorul va lu11 masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibill, confonn normelor in vigoare, a cfectelor functiowii 
instalatiilor fi reccptoarelor spccialc (cu $()Curi, cu rcgimuri defonnantc, cu sarcini dcuchililrrBtc, flicker etc.). lnstalafiile noi se vor punc sub 
tensiune numai dacl perturbatiile instalajiilor ~i receptoarelor speciale se incadreaz!I In limitele admise, prevlizutc de normele in vigoare. 
(2) in vedcrca rcduccrii consumutuiiinjectiei de encrgie reactivA dinlln retcaua electricii, utilizatorul va lua mlsuripentru menJinerea factorului de 
putere !ntre limitele prevtizute prin reglemcntarile in vigoore. Neindeplinirea acestei condijii dctenninii plata energiei electricc reactive ccnfonn 
reglcmentiirilor in vigoarc. 
(3) ?n situa(ia de •=Plic in care punctul de m!surare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electricl tnregistrati de contor 
este diferitA de cea tranzactjonatl'i In punctul de delimitare. In aces! caz, se face corecpa energiei electrice in conforrnitalc cu regle:menlmile in 
vigoare. Elementelc de rctea cu pierderi, situate intre punctul de mlsurare ti punctul de delimitare, sunt: 
17. (1) fn situatia In care prezentul aviz tehnic de racordan este emis pentru un loc de consum de!initiv, acesta este valabil p§n! la data emiterii 
certificatului de J11Cordare pentru puterea aprobal4 pentru etapa finalii, m•nlionaUi la punctul I, daca nu intervioe anterior una dintre situapile 
previzute la alin. (2). 
(2) ln cazul in care este emis pentru un Joe de consum dcfinitiv, prczentul aviz tehnic de racordarc ~i lncetca>A valabilitatea in unnAtoarele 
situatii: 

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

m termen de luni de la emitcre, daci nu a fost lncheiat contractul de racordare; 
la rezilierea contractului de mcordare clruia ii este anexat. 

la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autarizaJiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobiirilor legale in baza cArora a 
fest emis avizul tehnic de racordare; 

1n cazul i'n care documcntelc prcvi!zulc la art. 14 alin (1 1) din Regulament se anulcazli printr-o hotlrfirc judcclitoreasci definitivll, 
emis!l In perloada de valabilitate a avizului tehnic de racordare; 

la lncetarea valabili~ii acordurilor/autorizatiilor ~i/sau a aprobilrilor legale in baza carora a fost emis av~ul tehnic de racordare 
penlru urice teniei, cons!atalA prio howriire judecltoreascil definiliYil. 

18. (1) f-n situatia in cerc prezcntul aviz tehnic de racordarc ~ emis pcntm un loc de consum temporar, accsta cstc valabil pinl la data (data 
expirllrii valabilitlitii autorizafici de construirc sau a aproblrllor legalc tn baza clirora a fost emis). 
(2) In situapa prevAzutli la alin. (1 ), prczcntul aviz tehnic de racordarc ifi inceteazl! nlabilitatea la data lncetllrii pentru orice cauzl, constatatl 
prin hotarare judecatoreascll definitivA Ji irevocabilii, a ,•alabilitllii autorizatiei de construirc ~sau a aprobwilor lcgale in baza c!rora a fosl emis 
avizul tchnic de racordarc. 
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(3) In situatia In care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie aned la contractul pentr\l 
transportulldistribL11ia/fumizarea encrgici elcctrice. 
19. PrezenlUI aviz tehnic de racordare poatc fi contestat la operawrul de retea In termen de 30 de zile de la data comunicBrii acestuia. 
20. {J) Materialele ~i echipamentele care sc utilizeazli la realizarea instalapei dcrulate in regimul tarifului de racordare, trebuie sa fie conformc cu 
cerintcle din specifica!iile tehnicc DEER. Celelalte matcriale ~ cchipamente pen1ru care nu sunt elaborate In preunt spccifieajii tchni.ce DEER. 
trebuic s~ fie omologale, noi, compa<jbile cu starca tehnicli a instalajiei, sli indeplincascA cerinJele speciflce de fiabilitate ~i sigunmlt 
(1) Alte condijii; • 

ScmnAturi autorizate, 

Director Sucursala 
Ing. Ovidiu Alb 

Ovidiu
Calin Alb 

~~~~ff~,:, 
Data; 2021 .07.29 
09:05:54 +03:00 

$efS.A.R. 
Ing. Nleolet11 Altonean 
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