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CAIET DE SARCINI

privind

LUCRARI DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE PENTRU 10 CONTAINERE DESTINATE COMERTULUI STRADAL LA
STADIONUL CLUJ ARENA

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantad din documentatia de atribuire si include ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si
Propunerea Financiard) pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta
din procedura.

In cadrul acestei proceduri, JUDETUL CLUJ — Activitate Economicd indeplineste rolul de
autoritate contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile
din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

2. Contextul realizarii acestei achizitii
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj — Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (DAES.CA)

Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluyj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului
Judetean Cluj se ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena
asigurand desfasurarea de evenimente.

Autoritatea contractanta doreste demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract,
cu un singur operator economic, pentru lucrari de realizare bransament electric si instalatii
electrice interioare pentru 10 containere destinate comertului stradal la stadionul Cluj Arena.

2.2. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor identificate in prezentul Caiet de sarcini
si in anexele aferente si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare,

iii. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor,

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii,

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. Intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;
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vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si iIndepartarea oricaror lucriri sau activitati provizorii;
viil.  pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaz la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitétii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor (daca este cazul)
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 2
ani.

Garantia minima pentru materialele folosite este de 24 de luni.

Garantia de executie este de minim 24 de luni de la data semn3rii procesului verbal de
receptie.

Contractantul va interveni pentru remedierea defectiunilor in maxim 5 zile de la instiintarea
transmisa in scris (adresa scrisd/e-mail) de catre Autoritatea Contractants.

3. Descrierea lucrérilor solicitate si conditii tehnice minimale

LUCRARI DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
PENTRU 10 CONTAINERE DESTINATE COMERTULUI STRADAL LA STADIONUL CLUJ ARENA

Amplasament:
Teren inscris in CF nr. 331750 UAT Cluj Napoca, situat in proximitatea intersectiei Splaiului
Independentei cu str. George Cosbuc.

Obiectiv:

Avand n vedere faptul c3 se vor monta pe terenul aflat in proprietatea Consiliului Judetean
Cluj, zece (10) constructii cu caracter provizoriu pentru comertul stradal (chioscuri/containere)
este necesara realizarea bransamentului electric $i a instalatiei electrice interioare pentru
zece (10) containere destinate comertului stradal la stadionul Cluj Arena.
Chioscurile/containerele cu regim de inaltime parter (P) si avand dimensiunile maxime de
2.40m x 4.00m = 9.60mp/unitate, vor fi realizate fira fundatii si vor fi montate direct pe sol,
fara a perturba circulatia publicd pietonald din proximitate. Materialele principale propuse
pentru construire vor fi metal, lemn si PVC iar aspectul exterior va fi unul contemporan,
adecvat cadrului natural al parcului.

In vederea unei bune functionari, constructiile temporare vor fi racordate la utilitatile
existente pe proprietatea Consiliului Judetean aferente stadionului Cluj Arena: energie
electrica si apa.

Dimensiuni container: Lungime (L): 4.00 m, Latime (1): 2.40 m, Inaltime (H): 2.50 m:

Realizarea brangsamentului electric si a instalatiei electrice interioare a containerelor cade in
sarcina Contractului.
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Se vor realiza urmatoarele lucrari pentru bransamentul electric si instalatiile electrice
interioare pentru cele 10 containere destinate comertului stradal:

- Sapatura, umplutura, compactare si aducerea terenului la starea initiala;
- Procurare si montaj cablu bransament electric trifazat, inclusiv platbanda OL/ZN 40x4:;
- Realizare lucrari pentru alimentare tablou distributie (procurare si montaj materiale
conform Listei cantitatilor de lucrari)
- Realizare lucrari pentru bransamente la cele 10 containere (procurare si montaj materiale
conform Listei cantitatilor de lucrari);
- Executie instalatie electrica interioara aferenta fiecarui container, inclusiv montajul dotarilor
pentru fiecare container (procurare si montaj materiale conform Listei cantitatilor de lucrari);
- Verificare instalatie alimentare cu energie electrica (Teste, Verificari la punerea in functiune).
La darea in exploatare se vor efectua urmatoarele verificari si masuratori:

-Verificarea continuitatii,

-ldentificarea fazelor;

-Masurarea rezistentei de izolatie;

-Masurarea tensiunilor de atingere si de pas.

ESTIMARE INSTALATII ELECTRICE CONTAINERE

Nr. Denumirea lucrarilor UM Cantitate
crt.
ALIMENTARE TABLOU DISTRIBUTIE
! Cablu ACYABY 4x240 mmp ML 120
2 | platbanda OL/ZN 40x4 ML 12
|
3 Sapatura, umplutura, compactare ML 45 |
4 | Nisip MC 2|
> Forare alee iesire stadion ML 6
5 | papuc Cu 240/12 BUC 6
7| Soclu MPRNH 1 BUC 1
8 | sigurants MPR 400A ) BUC 3!
9 Postament beton 800x500x800 BUC 1
10 Tablou electric gata echipat (1800x800x400), metalic,
intrerupator general 400, Siguranta automata tetrapolara
63A, Siguranta automata tetrapolara 6A , Distribuitor 400 bara
Cu 50x10, Contor masura curent, Transformator de curent
100/5A, Transformator de curent 630/5A, MYF 25 mmp, Papuc
Cu 2510, Material marunt BUC
T | tub pvc gno ML 8
12 Material marunt BUC 1
3

cjcluj.ro
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BRANSAMENTE 10 CONTAINERE
1 Cablu CYABY 5x16 mmp ML 296
2 Platbanda OL/ZN 40x4 ML 120
3 Priza 5P 63 A, aparenta, IP 67 BUC 10
4 Material marunt ) BUC 1
INSTALATIE ELECTRICA CONTAINER
(VALORILE DE MAI JOS SUNT PENTRU 1 CONTAINER)
TN OFERTA FINALA SE VA CALCULA VALOAREA
MATERIALELOR, RESPECTIV A LUCRARILOR PENTRU 10
CONTAINERE BUC 1
1 Cablu MCCG 5x16 mmp ML 5
2 Cablu MYF 1xX16 mmp V/G ML 5
3 Cablu RVK 5x6 mmp ML 10
4 Cablu RVK 5x2,5 mmp ML 10
S Cablu RVK 3x2,5 mmp ML 45
6 Cutie tablou pt 24 posturi complet echipat, Siguranta
automata tretrapolara 50A, Siguranta automata tetrapolara |
32A, Sigurantd automata tetrapolara 16A, Siguranta automata '
diferentiald 16/0,03A, Sigurantd automata 10_AL2D BUC 1|
7 | Cablu RVK 3x15 mmp ML 15
8 | Jgheab KOPOS 110/70 ML 12
) Coltar 90 jgheab KOPOS BUC 3
10 | Doza aparataj jgheab KOPOS BUC 10
11 Stecher trifazic 5P 63 A, IP 67 BUC 1
12 Priza trifazica 5P 32 A BUC 1
13 | Priza trifazica 5P 16 A BUC 2
14 | Priza monofazica 16A 2P+PE BUC 10
15 | Intrerupator dublu BUC 1
16 | Material marunt BUC 1

Lucrarile se vor efectua cu respectarea situatiei existente in teren.

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucradrilor de realizare brangsament electric si
instalatii electrice interioare pentru 10 containere destinate comertului stradal la stadionul
Cluj Arena se regaseste in Lista de cantitati anexata prezentului Caiet de Sarcini.

Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din Oferta Financiara, in baza unui deviz
de lucrari.

Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in Caietul de sarcini,
acestea urmand a fi achizitionate in functie de necesitate.
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Prestatorul va respecta prevederile legislatiei In vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului.

4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

i. Toate lucrarile vor fi realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator,

lii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iv. Dupa finalizarea lucrérilor perimetrul santierului eliberat si curatat de orice
echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

5. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care
va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cand se realizeazd activitati si trebuie sa poata informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In
cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
i. safiesingura mterfata cu Autoritatea Contractants in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier,
fmpreuna cu aspectele organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. s& gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier,
v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier,
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor;
vii. s8 actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor;
viii.sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier,
ix. s& fie responsabil de toate aspectele privind sdnadtatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier,
x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Personal de specialitate — Autoritatea Contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea
asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului:

dcicluj  cjeluj.ro
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- Electrician autorizat Gradul Il B (pana la 1kV)

De asemenea Autoritatea Contractanta solicita ca cerintd minima obligativitatea detinerii de
catre operatorul economic a urmatoarelor documente:

- Autorizatiei/Atestatului ANRE tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominald de 0.4 KV, care este considerat strict necesar pentru
indeplinirea contractului.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si
practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure si s& demonstreze ca personalul care desfadsoara activitati
pe santier:

i. aretoate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. estesanatossiin forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat s poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

6. Utilaje, echipamente, materiale

6.]. Zona de lucruy, utilitatile si facilitatile santierului

Lucrarile care se vor efectua vor respecta H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Avand n vedere faptul ca lucrarile se vor realiza Intr-o zond pietonald, usor accesibila
pietonilor se va realiza Imprejmuirea zonei, delimitand si semnalizdnd corespunzator
suprafata afectata de lucrari pentru a evita posibilele accidente, atat pe timp de zi cat si pe
timp de noapte.

Operatorul economic are obligatia de a proteja dalele de beton atunci cand desfasoara
activitatile de realizare a lucrarilor.

Acces la spatiu: accesul cu utilaje se face printr-o singura zona de acces auto cu dimensiunile:
Lrmax=3.50m.

Informatii referitoare la constrangeri privind locatia:

Efectuarea altor activitati de catre Autoritatea contractanta In paralel: desfasurarea unor
evenimente/concerte/competitii de atletism in functie de un calendar prestabilit.

Se va avea in vedere faptul c& lucrarile se vor desfasura in perioada in care se desfasoara
activitati zilnice de antrenamente si evenimente in incinta stadionului, iar lucrarile se vor
efectua asftel incat sa se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa si sa permita
desfasurarea activitatilor curente.

6.2. Materiale
Autoritatea Contractantd a prevazut in Caietu! de Sarcini achizitia de materiale noi.
Se vor utiliza doar materialele ce au caracteristicile tehnice minime precizate in Fisa tehnica

cjcluj.ro

@cjclyj
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atasatd prezentului Caiet de sarcini.

Pe toatd durata Contractului Contractantul are obligatia de a intretine instalatiile puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, astfel ca la finalizarea Contractului sa le predea
in stare de functionare.

7. Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea n totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de atribuire. Modificarile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2076.

8. Cerinte specifice de management al Contractului

8.1. Raportarea in cadrul Contractului

Orice comunicare facutd de parti va fi redactata in scris si depusa personal de parte sau
expediata prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare
care asigura confirmarea primirii documentului.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea
prevederilor Contractului, care va comunica direct cu persoana hominalizata de Autoritatea
Contractanta.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit
de Autoritatea Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

8.2.Inceperea activitatilor pe santier
Contractantul va incepe lucrarile "de reparatii dupd emiterea de catre Autoritatea
contractantd a Ordinului de incepere a lucrarilor.

8.3. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera cd a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de
orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia lucrarilor si a materialelor sau la
orice defect a lucrarilor sau materialelor.

9. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta
va emite document constatator negativ.

cjcluj.ro
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Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractanta autorizeazd un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritatii
Contractante. Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa
adere la toate prevederile contractuale.

10. Responsabilitatile Contractantului

Responsa bilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate In interdependentd cu obiectul Contractului, pe toata durata
acestuia;

iii.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante,

V. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate In executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vi. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractuiui;

vii.  Prezentarea unei situatii de plata in concordanta cu Lista cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari, atasata Caietului de Sarcini,
vili.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantad pe durata derularii

Contractului In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

ix. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate;

X.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,

xi.  Participare la intélniri de progres, pe santier, impreuna cu reprezentanti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante,
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.
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Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjuradtor. Contractantul este obligat sa acorde o atentie specialda combustibililor si
oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase n vederea gestionarii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca
urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima n
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platad pentru activitatea de
executie a lucrarilor In conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autoritatea Contractanta in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Autoritatea Contractanta privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura
prezenta Autoritatii Contractante.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatia de platd intocmitd conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va
depune situatia de plata in vederea vizarii de catre Reprezentantul Autoritatii Contractante,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea si va verifica corespondenta cu
estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd, inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre Contractant,
urmatoarea activitate: Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in
special a instalatiilor existente si marcarea clara a pozitiei acestora.

Responsabilitati asociate organizdrii de santier a Contractantului

@cjcluj  cjeluj.ro

SO



e, Al Stadi luinr. 2

ROMANIA ) %\ y CP. zg(a)s;; é?LTj?NL;Ipnorca

/ J U DETU L CLUJ — Tel. +40 364 88.35.30
CONSILIUL JUDETEAN  ZvnSomid STeceearenaie

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea la starea initiald a amplasamentului pe care s-a realizat
organizarea de santier.

Alte responsabilitati ale Contractantului

Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite.
Contractantul se obliga sa& utilizeze materiale care au cel putin caracteristicile tehnice
minime solicitate Tn Fisele tehnice atasate prezentului Caiet de sarcini.

Personalul Contractantului se obliga s& respecte reglementarile si regulamentele interioare
ale beneficiarului, pe perioada prezentei sale in zona.

Contractantul se obligd sa colecteze si sa depoziteze deseurile provenite din lucrarile de
reparatii, conform legii, in locuri special amenajate.

Contractantul se obliga sa intervind pentru remedieri In maxim 5 zile de la sesizarea
Autoritatii Contractante, pe toata durata de garantie a lucrarii.

Cerinte speciale privind lucrarile:

- Contractantul va incepe lucrarile de reparatii dupa emiterea de catre Autoritatea
contractantad a Ordinului de Incepere a lucrarilor.

- Contractantul se obligad sa furnizeze produsele si sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile
de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: luni-vineri orele 08.00-17.00;

- nu se vor efectua lucrari in zilele libere, in zilele de sarbatori religioase/legale;

- nu se va intra in zona lucrarilor, fard Reprezentantul Autoritatii Contractante care va verifica
lucrarile efectuate.

11. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate si Modul de elaborare a ofertei

Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie

de atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scdzut.

Oferta va contine obligatoriu Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara.

Propunerea Tehnica:

Se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa

reflecte asurmarea de catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini.

Se vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii. Metodologia de executie (Abordarea din punct de vedere proces tehnologic) pentru
realizarea lucrarilor. Ofertantul trebuie sd dovedeasca un grad de intelegere suficient al
lucrarilor pe care urmeaza sa le execute cu identificarea si descrierea etapelor si
procedurilor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.

Propunerea Financiara:

Se va Thtocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Financiare:

i. Formularul de Oferta

10
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ii. Lista cantitatilor de lucrari, din anexa Caietului de Sarcini, completata.
Propunerea Financiara va cuprinde pretul in lei, fara TVA.
Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a Contractului.

Nerespectarea solutiilor/specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire constituie motiv
de respingere a ofertei. Astfel se vor respinge propunerile care nu respecta obiectul
prezentului Caiet de Sarcini, iar materialele solicitate nu au cel putin caracteristicile minime
solicitate.

Oferta trebuie s& demonstreze ci operatorul economic/operatorii economici a/au inteles
corect cerintele si obiectivele Autoritatii Contractante si ca oferta prezentata raspunde
acestor cerinte.

Oferta trebuie s& convingd Autoritatea Contractantd cd n caz de atribuire,
ofertantul/ofertantii dispune/dispun de resurse tehnice, materiale si umane suficiente pentru
a asigura executia lucrarilor, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

Oferta stabilitd castigatoare este ferma, neajustabild, nemodificabila si neactualizabila pe
toatd perioada de derulare a contractului.

Dirgctor DAES.CA.
Ratiu Radu

Intocmit/Redactat:

Inspector de specialitate

Ing. Varga Alma-G i?la
U

N
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AUTORITATE CONTRACTANTA FORMULAR F3
JUDETUL CLUJ-ACTIVITATE ECONOMICA

Obiectivul:LUCRARI DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC S| INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE PENTRU 10 CONTAINERE DESTINATE COMERTULUI
STRADAL LA STADIONUL CLUJ ARENA

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARL: LUCRARI DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC $I INSTALATH ELECTRICE INTERIOARE

Pret unitar
a) materiale . e
Nr. Lucrare . Material Manopera Utilaj Transport Total
" Denurmiré u/M Cantitate b) manopera el (el (lei) (lei) (&)
¢ ¢) utilaj (lei
d) transport
o] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INSTALATII ELECTRICE CONTAINERE
ALIMENTARE TABLOU DISTRIBUTIE
1 M 120.00
CABLU BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT - Cablu ACYABY 4x240
mmp
2 M 12.00
PLATBANDA OL/ZN 40X4
3 M 45.00

SAPATURA, UMPLUTURA, COMPACTARE

4 MC 200
NISIP

5 M 6.00
FORAJ ALEE |IESIRE PARCARE STADION

6 BUC 6.00
PAPUC Cu 240/12

7 BUC 100
Soclu MPR NH 1

8 BUC 3.00
Siguranta MPR 400A




BUC 1.00
Postament beton 800x500x800

10

BUC 1.00
Tablou electric gata echipat (1BOOx800x400), metalic, intrerupator
general 400, Siguranta automata tetrapolara 63 A, Siguranta
automata tetrapolara 6A, Distribuitor 400 bara Cu 50x10, Contor
masura curent,Transformator de curent 100/5A, Transformator de
curent 630/5A, MYF 25 mmp, Papuc Cu 25/10, Material marunt

n M 8.00
Tub PVC @110
12 BUC 1.00
Material marunt
13 BUC 1.00

LEGATURA ELECTRICA (CONEXIUNE) CABLU PENTRU
BRANSAMENTUL ELECTRIC TN TABLOUL GENERAL AL
STADIONULUI

14

BUC 1.00
LEGATURA ELECTRICA (CONEXIUNE) CABLU PENTRU
BRANSAMENTUL ELECTRIC TN TABLOUL GENERAL DE DISTRIBUTIE
AL CONTAINERELOR

BRANSAMENTE 10 CONTAINERE

1 M 296.00
Cablu CYABY 5x16 mmp

2 M 120.00
Platbanda OL/ZN 40x4

3 BUC 10.00
Priza 5P 63 A, aparent3, IP 67

4 BUC 1.00
Material marunt

5 BUC 10.00

LEGATURI ELECTRICE (CONEXIUNI) TNTRE TABLOUL ELECTRIC
GENERAL DE DISTRIBUTIE AL CONTAINERELOR Si TABLOUL
ELECTRIC AFERENT FIECARUI CONTAINER




INSTALATIE ELECTRICA INTERIOARA PENTRU 10 CONTAINERE

1 M 50.00
Cablu MCCG 5x16 mmp

2 M 50.00
Cablu MYF 1X16 mmp V/G

3 M 100.00
Cablu RVK 5x6 mmp

4 M 100.00
Cablu RVK 5x2,5 mmp

5 M 450.00
Cablu RVK 3x2,5 mmp

6 BUC 10.00
Cutie tablou pt 24 posturi complet echipat, Sigurant automata
tretrapolaréd 50A, Sigurant3 automnata tetrapolars 324, Siguranta
automata tetrapolara 16A, Sigurant3 automata diferentiald 16/0,03A,
Siguranta automata 10A/2P _

7 M 150.00
Cablu RVK 3x1,5 mmp

8 M 120.00
Jgheab KOPOS 110/70

] BUC 30.00
Coltar 20 jgheab COPOS

10 BUC 100.00
Doza aparataj jgheab KOPOS

1 BUC 10.00
Stecher trifazic 5P 63 A, (P 67

12 BUC 10.00




Priza trifazica SP 32 A

13 BUC
Priza trifazica SP 16 A

20.00

14 BUC
Priza monofazica 16A 2P+PE

100.00

15 BUC
Intrerupator dublu

10.00

16 BUC
Material marunt

10.00

17 BUC
Verificare instalatie alimentare cu energie electrica

10.00

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Contributie asiguratorie pentru
munca (CAM}

Tota! Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu;

TOTAL GENERAL {fara TVA):

TVA

TOTAL GENERAL:

Tntocmit/Redactat:
Inspector de specialitate
Ing. Varga Almg-{Gabriela

Director
Radujatiu




