CAIET DE SARCINI
privind achizitia de

SERVICI DE MENTENANTA PENTRU TREI CAZANE APA CALDA SI STATIA DE
POMPARE DIN STADIONUL CLUJ ARENA

1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara)
pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din procedura.

In cadrul acestei proceduri, Judetul CLUJ indeplineste rolul de autoritate contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2. Informatii despre autoritatea contractanta, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj - Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.AES.CA)
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului

Judetean Cluj se ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj
Arena asigurand desfasurarea de evenimente.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in asigurarea functionarii celor 3 cazane
de apa calda si a instalatiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzator indeplinirii
conditiilor de autorizare ISCIR si efectuarea Verificarilor Tehnice Periodice pentru
centrale/aparate la termenul scadent:

Nr Data
Crt. Producator Tip/Model Cantitate expirare Locatie
VTP
1 Buderus Logano SK745/730KW 2 | 17.052023 | Aleea
2 Buderus Logano SK645/360KW 1 0511.2023 | Stadionului
3 Pompe cazan WILO | SD65/10 4 nr.2
TOP
4 Pompe cazan WILO | SD40/10 2
TOP
5 VANA 3 CAl BUDERUS DNI150 1
6 VANA 3 CAI BUDERUS DN100 2
7 | VANA 3 CAl BUDERUS DN8O 1
8 |FILTRUY B DN80 1
'9 | BOILER ACM | 1000L 3




3.1. Cerinte privind organizarea serviciilor

Prestatorul va asigura pe durata contractului numarul de interventii si Verificari tehnice
Periodice specificat in Anexa 1 pentru anul 2023. Tn numarul de interventii estimate o
interventie este considerata o revizie generald. Aceste interventii se vor stabili de comun
acord cu beneficiarul.

Toate lucrarile se vor executa conform specificatiilor producatorului si legislatiilor in
vigoare.

Revizia generald a cazanelor de apa calda se va efectua de reguld la preluarea n service
a instalatiilor/echipamentelor, revizie care va cuprinde cel putin urméatoarele operatiuni:

- verificarea integritatii, evaluarea starii de uzurd si a capacitatii de functionare a
echipamentelor;

- verificarea corectei racordari la reteaua de alimentare cu gaz, energie electrica si ap3;

- curatarea filtrului regulater de gaz;

- cUratare electrozi de scanteie;

- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse si analiza gazelor arse;

- verificarea prizelor de aer;

-verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului, a protectiilor la
supratemperaturg, lipsa gaz, a dispozitivelor de control, reglare si siguranta, evacuarea
gazelor arse;

- verificarea si reglarea presiunii gazului pe arzator (Pmin $i Prmax).

Revizia generala a echipamentelor de automatizare/alimentare electrica se va efectua
de regula la preluarea In service a instalatiilor/echipamentelor, revizie care va cuprinde
cel putin urmatoarele operatiuni:

- verificare functii, protectii, senzori etc.

- reglaje/verificari sistem centralizat de automatizare (comunicare sistem BMS)

- verificare date electrice de alimentare

- verificare strangere conexiuni electrice forta

3.2. Durata contractului
Contractul de achizitie publica se va incheia pana la data de 31.12.2023.

33. Atributile si responsabilitatile Partilor, Mecanismele necesare pentru
managementul contractului
3.3.1. Responsabilitati ale prestatorului

a) sa mentina in valabilitate autorizatia de functionare emisa de catre 1.5.C.I.R/CN.C.LR

b) sa desemneze o persoana de contact permanent si s& transmitd autoritatii
contractante, urmatoarele: nume, prenume, nr. telefon fix, nr. fax, nr. telefon Mmobil,
adresa de e-mail, etc;

C) sa execute operatiile de intretinere, revizii si reparatii, conform prevederilor din
instructiunile tehnice de intretinere si exploatare emise de catre producatorul
echipamentelor, a normelor de timp si a conditilor de calitate specifice
fiecaruia/fiecareia in parte.



Procedurile de Intretinere, revizii si reparatii a instalatiei, vor respecta manualul de
service al producatorului instalatiei, utilizdnd totodatd echipamentul pentru reparatii
indicat de producator;

d) sa verifice serviciile prestate astfel Incat, instalatia s& corespunda din punct de vedere
tehnic normelor impuse de legislatia in vigoare;

e) sa emita recomandari scrise privind modul de utilizare/intretinere a echipamentului
ce a facut obiectul unor interventii de service;

f) sa efectueze serviciile de intretinere si reparatii cu piese de schimb cu caracteristici
tehnice si dimensionale care sa le asigure un nivel calitativ, de performantd si
siguranta Tn exploatare. Acestea trebuie sa fie in concordantd cu reglementarile
tehnice definite Tn legislatia interna referitoare la standardele nationale care adopta
standarde europene.

g) sa asigure in zilele lucratoare un program de lucru prelungit, atunci cand situatia o
impune;

h) sa execute diagnosticarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract in mod
gratuit;

) s& intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii si sa presteze
serviciile dupa primirea acceptului de la autoritatea contractanta;

J) s@ anunte autoritatea contractanta ori de cate ori apar diferente fata de documentele
initiale de constatare;

K} s& mentina legatura permanenta cu reprezentantul autoritatii contractante pentru
rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatii, facturi, etc.

) sa asigure piesele de schimb si materialele de exploatare necesare reparatiilor si
reviziilor, iar piesele si subansamblele inlocuite sa fie restituite autoritatii contractante;

m) sa asigure termenul de constatare a unei defectiuni care nu poate fi mai mare de 24
ore |lucratoare de la sesizare;

n) sa remedieze defectiunile in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii
acceptului autoritatii contractante privind devizul de reparatii, cu piesele de schimb
aflate in stocul prestatorului. Remedierea defectiunilor cu piese de schimb care nu
sunt in stocul prestatorului se va efectua in termen de maxim 4 zile lucratoare de la
data acceptului autoritatii contractante privind devizul de reparatii;

Nerespectarea termenului de remediere al defectiunilor declarat n ofertd da dreptul
autoritatii contractante la rezilierea contractului, dupa efectuarea a 3 notificari asupra
modului de derulare a contractului.

s) sa permita unui reprezentant al achizitorului s& urmareasca reparatia pe toata
perioada de derulare/executie a acesteia.

Prestatorul va informa persoana responsabild, nominalizatd de autoritatea
contractanta, asupra tuturor eventualelor interventii aparute accidental in cadrul
procesului de revizie sau reparatie si va obtine acordul acesteia pentru fiecare
interventie suplimentara ce trebuie efectuata in vederea aducerii echipamentului la
parametrii de exploatare precizati de catre producatorul fiecarui tip de echipament in
parte.

Prestatorul va motiva interventia suplimentard printr-o constatare sau o
documentatie tehnica prin care se va face dovada necesitatii efectuarii respectivei
interventii. Documentatia tehnicd mentionata se va atasa in completare la devizul
estimativ de reparatie si va sta la baza analizei preliminare necesare aprobarii de catre
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autoritatea contractanta a costurilor aferente repararii/inlocuirii reperelor In cauza
si/sau a efectudrii operatiunilor de remediere propuse.
s) sa ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea
contractului, pe linie de protectia muncii, mediu si P.S.l, instruirea acestuia, acordarea
echipamentului de lucru si protectie, cercetarea eventualelor accidente de muncs si
inregistrarea acestora;
t) sa asigure paza bunurilor achizitorului si sa asigure integritatea acestora pe perioada
reparatiilor.

3.3.2. Responsabilitatile autoritatii contractante

a) respectarea termenelor de plata;

b) evaluarea si analiza oricdrei probleme semnalate de catre prestator si
transmiterea de solutii in cel mai scurt timp;

c) includerea in bugetul propriu a resurselor financiare necesare platii tuturor
reparatiilor efectuate de prestator si plata pretului tuturor serviciilor efectiv si
corect prestate, pe baza facturii prezentate de Prestator si acceptate la platd de
catre Achizitor, conform tarifului stabilit si la termenul prevazut. Prestarea
serviciilor este confirmata prin procesul verbal de receptie semnat, fard observatii
de catre ambele parti;

d) verificarea calitatii serviciilor prestate prin efectuarea unor probe

e) organizarea de sedinte de lucru cu prestatorul ori de cate ori este necesar pentru
a identifica Tmpreuna solutiile cele mai optime pentru a nu bloca interventia
operativa;

f) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent
derularea contractului si va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul.

5. Locul desfasurarii activitatilor

Desfasurarea activitatilor de mentenanta pentru cazanele de apa calda si statia de
pompare va avea loc la stadionul Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2.

7. Planul de implementare a contractului

- constatarea starii tehnice a instalatiei si a eventualelor defectiuni ale acesteia va fi
efectuata gratuit de catre prestator;

- emiterea unui deviz estimativ cu privire la necesarul pieselor de schimb si manopera
aferentd demontérii /montarii acestora;

- asigurarea pieselor de schimb;

- repararea propriu-zisa la data programarii si emiterea devizului final de reparatie;
operatiunile de reparatie si revizii tehnice trebuie sa conduca la readucerea instalatiei la
parametrii tehnici de functionare stabiliti de firma constructoare;

- executarea serviciului se va efectua, numai dupd primirea acceptului autoritatii
contractante;

- facturarea prestatiilor se va realiza la finalul efectuarii reparatiei in baza procesului
verbal de receptie confirmat si semnat de autoritatea contractanta.



8. Aprovizionarea pieselor de schimb utilizate Tn cadrul contractului

Reparatiile se executa prin Inlocuirea de piese si subansamble agreate de producator,
etichetate/stantate de catre producator.

Aprovizionarea pieselor de schimb/materialelor utilizate in cadrul contractului intra in
responsabilitatea Prestatorului.

Comanda si aprovizionarea acestora de catre Prestator se face numai dupa prezentarea
si acceptarea Devizului de catre autoritatea contractanta.

(Dupa caz) Autoritatea contractantd solicitd achizitia si montarea de piese noi (cu
predarea la schimb a piesei vechi) in cazul urmatoarelor repere:

Nr Denumire piesa UM Cant.
Crt.
3 | Termomanometre presiune max 6 bar Buc 6
"4 | Aerisitor automat vertical R Buc o
5 Presostat Sauter (2 inaltd presiune, max 16bar; 2 joasa presiune, max| Buc 2
16bar) (sau echivalent)
6 Disjunctor trifazic 32A Buc 2
7 Siguranta monofazica 6A [ Buc 4
8 Lampa semnalizare Buc 5
9 Electrozi aprir_wdere si ionizare pt arzator CUENOD C100 GX 507/8 (sau| Buc 1
echivalent)
10 | Robinete de trecere ¥» buc
T | Automat pentru arzator (compatibil cu cazan Buderus si arzator| buc 1
CUENOD D100 GX 507/8)
12 Servomotor (C_cimpatibil cu cazan Buderus —arzator CUENOD C100 buc | 1
GX 507/8)
13 Modul LON Gateway pentru comunicarea la distanta a centralei buc 1
termice (compatibil cu cazan Buderus)
4 Modul automatizare model ZM434 de la automatizare Logamatic| buc i T
R4321- Buderus (sau echivalent)
If Motor electric turbina arzator CUENOD D100 GX 507/8 (sau | buc 1
echivalent)
[ Anod Magneziu peﬁtru boiler Cordivari BOLLY1 ST XC 1000 V002 BUC 3
| (sau echivalent)

Piesele care au fost inlocuite, rezultate in urma proceselor tehnologice de reparatii se vor
preda autoritatii contractante odata cu facturile aferente devizelor de reparatii.

Piesele de schimb reconditionate trebuie sa fie insotite de o declaratie de conformitate
emisa de operatorul economic autorizat, precum si de documentul care atestad garantia
acordata, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Piesele reconditionate sau reparate, trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de
functionare, de calitate, garantie si conformitate si pot fi utilizate in reparatii numai dupa
obtinerea acordului scris prealabil al autoritatii contractante.

n cazuri speciale, piesele de schimb pot fi asigurate si de citre terti sau achizitor.



9. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activitatilor din Contract
Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului:

Personal de specialitate — Autoritatea contractanta solicita ca cerintd minima
obligativitatea asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar
pentru indeplinirea contractului:

- Personal autorizat cu Autorizatie de ASI conform C11-2003 pentru a manevra/deservi
sisteme de automatizare pentru cazane din grupa ll, clasa 2 eliberat de ISCIR (cazanele
nu sunt cu supraveghere permanenta);

- Electrician autorizat Gradul Il B;

- Ofertantul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea
prevederilor Contractului cu sarcini In acest sens, care va comunica direct cu persoana
nominalizatad de Autoritatea contractanta.

De asemenea Autocritatea Contractanta solicitd ca cerintd minima obligativitatea
detinerii de catre operatorul economic a urmatoarelor documente:

- Autorizatiei/Atestatului ANRE tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene
sisubterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV, care este considerat strict necesar pentru
indeplinirea contractului.

- Operatorul economic va fi autorizat conform PT C9-2010, PT C11-2010 si PT A1-2010.

Dacd se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului acesta trebuie sa
detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini
pentru membrul Inlocuit.

10. Modul de elaborare a propunerii financiare

Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta
documentatie de atribuire.

Oferta va contine obligatoriu Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara.

Propunerea Tehnica:
Se va Tntocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Propunerea tehnica trebuie
sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini.
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice:
i. Descrierea serviciilor de mentenanta solicitate, conform cu solicitarile din
prezentul Caiet de sarcini;

Propunerea Financiara:

Se va Tntocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Financiare:

i. Formularul de Oferta si Centralizatorul ofertei

Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele informatii in cadrul propunerii
financiare:
Valoarea totald a ofertei care va cuprinde : Valoare piese de schimb + Valoare manopera
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Propunerea Financiara va cuprinde pretul in lej, fara TVA.
Preturile unitare sunt ferme, In lei pe toata durata de valabilitate a Contractului.

1. Garantii

Garantia se acorda n conditiile Legii nr. 449/2003 modificatd si completatd prin OUG
174/2008 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Garantia acopera
defecte de fabricatie,in conditiile exploatarii corecte, respectarii planului de mentenanta,
exploatare, depozitare, etc, stabilite de Producator.

Garantia acopera repararea sau inlocuirea pieselor recunoscute ca fiind defecte, conform
tehnologiilor si metodelor de diagnosticare ale Producatorului.

Perioada de garantie a pieselor de schimb si a materialelor de exploatare este de minim
12 luni.

Perioada de garantie a serviciilor efectuate (manopera prestata) minim 12 luni.
Termenul de garantie incepe sa curga de la data finalizarii lucrarii si acceptul Devizului
final.

Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de
schimb, nu se va percepe manopera iar piesele de schimb aflate In pericada de garantie
se vor inlocui pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul are obligatia de a garanta ca produsele si materialele de exploatare furnizate
sunt noi, nefolosite si Tncorporeaza toate imbunatatirile recente In proiectarea si
structura materialelor. Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre prestator este
cea declarata in propunerea tehnica si se refera la garantia de manopera.

GCarantia pieselor montate este cea acordata de producdtor si ea va fi aplicata
prestatorului atdta timp cat el efectueaza aprovizionarea cu piese.

Perioada de garantie a produselor si materialelor de exploatare, incepe cu data receptiei
efectuate, dupa livrarea si instalarea acestora.

Autoritatea contractantd are dreptul de a notifica prestatorul, In scris, despre orice
plangere sau reclamatie aparute, in conformitate cu aceasta garantie, la receptia
serviciului sau ulterior. La primirea acestei notificari, prestatorul are obligatia de a
remedia defectiunile sau de a inlocui produsul pe loc sau in regim de urgenta, fara costuri
suplimentare pentru autoritatea contractanta. In perioada de garantie a produselor si
materialelor de exploatare care au fost inlocuite, prestatorul are obligatia de a furniza si
inlocui gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza, daca acestea
sunt aceleasi cu cele inlocuite anterior sau daca materialele de exploatare respective
sunt neconforme cu instructiunile tehnice de intretinere si exploatare emise de
producator.

Pentru problemele aparute In  perioada garantiei, datorita exploatarii
necorespunzatoare dovedite tehnic, prestatorul este exonerat de raspundere.

Prestatorul remediaza in perioada de garantie deficientele de executie care nu au fost
sesizate la receptia lucrarilor.

Prestatorul remediaza fara plata, partile de lucrari executate de el acolo unde se constata
deficiente si abateri de la norme si standarde.



14. Receptie si verificari

Receptia si verificarile serviciilor vor fi efectuate atat de catre Prestator cat si de catre
Achizitor care are dreptul de a verifica in orice moment modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de
sarcini.

Efectuarea prestatiei de mentenanta in conditiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini
va fi confirmata de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului printr-un proces verbal
de receptie a serviciilor. Incheierea si semnarea de catre parti fara obiectiuni a procesului
verbal, conditioneaza plata prestatiei.

In conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul va notifica, in scris,
Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

15. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta
documentatie de atribuire.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Oferta va contine obligatoriu Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara.

Oferta stabilitd castigatoare este ferma, neajustabild, nemodificabila si neactualizabila pe
toata perioada de derulare a contractulul.

Redactat/Intocmit:
Inspector de specialitate
Radu Calaciapu
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