' JUDETUL CLUJ

r Calea Dorobantilor, nr. 106,

% Ro MAN lA CP. 400609, Cluj-Napoca
v Tel. +40 372 64,00.00; Fax +40 372 64.00.70;
CONSILIUL JUDETEAN A

Directia Dezvoltare si Investitii / Serviciul Managementul Proiectelor

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA CONTRACTULUL: - Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare
privind Suplimentarea sporului de putere de la 115 kW la 360 kW la Liceul Tehnologic
Special SAMUS

2. BENEFICIAR: Liceul Tehnologic Special SAMUS
3. SURSA DE FINANTARE : BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ
4. VALOAREA ESTIMATA: 42.640,00 lei, fara TVA respectiv 50.741,60 lei, cu TVA

5. INFORMATII GENERALE
Prezentul CAIET DE SARCINI face obiectul executarii de Lucrari pentru
realizarea instalatiei de racordare privind Suplimentarii sporului de putere de la 115 kW la
360 kW la Liceul Tehnologic Special SAMUS in baza urmatoarelor documente:
e AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE pentru consumatorul noncasnic nr.
6010230137625 din 22.02.2023, emis de Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Sucursala Cluj-Napoca (POD: 594040100002744635).

6. OBIECTUL PREZENTEI ACHIZITII: Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare
privind Suplimentareea sporului de putere de la 115 kW la 360 kW la Liceul Tehnologic
Special SAMUS.

6a. Intocmirea documentatiilor:

» Documentatie tehnica pentru obtinerea Certificatului de Urbanism ( daca este
cazul);

» Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor / acordurilor si autorizatiilor dupa
caz specificate in Certificatul de Urbanism, necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire ( daca este cazul);

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date sgi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date

cu caracter personal, cu asigurarea securitéatii si confidentialitatii acestora.
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> Documentatie tehnicad pentru obtinerea Autorizatiei de construire (D.TAC) ( daca
este cazul);

» Proiect tehnic si caiete de sarcini (P.T+D.E) si avizare in CT.E. la Societatea de
Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - S.D.E.E. Cluj-Napoca si Deviz
general;

» Documentatie tehnici pentru obtinerea Acordului/Autorizatiei pentru instalatia de
racordare obtinuté de la Administratorului Drumului conf. Legii nr193/2019 Lege
care modificd si completeaza Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de construire.

6b. Executia lucrdrilor de instalatii electrice
La baza executiei suplimentarii sporului de putere de la 115 kW fa 360 kW, se vor
respecta prevederile urmatoarelor documente:
e AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE nr. 6010230137625 din 22.022023, emis de
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Sucursala Cluj-Napoca (POD:
594040100002744635), astfel:

a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la TDRI 0.4 kV al PTZ F-
CJl de Zahar, PTZ FABRICII DE ZAHAR, -kV,-kVA

b) Instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului: » Din Statia Cluj Est
400/M110/I0kV, distribuitorul LES IOV "URA 1"-PTz Fabricii de Zahar 10/0,4kV-250 kV A;

» din TDRI 0,4 kV al PTz Fabricii de Zahar, prin LES 0,4kV cabin tip ACYADBY 3x150+70mmp,
firida de distributie si masura, amplasata in gard de imprejmuire cu acces din domeniul
public, prevazuta cu grup de masura semidrecta cu reductori de curent 200/5 A si contor
electronic trifazat CE 5(20)A, cu curba de sarcina si modul de comunicatie, instalatii
existente conform CRR 601018127038 /13.06.2018;

c) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: » pentru acordarea sporului de
putere de la 115 kW la 360 kW se impun a se realiza urmatoarele lucrari:

» se va amplifica trafo de la 250 kV A la 630 kV A, trafo va fi pus la dispozitie de catre OD;
» se va inlocui intrerupatorul automat de 0.4 kV cu intrerupator automat debrosabil cu
It=I000A,

» se va inlocui si coloana trafo cu 3x3x240+2x1x240 CYYABY;

» circuitul care alimenteaza in prezent obiectivul se va demonta impreuna cu cofretul de
masura existent;

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Reguiamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreazi date

cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitdtii acestora.
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» se impune extinderea/prelungirea TDRI 0.4 kV prin dezlegarea circuitelor inscriptionate
cu "“firida 2" si "firida scoala", montarea unei FDM pe peretele exterior al PTZ, cu acces din
exterior; FDM va fi de tipul £E-6.4 (6 circnite gestiune OD SIST

401 si 4 circuite masurate gestiune beneficiar SIST 401);

» in FDM nou montata se va racorda circuitul ramas dezlegat din TDRI,

» de pe cele doua circuite eliberate din TDRI se va realiza alimentarea FDM nou montata
cu doua cabluri tip ACYAbY 3x240+120 mmp;

» FDM nou montata se va ecbipa cu intrerupator automat cu [t=630A si reductori de
curent 600/5A;

» in FDM nou montata se vor racorda toate circuitele plecare existente, gestiune
beneficiar;

» CET, existent se va remonta in noua FDM montata,

d) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 230/400 V kV la/Jn/pe FDM

e) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin semidirect cu reductori de curent
600/5A si CET, 1-10A, prevazut cu modul de telecitire si curba de sarcina

f) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit a nivelul de tensiune 0.4 kV, la papuci
cablurilor iesire din FDM spre consumator.

NOTA: Materialele si echipamentele care se utilizeazd la realizarea instalatiei derulate
in regimul tarifului de racordare, trebuie sd fie conforme cu cerintele din specificatiile
tehnice DEER. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate in
prezent specificatiile tehnice DEER, trebuie sd fie omologate, noi, compatibile cu
starea tehnicd a instalatiei, sd indeplineascd cerintele specifice de fiabilitate si
sigurantd.

La proiectarea si executia lucrarilor se vor respecta urmatoarele Standarde si Normative
Invigoare:

- NTE 007/08 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- NTE 001/03/00 Normativ privind alegera izolatiei, coordonarea izolatiei $i protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

- PE 1011985 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformatoare cu tensiuni peste 1kV (republicat in 1993);

- PE 10141985 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a
instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte constructii (republicate
in1993);

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreazd date

cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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- 3RE-CT 2-2008- Linii directoare referitoare la conceptia de dezvoltare si modernizare
/retehnologizare a retelelor de distributie , In vederea respectarii Standardului de
performantd pentru serviciul de distributie a energiei electrice Circulara Tehnica -S.C
ELECTRICA S.A -DT- Biroul Tehnic;

- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea,transportul si distributia energiei electrice si termiceVol. | -Norme de
prevenire si stingere a incendiilor;

- PE 116/ 95 Normativ de incercari si masurdtori la echipamente si instalatii electrice;,

- PE 132/ 2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

- 1.RE-lp 30-2004 -~ Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
- FS 4-82 - Fisa tehnologica privind executia instalatiilor de legare la pamant la statii,
posturi de transformare si linii electrice aeriene,

- PE 135/2008 Instructiuni pt. determinarea sect. economice;

- 03512.0.7.0.06/12/02 Regulament de conducere si organizare a activitatii de
mentenanta.

- Ordinul nr. 49 din 2911.2007 pentru modificarea si completarea “ Norma tehnica privind
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice -
Revizia | aprobata prin Ordinul ANRE nr. 4 din 2007,

- IPSSM-001 Instructiuni proprii de securitatea muncii, pentru instalatii electrice in
exploatare, ale S.C. Electrica Serv;

- IP 65 2007 Instructiuni proprii de securitatea muncii, pentru instalatii electrice in
exploatare, ale EDTN,;

- HG 300 din 2.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

- L307 /2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor - modificata de OUG 70/2009;
- Ordinul 163/2007 pentru aporbarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor,
- STAS 10128-86 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din OL
Clasificarea mediilor agresive;

- STAS 10166/1-77 Protectia contra coroziunii a constructiilor din OL - supraterane.
Pregatirea mecanica a suprafetelor;

- STAS 10702/1-83 Protectia contra coroziunii a constructiilor din OL - supraterane.
Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale;

- Legea nr.13/2007 legea energiei electrice - completata si modificata de Legea 160/2012,
OUG 43/2010, OUG 172/2008, OUG 33/2007;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005
privind protectia mediului - publicata in M.Of. nr. 586/ 6 iulie 2006;

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date

cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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- Ordonantd de Urgentd nr195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului -

completata si modificata de Legea 187/2012, OUG 58/2012, QUG 71/2011, OUC 164/2008;

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca - modificata de Legea 187/2012,

Legea 51/2012,

- Legea 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor - abroga OUG 16/2001, OUG

78/2000,modificatd de Legea 187/2012,

- HG 351/2005 Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de

substante prioritar periculoase. Acest act a fost completat si modificat de HG. 210-2007 si

de HG 1038/2010,

- Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si

completata prin HG 210/2007si HG 1292/2010,

- Hotararea Guvernului 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de

armbalaje, modificata si completata prin HG 1872/2006, HG 247/20T],

- PE 128/91 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice subterane;

- FC15-84 Executia mansoanelor si terminalelor pe cablurile de energie cu izolatie din

PVC.

7. DURATA CONTRACTULUI:

Durata contractului de proiectare si executie va fi de maxim 2 luni de la comunicarea
Ordinului de incepere. Activitatile vor incepe imediat dupa emiterea Ordinului de
incepere a serviciilor, in conformitate cu prevederile contractuale.

Durata contractului poate fi modificata in conditii bine justificate, prin act aditional.

9. MODALITATI DE PLATA:

Achizitorul va efectua plata catre prestator in termen de maxim 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Emiterea de catre prestator a facturii aferenta unei
situatii de lucrari va fi conditionatd de emiterea de catre Supervizor a unui Certificat
Interimar de Platd (CIP). In acest sens, Supervizorul va emite CIP-ul in termen de 30 de
zile de la transmiterea de catre Antreprenor a Situatiei de Lucrari.

Plata facturii se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiilor de plata
de citre supervizor(diriginte de santier) si achizitor. Daca verificarea se prelungeste din
diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care
nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice n ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
{(Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date

cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate prestatorului pentru lucrarile
executate nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie la terminarea
fucrarilor.

Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

Perioada de garantie este de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Garantia de buna executie se constituie In cuantum de 10% din valoarea
contractului in conformitate cu prevederile legislatiei specifice achizitiilor publice.

NOTA:
»  serviciile de verificare a documentatiilor tehnice, de catre verificatorii de proiecte

atestati, vor fi asigurate de catre antreprenor,

» Tn sarcina antreprenorului intrd obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
solicitate prin Certificatul de Urbanism;

» in sarcina antreprenorului intrd obtinerea Certificatul de Urbanism si a
Autorizatiei de Construire ( daca este cazul);

» contravaloarea avizelor si acordurilor va fi suportata de Autoritatea Contractanta;

» prestatorul va elabora documentatiile astfel:

- DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE
URBANISM Tn 3 exemplare;

- PROIECT TEHNIC, CAIET DE SARCINI, DETALI DE EXECUTIE Tn 3 exemplare;

- DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE in 3 exemplare.

Notd: Contractorul va pune la dispozitia beneficiarului 1 (un) exemplar pe CD al tuturor
documentatiilor elaborate, atat in format PDF cat si in format editabil.

Manager proiect:
Judith TOTHFALUSI

Responsabil tehnic: /| _
Cosmin ROGOZAN +5 I é{
Responsabil tehnic: “

Gabriela ROTARU 7/{

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date

cu caracter personal, cu asigurarea securitatii si confidentialitatii acestora.
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POD: 594040100002744635

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC

Nr. 6010230137625 din 22.02.2023

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 6010230137625 din data 10.01.2023, avind ca scop Spor de putere adresati de SCOALA
PROFESIONALA SPECIALA “SAMUS" CLUJ-NAPOCA, pentru Liceul Tehnologic SAMUS ce apartine utilizatorului SCOALA
PROFESIONALA SPECIALA "SAMUS" CLUJ-NAPOCA cu sediul in judeful CLUJ, MUNICIPIU , sat -, cod postal 400586, strada
IALOMITA, nr. 17, telefon -, email SAMSAMUSCI@YAHOQO.COM si a analizdrii documentatiei anexate acesteia, depusd complet la data
22.02.2023,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la vefelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA

A locului de consum Permanent Liceul Tehnologic SAMUS

amplasat(d) in judetul CLUJ, Municipin CLUJ-NAPOCA, sat -, cod postal 400586, strada IALOMITEI, nr. 17, bloc -, scara -, ap. -,
nr. cadastral 279780, in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

Puterea Evolutia puterii aprobate
Situatia aprobata pentru
existenta in organizare de Etapal, Etapa aIla, Etapa allla, | EtapaalVa, | Etapa finala,
momentul santier, valabila valabila de valabila de valabila de valabila
emiterii valabili pé;lﬁ la de la data Ia data la data 1a data de la data
avizului data
Puterea kW - 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
'ma)litlame kVA 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
simultand
ce poate fi
absorbita
Puterea maxima simultand ce poate fi kW
absorbitd fard realizarea lucrarilor de
intérire
kVA

2. Descrierea succinti a solufiei de racordare corelatd cu evolutia puterii aprobate, stabilita f)rin fisa de solutie nr.
6010230137625 /22.02.2023 sau studiul de soluie nr , avizat de CTA DEER cu documentul nr. / :

a)  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune (.4 kV, la TDRI 0.4 kV al PTZ F-CII de Zahar, PTZ FABRICII DE ZAHAR,
-kV,-kVA

b) Instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului: » Din Statia Cluj Est 400/110/10kV, distribuitorul LES 10kV “URA
1”-PTz Fabricii de Zahar 10/0,4kV-250 kVA;
» din TDRI 0,4 kV al PTz Fabricii de Zahar, prin LES 0,4kV cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp, firida de distributie si masura,
amplasata in gard de imprejmuire cu acces din domeniul public, prevazuta cu grup de masura semidrecta cu reductori de curent

1/6
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200/5 A si contor electronic trifazat CE 5(20)A, cu curba de sarcina si modul de comunicatie, instalatii existente conform CRR
601018127038 / 13.06.2018;

Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: » pentrn acordarea sporului de putere de la 115 kW la 360 kW se impun a se
realiza urmatoarele lucrari:

» se va amplifica trafo de la 250 kVA la 630 kVA, trafo va fi pus la dispozitie de catre OD;

» se va inlocui intrerupatorul automat de 0.4 kV cu intrerupator automat debrosabil cu I1t=1000A;

» se va inlocui si coloana trafo cu 3x3x240+2x1x240 CYYARBY;

» eircuitul care alimenteaza in prezent obiectivul se va demonta impreuna cu cofretul de masura existent;

» se impune extinderea/prelungirea TDRI 0.4 kV prin dezlegarea circuitelor inscriptionate cu "firida 2" si "firida scoala",
montarea unei FDM pe peretele exterior al PTZ, cu acces din exterior; FDM va fi de tipul E-6.4 (6 circuite gestiune OD SIST
401 si 4 circuite masurate gestiune beneficiar SIST 401);

» in FDM nou montata se va racorda circuitul ramas dezlegat din TDRI;

» de pe cele doua circuite eliberate din TDRI se va realiza alimentarea FDM nou montata cu doua cabluri tip ACYAbY
3x240+120 mmp;

» FDM nou montata se va echipa cu intrerupator automat cu It=630A si reductori de curent 600/5A;
» in FDM nou montata se vor racorda toate circuitele plecare existente, gestiune beneficiar;
» CET, existent se va remonta in noua FDM montata;

» Este necesara obtinerea Acordului/Autorizatiei pentru instalatia de racordare obtinuta de la Administratorul Drumului,
conf. Lege 193 din 28.10.2019 Legea care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construire.
Lucréri pentru realizarea instalatiei de utilizare: -
Lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de refea, in amonte de punctul de
racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorufui, defalcate conform urmatoarelor categorii:
i Lucriri de intirire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv
pentru locul de consum in cauza: -
ii Lucriri de intérire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de consum si de
producere:
Punctul de masurare este stabilit 1a nivelul de tensiune 230/400 V kV la/in/pe FDM
Masurarea energiei electrice se realizeaza prin semidirect cu reductori de curent 600/5A si CET, 1-10A, prevazut cu modul de
telecitire si curba de sarcina
Punctul de delimitare a instalaiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la papucii cablurilor iesire din FDM spre consumator.

3. (1) Cerinte pentru protectiile i automatizarile la:
a) punctul de racordare:
b) punctul de delimitare a instalatiilor:
(2) Alte cerinte, nominalizate:

a)
b)
©)
d)
€)

de monitorizare §i reglaj: ;

interfetele sistemelor de monitorizare, comand, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii
pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control §i automatizare din instalatiile utilizatorului, inclusiv ;
pentru sistemele HVDC

pentru instalatiile de stocare .

(3) Conditii specifice pentru racordare
4. Datele Inregistrate care necesita verificarea in timpul functiondrii
5. (1) Inconformitate cu prevederile Regulamentului , pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul incheie contractul de racordare
cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de
Regulament:
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6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este 50741,60 lei, inclusiv
TVA, rezultata din urmatoarele componente definite in Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 0,00 lei (faza PTE) + 1428,00
lei (faza DTAC) ; componenta Tr: 0,00 lei (utilaj) + 47600,00 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup masura) ; componenta Tu:
154,70 lei (receptia lucrarii); cota ITC(ISC) = 0,1 % x (CM + SCADA )= 47,60 lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata
de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 238,00 lei (conform Legii
nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art. 70, alin 2); taxa AC = 1% x (CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 476,00 lei ( conform
Legii nr.227/2015 art474, alin.(6)) dirigentie santier = 2% x (CM + utilaj+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 952,00 lei, refaceri pavaje: 0,00 lei;
subtraversari: 0,00 lei.

Tariful de proiectare intarire: 0,00 lei (faza SF-Ti) + 0,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 lei (faza DTAC-Ti) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei (utilaj-
Ti) + 0,00 lei (C+M-Ti) + 0,00 lei (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x { CM + SCADA ) = 0,00
lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art. 70, alin.1); cota ISC=0,5 % x (CM + SCADA) = 0,00
lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 0,00 lei ( conform Legii
nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

Suplimentar tarifului de racordare, utilizatorul sau persoana fizics/juridica imputernicita legal de cétre acesta si faci plata in numele utilizatorului
achit? operatorului suma de lei fira TVA, reprezenténd contravaloare blocului de mésura si protectie.

(2) Valoarea mentionatd pentru tariful de racordare se actualizeazd, la incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza laincheierea contractului de racordare
in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.

7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va pliti operatorului de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor Regulamentului
si ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie baneasca.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, o compensatie baneasci daca la instalatia de racordare previzuta la punctul
2 vor fi racordati si alti utilizatori, in primii 5 ani de la punerea in functiune a acesteia.

8.(1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia 53 constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de
retea, in valoare 0,00 lei, reprezentand 6,00 % din valoarea tarifului de racordare, cu urméatoarea/urmatoarele forma/forme:

(2) Termenul in care utilizatorul are obligatia s3 constituie garantia financiara prevazuta la alin.(1), situaiile in care garania financiard poate fi
executata de operatorul de Tetea, precum i situatiile in care aceasta Inceteazi/se restituie utilizatorului se previd in contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de citre operatorul de refea a lucrarilor de intirire este - pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d}
subpct. i §i - pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d) subpet. ii.

(2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de refea a lucrarilor de intdrire precizate la punctul 2 lit d) se prevad in contractul de
racordare.

(3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intirire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influenfati de aparifia locurilor de consum/de consum gi
de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de funcfionare ce au determinat luerérile de intérire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intirire a refelei electrice care nu pot fi finanate de operatorul de refea in perioada imediat urmétoare
sunt in valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrdrile precizate la punctul 2 lit d) subpet. i i - lei, inclusiv TVA, pentru lucrdrile precizate la
purnctul 2 lit d) subpet. ii.

(5) In situatia in care, din urmatoarele motive: operatorul de refea nu are posibilitatea realizérii lucrarilor de intarirepénd la data solicitata pentru
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urmétoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) aménarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea lucrarilor de intérire de catreoperatorul de re;ea in acest
caz, utilizatorul si operatorul de refea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de refea de a realiza lucrérile de intérire la
termenul precizat la alin. (1).
¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata faré realizarea lucririlor de

intérire, precizati in tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de refea pentru lucririle de Intarire a refelei in amonte de punctul de racordare, in
cazul n care motivul intArzierii se datoreaz faptului ¢ respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investifii al operatorului de refea. in
conditiile Tn care utilizatorul opteazd pentru achitarea acestor costuri, Tespectivele cheltuieli i se returneazd de citre operatorul de refea printr-o
modalitate convenit intre parti, ce urmeaza a fi prevézutd in contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrarilor din categoria previzuti la pet. 2 lit. c), operatorul de refea incheie un contract de achizitic
publici pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competentd, respectdnd procedurile de
atribuire a contractului de achizifie publicé.
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea lucrérilor din categoria celor prevazute la pet. 2
1it. ¢) se poate incheia prin una dintre urmétoarele modalititi:

a) de catre operatorul de refea cu un anumit proiectant gi/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in condifiile in care utilizatorul cere
fn scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare;

b) de citre utilizator cu un anumit proiectant gi/sau constructor atestat, ales de citre acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in
scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de fncheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de refea proiecteaza si executd lucrarile prevazute la pet. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achizitie
publica pentru proiectare/executare de lucriri unui operator economic atestat, respectind procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publica.

(4) In situatiile previzute la alin. (2), tariful de racordare prevazut la pet. 6 alin. (1) se recalculeazd conform prevederilor Regulamentului,
corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator gi proiectantul gi/sau constructorul pe care acesta I-a ales. Operatorul nu are dreptul de a intervent
in negocierea dintre utilizator §i proiectantul gi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pet. 2 lit. ¢) finanate de cétre utilizatori sunt in proprietatea acestora §i sunt
exploatate de citre operatorul de retea, in baza unei conventii-cadru initiate de catre operator, avind ca obiect predarea fn exploatare de cétre
utilizator operatorului a instalafiei de racordare receptionate §i puse in functiune. Instalafiile rezultate fn urma lucrérilor previzute la pet. 2 lit. ¢)
finantate de catre operatorii de refea sunt in proprietatea acestora.

11.(1) Lucrérile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorului, de citre o persoand autorizatd sau un operator
economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectiva de lucriri. Valoarea acestor lucriri nu este inclusé in tariful de racordare.

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementirile in vigoare privind realizarea si exploatarea
instalatiilor electrice.
12. La solicitarea operatorului de refea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare prin care se precizeazd modul de realizare a conducerii
operationale prin dispecer, condifiile de exploatare si Intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile
in caz de incidente, urmérirea consumului §i reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic nafional.
13.(1) Cerintele standardelor de performanti pentru serviciile prestate de operatorul de distributie i de operatorul de transport si de sistem, dupa
caz, referitoare la asigurarea continuitifii serviciului §i 1a calitatea tehnica a energiei electrice reprezint conditii minime pe care respectivul operator
de refea are obligatia si le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentirii dupd o intrerupere
neplanificata este stabilita prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa caz. Pentru nerespectarea termenelor previzute, dup caz,
de standardul de distribufie sau de standardul de transport, operatorii de refea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevdzute de standardul
respectiv.

(2) In situatia in care racordarea este realizata prin doud sau mai multe c4i de alimentare, In cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare,
ca urmare a defectirii unui element al acesteia, in condifiile existenfei si functiondrii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru
conectarea celei de-a doua cii de alimentare este cea corespunzitoare functiondrii instalatiei de automatizare: secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitdfii comerciale a serviciului de distribufie sunt publicate §i actualizate in fiecare an de
citre operatorul de rejea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.distributie-enerzie.ro.

14.(1) In cazul in care utilizatorul define echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentérii cu energie electricd poate conduce la efecte
economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligatia
ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursd de interventie, s4 asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in
care se intrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) in situatia in care, din cauza specificului activitafilor desfagurate, Intreruperea alimentirii cu energie electrica fipoate provoca utilizatorului
pagube materiale importante i acesta considerd ca este necesard o siguranta in alimentare mai mare decit cea oferitd de operatorul de retea,
prezentata la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea mésurilor necesare evitarii acestor pagube.

(3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de comutatie, pe baza unei analize
de risc.

15. (1) In scopul asiguririi unei functiondri selective a instalaiilor de protectie §i automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigura accesul
operatorului de rejea pentru corelarea permanent a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la refeana electrica trebuie si corespunda normelor tehnice in vigoare
n Roménia, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execufia i exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I7-2011, aprobat
prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale i turismului nr. 2.741/2011.

16. (1) Utilizatorul va lua misurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a efectelor functionarii
instalatiilor si receptoarelor speciale (cu gocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune sub
tensiune numai dac3 perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, previzute de normele in vigoare.

(2) In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactivd din/in reteaua electrica, utilizatorul va lua masuripentru mentinerea factorului de
putere intre limitele prevézute prin reglementarile in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive conform
reglementarilor in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de maisurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistrata de contor
este diferita de cea tranzactionatd in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Elementele de refea cu pierderi, situate intre punctul de masurare i punctul de delimitare, sunt:
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17.(1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil pané la data emiterii
certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, mentionat’ ta punctul 1, daci nu intervine anterior una dintre situaiile
prevazute la alin. (2).
(2) In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare fsi Inceteaza valabilitatea In urméatoarele
situatii:
a) 1intermen de 12 luni de la emitere, dac nu a fost incheiat contractul de racordare;
b) larezilierea contractului de racordare cruia ii este anexat.
¢) laexpirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizafiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a fost
emis avizul tehnic de racordare;
d) in cazul in care documentele previzute la art. 14 alin. (1!) din Regulament se anuleaza printr-o hotirare judecitoreasca definitiva, emisa
in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
) laincetarea valabilitatii acordurilor/auterizatiilor si/sau a aprobirilor legale in baza cirora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru
orice temei, constatati prin hotaréare judecatoreasca definitiva.
18.(1) In situaia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil pand la data (data
expirdrii valabilitAfii autorizaiei de construire sau a aprobérilor legale in baza cérora a fost emis).
(2) In situatia prevazuti la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare {51 inceteazi valabilitatea la data Incetérii pentru orice cauzi, constatatd prin
hotarére judecatoreasca definitiva si irevocabild, a valabilitifii autorizatiei de construire si/sau a aprobarilor legale in baza cérora a fost emis avizul
tehnic de racordare.
(3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa la contractul pentru
transportul/distribufia/furnizarea energiei electrice.
19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de refea in termen de 30 de zile de la data comunicérii acestuia.
20.(1) Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei derulate in regimul tarifului de racordare, trebuie si fie conforme cu
cerintele din specificatiile tehnice DEER. Celelalte materiale i echipamente pentru care nu sunt elaborate in prezent specificaii tehnice DEER,
trebuie sa fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnica a instalafiei, si indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate gi sigurantd.
(2) Alte conditii: -

Semnituri autorizate,

Director Sucursala Cluj-Napoca Sef S.A.R. Serviciu A.R.
Ing. Ovidiu Popescu Ing. Nicoleta Aitonean Ionut Neaga

XH Semnat digital de
Ovidiu Ovidiu Popescu

Data: 2023.02.23

Popescu 174536 +02:00
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22.2.2023 9:36 Document id: 7069738
Semnat de: lonut Neaga

22.2.2023 20:44 Document id: 7069738
Semnat de: Nicoleta Aitonean
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POD: 594040100002744635

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC

Nr. 6010230137625 din 22.02.2023

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 6010230137625 din data 10.01.2023, avand ca scop Sper de putere adresati de SCOALA
PROFESIONALA SPECIALA "SAMUS" CLUJ-NAPOCA, pentru Liceul Tehnologic SAMUS ce apartine utilizatorului SCOALA
PROFESIONALA SPECIALA "SAMUS" CLUJ-NAPOCA cu sediul in  judetul CLUJ, MUNICIPIU , sat -, cod postal 400586, strada

TIALOMITA, nr. 17, telefon -, email SAMSAMUSCI@YAHOOQ.COM si a analizirii documentatiei anexate acesteia, depusé complet la data
22.02.2023,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la refelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA

A locului de consum Permanent Liceul Tehnologic SAMUS

amplasat(a) in judeful CLUJ, Municipiu CLUJ-NAPOCA, sat -, cod postal 400586, strada IALOMITEIL, nr. 17, bloc -, scara -, ap. -,
nr. cadastral 279780, in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

Puterea Evolutia puterii aprobate
Situatia aprobata pentru
existenta in organizare de Etapa- I, Etapa a IIa, Etapa a?lII[I]a, Eta{)a a IVa, Etap:x ﬁ!:ala,
momentul santier, wlllablla valabila de vallabl ade valablla de v:la a;n a
emiterii valabili pana la de la data la data a data a data de la data
avizului data
Puterea kW - 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
_max1m53 kVA 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
simultand
ce poate fi
absorbita
Puterea maxim3 simultana ce poate fi kW
absorbita fara realizarea lucrarilor de
intarire
kVA

2. Descrierea succinti a solutiei de racordare corelatd cu evolufia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr.
6010230137625 /22.02.2023 sau studiul de solufie nr , avizat de CTA DEER cu documentul nr. / :

a)  Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiunc 0.4 &V, la TDRI 0.4 kV al PTZ F-CII de Zahar, PTZ FABRICII DE ZAHAR,
-kV,-kVA

b) Instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului: » Din Statia Cluj Est 400/110/10kV, distribuitorul LES 10kV “URA
1”-PTz Fabricii de Zahar 10/0,4kV-250 kVA;

» din TDRI 0,4 kV al PTz Fabricii de Zahar, prin LES 0,4kV cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp, firida de distributie si masura,
amplasata in gard de imprejmuire cu acces din domeniul public, prevazuta cu grup de masura semidrecta cu reductori de curent
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200/5 A si contor electronic trifazat CE 5(20)A, cu curba de sarcina si modul de comunicatie, instalatii existente conform CRR
601018127038 / 13.06.2018;

¢) Lucrari pentru realizarea instalafiei de racordare: » pentru acordarea sporului de putere de la 115 kW la 360 kW se impun a se
realiza urmatoarele lucrari:

» se va amplifica trafo de la 250 kVA la 630 kVA, trafo va fi pus la dispozitie de catre OD;

» se va inlocui intrerupatorul automat de 0.4 kV cu intrerupator automat debrosabil cu It=1000A;

» se va inlocui si coloana trafo cu 3x3x240+2x1x240 CYYABY;

» circuitul care alimenteaza in prezent obiectivul se va demonta impreuna cu cofretul de masura existent;

» se impune extinderea/prelungirea TDRI 0.4 kV prin dezlegarea circuitelor inscriptionate cu "firida 2" si "firida scoala”,
montarea unei FDM pe peretele exterior al PTZ, cu acces din exterior; FDM va fi de tipul E-6.4 (6 circuite gestiune OD SIST
401 si 4 circuite masurate gestiune beneficiar SIST 401);

» in FDM nou montata se va racorda circuitul ramas dezlegat din TDRI;

» de pe cele doua circuite eliberate din TDRI se va realiza alimentarea FDM nou montata cu doua cabluri tip ACYAbY
3x240+120 mmp;

» FDM nou montata se va echipa cu intrerupator automat cu It=630A si reductori de curent 600/5A;
»in FDM nou montata se vor racorda toate circuitele plecare existente, gestiune beneficiar;
» CET, existent se va remonta in nona FDM montata;

» Este necesara obtinerea Acordului/Autorizatiei pentru instalatia de racordare obtinuta de la Administratorul Drumului,
conf. Lege 193 din 28.10.2019 Legea care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construire.
¢’) Lucrari pentru realizarea instalafiei de utilizare: -
d)  Lucriri ce trebuie efectuate pentru intirirea refelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de
racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordirii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:
i Luecrari de intirire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv
pentru locul de consum in cauza: -
ii Lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de consum si de
producere:
¢) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 230/400 V kV la/in/pe FDM
f)  Masurarea energiei electrice se realizeazi prin semidirect cu reductori de curent 600/5A si CET, 1-10A, prevazut cu modul de
telecitire si curba de sarcina
g) Punctul de delimitare a instalafiilor este stabilit 1a nivelul de tensiune 0.4 kV, l2 papucii cablurilor iesire din FDM spre consumator.
3. (1) Cerinfe pentru protectiile §i automatizarile la:
a) punctul de racordare:
b) punctul de delimitare a instalatiilor:
(2) Alte cerinfe, nominalizate:
a) de monitorizare si reglaj: ;
b) interfetele sistemelor de monitorizare, comand, achizifie de date, mésurare a energiei electrice, telecomunicafii
¢) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control §i automatizare din instalatiile utilizatorului, inclusiv ,
d) pentru sistemele HVDC ;
e) pentru instalatiile de stocare .
(3) Conditii specifice pentru racordare
4, Datele inregistrate care necesitd verificarea in timpul functionarii
5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului , pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul incheie contractul de racordare
cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.
(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de
Regulament:
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6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, est650741,60 lejf inclusiv

TVA, rezultata din urmatoarele componente definite in Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 0,00 lei (fazaPFE} + 1428,00
lei (faza DTAC) ; componenta Tr: 0,00 lei (utilaj) + 47600,00 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup masura) ; componenta Tu:
154,70 lei (receptia lucrarii); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM + SCADA ) = 47,60 lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata
de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 238,00 lei (conform Legii
nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art. 70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 476,00 lei ( conform
Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)) dirigentie santier = 2% x (CM + utilaj+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 952,00 lei, refaceri pavaje: 0,00 lei;
subtraversari: 0,00 lei.

Tariful de proiectare intarire: 0,00 Jei (faza SF-Ti) + 0,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 lei (faza DTAC-Ti) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei (utilaj-
Ti) + 0,00 lei (C+M-Ti) + 0,00 lei (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM + SCADA ) = 0,00
lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art. 70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) = 0,00
lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 0,00 lei ( conform Legii
nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

Suplimentar tarifului de racordare, utilizatorul sau persoana fizicd/juridica imputernicits legal de citre acesta sa faca plata in numele utilizatorului
achit’ operatorului suma de lei fara TVA, reprezentind contravaloare blocului de masura si protectic.

(2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeazi, la incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza laincheierea contractului de racordare
in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.

7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va pliti operatorutui de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor Regulamentului
si ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie baneasca.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, 0 compensatie baneasca daca la instalatia de racordare prevazuté la punctul
2 vor fi racordati si alfi utilizatori, In primii 5 ani de la punerea in functiune a acesteia.

8.(1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiard in favoarea operatorului de
refea, in valoare 0,00 lei, reprezentdnd 0,00 % din valoarea tarifului de racordare, cu urmatoarea/urmatoarele formd/forme:

(2) Termenul in care utilizatorul are obligatia si constituie garantia financiara prevazut la alin(1), situafiile in care garanfia financiard poate fi
executata de operatorul de rejea, precum i situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.

9, (1) Termenu! estimat pentru realizarea de catre operatorul de refea a lucrérilor de intdrire este - pentru lucririle precizate la punctul 2 lit d)
subpet. i§i - pentru lucrdrile precizate la punctul 2 lit d) subpet. ii.

(2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de refea a lucrérilor de intarire precizate la punctul 2 lit d) se prevad in contractul de
racordare.

(3) Necesitatea realizirii lucrarilor de intirire precizate la punctul 2 lit d) subpet. ii) este influentata de aparitia locurilor de consum/de consum s
de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au determinat lucrérile de intdrire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrérilor de intirire a refelei electrice care nu pot fi finangate de operatorul de refea in perioada imediat urmatoare
sunt in valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucririle precizate la punctul 2 lit d) subpet.  §i - lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la
punctul 2 lit d) subpct. ii.

(5) In situatia in care, din urmitoarele motive: operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor de intarirepana la data solicitata pentru
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dinire urmatoarele variante:

a) renuntarea Ja realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv,

b) améanarea realizirii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea lucrarilor de intérire de catreoperatorul de refea; in acest
caz, utilizatorul si operatorul de refea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorutui de refea de a realiza lucrérile de intarire la
termenul precizat la alin. (1).
¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobati fara realizarea lucrérilor de

intérire, precizati in tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de refea pentru lucrarile de intarire a refelei in amonte de punctul de racordare, in
cazul in care motivul intérzierii se datoreazi faptului ¢ respectivele costuri nu sunt prevézute in programul de investifii al operatorului de retea. in
condiiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de refea printr-o
modalitate conveniti intre parti, ce urmeazi a fi prevazuta in contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrérilor din categoria prevazuta la pet. 2 lit. ¢), operatorul de refea incheie un contract de achizifie
publici pentru proiectarea gi/sau executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competents, respectind procedurile de
atribuire a contractului de achizifie publicd.
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea lucrérilor din categoria celor previzute la pet. 2
lit. ¢) se poate incheia prin una dintre urmétoarele modalitii:

a) de catre operatorul de refea cu un anumit proiectant gi/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in conditiile in care utilizatorul cere
in scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare;

b) de catre utilizator cu un anumit proiectant gi/sau constructor atestat, ales de catre acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in
scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de refea proiecteazi si executi lucrarile previzute la pet. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achizifie
public pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectind procedurile de atribuire a contractului de achizifie
publica.

(4) In situatiile prevazute la alin. (2), tariful de racordare prevazut la pet. 6 alin. (1) se recalculeazi conform prevederilor Regulamentului,
corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator i proiectantul gi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni
in negocierea dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta 1-a ales.

(5) Instalafiile rezultate in urma lucririlor previzute la pet. 2 lit. ¢) finanfate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora §i sunt
exploatate de citre operatorul de refea, in baza unei conventii-cadru initiate de catre operator, avénd ca obiect predarea in exploatare de cétre
utilizator operatorului a instalatiei de racordare receptionate si puse in funcfiune. Instalaiile rezultate in urma lucririlor prevazute la pet. 2 lit. c)
finantate de citre operatorii de retea sunt in proprietatea acestora.

11.(1) Lucrarile pentru realizarea instalagiei de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorului, de citre o persoand autorizatd sau un operator
economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivé de lucrari. Valoarea acestor lucréri nu este inclusi in tariful de racordare.

(2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele i reglementirile in vigoare privind realizarea i exploatarea
instalatiilor electrice.
12. La solicitarea operatorului de retea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare prin care se precizeazi modul de realizare a conducerii
operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intrefinere reciproci a instalafiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile
in caz de incidente, urmarirea consumului §i reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic national.
13.(1) Cerintele standardelor de performan{3 pentru serviciile prestate de operatorul de distribufie §i de operatorul de transport §i de sistem, dupa
caz, referitoare la asigurarea continuititii serviciului si la calitatea tehnici a energiei electrice reprezintd condifii minime pe care respectivul operator
de refea are obligatia si le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentirii dupé o intrerupere
neplanificati este stabilitd prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupé caz. Pentru nerespectarea termenelor previzute, dupa caz,
de standardul de distributie san de standardul de transport, operatorii de refea acordi utilizatorilor compensatii, in conditiile prevézute de standardul
respectiv.

(2) In situatia in care racordarea este realizata prin doua sau mai multe cai de alimentare, In cazul Intreruperii accidentale a unei cai de alimentare,
¢a urmare a defectirii unui element al acesteia, in conditiile existenei i functiondrii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru
conectarea celei de-a doua cii de alimentare este cea corespunzitoare functiondrii instalafiei de automatizare: secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuititii §i calit3tii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si actualizate in fiecare an de
ctre operatorul de refea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.distributie-enerzie.ro.
14.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalafii la care intreruperea alimentirii cu energie electrica poate conduce la efecte
economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligajia
ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursd de interventie, si asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in
care se intrerupe furnizarea energiei electrice.
(2) In situatia in care, din cauza specificului activitsfilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrici fipoate provoea utilizatorului
pagube materiale importante i acesta considera ci este necesard o siguranfa in alimentare mai mare decét cea oferitd de operatorul de refea,
prezentatd la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea masurilor necesare evitérii acestor pagube.
(3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosfericd sau de comutatie, pe baza unei analize
de risc.
15. (1) In scopul asigurrii unei functioniri selective a instalatiitor de protectie §i automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigurd accesul
operatorului de retea pentru corelarea permanenti a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.
(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeazi la refeaua electrica trebuie si corespunda normelor tehnice in vigoare
in Roménia, inclusiv Normativultui pentru proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ 17-2011, aprobat
prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale gi turismului nr. 2.741/2011.
16. (1) Utilizatorul va lua misurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibild, conform normelor in vigoare, a efectelor functionarii
instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalatiile noi se vor pune sub
tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor §i receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, prevazute de normele in vigoare.
(2) In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactiva din/in refeaua electrica, utilizatorul va lua masuripentru mentinerea factorului de
putere intre limitele previzute prin reglementrile in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive conform
reglementérilor in vigoare.
(3) In situajia de exceplie 1n care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica Inregistrati de contor
este diferitd de cea tranzaciionata in punctul de delimitare. in acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de miasurare §i punctul de delimitare, sunt:
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17.(1) In situaia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil pana la data emiterii
certificatului de racordare pentru puterea aprobati pentru etapa finald, menionatd la punctul 1, daci nu intervine anterior una dintre situafiile
previzute la alin. (2).
(2) In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele
situatii:
a) intermen de 12 luni de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;
b) larezilierea contractului de racordare ciruia i este anexat.
¢) laexpirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizafiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobirilor legale in baza cérora a fost
emis avizul tehnic de racordare;
d) 1incazul in care documentele previzute la art. 14 alin. (1') din Regulament se anuleaza printr-o hotdrére judecdtoreasca definitiva, emisa
in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
¢) laincetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor §i/sau a aprobirilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru
orice temel, constatat prin hotiréare judecétoreasca definitiva.
18.(1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil pénd la data (data
expirarii valabilitatii autorizafiei de construire sau a aprobarilor legale in baza cérora a fost emis).
(2) In situatia previizuti la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare 1si inceteazi valabilitatea la data incetarii pentru orice cauzi, constatatd prin
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabild, a valabilitajii autorizatici de construire si/sau a aprobirilor legale in baza cérora a fost emis avizul
tehnic de racordare.
(3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexd la contractul pentru
transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.
19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.
20.(1) Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalaiei derulate in regimul tarifului de racordare, trebuie sa fie conforme cu
cerinfele din specificatiile tehnice DEER. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate in prezent specificafii tehnice DEER,
trebuie sa fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnici a instalatiei, sa indeplineasca cerinfele specifice de fiabilitate 51 siguranfa.
(2) Alte conditii: -

Semnaturi autorizate,

Director Sucursala Cluj-Napoca Sef S.A.R. Serviciu A.R.
Ing. Ovidiu Popescu Ing. Nicoleta Aitonean Tonut Neaga

—

R H Semnat digital de
Ovidiu Ovidiu Popescu

Data: 2023.02.23

Popescu 14466 +02:00
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