CAIET DE SARCINI

1. Denumirea contractului/ Obiectul caietului de sarcini:
Obiectul contractului este achizitionarea de servicii de revizie si interventie

pentru generatorul de curent (grup electrogen) detinut de catre Consiliul Judetean

Cluj.
COD CPV: 505323600-6
Nr. | MODEL P max Tip motor / | Loc de functionare
crt. Producator
1 Green Power | 83 kVA | NEF4 5SM2-5A001/ | Cluj Napoca, calea
GP80S180 IVECO Dorobantilor nr. 106

2. Beneficiar: U.AT. Judetul Cluj — Consiliul Judetean Cluj

3. Informatii generale:

Prestatiile ce urmeaza a fi achizitionate constau in asigurarea reviziei tehnice a
generatorului de curent in conformitate cu recomandarile producatorului si
asigurarea interventiilor la solicitarea beneficiarului.

4. Specificatii tehnice obligatorii:

Prestatorul trebuie s& aibad ca obiect de activitate reparatia/ intretinerea
grupurilor generatoare (se vor depune acte din care sa rezulte indeplinirea cerintei
“repararea echipamentelor electrice”- cod CAEN 3314).

5. Obligatiile Prestatorului:

5]. Prestatorul va efectua o revizie tehnicd a generatorului prin realizarea
urmatoarele operatjii:

5.1.1 Revizie motor termic

a) Sistemul de alimentare cu combustibil:

- verificarea sistemului de alimentare cu combustibil, inlaturarea deficientelor
constatate (pierderi combustibil, etc);

- Inlocuirea filtrului de combustibil;

- verificarea/reglarea sistemului de reglare a turatiei motorului;

b) Sistemul de ungere:

- Inlocuirea uleiului motorului 12 litri (se va utiliza tipul de ulei recomandat de
catre producator-lveco : ulei Urania conform standard MIL-2104-C);

- Tnlocuirea elementului filtrului de ulei;

- verificarea pierderilor de ulei si inldturarea deficientelor constatate;

c) Sistemul de rdcire;

- verificarea/ tensionarea curelei ventilatorului de la radiatorul de racire,
inlocuirea acesteia daca se constata ca prezinta uzura;

- golirea sistemului de racire al motorului si Tnlocuirea lichidului de racire
(cantitate de lichid de racire necesard minim 12 litri, raportul de amestec apa-antigel
trebuie sa fie de 30-50%);

d) Sistemul de admisie si evacuare a gazelor

- Inlocuirea filtrului de aer,;

- verificarea sistemului de esapare / evacuare a gazelor arse;

e) Instalatie electricd

- verificarea sistemului de pornire al motorului;



- verificarea starii de functionare a acumulatorului, verificarea nivelului de
electrolit din acumutator;

- verificarea valorili curentului de incarcare generat de alternator,

- verificare / testarea sistemelor de siguranta ale motorului (presiune scazuta
ulei, nivel scazut lichid de racire, temperatura ridicata lichid de racire), verificarea
instrumentelor si ledurilor de avertizare,

5.1.2 Revizie generator

- verificarea cablurilor electrice, a conexiunitor circuitului;

- verificarea Impamantarii,

- verificarea inversorului de sursa;

- masurarea rezistentei de izolatie.

51.3 Revizie sistem de automatizare pornire / oprire generator

-verificarea cablurilor electrice si a conexiunilor din tabloul de comanda,

- Tnlocuirea celor 2 contactori tip Ghisalba GH 15 LN cu contactori de acelasi tip
sau echivalent;;

- verificarea Tmpamantarii.

Garantia acordatd de cdtre prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperd
si pentru piesele /subansamblele inlocuite.

2. Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar in
scopul asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a echipamentului.

3. La finalul reviziei personalul prestatorului va efectua probe de functionare in
prezenta beneficiarului si va Intocmi un Proces Verbal de Revizie cu reprezentantul
beneficiarului. _

4. Personalul prestatorului se obligd sa respecte reglementarile si
regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toatd durata prezentei sale in zona
unde sunt instalate echipamentele.

6. Oferta tehnica
Ofertantul va Tnainta propunerea tehnicd tinand cont de cerintele si
specificatiile tehnice minime prevdzute In caietul de sarcini si din Anexa

7. Oferta financiard:

Oferta financiard trebuie s& contind obligatoriu toate elementele din formularul de
oferta detaliat, respctiv:

- pentru manopera aferente lucrdrilor de revizie si interventiile accidentale;

- valoarea materialelor / pieselor de schimb

Valoarea contractului de servicii este compusa din suma valorilor pentru lucrari si
piese prevazute in Anexa.

8 Termen de finalizare a lucrdrilor: maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

9. Modalitdti de plata:

Plata se va efectua n lei prin Trezoreria Cluj Napoca in termen de 30 de zile de
la emiterea facturii de catre furnizor. Factura va fi insotitd de Procesul - Verbal de
Revizie.
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ANEXA

7. | echivalent

Pret TOTAL
Nr. unitar
DENUMIRE LUCRARE interventii (lei fara
(lei fara TVA) TVA)
A | REVIZIE GENERATOR GP 80S /|
Manopera aferenta reviziei generatorului
1. | (lucrarile prevazute la pct. 511,512 si 51.3 1
Manopera pentru interventii accidentale
2. | (2 ore interventie) 2
TOTAL MANOPERA REVIZII SI INTERVENTII ACCIDENTALE (lei fara TVA)
TOTAL
B UM Cant. | Pret unitar (lei fara
NUMIRE MATERIALE/PIESE (lei farda TVA) [ TVA)
1| Ulei Urania conform standard MIL-2104-C | litri 12
2 | Hitru ulei buc 1
3 | Filtru motorina buc 1
4. | Antigel concentrat G12 buc 6
5. | Apa distilata buc 6
6. | Set coliere (20 piese) buc 1
Contactor Ghisalba GH 15 LN sau Buc. 2

TOTAL MATERIALE / PIESE (lei fara TVA)

TOTAL GENERAL (lei fara TVA)




