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POZNAMKA :

PRO PRIPOJENI POJISTOVACICH VENTILD NA VNITRNI KANALIZACI BUDOU POUZITY VTOKY SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU HL 20.

VETRACI POTRUBI k1,

VENTILEM HL 901.

k3 A k5 BUDE VYVEDENO NAD STRECHU. VETRACI POTRUBI k2 BUDE OPATRENO PRIVZDUSNOVACIM

NA SPLASKOVEM ODPADNIM POTRUBI k2, k3 A k5 BUDE POUZIT CISTICI KUS.

KOMINOVA PATA KOMINOVEHO TELESA SCHIEDEL BUDE NAPOJENA NA VNITRNI KANALIZACI.

LEGENDA :

R

¢k
HL 20
HL 138
HL 901

wC
U1
U2
VA1
VA2
sV
D

PS

KANALIZACNI POTRUBI Z PVC TYP KG SN 4 (POTRUB JE ZNACENO VNEJS( PROMER x TLOUSTKA STENY)
VODOVODNI POTRUBI (POTRUBI JE ZNACENO VNEJSI PROMER x TLOUSTKA STENY)

REDUKCE NESOUOSA, DLOUHA

C¢ISTicl TVAROVKA (KRUHOVY UZAVER)

KALICH PRO OKAPY + ZAPACHOVA UZAVERKA

PODOMITKOVA VODNI ZAPACHOVA UZAVERKA PRO ODVOD KONDENZATU
PRIVZDUSNOVACI VENTIL NA HLADKY KONEC POTRUBI DN 75, DN 110

ZACHODOVA MiSA ZAVESNA S MONTAZNIM PRVKEM PRO WC
UMYVATKO 45 cm

UMYVADLO 55 cm

VANA 180 x 80 mm

VANA ROHOVA 140 x 140 mm

mm»oxoﬁ VANICKA CTVERCOVA 90 x 90 cm SE ZASTENOU
DREZ

PRACKOVY SIFON

TATO DOKUMENTACE SLOUZI POUZE PRO STAVEBNI RIZENI A NENI PODKLADEM PRO MONTAZ !!

HLAWNI INZENYR PROJEKTU

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL G SERVIS CZ, s.ro.

ING. LUBOS KANE

GSERVIS' Tiskorska 10/257

—— {08 00 Proho 10 - Mole3ice

ING. MILAN GREGOR | JOSEF MAS$A JOSEF MASA

) "7 tel: 568 845 000

MiSTO STAVBY:

ROSTOKLATY, p.&. 650/12, 655/6, k.. ROSTOKLATY

Ing. Milan Gregor — GREMI

STAVEBNIK: SVEPOMOCI s.r.0., PETRSKA 1426/1, NOVE MESTO, 110 00 Praha 1 @ Em,ﬁm@eéhﬁﬁ%ﬂ%D
DATOME 08/2014 591 01 To nag Sozevou 1
STAVBA: ° FORMAT 6 A4
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