Protokol o tlakové zkousce pripojky vodovodu od vodoméru k hl.
uzavéru v RD

Tlakova zkouska dle CSN o zkougkach vodovodnich systémii, byla provedena:
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Stru¢ny techn. popis: Privod vodovodu od vodomeéru (umisténém v jimee na

pozemku) k hlavnimu uzavéru vody (umisténém v technické
mistnosti) je proveden potrubim DN32 v délce cca 20m.

Zavér zkousky: Tlakova zkouska probéhla dle predpisti a norem. Tésnost
veskerych spoji spliiuje dané predpisy. Potrubi je bez zavad.
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Potvrzeni o tlakové zkouSce

Tlakové zkouska dle CSN o zkouskich vodovodnich systému, byla provedena :
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