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PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Finanaar nf heheerder :
Naam,voornaam : .......................c........... Naam, voornaam : g A ————Ea T
-------- L O B Adresl‘</}C(44.,/}lIU-’«l/77 I X7 7/, N

£ Ident. Kaam nr. & cccoeivveeireeerveee e, 'Postr. + Stad : > fg. il Amasilo b

BTWnr.: BE . 5 ke« Tel.: . .0 d B

¥ Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) T T S

O ingebruikname O wijziging O uitbreiding ©/At86 | O At271bis | /Wooneenheid "

; o i O mobiel O tijdelijk O Art87 | O Art278 @ Huishoudelijke werkeenheid
OArt 271 @ periodiek O controle L& [ O S OArt88 | OArt.... ® Gemeenschappelijke delen
O Art 276 : verzwaring | O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid OArt... | OAr....... @ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie : 3
EAN l_l l I ] [“ | | ] l l | L, 1 i \ \ I Q(éAN niet meegedeeld \O KWh meter niet geplaatstj
Gegevens | - -

verdelor kW(h me‘ter nr.: .&{g.ﬁﬂ:x\ﬁfjnetemtar—\d dag: .36(1 /?{ nacht: .........[. B \ O kWh excl. nacht :1?(: w

!

Bescherming aansluiting (A) :0920 025 032 040 050 063 080 0100 O........

OF. §idvervorsBuunsiins terstand : ...................
Geg Ontworpen voor Uy, : d 230V O 3x230V O 3NA0OV  O.ereeereeeeeeeeann, ' Type aardelektrode :
evens :
installatie | Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 O100 O.......... O aardingslus ojpen / baar
Voedingsleiding hoofdbord : /4. x A T A O wisiriinin et gniarenanin, 0
Algemene differentieelstroominrichting : LS. A L_f’.b.._.) mA Aantal borden : ... Aantal eindstroombanen : .....1....
Beschrijving 2
installatie {
O zie
bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

o

,‘C‘)‘Rechtstreekse aanraking f © Onrechtstreekse aanraking l O Montage ‘ O Toestellen | O Materieel
1 Aardingsweerstand : ..$0).... Q I@Algemeen isolatieniveau : 2.:2.1.Y.. MQ l O Controle foutlus l @<Aardingscontinuiteit \ O<Test diff.

Differentieelstroominrichting : O was verzegeld pf werd verzegeld O werd nietverzegeld O kan niet verzegeld \':vorden
Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

%bldoorsnede \,C/Schema’s J

\

iy SR TSP IR T T Wi SR I S L
/

installatie

L st R U S PN e LT

Inbreuken

““"Bestaande AP 0. i W ot LI
installatie

@/ . Nih" ................................................................ LSV W ottty TN TR e T

Visum DNB of aangestelde -
OPMerKingen | rr s et

Q’/Nihil

Besluit(en) :

O’ Be-nieuwe-installatie voldoet~ voldeet-niet  -aamrhetARE!~
559/ De bestaande installatie voldoet -veidoetmet aan het AREI,

Agent bezoeker : /; / / . ‘ ; Voor de directﬁ‘ur gené_raal : Handtekening
Naam : U(de(sjd"(ﬁ/’\& Agent nr. _37./46 Datum 21 3. /242i$ - ,’L/- anll
Bijlage(n) : @ Situatieséhema('s): /... Eéndraadsschema(s): ./...... o) ’eal

- Dit proces-verbdal dient bewaard te worden in het dossier

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aa
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie. ‘
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelii
O Wijraden U aan om het (de) schema('s)
elementen, nodigen we u ten
(*) De werken, nodig om de i

maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredin

bezoek, na max. 1 jaar, de overtredin i ij
' Na max. \ gen niet verdwenen zijn moet het erkend organi
Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht, it

van de elektrische installatie en dit dossier dient elke 2iging te vermelden,

onen betrokken zijn, ingelicht te worden.

1500102 22

n zonder vertraging uitgevoerd worde
: e n en all
dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen., Indjen bij het nieuw contmi:

en kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan 4«
EEE——
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BECKHOFF New Automation Technology
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